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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
от  08.05.2014   №  16

О проведении публичных слушаний по 
проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма

В соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муниципального образования «Городской округ Кинешма», решением городской Думы городского округа Кинешма от 26.10.2011 №28/274 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской  округ Кинешма» 

постановляю:

1.Администрации городского округа Кинешма:
1.1 организовать и провести публичные слушания 26 мая 2014 года в 14.00 часов по адресу: г.Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4 (зал заседаний) по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма; 
Установить время начала регистрации участников публичных слушаний - 13.00 часов, время окончания регистрации участников 13.55 часов. 
1.2 опубликовать в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма»:
- настоящее постановление о проведении публичных слушаний; 
- проект схемы теплоснабжения городского округа Кинешма 
- порядок участия граждан в публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма;
- порядок учета предложений граждан в публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма;
- результаты публичных слушаний.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава городского округа Кинешма                                            
И.А. Виноградова






ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
от ___________________ № _________


Об утверждении схемы теплоснабжения 
городского округа Кинешма 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 46, 56 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», по результатам проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма 

постановляет: 

1. Утвердить схему теплоснабжения городского округа Кинешма, включающую в себя текстовые и графические материалы.
2. Отделу организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма не позднее пятнадцати дней со дня издания настоящего постановления разместить схему теплоснабжения городского округа Кинешма на официальном сайте администрации городского округа Кинешма в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма А.Г. Волкова.



Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа Кинешма         
 А.И. Крупин
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1.9	Надежность теплоснабжения города Кинешма.	Ошибка! Закладка не определена.
1.9.1	Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
1.9.2	Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.	Ошибка! Закладка не определена.
1.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций г. Кинешма.	Ошибка! Закладка не определена.
1.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения города Кинешмы.	Ошибка! Закладка не определена.
1.11.1	Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций города Кинешмы.	Ошибка! Закладка не определена.
1.11.2	Структура цен (тарифов) теплоснабжающей организации г.Кинешма.	Ошибка! Закладка не определена.
1.11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.	Ошибка! Закладка не определена.
1.11.4	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.	Ошибка! Закладка не определена.
1.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Кинешма.	Ошибка! Закладка не определена.
1.12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
1.12.2	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения г. Кинешма.	Ошибка! Закладка не определена.
1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
2	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.
2.1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	Ошибка! Закладка не определена.
2.1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	Ошибка! Закладка не определена.
2.1.3	объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	Ошибка! Закладка не определена.
2.1.4	Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	Ошибка! Закладка не определена.
2.1.5	Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	Ошибка! Закладка не определена.
3	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.2	перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.3	существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника/источников тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.4	существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.5	существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.6	значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.7	значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.8	затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.9	значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	Ошибка! Закладка не определена.
3.1.10	значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности	Ошибка! Закладка не определена.
4	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	Ошибка! Закладка не определена.
4.1.1	перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	Ошибка! Закладка не определена.
4.1.2	перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
5	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	Ошибка! Закладка не определена.
5.1.1	решения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
5.1.2	решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
5.1.3	меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	Ошибка! Закладка не определена.
5.1.4	меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	Ошибка! Закладка не определена.
5.1.5	меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	Ошибка! Закладка не определена.
5.1.6	решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	Ошибка! Закладка не определена.
5.1.7	решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	Ошибка! Закладка не определена.
6	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	Ошибка! Закладка не определена.
6.1.1	решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	Ошибка! Закладка не определена.
6.1.2	решения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.	Ошибка! Закладка не определена.
6.1.3	решения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
7	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода	Ошибка! Закладка не определена.
8	Оценка надежности теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.
8.1.1	Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.
8.1.2	Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.	Ошибка! Закладка не определена.
9	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	Ошибка! Закладка не определена.
9.1.1	решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	Ошибка! Закладка не определена.
9.1.2	решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	Ошибка! Закладка не определена.
9.1.3	оценка необходимых финансовых потребностей  для осуществления нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	....................................................................................................................................Ошибка! Закладка не определена.
9.1.4	предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности.	Ошибка! Закладка не определена.
9.1.5	расчеты эффективности инвестиций.	Ошибка! Закладка не определена.
9.1.6	расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.
10	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	Ошибка! Закладка не определена.



[bookmark: _Toc379965949]Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 
1.1 [bookmark: _Toc379965950]Функциональная структура теплоснабжения.
[bookmark: _Toc379965951]Общая характеристика города Кинешма
Город Кинешма – административный, культурный и промышленный центр Кинешемского муниципального района Ивановской области. Город расположен на правом берегу Волги, в 400 км северо-восточнее Москвы на берегах реки Волги. Общая площадь земель в городской черте – 48,9 кв.км. Численность постоянного населения – 88,2 тыс.человек.
Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура — +3,0 °С, среднегодовая скорость ветра — 4,1 м/с, среднегодовая влажность воздуха — 84 %.
Климатические условия г. Кинешмы характеризуются следующими температурами воздуха, принятыми по СНиП 23-01-99:
	средняя за год
	- плюс 3,0°С

	абсолютная минимальная
	- минус 45°С

	абсолютная максимальная
	- плюс 38°С

	средняя за отопительный период
	- минус 4,1°С

	средняя наиболее холодной пятидневки
	- минус 31 °С

	средняя наиболее холодного месяца
	- минус 11,7°С


[bookmark: _Toc361650521]Продолжительность отопительного периода  составляет 221 сутки.
Основная капитальная жилая и общественная застройки сосредоточены в городской черте г. Кинешмы.
Кинешма — второй по величине и экономическому потенциалу город Ивановской области. Ранее большая часть промышленных предприятий работали на машиностроительную, текстильную, керамическую и электругольную промышленность.Сегодня большая часть производств в городе задействована в малом и среднем бизнесе. Эти предприятия производят: постельные комплекты, детскую одежду, спецодежду и прочие швейные изделия, трикотаж взрослый и детский, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, молочная и кисломолочная продукция, мясные полуфабрикаты, полироли, промышленную керамику, фарфоровые изделия, изделия народно -художественного промысла.
Одно из самых старых предприятий города — «Электроконтакт», основанное в 1878 году. Предприятие занимается производством изделий из металлических порошков и электроугольных изделий. Чуть позже в 1894 году шуйский купец Агапов П. Е. основал гончарно-изразцовый завод, сейчас это «Поликор», занимающийся производством огнеупоров.
Также существуют новые предприятия, такие как «Авто-Раут» (производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей) и ЗАО НПП «Технология» (предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии).
На базе бывшего завода «Автоагрегат» сейчас функционирует предприятие «Кэй Эй Си» (производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей). Планируется, что на площадях «Автоагрегата» начнет функционировать технопарк, уже сейчас достигнуто соглашение об участии в нём предприятия по производству железнодорожных вагонов (ЖелДорЭкспедиция).
Представителем химической промышленности является предприятие ООО «Дмитриевский химический завод — Производство», которое занимается изготовлением бутилацетата А и уксусной кислоты (пищевой) 70-80 %.
В городе продолжают функционировать предприятия занимающиеся пошивом верхней одежды («Галс», «Швейная логистика и услуги», «Контур», «Мастер», «Маяк», «Вектор», «Вертикаль», «Агат», «Аврора»). Не на полную мощность, как в советские времена, но функционируют фабрика «Томна» и «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» (производство хлопчатобумажных тканей, медицинских бинтов и салфеток).
Прядением хлопчатобумажных волокон занимаются «Кинешемская прядильная фабрика» и «Ветка-Текстиль», а переработкой отходов текстильных материалов (ватин) — «Ватекс-2000», «Персона-1», «Персона-2». Строительная сфера представлена следующими предприятиями: «Кинешемский ДСК» (производство изделий из бетона для использования в строительстве), «СМУ-15» (ремонтно-строительные работы) и ПСФ «Форум» (строительные работы).
В пищевой промышленности продолжают работать предприятия: «Кинешемский хлебокомбинат» (производство кондитерских и хлебобулочных изделий), «Риат — хлебокомбинат г.Кинешма» (производство хлебобулочных изделий), «Риат — База» (производство муки и овсяных хлопьев), «Кинешемский молокозавод» (производство мороженого), "Кондитерская фабрика «Сокол» (производство конфет, зефира).
Город Кинешма связан с городом Нижний-Новгород на восток автомобильной трассой Р81. На юго-запад Кинешма-Иваново (Владимир, Кострома, Ярославль, Москва), на север (мост через р. Волга) Р101 Кинешма-Заволжск — Островское-Кострома. В городе построена западная объездная автодорога, которая соединяет автодорогу Р71Ковров— Кинешма с кинешемским мостом через реку Волга. Ведётся реконструкция автодороги Р71Ковров— Кинешма и строительство нового хода автодороги Р101 Кинешма-Заволжск — Островское в Ивановской и Костромской области. Это позволит соединить центральные области России с северными областями и откроет транзитный ход на Урал.
[bookmark: _Toc361650523]Кинешма – единственный город в Ивановской области, расположенный на Волге. К сожалению, по причине экономических трудностей Кинешемский речной порт практически прекратил свое существование. Между тем, в городе имеется вся необходимая инфраструктура (причальные стенки, затон для судов) для осуществления перевозки пассажиров и грузов водными видами транспорта в навигационный период.
Для обеспечения вывоза пассажиров в обращении имеются 2 пары пассажирских поездов и 2 пары пригородных: пригородное пассажирское сообщение Кинешма-Иваново (ежедневно), дальнего следования Кинешма-Москва (ежедневно).
Станция Кинешма осуществляет прием-отгрузку инертных, наливных грузов. Развернутая система путей на территории Кинешмы составляет 80 км. 
 Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для города Кинешмы.


[bookmark: _Toc379965952] Зоны действия производственных котельных.
Теплоснабжение объектов жилой и социальной сферы на территории города Кинешмы осуществляют девять энергоснабжающих  организаций: специализированные организации – Муниципальное унитарное предприятие г. Кинешмы «Объединённые котельные и тепловые сети» (далее МУП «ОК и ТС»), ООО «Теплосетевая компания» г. Кинешмы (далее ООО «ТК»), ООО «ТДЛ-Энерго»; предприятия – ООО «Теплосервис Плюс», ЗАО «Электроконтакт», ОАО «Поликор», ООО «ДХЗ – Производство», ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», ФГКУ Комбинат «Искатель».
Теплоснабжение города Кинешмы обеспечивается от локальных муниципальных и  немуниципальных котельных. 
Сложившаяся в городе Кинешма схема теплоснабжения включает в себя целый комплекс сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных  коммуникаций:
1. 25 источников теплоснабжения, суммарная  установленная мощность которых  составляет 499,46 Гкал/час;
2.  98 ед. котельного оборудования;
3.  268,3 км тепловых сетей.
Все теплоисточники, расположенные на территории города Кинешмы работают на природном газе. Мазут в качестве резервного топлива используется на котельных: ООО «ТДЛ-Энерго»; ЗАО «Электроконтакт», ОАО «Поликор», ООО «ДХЗ – Производство», ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». Резервное топливо приобретается указанными теплоснабжающими организациями самостоятельно в рамках заключенных двухсторонних договоров.
В дальнейшем принято деление системы теплоснабжения города на:
- зону централизованного теплоснабжения, включающую основные теплоисточники,
- зоны действия индивидуального теплоснабжения.
Общая схема теплоснабжения г. Кинешма.
Схема 1.1.1
[image: ]


[bookmark: _Toc379965953]Зоны действия индивидуального теплоснабжения.
В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.
Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.
Площадь квартир с индивидуальным отоплением расположенных в зоне действия источника теплоснабжения ООО «ТДЛ Энерго»
[bookmark: _Ref342491165]Таблица 1.1.1
	№ п/п
	Наименование потребителя (назначение, адрес)
	Договорная нагрузка
(без арендаторов)
	Год
постройки
	Количество этажей, шт.
	Высота здания,
м.
	V здания общ.наружный,
м3
	S зд.общаяотапл. (за исключением арендаторов), м2
	S квартир
с индивид
отоплением,  м2

	1
	ООО «ЖРУ «Томна» - жилые дома, ул. Пионерская, д. 6
	5142,86
	
	
	
	
	25510,2
	576,4

	1.1
	ул. Веснина, д. 11
	53,23
	1902
	2
	6,14
	1250
	264,5
	127,7

	1.2
	ул. Макарова, д. 94
	905,75
	1967
	5
	14,15
	17925
	4492,8
	44,8

	1.3
	ул. Макарова, д. 100
	64,75
	1959
	2
	5,5
	1786
	321,2
	50,4

	1.4
	ул. Макарова, д. 102
	616,17
	1960
	5
	14,52
	12679
	3056,4
	57,4

	1.5
	ул. Макарова, д. 104а
	482,95
	1970
	5
	15,15
	13341
	2395,6
	128,6

	1.6
	ул. Макарова, д. 106
	600,89
	1984
	5
	14,9
	12628
	2980,6
	50,4

	1.7
	ул. Макарова, д. 108
	909,32
	1989
	5
	14,5
	18432
	4510,5
	117,1


По ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» индивидуальное отопление применяется в жилом многоквартирном доме пер.Баумана, д.8, общая площадь квартир с индивидульным отоплением составляет 45,3 м2.
Информация по индивидуальным источникам теплоснабжения другими ресурсоснабжающими организациями г. Кинешмы не представлена.


1.2 [bookmark: _Toc379965954]Источники тепловой энергии.
[bookmark: _Toc379965955]Структура и описание основного оборудования, схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.
Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит ООО «Теплосервис Плюс». Введена в эксплуатацию в 1970 г. В качестве теплоносителя используется горячая вода. Осуществляет отопление расположенных в непосредственной близости потребителей. На котельной установлены три водогрейных котла: 2 марки ПТВМ-30М и 1 ТВГМ-30,  а также 3 паровых котла ДКВр 20/13. Котлы работают на природном газе. Котельная обеспечивает потребителей тепловой энергией, идущей на отопление и ГВС. Схема котельной - одноконтурная. Теплоносителем является вода с температурным графиком 130/70 °С.
Таблица 1.2.1
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ПТВМ-30М
	87,29
	93,0

	ТВГМ-30
	87,39
	93,0

	ДКВр 20/13
	90,41
	93,0

	ДКВр 20/13
	90,22
	93,0

	ПТВМ-30М
	87,33
	93,0

	ДКВр 20/13
	90,59
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.2
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	-
	145 - 150



Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.


Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит ФГКУ Комбинат «Искатель». Введена в эксплуатацию в 1976 г. В качестве теплоносителя используется горячая вода. Осуществляет отопление расположенных в непосредственной близости потребителей. На котельной установлены три водогрейных котла типа «Универсал-6». Котлы типа «Универсал-6», работавшие ранее на твердом топливе, работают на природном газе. Котельная обеспечивает тепловой энергией, идущей на отопление,  здание комбината и три дома по улице Ивана Виноградова д4, д4а, д6. Схема котельной - одноконтурная. Теплоносителем является вода с температурным графиком 95/70 °С.
Таблица 1.2.3
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	«Универсал-6»
	87,0
	93,0

	«Универсал-6»
	87,0
	93,0

	«Универсал-6»
	87,0
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.4
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	168,31
	145 - 150



Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.


Котельная ОАО «Поликор»
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит ОАО «Поликор». Введена в эксплуатацию в 1964 г. В качестве теплоносителя используется горячая вода и пар. Осуществляет отопление и ГВС расположенных в непосредственной близости потребителей. На котельной установлены три паровых котла типа «ДКВР-4-13», планируется перевод котлов на водогрейный режим. Котлы типа «ДКВР-4-13» работают на природном газе, резервным топливом является мазут. Температурный график котельной -  95/70 °С. Имеется ВПУ производительностью 25 м3/ч.
Таблица 1.2.5
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ДКВР-4-13
	89,3
	93,0

	ДКВР-4-13
	88
	93,0

	ДКВР-4-13
	89,1
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.6
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (факт 2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	163,09
	145 - 150



Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.


Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». Введена в эксплуатацию в 1976 г. В котельной установлено четыре паровых котла: 3 котла марки«ДКВР-4/13» и один котел марки ДЕ-10/14ГМ. Котлы типа «ДКВР-4-13» работают на природном газе, резервным топливом является мазут. Тепловая схема котельной обеспечивает деаэрацию котловой  воды. Имеется 2-х ступенчатая ВПУ производительностью 50 тонн/час. Организован учет потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпускаемой в виде пара тепловой энергии. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети от котельной: пар насыщенный (котлы № 2-4) 130-1500С, пар перегретый (котел № 1) 160-2000С, от бойлерной  горячая сетевая вода по температурному графику 95/70, горячая вода на нужды ГВС 600С
Таблица 1.2.7
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ДКВР-4/13
	90,17
	93,0

	ДКВР-4/13
	89,05
	93,0

	ДКВР-4/13
	90,84
	93,0

	ДЕ-10/14ГМ
	90,51
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.8
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	158,31
	145 - 150



Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.


Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит ЗАО «Электроконтакт». Введена в эксплуатацию в 1976 году. В качестве теплоносителя используется пар и горячая вода. Осуществляет отопление и ГВС расположенных в непосредственной близости потребителей. На котельной установлены три паровых типа «ДКВР 20/13». Котлы типа «ДКВР 20/13» работают на природном газе, резервное топливо - мазут. 
Таблица 1.2.9
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ДКВР 20/13
	90,3
	93,0

	ДКВР 20/13
	90,3
	93,0

	ДКВР 20/13
	90,3
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.10
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал            (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	181,16
	145 - 150



Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.


Котельная №1, Ул.Советская,15а
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1992 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления. В котельной установлено 6 водогрейных котлов марки Факел-Гработающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию котлов №2-5 в 1992 г., котел №1 в 2007 г. В котельной установлен бак-аккумулятор объемом 13,5м3.Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.11
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	Факел-Г
	85,56
	93,0

	Факел-Г
	85,56
	93,0

	Факел-Г
	85,56
	93,0

	Факел-Г
	85,56
	93,0

	Факел-Г
	85,56
	93,0

	Факел-Г
	85,56
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.12
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	168,87
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.


Котельная №2, Ул.Ленина,28а
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети».Введена в эксплуатацию в 2003 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления. В котельной установлено 10 водогрейных котлов марки «Факел-Г» работающих на природном газе. Год ввода котлов в эксплуатацию в 2003 г. В котельной установлено два бака-аккумулятора объемом 50м3 и 13,5м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.13
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	Факел-Г
	86,08
	93,0

	Факел-Г
	85,92
	93,0

	Факел-Г
	85,92
	93,0

	Факел-Г
	85,92
	93,0

	Факел-Г
	85,92
	93,0

	Факел-Г
	85,92
	93,0

	Факел-Г
	85,92
	93,0

	Факел-Г
	85,92
	93,0

	Факел-Г
	85,92
	93,0

	Факел-Г
	85,92
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.14
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал            (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	161,51
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают, что проведение модернизации установленного оборудования необязательно, так как оно находится находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей.
Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1980 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 4 водогрейных котла марки ТВГ-8М  работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию котлов: №1 – 1980г., №2 – 1981г., №3 -1985г.,  №4 – 1986г. В котельной установлен бак-аккумулятор объемом 100м3 . Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.15
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ТВГ-8М
	90,2
	93,0

	ТВГ-8М
	90,2
	93,0

	ТВГ-8М
	90,2
	93,0

	ТВГ-8М
	90,2
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.16
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	167,95
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1970 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 5 водогрейных котлов: три марки «Энергия-3» и два марки «Факел-Г», работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию котлов №1 – 1970г., №2 – 1983г., №3-5 в 1992 г. В котельной установлено два бака-аккумулятора каждый объемом 30м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.17
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	Энергия-3
	73,0
	93,0

	Энергия-3
	73,0
	93,0

	Энергия-3
	73,0
	93,0

	Факел-Г
	87,0
	93,0

	Факел-Г
	87,0
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.18
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	168,48
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Котельная №6, 
Данная система теплоснабжения не используется для теплоснабжения потребителей
Котельная №7, ул.Горького, 131
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1964 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления. В котельной установлено 3 водогрейных котла: два марки «ДКВР-4/13» и один марки «ДКВР-2,5/13»,работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию котлов №1,№2 – 1964г., №3 – 1973г.В котельной установлен бак-аккумулятор объемом 9м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.19
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ДКВР-4/13
	84,78
	93,0

	ДКВР-4/13
	85,69
	93,0

	ДКВР-2,5/13
	84,85
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.20
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	160,63
	145 - 150



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 2007 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 4 водогрейных котла марки «КВа-3,2», работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию в 2007 году. В котельной установлен бак-аккумулятор объемом 50м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.21
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	КВа-3,2
	88,97
	93,0

	КВа-3,2
	88,97
	93,0

	КВа-3,2
	88,97
	93,0

	КВа-3,2
	88,97
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.22
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	159,54
	145 - 150



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают, что проведение модернизации установленного оборудования необязательно, так как оно находится в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей.


Котельная №9, ул.Семенова, 11б
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1980 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления. В котельной установлено 6 водогрейных котлов: четыре марки «Универсал-6», два марки «Факел-Г», работающих на природном газе, год ввода в эксплуатацию котловмарки «Универсал-6» в 1980 году, котлов марки «Факел-Г» в 1994 году. В котельной установлены три бака-аккумулятора объемом 0,8м,3,0,8м3 и 25м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.23
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	Универсал-6
	87,0
	93,0

	Универсал-6
	87,0
	93,0

	Универсал-6
	87,0
	93,0

	Универсал-6
	87,0
	93,0

	Факел-Г
	87,0
	93,0

	Факел-Г
	87,0
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.24
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	170,95
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1986 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и ГВС. В котельной установлено 5 водогрейных котлов марки «Энергия-3», работающих на природном газе. Год ввода в эксплуатацию котлов в 1986 году. В котельной установлен бак-аккумулятор объемом 60м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.25
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	Энергия-3
	82,82
	93,0

	Энергия-3
	82,82
	93,0

	Энергия-3
	82,82
	93,0

	Энергия-3
	82,82
	93,0

	Энергия-3
	82,82
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.26
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	167,47
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1978 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и ГВС. В котельной установлено 6 водогрейных котлов марки «Энергия-3», работающих на природном газе. Год ввода в эксплуатацию  в 1986 году. В котельной установлены два бака-аккумулятора объемом 60м3 и 2м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.27
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	Энергия-3
	82,06
	93,0

	Энергия-3
	82,06
	93,0

	Энергия-3
	82,06
	93,0

	Энергия-3
	82,06
	93,0

	Энергия-3
	82,06
	93,0

	Энергия-3
	82,06
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.28
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	170,37
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.

Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б
Данная система теплоснабжения не используется для теплоснабжения потребителей. 
Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1986 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 2 водогрейных котла марки «КВГ-4,65», работающих на природном газе. Год ввода в эксплуатацию в 1986 году. В котельной установлены три бака-аккумулятора объемом 35м3, 35м3 и 70,8м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.29
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	КВГ-4,65
	88,25
	93,0

	КВГ-4,65
	88,25
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.30
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	158,99
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.


Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1987 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 2 водогрейных котла марки «КВГ-4,65», работающих на природном газе. Год ввода в эксплуатацию в 1987 году. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.31
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	КВГ-4,65
	88,25
	93,0

	КВГ-4,65
	88,25
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.32
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	163,08
	145 - 150



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.


Котельная №15, ул.Красносветкинская
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1972 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 5 котлов: три марки «ТВГ-8М», один марки «КВГМ-20» и один котел марки «ДКВР-4/13», работающих на природном газе.Год ввода в эксплуатацию котлов марки «ТВГ-8М» в 1972 году, котлов марки «КВГМ-20» и «ДКВР-4/13» в 1988 году. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  85/60 °С.
Таблица 1.2.33
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ТВГ-8М
	86,62
	93,0

	ТВГ-8М
	
	

	ТВГ-8М
	
	

	КВГМ-20
	
	

	ДКВР-4/13
	
	


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.34
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	162,6
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1978 году. В качестве теплоносителя применяется пар и горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 4 котла: три марки «ДКВР-10/13», один марки «ДЕ-16/14», работающих на природном газе.Год ввода в эксплуатацию трех котлов марки «ДКВР-10/13» в 1978 г., котла марки «ДЕ-16/14» в 1979 г. В котельной установлены четыре бака-аккумулятора объемом 30м3,30м3,15м3 и 12м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.35
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ДКВР-10/13
	91
	93,0

	ДКВР-10/13
	91
	93,0

	ДКВР-10/13
	91
	93,0

	ДЕ-16/14
	93,0
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.36
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	158,39
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1976 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления. В котельной установлено 3 котла: два марки «ТВГ-8М» и один марки «КВГ-4», работающих на природном газе. Год ввода в эксплуатацию двух котлов марки «ТВГ-8М» в 1976 г., котла марки «КВГ-4» в 1985 г. В котельной установлен бак-аккумулятор объемом 75м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.

Таблица 1.2.37
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ТВГ-8М
	90,2
	93,0

	ТВГ-8М
	90,2
	93,0

	КВГ-4
	91
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.38
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	167,9
	145 - 150


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети».Введена в эксплуатацию в 1991 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. В котельной установлено 3 котла марки «КВГ-6,5», работающих на природном газе.Год ввода в эксплуатацию котлов в 1991 году. В котельной установлен бак-аккумулятор объемом 320м3. Информация о наличии учета потребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.39
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	КВГ-6,5
	85,1
	93,0

	КВГ-6,5
	85,1
	93,0

	КВГ-6,5
	85,1
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.40
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	164,17
	145 - 150



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают, что проведение модернизации установленного оборудования необязательно, так как оно находится находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей


Котельная №19, ул.Спортивная, 18
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Введена в эксплуатацию в 1989 году. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления. В котельной установлено 4 котла марки «Тула-3», работающих на природном газе. Год ввода в эксплуатацию котлов в 1989 году. В котельной установлен бак-аккумулятор объемом 60м3. Информация о наличии учетапотребляемого топлива, электроэнергии, воды и отпущенной тепловой энергии отсутствует. Температурный график котельной -  95/70 °С.
Таблица 1.2.41
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	Тула-3
	84,47
	93,0

	Тула-3
	84,47
	93,0

	Тула-3
	84,47
	93,0

	Тула-3
	84,47
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.42
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	175,6
	145 - 150



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации пришли к выводу о необходимости проведения в ближайшей перспективе реконструкции котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский». Введена в эксплуатацию в 1966 г. В качестве теплоносителя используется пар и горячая вода. На котельной установлены пять паровых котлов типа «ДКВР-10/13». Котлы типа «ДКВР-10/13» работают на природном газе, резервное топливо - мазут. Котельная работает по  температурному графику 95/70 °С.
Таблица 1.2.43
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ДКВР-10/13
	89,4
	93,0

	ДКВР-10/13
	89,4
	93,0

	ДКВР-10/13
	89,4
	93,0

	ДКВР-10/13
	89,4
	93,0

	ДКВР-10/13
	89,4
	93,0



Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.44
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	184,39
	145 - 150



Модернизация установленного оборудования по данному предприятию не планируется.


Котельная ООО «ДХЗ - Производство» 
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.
Котельная принадлежит ООО «ДХЗ - Производство». В качестве теплоносителя используется пар и горячая вода. На котельной установлены три паровых котла типа «ТП-30/39». Котлы типа «ТП-30/39» работают на природном газе, резервное топливо - мазут. Котельная работает по  температурному графику 130/70 °С.
Таблица 1.2.45
	Марка установленного в котельной котла
	Средний КПД котлов по режимной карте, %
	КПД современных котлов, не менее %

	ТП-30/39
	91,5
	93,0

	ТП-30/39
	91,5
	93,0

	ТП-30/39
	91,5
	93,0


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2.46
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2011 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными импортными котлами, кг.у.т./Гкал

	-
	145 - 150


Модернизация установленного оборудования по данному предприятию включает в себя ремонт котлов №2 и №3 с заменой пароперегревателей.


[bookmark: _Toc379965956]Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, ограничения тепловой мощности. Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.


Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.2.47
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	130,2
	118,5
	115,37
	3,13


Диаграмма 1.2.1



Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.2.48
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	0,91
	0,91
	0,89
	0,02


Диаграмма 1.2.2



Котельная ОАО «Поликор»
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.2.49
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	6,73
	6,7
	6,55
	0,15



Диаграмма 1.2.3



Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.2.50
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	12,33
	12,33
	12,24
	0,09



Диаграмма 1.2.4



Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.2.51
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	33,6
	32,6
	23,62
	8,98


Диаграмма 1.2.5



Котельная №1, Ул.Советская,15а
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.2.52
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	5,16
	4,169
	4,15
	0,019



Диаграмма 1.2.6



Котельная №2, Ул.Ленина,28а
Таблица 1.2.53
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	8,6
	7,079
	7,05
	0,029



Диаграмма 1.2.7



Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Таблица 1.2.54
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	33,3
	23,8
	23,69
	0,11



Диаграмма 1.2.8



Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
Таблица 1.2.55
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	2,7
	2,374
	2,35
	0,024



Диаграмма 1.2.9



Котельная №6
Таблица 1.2.56
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	2,48
	2,29
	2,25
	0,04



Диаграмма 1.2.10



Котельная №7, ул.Горького, 131
Таблица 1.2.57
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	6,182
	6,182
	6,15
	0,032



Диаграмма 1.2.11



Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Таблица 1.2.58
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	12,8
	9,64
	9,53
	0,11



Диаграмма 1.2.12



Котельная №9, ул.Семенова, 11б
Таблица 1.2.59
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	3,68
	2,814
	2,8
	0,014



Диаграмма 1.2.13



Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
Таблица 1.2.60
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	3,6
	2,574
	2,56
	0,14



Диаграмма 1.2.14



Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Таблица 1.2.61
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	3,6
	3,394
	3,34
	0,054



Диаграмма 1.2.15



Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
Таблица 1.2.62
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	8
	5,44
	5,28
	0,16



Диаграмма 1.2.16



Котельная №15, ул.Красносветкинская
Таблица 1.2.63
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	46,6
	37,47
	37,32
	0,15



Диаграмма 1.2.17



Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
Таблица 1.2.64
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	28,52
	20,088
	19,56
	0,528



Диаграмма 1.2.18



Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
Таблица 1.2.65
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	20
	15,6
	15,56
	0,04



Диаграмма 1.2.19



Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
Таблица 1.2.66
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	19,5
	16,09
	15,97
	0,12



Диаграмма 1.2.20



Котельная №19, ул.Спортивная, 18
Таблица 1.2.67
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	3,44
	2,226
	2,21
	0,016



Диаграмма 1.2.21



Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
Таблица 1.2.68
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	32,5
	32,5
	32,35
	0,15



Диаграмма 1.2.22



Котельная ООО «ДХЗ - Производство»
Таблица 1.2.69
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	66
	44
	43,609
	0,391



Диаграмма 1.2.23



[bookmark: _Toc379965957]Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Таблица 1.2.70
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ПТВМ-30М
	1972
	20
	0
	2013
	н/д

	ТВГМ-30
	1970
	20
	0
	2010
	н/д

	ДКВр 20/13
	1972
	20
	0
	2010
	н/д

	ДКВр 20/13
	1970
	20
	0
	2013
	н/д

	ПТВМ-30М
	1977
	20
	0
	2013
	н/д

	ДКВр 20/13
	1983
	20
	0
	2013
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. 

Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
Таблица 1.2.71
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Универсал-6
	1979
	20
	0
	н/д
	н/д

	Универсал-6
	1976
	20
	0
	н/д
	н/д

	Универсал-6
	1977
	20
	0
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. 


Котельная ОАО «Поликор»
Таблица 1.2.72
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР-4-13
	1964
	20
	0
	2014
	н/д

	ДКВР-4-13
	1964
	20
	0
	2014
	н/д

	ДКВР-4-13
	1964
	20
	0
	2014
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 40 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. 


Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Таблица 1.2.73
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР 20/13
	1970
	20
	0
	2014
	н/д

	ДКВР 20/13
	1970
	20
	0
	2016
	н/д

	ДКВР 20/13
	1977
	20
	0
	2016
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. 


Котельная №1, Ул.Советская,15а
Таблица 1.2.74
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Факел-Г
	2007
	20
	15
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	1992
	20
	0
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	1992
	20
	0
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	1992
	20
	0
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	1992
	20
	0
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	1992
	20
	0
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 20 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с выше перечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №2, Ул.Ленина,28а
Таблица 1.2.75
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	2003
	20
	10
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется около 10 лет и на сегодняшний день находится в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 гг. 


Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Таблица 1.2.76
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ТВГ-8М
	1980
	20
	0
	2006
	н/д

	ТВГ-8М
	1981
	20
	0
	2006
	н/д

	ТВГ-8М
	1985
	20
	0
	1996
	н/д

	ТВГ-8М
	1986
	20
	0
	2007
	2007



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 20 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
Таблица 1.2.77
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Энергия-3
	1970
	20
	0
	2009
	н/д

	Энергия-3
	1983
	20
	0
	2012
	н/д

	Энергия-3
	1983
	20
	0
	2010
	н/д

	Факел-Г
	1992
	20
	0
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	1992
	20
	0
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 40 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №7, ул.Горького, 131
Таблица 1.2.78
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР-4/13
	1964
	20
	0
	2001
	н/д

	ДКВР-4/13
	1964
	20
	0
	2005
	2007

	ДКВР-2,5/13
	1973
	20
	0
	2007
	2007



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется  более 40 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Таблица 1.2.79
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВа-3,2
	2007
	20
	15
	н/д
	н/д

	КВа-3,2
	2007
	20
	15
	н/д
	н/д

	КВа-3,2
	2007
	20
	15
	н/д
	н/д

	КВа-3,2
	2007
	20
	15
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 5 лет и на сегодняшний день находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готово к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 гг.


Котельная №9, ул.Семенова, 11б
Таблица 1.2.80
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Универсал-6
	1980
	20
	0
	2012
	н/д

	Универсал-6
	1980
	20
	0
	2012
	н/д

	Универсал-6
	1980
	20
	0
	2009
	н/д

	Универсал-6
	1980
	20
	0
	2008
	н/д

	Факел-Г
	1994
	20
	0
	н/д
	н/д

	Факел-Г
	1994
	20
	0
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
Таблица 1.2.81
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Энергия-3
	1986
	20
	0
	н/д
	н/д

	Энергия-3
	1986
	20
	0
	н/д
	н/д

	Энергия-3
	1986
	20
	0
	н/д
	н/д

	Энергия-3
	1986
	20
	0
	н/д
	н/д

	Энергия-3
	1986
	20
	0
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Таблица 1.2.82
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Энергия-3
	1978
	20
	0
	н/д
	н/д

	Энергия-3
	1978
	20
	0
	н/д
	н/д

	Энергия-3
	1978
	20
	0
	н/д
	н/д

	Энергия-3
	1978
	20
	0
	н/д
	н/д

	Энергия-3
	1978
	20
	0
	н/д
	н/д

	Энергия-3
	1978
	20
	0
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
Таблица 1.2.83
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВГ-4,65
	1986
	20
	0
	2009
	н/д

	КВГ-4,65
	1986
	20
	0
	2010
	2010



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется около 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
Таблица 1.2.84
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВГ-4,65
	1986
	20
	0
	н/д
	2011

	КВГ-4,65
	1986
	20
	0
	2007
	2007



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется около 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №15, ул.Красносветкинская
Таблица 1.2.85
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ТВГ-8М
	1972
	20
	0
	н/д
	2003

	ТВГ-8М
	1972
	20
	0
	н/д
	2004

	ТВГ-8М
	1972
	20
	0
	н/д
	1991

	КВГМ-20
	1988
	20
	0
	н/д
	н/д

	ДКВР-4/13
	1988
	20
	0
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 40 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
Таблица 1.2.86
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР-10/13
	1978
	20
	0
	н/д
	1996

	ДКВР-10/13
	1978
	20
	0
	н/д
	1990

	ДКВР-10/13
	1978
	20
	0
	н/д
	1999

	ДЕ-16/14
	1979
	20
	0
	н/д
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
Таблица 1.2.87
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ТВГ-8М
	1976
	20
	0
	2007
	н/д

	ТВГ-8М
	1976
	20
	0
	1990
	н/д

	КВГ-4
	1985
	20
	0
	2003
	2003



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
Таблица 1.2.88
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	КВГ-6,5
	1991
	20
	0
	2012
	н/д

	КВГ-6,5
	1991
	20
	0
	2007
	н/д

	КВГ-6,5
	1991
	20
	0
	2006
	2006



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 20 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная №19, ул.Спортивная, 18
Таблица 1.2.89
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	Тула-3
	1989
	20
	0
	2010
	н/д

	Тула-3
	1989
	20
	0
	2012
	н/д

	Тула-3
	1989
	20
	0
	2009
	н/д

	Тула-3
	1989
	20
	0
	2008
	2008



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется более 20 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 20 годам, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. При этом, в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. В связи с вышеперечисленным экспертная группа ОГУП «ИвЦЭС» предлагает провести модернизацию установленного оборудования.


Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
Таблица 1.2.90
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ДКВР-10/13
	1966
	25
	0
	2012
	н/д

	ДКВР-10/13
	1966
	25
	0
	2012
	н/д

	ДКВР-10/13
	1966
	25
	0
	2012
	н/д

	ДКВР-10/13
	1966
	25
	0
	2012
	н/д

	ДКВР-10/13
	1966
	25
	0
	2012
	н/д



Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется около 40 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело. Несмотря на нормативный срок службы котлов, равный 25 годам, готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха ОЗП 2012/2013 г. 

Котельная ООО «ДХЗ - Производство»
Таблица 1.2.91
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования
	Год продления ресурса, мероприятия по продлению ресурса
	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов

	ТП 30/39
	н/д
	25
	н/д
	н/д
	н/д

	ТП 30/39
	н/д
	25
	н/д
	н/д
	н/д

	ТП 30/39
	н/д
	25
	н/д
	н/д
	н/д



Недостаточно данных для проведения анализа по данной котельной.

[bookmark: _Toc379965958]Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.
При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:
- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.
-температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.
В системе теплоснабжения г. Кинешма используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.  Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений. 
Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, а используемое при этом центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика (температуры прямой сетевой воды), обеспечивающего в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. 
С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 55-60 ОC, требуемой по СНиП, несмотря на то, что по отопительному температурному графику в этот период требуется вода значительно более низкой температуры. Вызванный этим излом (срезка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха.
Для принятого в отечественной практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:
■ для температуры прямой сетевой воды: tпс=20+(20-tнар)/[(tрпс-20)/(20-tрно)];
■ для температуры обратной сетевой воды: tос=20+(20-tнар)/[(tрос-20)/(20-tрно)],
где 20 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), ОC; tрно - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар -текущая температура наружного воздуха, ОC; tnc. toс – расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно, ОC.
Температура обратной сетевой воды после систем отопления в зоне срезки температурного графика (tсрезнар=+8ОC) находится путем решения системы двух уравнений: теплового баланса отапливаемого помещения и теплопередачи отопительных приборов. В результате:
[image: ]
График 1.2.1
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Поскольку произвольное изменение расхода воды в системах отопления приводит к их поэтажной разрегулировке, местное количественное регулирование (расходом теплоносителя) теплопотребления при зависимом присоединении систем отопления через элеваторы может производиться только пропусками, т.е. полным прекращением циркуляции воды в системе отопления в течение определенного периода времени на протяжении суток. Частичное сокращение расхода сетевой воды на отопление на источнике при неизменном расходе воды в местной системе отопления может производиться при установке на абонентском вводе смесительного насоса или при независимом присоединении систем отопления, а также при установке на ИТП водоструйных элеваторов с регулируемым сечением рабочего сопла.
Покрытие нагрузки ГВС вызывает не только ограничение нижнего предела температуры прямой сетевой воды, но и нарушение других условий, принятых при расчете типового отопительного температурного графика. Так, в закрытых и открытых системах теплоснабжения, в которых отсутствуют регуляторы расхода сетевой воды на отопление, переменный расход воды на ГВС приводит к изменению расходов сетевой воды и сопротивления сети, располагаемых напоров на источнике и у потребителей, и в конечном счете - расходов воды в системах отопления.
Для отечественных систем теплоснабжения характерны преимущественное применение закрытой смешанной и параллельной схем включения на ИТП и ЦТП установок ГВС и работа источников по чисто отопительному графику с изменением расхода сетевой воды в течение отопительного периода, вызванного только нагрузкой ГВС.
Принятие оптимального температурного графика для конкретных систем теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов. Для решения поставленной задачи необходим предварительный анализ некоторых из этих факторов.
Критерии обоснования температурного графика.
Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 ОC с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС, а соответственно дополнительные потери теплоты (топлива).
Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике определяется условием минимума суммарных затрат:
З=f(Зтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс - в тепловые сети; Зпер - на перекачку теплоносителя; Знас - в насосные станции; Зтп - на тепловые потери в сетях; Зпз - на перетопы зданий; Зээ - на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме; Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.
Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения.
Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности может быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием их к расчетному году, что в наибольшей степени соответствует  условиям начального этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы от замораживания капвложений в период строительства, и эффект движения капитала в народном хозяйстве в течение всего рассматриваемого периода.
Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график.
В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования системы:
В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min, где Bпер - расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Bтп - расход топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bпз - расход топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ - изменение расхода топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Bсв - изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.
В виду отсутствия у учета отдельных статей потребленных топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, информации по затратам на перекачку теплоносителя, затратам в насосные станции, затратам на перетопы зданий; затратам на компенсацию выработки электроэнергии и затратам на изменение расхода топлива на отпуск теплоты, анализ выбранных температурных графиков проводился только на основании удовлетворения условий тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.
Отдельно необходимо отметить, что на всех источниках тепловой энергии расположенных в г. Кинешма, по данным полученным от ресурсоснабжающих организаций, фактические графики регилирования отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам.

Температурный график котельной Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
По данным, полученным от ООО «Теплосервис Плюс», ниже приведён фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети:
График 1.2.2
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При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.92
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31,0
	106,0
	55,6
	-10,0
	88,8
	53,5

	-30,5
	106,0
	55,8
	-9,5
	87,8
	53,1

	-30,0
	106,0
	56,1
	-9,0
	86,8
	52,7

	-29,5
	106,0
	56,2
	-8,5
	85,8
	52,2

	-29,0
	106,0
	56,4
	-8,0
	84,8
	51,8

	-28,5
	106,0
	56,7
	-7,5
	83,7
	51,4

	-28,0
	106,0
	56,9
	-7,0
	82,7
	50,9

	-27,5
	106,0
	57,0
	-6,5
	81,7
	50,5

	-27,0
	106,0
	57,2
	-6,0
	80,7
	50,1

	-26,5
	106,0
	57,4
	-5,5
	79,6
	49,6

	-26,0
	106,0
	57,6
	-5,0
	78,6
	49,2

	-25,5
	106,0
	57,8
	-4,5
	77,6
	48,8

	-25,0
	106,0
	58,0
	-4,0
	76,6
	48,3

	-24,5
	106,0
	58,2
	-3,5
	75,5
	47,8

	-24,0
	106,0
	58,5
	-3,0
	74,5
	47,4

	-23,5
	106,0
	58,7
	-2,5
	73,4
	47,0

	-23,0
	106,0
	58,8
	-2,0
	72,4
	46,5

	-22,5
	106,0
	59,0
	-1,5
	71,3
	46,0

	-22,0
	106,0
	59,2
	-1,0
	70,3
	45,6

	-21,5
	106,0
	59,4
	-0,5
	69,2
	45,1

	-21,0
	106,0
	59,6
	0,0
	68,2
	44,7

	-20,5
	106,0
	59,8
	0,5
	67,1
	44,2

	-20,0
	106,0
	60,0
	1,0
	66,1
	43,7

	-19,5
	106,0
	60,2
	1,5
	65
	43,2

	-19,0
	106,0
	60,5
	2,0
	65
	43,4

	-18,5
	105,8
	60,5
	2,5
	65
	43,6

	-18,0
	104,8
	60,0
	3,0
	65
	43,8

	-17,5
	103,8
	59,7
	3,5
	65
	44,0

	-17,0
	102,8
	59,3
	4,0
	65
	44,2

	-16,5
	101,8
	58,9
	4,5
	65
	44,4

	-16,0
	100,8
	58,5
	5,0
	65
	44,5

	-15,5
	99,8
	58,1
	5,5
	65
	44,7

	-15,0
	98,8
	57,7
	6,0
	65
	44,9

	-14,5
	97,8
	57,3
	6,5
	65
	45,1

	-14,0
	96,9
	56,9
	7,0
	65
	45,3

	-13,5
	95,9
	56,4
	7,5
	65
	45,5

	-13,0
	94,9
	56,0
	8,0
	65
	45,7

	-12,5
	93,9
	55,6
	8,5
	65
	45,9

	-12,0
	92,9
	55,2
	9,0
	65
	46,1

	-11,5
	91,8
	54,7
	9,5
	65
	46,2

	-11,0
	90,8
	54,4
	10,0
	65
	46,4

	-10,5
	89,8
	54,0
	
	
	



Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 130/70, а для нужд горячего водоснабжения по графику 65/50. График имеет нижнюю и верхнюю срезки. Температура сетевой воды на нижней срезке составляет 65°С. Температура наружного воздуха на границе нижней срезки составляет -7,594 °С. Температура сетевой воды на верхней срезке составляет 106 °С. Температура наружного воздуха на границе верхней срезки составляет – 18,617 °С.


Температурный график котельной ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
По данным, полученным от ФГКУ Комбинат «Искатель», ниже приведён фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети:
График 1.2.3
[image: ]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечитьподдержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.93
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31,0
	95,0
	70,0
	-10,0
	68,2
	53,5

	-30,5
	94,4
	69,6
	-9,5
	67,6
	53,1

	-30,0
	93,8
	69,3
	-9,0
	66,9
	52,7

	-29,5
	93,2
	68,9
	-8,5
	66,2
	52,2

	-29,0
	92,5
	68,5
	-8,0
	65,5
	51,8

	-28,5
	91,9
	68,1
	-7,5
	64,9
	51,4

	-28,0
	91,3
	67,8
	-7,0
	64,2
	51,0

	-27,5
	90,7
	67,4
	-6,5
	63,5
	50,5

	-27,0
	90,1
	67,0
	-6,0
	62,8
	50,1

	-26,5
	89,4
	66,7
	-5,5
	62,1
	49,6

	-26,0
	88,8
	66,3
	-5,0
	61,5
	49,2

	-25,5
	88,2
	65,9
	-4,5
	60,8
	48,8

	-25,0
	87,6
	65,5
	-4,0
	60,1
	48,3

	-24,5
	86,9
	65,1
	-3,5
	59,4
	47,8

	-24,0
	86,3
	64,8
	-3,0
	58,7
	47,4

	-23,5
	85,7
	64,4
	-2,5
	58,0
	47,0

	-23,0
	85,1
	64,0
	-2,0
	57,3
	46,5

	-22,5
	84,4
	63,6
	-1,5
	56,6
	46,0

	-22,0
	83,8
	63,2
	-1,0
	55,9
	45,6

	-21,5
	83,2
	62,8
	-0,5
	55,2
	45,1

	-21,0
	82,5
	62,4
	0,0
	54,5
	44,7

	-20,5
	81,9
	62,0
	0,5
	53,7
	44,2

	-20,0
	81,3
	61,7
	1,0
	53,0
	43,7

	-19,5
	80,6
	61,2
	1,5
	52,3
	43,2

	-19,0
	80,0
	60,9
	2,0
	51,6
	42,8

	-18,5
	79,3
	60,5
	2,5
	50,9
	42,3

	-18,0
	78,7
	60,1
	3,0
	50,1
	41,8

	-17,5
	78,1
	59,7
	3,5
	49,4
	41,3

	-17,0
	77,4
	59,3
	4,0
	48,6
	40,8

	-16,5
	76,8
	58,9
	4,5
	47,9
	40,3

	-16,0
	76,1
	58,5
	5,0
	47,2
	39,8

	-15,5
	75,5
	58,1
	5,5
	46,4
	39,3

	-15,0
	74,8
	57,7
	6,0
	45,7
	38,8

	-14,5
	74,2
	57,3
	6,5
	44,9
	38,3

	-14,0
	73,5
	56,9
	7,0
	44,1
	37,8

	-13,5
	72,9
	56,4
	7,5
	43,4
	37,2

	-13,0
	72,2
	56,0
	8,0
	42,6
	36,7

	-12,5
	71,6
	55,6
	8,5
	41,8
	36,2

	-12,0
	70,9
	55,2
	9,0
	41,0
	35,6

	-11,5
	70,2
	54,8
	9,5
	40,2
	35,1

	-11,0
	69,6
	54,4
	10,0
	39,4
	34,5

	-10,5
	68,9
	54,0
	
	
	



Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 95/70. Нижних и верхних срезок температурный график не имеет.


Температурный график котельной ОАО «Поликор»
По данным, полученным от ОАО «Поликор», ниже приведён фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети:
График 1.2.4
[image: ]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечитьподдержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.94
	Температура наружного воздуха
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе

	8
	38
	34

	7
	40
	35

	6
	42
	36

	5
	43
	37

	4
	45
	38

	3
	47
	39

	2
	48
	40

	1
	50
	41

	0
	51
	42

	-1
	53
	43

	-2
	54
	44

	-3
	56
	45

	-4
	57
	46

	-5
	59
	47

	-6
	60
	48

	-7
	62
	49

	-8
	63
	50

	-9
	65
	51

	-10
	66
	52

	-11
	67
	53

	-12
	69
	54

	-13
	70
	55

	-14
	72
	56

	-15
	73
	57

	-16
	74
	58

	-17
	76
	58

	-18
	77
	59

	-19
	79
	60

	-20
	80
	61

	-21
	81
	62

	-22
	83
	63

	-23
	84
	64

	-24
	86
	64

	-25
	87
	65

	-26
	88
	66

	-27
	90
	67

	-28
	91
	68

	-29
	93
	68

	-30
	94
	69

	-31
	95
	70


Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 95/70. Нижних и верхних срезок температурный график не имеет.


Температурный график котельной ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
По данным, полученным от ЗАО «КПТФ», ниже приведён фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети:
График 1.2.5
[image: ]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.95
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31,0
	95,0
	70,0
	-10,0
	68,2
	53,5

	-30,5
	94,4
	69,6
	-9,5
	67,6
	53,1

	-30,0
	93,8
	69,3
	-9,0
	66,9
	52,7

	-29,5
	93,2
	68,9
	-8,5
	66,2
	52,2

	-29,0
	92,5
	68,5
	-8,0
	65,5
	51,8

	-28,5
	91,9
	68,1
	-7,5
	65,0
	51,5

	-28,0
	91,3
	67,8
	-7,0
	65,0
	51,6

	-27,5
	90,7
	67,4
	-6,5
	65,0
	51,7

	-27,0
	90,1
	67,0
	-6,0
	65,0
	51,8

	-26,5
	89,4
	66,7
	-5,5
	65,0
	51,9

	-26,0
	88,8
	66,3
	-5,0
	65,0
	52,0

	-25,5
	88,2
	65,9
	-4,5
	65,0
	52,1

	-25,0
	87,6
	65,5
	-4,0
	65,0
	52,2

	-24,5
	86,9
	65,1
	-3,5
	65,0
	52,3

	-24,0
	86,3
	64,8
	-3,0
	65,0
	52,4

	-23,5
	85,7
	64,4
	-2,5
	65,0
	52,5

	-23,0
	85,1
	64,0
	-2,0
	65,0
	52,6

	-22,5
	84,4
	63,6
	-1,5
	65,0
	52,7

	-22,0
	83,8
	63,2
	-1,0
	65,0
	52,8

	-21,5
	83,2
	62,8
	-0,5
	65,0
	52,9

	-21,0
	82,5
	62,4
	0,0
	65,0
	53,1

	-20,5
	81,9
	62,0
	0,5
	65,0
	53,2

	-20,0
	81,3
	61,7
	1,0
	65,0
	53,3

	-19,5
	80,6
	61,2
	1,5
	65,0
	53,3

	-19,0
	80,0
	60,9
	2,0
	65,0
	53,5

	-18,5
	79,3
	60,5
	2,5
	65,0
	53,6

	-18,0
	78,7
	60,1
	3,0
	65,0
	53,7

	-17,5
	78,1
	59,7
	3,5
	65,0
	53,8

	-17,0
	77,4
	59,3
	4,0
	65,0
	53,9

	-16,5
	76,8
	58,9
	4,5
	65,0
	54,0

	-16,0
	76,1
	58,5
	5,0
	65,0
	54,1

	-15,5
	75,5
	58,1
	5,5
	65,0
	54,2

	-15,0
	74,8
	57,7
	6,0
	65,0
	54,2

	-14,5
	74,2
	57,3
	6,5
	65,0
	54,4

	-14,0
	73,5
	56,9
	7,0
	65,0
	54,5

	-13,5
	72,9
	56,4
	7,5
	65,0
	54,6

	-13,0
	72,2
	56,0
	8,0
	65,0
	54,7

	-12,5
	71,6
	55,6
	8,5
	65,0
	54,8

	-12,0
	70,9
	55,2
	9,0
	65,0
	54,9

	-11,5
	70,2
	54,8
	9,5
	65,0
	55,0

	-11,0
	69,6
	54,4
	10,0
	65,0
	55,1

	-10,5
	95,0
	70,0
	
	
	



Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 95/70, а для нужд горячего водоснабжения по графику 65/50. График имеет нижнюю срезку. Температура сетевой воды на нижней срезке составляет 65°С. Температура наружного воздуха на границе нижней срезки составляет -7,594 °С.


Температурный график котельной ЗАО «Электроконтакт»
По данным, полученным от ЗАО «Электроконтакт», ниже приведён фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети:
График 1.2.6
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При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечитьподдержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.96
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31,0
	130
	70
	-10,0
	90
	54,6

	-30,5
	129,1
	69,6
	-9,5
	89
	54,3

	-30,0
	128,2
	69,4
	-9,0
	88
	53,9

	-29,5
	127,2
	69
	-8,5
	87
	53,4

	-29,0
	126,3
	68,6
	-8,0
	86
	53,1

	-28,5
	125,4
	68,3
	-7,5
	85
	52,7

	-28,0
	124,4
	68
	-7,0
	84
	52,2

	-27,5
	123,5
	67,6
	-6,5
	83
	51,8

	-27,0
	122,6
	67,3
	-6,0
	82
	51,4

	-26,5
	121,7
	67
	-5,5
	80,9
	50,9

	-26,0
	120,7
	66,6
	-5,0
	79,9
	50,5

	-25,5
	119,8
	66,3
	-4,5
	78,9
	50,2

	-25,0
	118,8
	65,9
	-4,0
	77,9
	49,7

	-24,5
	117,9
	65,5
	-3,5
	76,9
	49,2

	-24,0
	117
	65,2
	-3,0
	75,8
	48,8

	-23,5
	116
	64,9
	-2,5
	74,8
	48,4

	-23,0
	115,1
	64,5
	-2,0
	73,8
	47,8

	-22,5
	114,1
	64,2
	-1,5
	72,7
	47,4

	-22,0
	113,2
	63,8
	-1,0
	71,7
	47

	-21,5
	112,2
	63,4
	-0,5
	70,6
	46,5

	-21,0
	111,3
	63
	0,0
	69,6
	46,1

	-20,5
	110,4
	62,7
	0,5
	68,5
	45,6

	-20,0
	109,4
	62,4
	1,0
	67,5
	45,1

	-19,5
	108,4
	61,9
	1,5
	66,4
	44,7

	-19,0
	107,5
	61,6
	2,0
	65,4
	44,2

	-18,5
	106,5
	61,3
	2,5
	65
	44,2

	-18,0
	105,6
	60,8
	3,0
	65
	44,3

	-17,5
	104,6
	60,5
	3,5
	65
	44,5

	-17,0
	103,7
	60,2
	4,0
	65
	44,7

	-16,5
	102,7
	59,7
	4,5
	65
	44,8

	-16,0
	101,7
	59,4
	5,0
	65
	45,1

	-15,5
	100,8
	59
	5,5
	65
	45,3

	-15,0
	99,8
	58,6
	6,0
	65
	45,4

	-14,5
	98,8
	58,2
	6,5
	65
	45,7

	-14,0
	97,8
	57,9
	7,0
	65
	45,9

	-13,5
	96,9
	57,4
	7,5
	65
	46

	-13,0
	95,9
	57
	8,0
	65
	46,2

	-12,5
	94,9
	56,6
	8,5
	65
	46,4

	-12,0
	93,9
	56,3
	9,0
	65
	46,5

	-11,5
	92,9
	55,8
	9,5
	65
	46,7

	-11,0
	92
	55,5
	10,0
	65
	47

	-10,5
	91
	55,1
	
	
	



Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по графику 130/70, а для нужд горячего водоснабжения по графику 65/50. График имеет нижнюю срезку. Температура наружного воздуха на границе нижней срезки составляет 2,17 °С.


МУП «Объединенные котельные и тепловые сети»
По данным полученным от МУП «ОК и ТС» на источниках тепловой энергии, находящихся на балансе у предприятия, по факту используются различные температурные графики отпуска тепла в тепловые сети.
[bookmark: _Toc377995068]Существующие температурные графики котельных МУП ОК и ТС
Температурные графики котельной № 1; котельной №2; котельной №4, котельной № 5; котельной № 7, котельной № 8; котельной № 9, котельной № 10; котельной № 11; котельной №13; котельной № 14; котельной № 17; котельной № 18;  котельной № 19 представлены  на графике 1.2.7 и в таблице 1.2.97:
График 1.2.7
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При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.


Таблица 1.2.97
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31,0
	95,0
	70,0
	-10,0
	68,2
	53,5

	-30,5
	94,4
	69,6
	-9,5
	67,6
	53,1

	-30,0
	93,8
	69,3
	-9,0
	66,9
	52,7

	-29,5
	93,2
	68,9
	-8,5
	66,2
	52,2

	-29,0
	92,5
	68,5
	-8,0
	65,5
	51,8

	-28,5
	91,9
	68,1
	-7,5
	64,9
	51,4

	-28,0
	91,3
	67,8
	-7,0
	64,2
	51,0

	-27,5
	90,7
	67,4
	-6,5
	63,5
	50,5

	-27,0
	90,1
	67,0
	-6,0
	62,8
	50,1

	-26,5
	89,4
	66,7
	-5,5
	62,1
	49,6

	-26,0
	88,8
	66,3
	-5,0
	61,5
	49,2

	-25,5
	88,2
	65,9
	-4,5
	60,8
	48,8

	-25,0
	87,6
	65,5
	-4,0
	60,1
	48,3

	-24,5
	86,9
	65,1
	-3,5
	59,4
	47,8

	-24,0
	86,3
	64,8
	-3,0
	58,7
	47,4

	-23,5
	85,7
	64,4
	-2,5
	58,0
	47,0

	-23,0
	85,1
	64,0
	-2,0
	57,3
	46,5

	-22,5
	84,4
	63,6
	-1,5
	56,6
	46,0

	-22,0
	83,8
	63,2
	-1,0
	55,9
	45,6

	-21,5
	83,2
	62,8
	-0,5
	55,2
	45,1

	-21,0
	82,5
	62,4
	0,0
	54,5
	44,7

	-20,5
	81,9
	62,0
	0,5
	53,7
	44,2

	-20,0
	81,3
	61,7
	1,0
	53,0
	43,7

	-19,5
	80,6
	61,2
	1,5
	52,3
	43,2

	-19,0
	80,0
	60,9
	2,0
	51,6
	42,8

	-18,5
	79,3
	60,5
	2,5
	50,9
	42,3

	-18,0
	78,7
	60,1
	3,0
	50,1
	41,8

	-17,5
	78,1
	59,7
	3,5
	49,4
	41,3

	-17,0
	77,4
	59,3
	4,0
	48,6
	40,8

	-16,5
	76,8
	58,9
	4,5
	47,9
	40,3

	-16,0
	76,1
	58,5
	5,0
	47,2
	39,8

	-15,5
	75,5
	58,1
	5,5
	46,4
	39,3

	-15,0
	74,8
	57,7
	6,0
	45,7
	38,8

	-14,5
	74,2
	57,3
	6,5
	44,9
	38,3

	-14,0
	73,5
	56,9
	7,0
	44,1
	37,8

	-13,5
	72,9
	56,4
	7,5
	43,4
	37,2

	-13,0
	72,2
	56,0
	8,0
	42,6
	36,7

	-12,5
	71,6
	55,6
	8,5
	41,8
	36,2

	-12,0
	70,9
	55,2
	9,0
	41,0
	35,6

	-11,5
	70,2
	54,8
	9,5
	40,2
	35,1

	-11,0
	69,6
	54,4
	10,0
	39,4
	34,5

	-10,5
	68,9
	54,0
	
	
	


Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 95/70. Нижних и верхних срезок температурный график не имеет.
Температурный график котельной № 15 представлен на графике 1.2.8 и в таблице 1.2.98:
График 1.2.8
[image: ]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.98
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31
	85
	60
	-10
	61,7
	47

	-30,5
	84,5
	59,7
	-9,5
	61,1
	46,6

	-30
	83,9
	59,4
	-9
	60,5
	46,3

	-29,5
	83,4
	59,1
	-8,5
	59,9
	46

	-29
	82,9
	58,8
	-8
	59,4
	45,6

	-28,5
	82,3
	58,5
	-7,5
	58,8
	45,3

	-28
	81,8
	58,3
	-7
	58,2
	44,9

	-27,5
	81,2
	57,9
	-6,5
	57,6
	44,6

	-27
	80,7
	57,7
	-6
	57
	44,3

	-26,5
	80,2
	57,4
	-5,5
	56,4
	43,9

	-26
	79,6
	57,1
	-5
	55,8
	43,5

	-25,5
	79,1
	56,8
	-4,5
	55,2
	43,2

	-25
	78,5
	56,5
	-4
	54,6
	42,8

	-24,5
	78
	56,2
	-3,5
	54
	42,5

	-24
	77,4
	55,9
	-3
	53,4
	42,1

	-23,5
	76,9
	55,6
	-2,5
	52,8
	41,8

	-23
	76,3
	55,3
	-2
	52,2
	41,4

	-22,5
	75,8
	55
	-1,5
	51,6
	41

	-22
	75,2
	54,7
	-1
	51
	40,7

	-21,5
	74,7
	54,3
	-0,5
	50,3
	40,3

	-21
	74,1
	54
	0
	49,7
	39,9

	-20,5
	73,6
	53,7
	0,5
	49,1
	39,6

	-20
	73
	53,4
	1
	48,5
	39,2

	-19,5
	72,5
	53,1
	1,5
	47,9
	38,8

	-19
	71,9
	52,8
	2
	47,2
	38,4

	-18,5
	71,4
	52,5
	2,5
	46,6
	38

	-18
	70,8
	52,2
	3
	46
	37,6

	-17,5
	70,2
	51,9
	3,5
	45,3
	37,3

	-17
	69,7
	51,6
	4
	44,7
	36,8

	-16,5
	69,1
	51,2
	4,5
	44
	36,4

	-16
	68,6
	50,9
	5
	43,4
	36

	-15,5
	68
	50,6
	5,5
	42,7
	35,6

	-15
	67,4
	50,3
	6
	42,1
	35,2

	-14,5
	66,9
	50
	6,5
	41,4
	34,8

	-14
	66,3
	49,6
	7
	40,8
	34,4

	-13,5
	65,7
	49,3
	7,5
	40,1
	34

	-13
	65,1
	48,9
	8
	39,4
	33,6

	-12,5
	64,6
	48,6
	8,5
	38,8
	33,1

	-12
	64
	48,3
	9
	38,1
	32,7

	-11,5
	63,4
	48
	9,5
	37,4
	32,3

	-11
	62,9
	47,6
	10
	36,7
	31,8

	-10,5
	62,3
	47,3
	
	
	


Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 85/60. Нижних и верхних срезок температурный график не имеет.


Температурный график котельной №16 представлен на графике 1.2.9 и в таблице 1.2.99:
График 1.2.9
[image: ]
При существующей загрузке систем теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.99
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31
	95
	70
	-10
	75
	58,9

	-30,5
	94,4
	69,6
	-9,5
	75
	59

	-30
	93,8
	69,3
	-9
	75
	59,1

	-29,5
	93,2
	68,9
	-8,5
	75
	59,2

	-29
	92,5
	68,5
	-8
	75
	59,3

	-28,5
	91,9
	68,1
	-7,5
	75
	59,4

	-28
	91,3
	67,8
	-7
	75
	59,5

	-27,5
	90,7
	67,4
	-6,5
	75
	59,6

	-27
	90,1
	67
	-6
	75
	59,7

	-26,5
	89,4
	66,7
	-5,5
	75
	59,8

	-26
	88,8
	66,3
	-5
	75
	59,9

	-25,5
	88,2
	65,9
	-4,5
	75
	60

	-25
	87,6
	65,5
	-4
	75
	60,1

	-24,5
	86,9
	65,1
	-3,5
	75
	60,2

	-24
	86,3
	64,8
	-3
	75
	60,3

	-23,5
	85,7
	64,4
	-2,5
	75
	60,5

	-23
	85,1
	64
	-2
	75
	60,5

	-22,5
	84,4
	63,6
	-1,5
	75
	60,7

	-22
	83,8
	63,2
	-1
	75
	60,8

	-21,5
	83,2
	62,8
	-0,5
	75
	60,9

	-21
	82,5
	62,4
	0
	75
	61

	-20,5
	81,9
	62
	0,5
	75
	61,1

	-20
	81,3
	61,7
	1
	75
	61,2

	-19,5
	80,6
	61,2
	1,5
	75
	61,3

	-19
	80
	60,9
	2
	75
	61,4

	-18,5
	79,3
	60,5
	2,5
	75
	61,5

	-18
	78,7
	60,1
	3
	75
	61,6

	-17,5
	78,1
	59,7
	3,5
	75
	61,7

	-17
	77,4
	59,3
	4
	75
	61,8

	-16,5
	76,8
	58,9
	4,5
	75
	61,9

	-16
	76,1
	58,5
	5
	75
	62

	-15,5
	75,5
	58,1
	5,5
	75
	62,1

	-15
	75
	57,8
	6
	75
	62,2

	-14,5
	75
	57,9
	6,5
	75
	62,3

	-14
	75
	58
	7
	75
	62,4

	-13,5
	75
	58,1
	7,5
	75
	62,5

	-13
	75
	58,2
	8
	75
	62,6

	-12,5
	75
	58,4
	8,5
	75
	62,7

	-12
	75
	58,5
	9
	75
	62,8

	-11,5
	75
	58,6
	9,5
	75
	62,9

	-11
	75
	58,6
	10
	75
	63,1

	-10,5
	75
	58,7
	
	
	


Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 95/70, а для нужд горячего водоснабжения по графику 65/55. График имеет нижнюю срезку. Температура сетевой воды на нижней срезке составляет 75°С. Температура наружного воздуха на границе нижней срезки составляет -15,135 °С.
[bookmark: _Toc377995069]Перспективные (рекомендуемые) температурные графики котельных МУП ОК и ТС
По котельной №15 изменение температурного графика не планируется.
По всем остальным котельным рекомендуется изменение температурного графика. Температурный график по котельной №1, котельной №2, котельной №4,  котельной №5, котельной №7, котельной №8, котельной №9, котельной №10, котельной №11, котельной №13, котельной №14, котельной №17, котельной №18, котельной №19 представлен на графике 1.2.10 и в таблице 1.2.100.
График 1.2.10
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При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.100
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31
	85
	60
	-10
	61,7
	47

	-30,5
	84,5
	59,7
	-9,5
	61,1
	46,6

	-30
	83,9
	59,4
	-9
	60,5
	46,3

	-29,5
	83,4
	59,1
	-8,5
	59,9
	46

	-29
	82,9
	58,8
	-8
	59,4
	45,6

	-28,5
	82,3
	58,5
	-7,5
	58,8
	45,3

	-28
	81,8
	58,3
	-7
	58,2
	44,9

	-27,5
	81,2
	57,9
	-6,5
	57,6
	44,6

	-27
	80,7
	57,7
	-6
	57
	44,3

	-26,5
	80,2
	57,4
	-5,5
	56,4
	43,9

	-26
	79,6
	57,1
	-5
	55,8
	43,5

	-25,5
	79,1
	56,8
	-4,5
	55,2
	43,2

	-25
	78,5
	56,5
	-4
	54,6
	42,8

	-24,5
	78
	56,2
	-3,5
	54
	42,5

	-24
	77,4
	55,9
	-3
	53,4
	42,1

	-23,5
	76,9
	55,6
	-2,5
	52,8
	41,8

	-23
	76,3
	55,3
	-2
	52,2
	41,4

	-22,5
	75,8
	55
	-1,5
	51,6
	41

	-22
	75,2
	54,7
	-1
	51
	40,7

	-21,5
	74,7
	54,3
	-0,5
	50,3
	40,3

	-21
	74,1
	54
	0
	49,7
	39,9

	-20,5
	73,6
	53,7
	0,5
	49,1
	39,6

	-20
	73
	53,4
	1
	48,5
	39,2

	-19,5
	72,5
	53,1
	1,5
	47,9
	38,8

	-19
	71,9
	52,8
	2
	47,2
	38,4

	-18,5
	71,4
	52,5
	2,5
	46,6
	38

	-18
	70,8
	52,2
	3
	46
	37,6

	-17,5
	70,2
	51,9
	3,5
	45,3
	37,3

	-17
	69,7
	51,6
	4
	44,7
	36,8

	-16,5
	69,1
	51,2
	4,5
	44
	36,4

	-16
	68,6
	50,9
	5
	43,4
	36

	-15,5
	68
	50,6
	5,5
	42,7
	35,6

	-15
	67,4
	50,3
	6
	42,1
	35,2

	-14,5
	66,9
	50
	6,5
	41,4
	34,8

	-14
	66,3
	49,6
	7
	40,8
	34,4

	-13,5
	65,7
	49,3
	7,5
	40,1
	34

	-13
	65,1
	48,9
	8
	39,4
	33,6

	-12,5
	64,6
	48,6
	8,5
	38,8
	33,1

	-12
	64
	48,3
	9
	38,1
	32,7

	-11,5
	63,4
	48
	9,5
	37,4
	32,3

	-11
	62,9
	47,6
	10
	36,7
	31,8

	-10,5
	62,3
	47,3
	
	
	



Отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 85/60. Нижних и верхних срезок температурный график не имеет.

Изменение температурного графика по котельной №16 представлено на графике 1.2.11 и в таблице 1.2.101.
График 1.2.11
[image: ]
При существующей загрузке систем теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.101
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31
	85
	60
	-10
	75
	57,2

	-30,5
	84,5
	59,7
	-9,5
	75
	57,4

	-30
	83,9
	59,4
	-9
	75
	57,5

	-29,5
	83,4
	59,1
	-8,5
	75
	57,6

	-29
	82,9
	58,8
	-8
	75
	57,7

	-28,5
	82,3
	58,5
	-7,5
	75
	57,8

	-28
	81,8
	58,3
	-7
	75
	57,9

	-27,5
	81,2
	57,9
	-6,5
	75
	58

	-27
	80,7
	57,7
	-6
	75
	58,2

	-26,5
	80,2
	57,4
	-5,5
	75
	58,3

	-26
	79,6
	57,1
	-5
	75
	58,4

	-25,5
	79,1
	56,8
	-4,5
	75
	58,5

	-25
	78,5
	56,5
	-4
	75
	58,6

	-24,5
	78
	56,2
	-3,5
	75
	58,7

	-24
	77,4
	55,9
	-3
	75
	58,9

	-23,5
	76,9
	55,6
	-2,5
	75
	59

	-23
	76,3
	55,3
	-2
	75
	59,1

	-22,5
	75,8
	55
	-1,5
	75
	59,2

	-22
	75,2
	54,7
	-1
	75
	59,3

	-21,5
	75
	54,6
	-0,5
	75
	59,4

	-21
	75
	54,7
	0
	75
	59,5

	-20,5
	75
	54,8
	0,5
	75
	59,7

	-20
	75
	54,9
	1
	75
	59,8

	-19,5
	75
	55,1
	1,5
	75
	59,9

	-19
	75
	55,2
	2
	75
	60

	-18,5
	75
	55,3
	2,5
	75
	60,1

	-18
	75
	55,4
	3
	75
	60,2

	-17,5
	75
	55,5
	3,5
	75
	60,3

	-17
	75
	55,6
	4
	75
	60,5

	-16,5
	75
	55,8
	4,5
	75
	60,6

	-16
	75
	55,9
	5
	75
	60,7

	-15,5
	75
	56
	5,5
	75
	60,8

	-15
	75
	56,1
	6
	75
	60,9

	-14,5
	75
	56,2
	6,5
	75
	61

	-14
	75
	56,3
	7
	75
	61,1

	-13,5
	75
	56,4
	7,5
	75
	61,2

	-13
	75
	56,6
	8
	75
	61,4

	-12,5
	75
	56,7
	8,5
	75
	61,5

	-12
	75
	56,8
	9
	75
	61,6

	-11,5
	75
	56,9
	9,5
	75
	61,7

	-11
	75
	57
	10
	75
	61,8

	-10,5
	75
	57,1
	
	
	



Отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 85/60 °С. График имеет нижнюю срезку. Температура сетевой воды на нижней срезке составляет  75°С. Температура наружного воздуха на границе нижней срезки составляет -21,781 °С.


Температурный график котельной ООО «ТДЛ Энерго»
По данным, полученным от ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский», ниже приведён фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети:
График 1.2.12
[image: ]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.102
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31,0
	95,0
	70,0
	-10,0
	68,2
	53,5

	-30,5
	94,4
	69,6
	-9,5
	67,6
	53,1

	-30,0
	93,8
	69,3
	-9,0
	66,9
	52,7

	-29,5
	93,2
	68,9
	-8,5
	66,2
	52,2

	-29,0
	92,5
	68,5
	-8,0
	65,5
	51,8

	-28,5
	91,9
	68,1
	-7,5
	64,9
	51,4

	-28,0
	91,3
	67,8
	-7,0
	64,2
	51,0

	-27,5
	90,7
	67,4
	-6,5
	63,5
	50,5

	-27,0
	90,1
	67,0
	-6,0
	62,8
	50,1

	-26,5
	89,4
	66,7
	-5,5
	62,1
	49,6

	-26,0
	88,8
	66,3
	-5,0
	61,5
	49,2

	-25,5
	88,2
	65,9
	-4,5
	60,8
	48,8

	-25,0
	87,6
	65,5
	-4,0
	60,1
	48,3

	-24,5
	86,9
	65,1
	-3,5
	59,4
	47,8

	-24,0
	86,3
	64,8
	-3,0
	58,7
	47,4

	-23,5
	85,7
	64,4
	-2,5
	58,0
	47,0

	-23,0
	85,1
	64,0
	-2,0
	57,3
	46,5

	-22,5
	84,4
	63,6
	-1,5
	56,6
	46,0

	-22,0
	83,8
	63,2
	-1,0
	55,9
	45,6

	-21,5
	83,2
	62,8
	-0,5
	55,2
	45,1

	-21,0
	82,5
	62,4
	0,0
	54,5
	44,7

	-20,5
	81,9
	62,0
	0,5
	53,7
	44,2

	-20,0
	81,3
	61,7
	1,0
	53,0
	43,7

	-19,5
	80,6
	61,2
	1,5
	52,3
	43,2

	-19,0
	80,0
	60,9
	2,0
	51,6
	42,8

	-18,5
	79,3
	60,5
	2,5
	50,9
	42,3

	-18,0
	78,7
	60,1
	3,0
	50,1
	41,8

	-17,5
	78,1
	59,7
	3,5
	49,4
	41,3

	-17,0
	77,4
	59,3
	4,0
	48,6
	40,8

	-16,5
	76,8
	58,9
	4,5
	47,9
	40,3

	-16,0
	76,1
	58,5
	5,0
	47,2
	39,8

	-15,5
	75,5
	58,1
	5,5
	46,4
	39,3

	-15,0
	74,8
	57,7
	6,0
	45,7
	38,8

	-14,5
	74,2
	57,3
	6,5
	44,9
	38,3

	-14,0
	73,5
	56,9
	7,0
	44,1
	37,8

	-13,5
	72,9
	56,4
	7,5
	43,4
	37,2

	-13,0
	72,2
	56,0
	8,0
	42,6
	36,7

	-12,5
	71,6
	55,6
	8,5
	41,8
	36,2

	-12,0
	70,9
	55,2
	9,0
	41,0
	35,6

	-11,5
	70,2
	54,8
	9,5
	40,2
	35,1

	-11,0
	69,6
	54,4
	10,0
	39,4
	34,5

	-10,5
	68,9
	54,0
	
	
	



Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 95/70. Нижних и верхних срезок температурный график не имеет.


Температурный график котельной ООО «ДХЗ - Производство»
По данным, полученным от ООО «ДХЗ-Производство», ниже приведён фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети:
График 1.2.13
[image: ]
При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Таблица 1.2.103
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления
	Наружная т-ра воздуха, °С
	В подающ. магистрали
	Из систем отопления

	-31,0
	130,0
	70,0
	-10,0
	88,8
	53,5

	-30,5
	122,9
	69,6
	-9,5
	87,8
	53,1

	-30,0
	128,1
	69,3
	-9,0
	86,8
	52,7

	-29,5
	127,1
	68,9
	-8,5
	85,8
	52,2

	-29,0
	126,2
	68,5
	-8,0
	84,8
	51,8

	-28,5
	125,2
	68,1
	-7,5
	83,7
	51,4

	-28,0
	124,2
	67,8
	-7,0
	82,7
	50,9

	-27,5
	123,3
	67,4
	-6,5
	81,7
	50,5

	-27,0
	122,3
	67,0
	-6,0
	80,7
	50,1

	-26,5
	121,4
	66,7
	-5,5
	79,6
	49,6

	-26,0
	120,4
	66,2
	-5,0
	78,6
	49,2

	-25,5
	119,4
	65,9
	-4,5
	77,6
	48,8

	-25,0
	118,5
	65,5
	-4,0
	76,6
	48,3

	-24,5
	117,5
	65,1
	-3,5
	75,5
	47,8

	-24,0
	116,5
	64,8
	-3,0
	74,5
	47,4

	-23,5
	115,5
	64,4
	-2,5
	73,4
	47,0

	-23,0
	114,6
	64,0
	-2,0
	72,4
	46,5

	-22,5
	113,6
	63,6
	-1,5
	71,3
	46,0

	-22,0
	112,6
	63,3
	-1,0
	70,3
	45,6

	-21,5
	111,7
	62,8
	-0,5
	69,2
	45,1

	-21,0
	110,7
	62,4
	0,0
	68,2
	44,7

	-20,5
	109,7
	62,0
	0,5
	67,1
	44,2

	-20,0
	108,7
	61,7
	1,0
	66,1
	43,7

	-19,5
	107,7
	61,2
	1,5
	65,0
	43,2

	-19,0
	106,8
	60,9
	2,0
	63,9
	42,8

	-18,5
	105,8
	60,5
	2,5
	62,9
	42,3

	-18,0
	104,8
	60,0
	3,0
	61,8
	41,8

	-17,5
	103,8
	59,7
	3,5
	60,7
	41,4

	-17,0
	102,8
	59,3
	4,0
	59,6
	40,8

	-16,5
	101,8
	58,9
	4,5
	58,5
	40,3

	-16,0
	100,8
	58,5
	5,0
	57,5
	39,8

	-15,5
	99,8
	58,1
	5,5
	56,4
	39,3

	-15,0
	98,8
	57,7
	6,0
	55,3
	38,7

	-14,5
	97,8
	57,3
	6,5
	54,2
	38,3

	-14,0
	96,9
	56,9
	7,0
	53,0
	37,8

	-13,5
	95,9
	56,4
	7,5
	51,9
	37,2

	-13,0
	94,9
	56,0
	8,0
	50,8
	36,7

	-12,5
	93,9
	55,6
	8,5
	49,7
	36,2

	-12,0
	92,9
	55,2
	9,0
	48,6
	35,6

	-11,5
	91,8
	54,7
	9,5
	47,4
	35,1

	-11,0
	90,8
	54,4
	10,0
	46,3
	34,6

	-10,5
	89,8
	54,0
	
	
	



Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 130/70. Нижних и верхних срезок температурный график не имеет.


[bookmark: _Toc379965959]Среднегодовая загрузка оборудования.
Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения города Кинешмы представлена в таблице 1.2.104.
Таблица 1.2.104
	Наименование котельной
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Среднегодовая нагрузка, Гкал/час
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	118,5
	21,33
	18,00

	Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0,91
	0,60
	66,26

	Котельная ОАО «Поликор»
	6,67
	1,35
	20,29

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	12,33
	8,631
	70

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	32,6
	11,56
	35,47

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	4,169
	1,58
	37,99

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	7,079
	2,08
	29,39

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	23,8
	13,27
	55,76

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	2,374
	0,99
	41,61

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	6,182
	2,29
	37,00

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	9,64
	3,04
	31,52

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	2,814
	1,02
	36,22

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	2,574
	1,03
	39,87

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	3,394
	1,71
	50,37

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	7,91
	3,38
	42,70

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	5,44
	2,54
	46,76

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	37,47
	10,57
	28,20

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	20,09
	6,28
	31,28

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	15,6
	3,45
	22,09

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	16,09
	4,88
	30,31

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	2,226
	0,82
	36,95

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
	32,5
	5,14
	15,82

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	44
	-
	-



Среднегодовая нагрузка рассчитывается исходя из среднего значения температуры наружного воздуха за отопительный период.


[bookmark: _Toc379965960]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.
Характеристика средств учета тепловой энергии по ООО «ТДЛ Энерго» представлены в таблице 1.2.105
Таблица 1.2.105
	№
п/п
	Место установки счетчика
	Параметры счетчика

	
	
	Тип
	Зав. №
	Класс точности
	Дата установки
	Дата поверки

	1
	Котельная
	СПТ-961
	9067
	5%
	13.10.2004
	25.10.2012

	2
	Котельная
	СПТ-961
	6886
	5%
	05.10.2006
	1 кв. 2003

	3
	Котельная
	СПТ-961
	19673
	5%
	01.10. 2011
	16.02.2011


На источниках теплоснабжения МУП ОК и ТС отсутствуют приборы учета тепловой энергии.
На источнике теплоснабжения ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» ведется учет отпущенной в тепловую сеть энергии и теплоносителя для оказания коммунальных услуг по ГВС и отоплению сторонним потребителям.
Информация, необходимая для анализа наличия приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета, другими теплоснабжающими организациями города Кинешма не представлена или отсутсвует.


[bookmark: _Toc379965961]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.
Информация, необходимая для анализа отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии, теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или отсутствует.
[bookmark: _Toc379965962]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
По ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» надзорными органами предписано оснастить оборудование источника теплоснабжения средствами автоматики, позволяющими регулировать температуру отпускаемого в сеть теплоносителя для нужд горячего водоснабжения в автоматическом режиме.
Информация, необходимая для анализа предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии другими теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или отсутсвует

1.3 [bookmark: _Toc379965963]Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
[bookmark: _Toc379965964]Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.
Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Схема 1.3.1
[image: ]


Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
Схема 1.3.2
[image: ]



Котельная ОАО «Поликор»
Схема 1.3.3
[image: ]


Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
Схема 1.3.4
[image: ]


Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Схема 1.3.5
[image: ]

Котельная №1, Ул.Советская,15а
Схема 1.3.6
[image: ]


Котельная №2, Ул.Ленина,28а
Схема 1.3.7
[image: ]


Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Схема 1.3.8
[image: ]


Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
Схема 1.3.9
[image: ]

Котельная №7, ул.Горького, 131
Схема 1.3.10
[image: ]


Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Схема 1.3.11
[image: ]


Котельная №9, ул.Семенова, 11б
Схема 1.3.12
[image: ]


Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
Схема 1.3.13
[image: ]

Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Схема 1.3.14
[image: ]

Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
Схема 1.3.15
[image: ]


Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
Схема 1.3.16
[image: ]


Котельная №15, ул.Красносветкинская
Схема 1.3.17
[image: ]


Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
Схема 1.3.18
[image: ]


Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
Схема 1.3.19
[image: ]


Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
Схема 1.3.20
[image: ]


Котельная №19, ул.Спортивная, 18
Схема 1.3.21
[image: ]


Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
Схема 1.3.22
[image: ]


Котельная ООО «ДХЗ - Производство»
Схема 1.3.23
[image: ]


[bookmark: _Toc379965965]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов и до вводов потребителей. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.
Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Таблица 1.3.1
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Длина, м
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.

	Котельная завода ОАО "АВТОАГРЕГАТ"
	
	15672,3
	
	

	ТУ 26
	ТУ 27
	40
	219
	219

	ТУ 22
	ТК 23
	120
	219
	219

	ту 63
	АБК 1
	15
	38
	38

	ТУ 16
	Дет. сад 49
	8
	89
	89

	ТУ 1
	ГРП
	40
	57
	57

	У-Щ7-2
	Щорса 7 -2
	1
	89
	89

	ТУ 46
	У-12
	5
	76
	76

	У-Щ66-3
	Щорса 66 -3
	1
	108
	108

	ТК 53
	ТК 54
	80
	219
	219

	У-15
	ТУ 44
	151
	426
	426

	ТК 77
	ТУ 78
	100
	159
	159

	ТУ 20
	ТУ 21
	60
	219
	219

	У-Щ7-3
	У-Щ8-4
	15
	89
	89

	ТУ 40
	ТУ 41
	40
	219
	219

	ТУ(к)4
	У-3
	17
	108
	108

	ТУ 66
	ТУ 67
	17,4
	426
	426

	У-Г25-1
	Гагар. 25 -1
	1
	89
	89

	У-Г12а-1
	У-12а-2
	30
	89
	89

	У-4
	Гагар. 14а -2
	10
	89
	89

	ТК 59
	Горох. 4
	15
	57
	57

	ТУ 45
	Склад гаража
	15
	159
	159

	ТУ 67
	ТУ 68
	85
	325
	325

	ТУ 4
	Гараж
	20
	108
	108

	У-Г23-2
	У-Г23-1
	15
	89
	89

	ТК 57
	Горох. 2
	30
	57
	57

	У-Щ64-1
	Щорса 64 -1
	1
	108
	108

	ЦТП-4
	Гагар. 22
	20
	76
	76

	У-Щ13а-2
	Щорса 13а -2
	1
	76
	76

	ТУ(к)3
	ТУ(к)4
	8
	273
	273

	ТУ 30
	У-Г18-1
	10
	76
	76

	ТУ 78
	Училище № 13
	100
	159
	159

	ТУ 61
	ТУ 62
	35
	426
	426

	У-Б26
	У-Б26-2
	20
	108
	108

	У-Г21-1
	Гагар. 21 -1
	1
	108
	108

	ТК-39
	ТУ 40
	80
	219
	219

	ТК 35
	ТК 36
	120
	219
	219

	У-Ш3
	Школа 2 -1
	1
	108
	108

	ТУ 71
	ТУ 72
	50
	219
	219

	ТУ 6
	У-10
	8
	325
	325

	ТК 33
	ПНС-1
	9,5
	159
	159

	ТК 24
	Щорса 9
	55
	108
	108

	У-Г25-2
	У-Г25-3
	30
	89
	89

	ТК 60
	Горох. 6А
	10
	76
	76

	У-ГХ20-1
	У-ГХ20-2
	15
	108
	108

	ТУ 68а
	Станция флотации
	280
	89
	89

	У-Щ68-3
	У-Щ68-4
	30
	108
	108

	ТУ 73
	Карный уч-ок
	25
	89
	89

	У-0
	ТУ 1
	100
	325
	325

	АБК 2
	Механический корпус 2 -1
	47,5
	57
	57

	ТК 59
	ТК 60
	80
	219
	219

	У-12
	Автозаправка
	80
	57
	57

	ТУ 41
	ПНС
	8
	32
	32

	ТК-14
	ТК 15
	64,9
	108
	108

	ТУ 43
	
	159,2
	111
	111

	ТУ 74
	ТУ 74 а
	15
	89
	89

	У-Г12а-1
	Гагар. 12а -1
	1
	89
	89

	ТК 26а
	Горох. 16 -2
	60
	89
	89

	ТУ 22
	Щорса 9Б
	40
	89
	89

	ТК 58
	Щорса 3Б
	20
	57
	57

	ТУ 21
	Дет. сад 10
	53
	76
	76

	ТУ 76
	Водоподготовка
	10
	108
	108

	ТУ 75а
	склад
	20
	159
	159

	У-Г10-3
	Гагар. 10 -3
	1
	76
	76

	ТУ 7
	ТУ 17
	100
	219
	219

	ТУ 49
	ТУ 50
	25
	219
	219

	У-Щ64-4
	Щорса 64 -4
	1
	108
	108

	ТУ 34
	Щорса 11Б
	17
	57
	57

	ТУ(к)3
	ТУ(к)7
	320
	159
	159

	У-2
	Гагар. 16 -2
	10
	76
	76

	ТУ 30
	ТУ 31
	40
	273
	273

	ЦТП-4
	ТК(К)1
	40
	108
	108

	ЦТП-2
	ТК
	50
	108
	108

	У-Г17-1
	У-Г17-2
	25
	108
	108

	У-В44-1
	Ванц 44
	1
	159
	159

	У-Г18-1
	У-Г18-2
	30
	76
	76

	У-Ш2
	У-Ш3
	5
	108
	108

	ТК 36
	У-Щ13-1
	60
	159
	159

	ТК 23
	ТК 25
	120
	219
	219

	ТУ 9
	ТУ 10
	100
	219
	219

	ТУ 72
	Склад химикатов
	20
	57
	57

	ТУ 32
	Горох. 16 -1
	12
	89
	89

	У-10
	ТУ 7
	92
	325
	325

	У-Г21-2
	У-Г21-3
	30
	108
	108

	ТУ(к)7
	У-В44-1
	70
	159
	159

	ТУ 69
	Механический корпус 1 -1
	25
	325
	325

	У-ГХ20-1
	Горох. 20 -1
	1
	108
	108

	У-Щ68-2
	Щорса 68 -2
	1
	108
	108

	У-Г25-3
	Гагар. 25 -3
	1
	89
	89

	У-Щ6-5
	Щорса 7 -5
	1
	89
	89

	ТУ 21
	ТУ 22
	20
	219
	219

	ТК 47
	ТК 47а
	20
	219
	219

	У-17
	У-17а
	1
	273
	273

	У-15
	ТУ 74
	24
	89
	89

	ТУ 43
	ТУ 43а
	200
	159
	159

	ТУ 65
	АБК 1
	25
	108
	108

	ТУ 41
	ЦТП-5
	120
	219
	219

	ТК 15
	Мини-маркет
	20
	32
	32

	ТУ 68
	ТУ 69
	106
	325
	325

	ТУ 74
	Компрессорная
	10
	38
	38

	У-Г12а-2
	Гагар. 12а -2
	1
	89
	89

	ТК 26а
	Горох. 14
	20
	89
	89

	У-Щ64-3
	У-Щ64-4
	20
	108
	108

	ТУ(к)5
	У-4
	50
	159
	159

	ТУ 75
	ТУ 75а
	40
	159
	159

	У-Г10-2
	Гагар. 10 -2
	1
	76
	76

	ТК 37
	У-Г19-1
	17
	108
	108

	У-12а-2
	Горох. 12а -2
	1
	89
	89

	ТУ(к)3
	ТУ(к)6
	98
	159
	159

	У-Щ64-3
	Щорса 64 -3
	1
	108
	108

	ЦТП-2
	Дикси
	50
	76
	76

	ТУ 50
	Гостиница
	25
	76
	76

	ТУ(к)6
	Гагар. 12
	30
	108
	108

	Училище № 13
	Детская больница
	50
	89
	89

	У-Б26-2
	У-Б26-3
	20
	108
	108

	ТУ 40
	ЦТП-4
	20
	108
	108

	ТК
	У-Б26
	20
	108
	108

	ТУ 11
	У-6
	15
	219
	219

	ТК 36
	У-Щ13а-1
	30
	76
	76

	У-13
	ТУ 70
	18
	325
	325

	У-Г18-2
	Горох. 18 -2
	1
	76
	76

	ТУ 32
	ТК 33
	60
	159
	159

	ТУ 62
	ту 63
	45
	426
	426

	ТК 25а
	ЦТП-3
	80
	273
	273

	У-Г10-1
	ТУ(к)6
	40
	76
	76

	У-Щ13-2
	У-Щ13-1
	20
	159
	159

	У-5б
	У-5
	340
	426
	426

	У-Г21-3
	Гагар. 21 -3
	1
	108
	108

	ТК 12
	ЦТП-1
	30
	89
	89

	У-7
	Щорса 3
	20
	57
	57

	ТУ 16
	Бойлерная
	25
	89
	89

	У-Г10-1
	У-Г10-2
	30
	76
	76

	У-Щ7-3
	Щорса 7 -3
	1
	89
	89

	ТУ 74 а
	Насосная
	3
	57
	57

	ТК-14
	ЦТП-2
	50
	219
	219

	ТУ 62
	Склад ОВК
	35
	159
	159

	У-15
	МФЛ
	70
	159
	159

	У-Щ6-6
	У-Щ6-7
	20
	89
	89

	ТУ 18
	Горох. 12
	40
	89
	89

	У-16
	Наркодиспансер
	262,5
	108
	108

	ТУ 27
	ТУ 28
	5
	219
	219

	ТУ 64
	Механический корпус 1 -2
	10
	89
	89

	ТУ 26
	ТК 26а
	60
	108
	108

	ТУ 66
	Механический корпус1 -3
	10
	219
	219

	ТК 79
	Общежитие
	20
	159
	159

	ЦТП-2
	Мастер
	10
	57
	57

	У-6
	ТК 12
	15
	159
	159

	ТУ 44
	Склады
	20
	89
	89

	ТУ 67
	ТК 77
	100
	159
	159

	ТУ 17
	Школа 18
	100
	219
	219

	ТУ 3
	Диспетчерская
	15
	89
	89

	У-Щ64-6
	Щорса 64 -6
	1
	108
	108

	У-Щ13-3
	Щорса 13 -3
	1
	159
	159

	ТУ 34
	ТК 35
	50
	219
	219

	ТУ 28
	Дет. сад 20
	25
	89
	89

	ТУ 8
	ТУ 9
	50
	219
	219

	У-Г23-2
	Гагар. 23 -2
	1
	89
	89

	У-Щ13а-1
	Щорса 13а -1
	1
	76
	76

	ТУ 78
	Спорткомплекс
	45
	76
	76

	У-Б26-2
	Бойцова 26 -2
	1
	108
	108

	ТУ 13
	ТК-14
	70
	219
	219

	У-5
	м-н Адмирал
	98,1
	89
	89

	У-Г19-2
	Гагар. 19 -2
	1
	108
	108

	У-14
	Стол. участок
	50
	108
	108

	У-10
	Охрана автостоянки
	4
	25
	25

	ПНС-1
	У-ГХ20-1
	110
	108
	108

	ТК 52
	Правды 102
	80
	57
	57

	У-Г10-2
	У-Г10-3
	30
	76
	76

	ТК 54
	У-7
	30
	89
	89

	У-Г25-1
	У-Г25-2
	30
	89
	89

	У-Щ66-3
	У-Щ66-2
	30
	108
	108

	У-Щ6-7
	Щорса 7 -7
	1
	89
	89

	У-Щ68-4
	Щорса 68 -4
	1
	108
	108

	ТК 57
	ТК 58
	35
	219
	219

	ТУ(к)4
	ТУ(к)5
	65
	159
	159

	ТУ 75а
	
	58,3
	111
	111

	ТУ 19
	ТУ 20
	100
	219
	219

	У-Щ64-1
	У-Щ64-2
	20
	108
	108

	ТК 79
	Гараж
	20
	57
	57

	ТУ 44
	ТУ 61
	250
	426
	426

	У-12а-2
	У-12а-3
	30
	89
	89

	У-Щ64-5
	Щорса 64 -5
	1
	108
	108

	У-2
	Гагар. 16 -1
	10
	76
	76

	ТК  55
	ТК 56
	60
	108
	108

	У-В44-1
	У-В44-2
	25
	159
	159

	У-Щ7-1
	У-Щ7-2
	15
	89
	89

	ТК(К)1
	Сбер Банк
	30
	57
	57

	ТУ 31
	У-Г23-2
	10
	89
	89

	ТУ 49
	Поликлиника
	13,5
	108
	108

	У-Г23-3
	Гагар. 23 -3
	1
	89
	89

	ТК 47а
	ТУ 48
	110
	219
	219

	У-Г17-2
	Гагар. 17 -2
	1
	108
	108

	ЦТП-5
	ТУ(к)3
	5
	273
	273

	ТУ 13
	М-н Никита
	5
	32
	32

	У-13
	Пост
	15
	57
	57

	У-Ш1
	Школа 2 -1
	1
	108
	108

	У-Г19-1
	Гагар. 19 -1
	1
	108
	108

	У-Щ8-4
	Щорса 7 -4
	1
	89
	89

	ЦТП-3
	У-Щ68-1
	40
	108
	108

	ТУ 4
	ТУ 5
	50
	325
	325

	У-Г21-1
	У-Г21-2
	40
	108
	108

	У-4
	Гагар. 14а -1
	10
	89
	89

	У-Щ7-1
	Щорса 7 -1
	1
	89
	89

	У-Г12а-1
	Гагар. 12
	48
	89
	89

	ТУ 8
	Горох. 6
	80
	89
	89

	ТУ 6
	У-5в
	470
	426
	426

	У-Щ66-2
	Щорса 66 -2
	1
	108
	108

	У-7
	Щорса 3А
	10
	57
	57

	У-Щ68-1
	Щорса 68 -1
	1
	108
	108

	ТУ 50
	ТК 52
	115
	219
	219

	ТУ 5
	ТУ 6
	420
	325
	325

	У-Щ68-1
	У-Щ68-2
	35
	108
	108

	У-3
	Гагар. 14 -1
	5
	76
	76

	ТУ 71
	ТУ 75
	210
	273
	273

	ТУ 43а
	АБК 3 (ОКС)
	200
	159
	133

	У-Щ7-1
	У-Щ6-5
	25
	89
	89

	ТУ 18
	ТУ 19
	25
	219
	219

	ТУ 28
	ТУ 29
	130,9
	219
	219

	У-16
	Механический корпус 2 -2
	22
	273
	273

	ТК 23
	ТК 24
	45
	133
	133

	У-Щ64-4
	У-Щ64-5
	20
	108
	108

	ТК 58
	ТК 59
	70
	219
	219

	ТУ 5
	Кузница гаража
	10
	57
	57

	У-Г17-1
	Гагар. 17 -1
	1
	108
	108

	У-Г12а-1
	Горох. 12а -1
	1
	89
	89

	ТУ 10
	У-10а
	45
	219
	219

	ИП Кузьмин
	Мастер
	10
	32
	32

	ТК
	У-Щ64-1
	50
	108
	108

	ТУ 43
	У-15
	15
	426
	426

	У-Щ13а-1
	У-Щ13а-2
	15
	76
	76

	ТУ 48
	ТУ 49
	70
	219
	219

	У-Щ64-2
	Щорса 64 -2
	1
	108
	108

	ТУ 29
	ТУ 32
	80
	159
	159

	У-Г23-2
	У-Г23-3
	15
	89
	89

	ЦТП-4
	Гагар. 18
	29
	108
	108

	ТУ 7
	ТУ 8
	15
	219
	219

	ТК 52
	ТК 53
	15
	219
	219

	ТУ 70
	У-14
	4
	273
	273

	У-Г18-1
	Горох. 18 -1
	1
	76
	76

	ТК 36
	У-Г17-1
	17
	108
	108

	У-Щ13-2
	Щорса 13 -1
	1
	159
	159

	У-Б26
	Бойцова 26 -1
	1
	108
	108

	ТК 12
	ТУ 13
	10
	219
	219

	ТК 15
	ТУ 16
	130
	108
	108

	ТУ 9
	м-н № 1
	30
	57
	57

	ТУ 74 а
	Склад ЦТП
	75
	89
	89

	ТУ 64
	ТУ 65
	95
	426
	426

	ТУ 42
	У-16
	106
	273
	273

	У-0
	ТУ 42
	83,5
	426
	530

	ТУ 68а
	Ст. нейтрализации
	30
	89
	89

	У-Щ68-2
	У-Щ68-3
	30
	108
	108

	ТУ 61
	АБК 2
	10
	273
	273

	У-Щ6-5
	У-Щ6-6
	15
	89
	89

	ТУ 19
	У-Г12а-1
	20
	89
	89

	У-16
	У-17а
	20
	273
	273

	У-Г12а-1
	У-Г12а-2
	25
	89
	89

	У-3
	Гагар. 14 -2
	5
	76
	76

	У-5а
	ТК-39
	60,5
	273
	273

	ТУ 22
	ТУ 34
	50
	219
	219

	ТУ 75
	ТУ 76
	132,8
	159
	159

	У-Щ64-5
	У-Щ64-6
	15
	108
	108

	У-12
	-СТ II подъема
	20
	76
	76

	ТУ 44
	ТУ 45
	30
	426
	426

	У-Г10-1
	Гагар. 10 -1
	1
	76
	76

	ТУ(к)4
	У-2
	10
	108
	108

	ТК 54
	ТК  55
	80
	219
	219

	ТУ 76
	Компрессорная
	15
	57
	57

	ТК 77
	Торговая Фирма
	20
	57
	57

	У-Щ13-1
	Щорса 13 -2
	1
	159
	159

	ТУ 17
	ТУ 18
	100
	219
	219

	ТУ 48
	Станция ТО
	280
	159
	159

	У-Г25-1
	ТУ 31
	15
	89
	89

	Мастер
	Автостоянка
	15
	25
	25

	ТК 35
	ТК 37
	40
	108
	108

	У-6
	м-н
	5
	25
	25

	У-Г23-1
	Гагар. 23 -1
	1
	89
	89

	У-5
	У-5а
	248,5
	426
	426

	ТУ 3
	ТУ 4
	40
	325
	325

	У-Г19-1
	У-Г19-2
	50
	108
	108

	ТК 53
	Щорса 1
	80
	57
	57

	У-Ш1
	У-Ш2
	5
	108
	108

	ТУ 72
	ТУ 73
	80
	219
	219

	ТК 23
	Щорса 11А
	10
	57
	57

	ТК 25
	Щорса 11
	60
	76
	76

	ЦТП-2
	м-н -Всё для дома
	20
	76
	76

	У-14
	Весовая
	50
	38
	38

	ТУ 1
	ТУ 2
	80,3
	325
	325

	ту 63
	ТУ 64
	48
	426
	426

	У-10а
	ТУ 11
	30
	159
	159

	У-ГХ20-2
	Горох. 20 -2
	1
	108
	108

	У-Щ68-3
	Щорса 68 -3
	1
	108
	108

	ТУ 46
	ТК 47
	200
	219
	219

	У-Щ66-1
	У-Щ66-2
	40
	108
	108

	У-17
	Механический корпус 3
	562,1
	219
	219

	У-Щ6-6
	Щорса 7 -6
	1
	89
	89

	ТУ 69
	У-13
	61
	325
	325

	ТУ 27
	Горох. 14А
	18
	76
	76

	У-15
	ЦТЛ
	87
	219
	219

	У-17а
	
	249,3
	111
	111

	У-Щ64-2
	У-Щ64-3
	20
	108
	108

	ТУ 65
	ТУ 66
	40
	426
	426

	ТУ 20
	ТУ 26
	16
	219
	219

	ТУ 68
	ТУ 68а
	110
	108
	108

	У-5в
	У-5б
	80
	426
	426

	У-0
	У-17
	61
	219
	219

	ТК 54
	Щорса 5
	130
	76
	76

	Котельная
	У-0
	0,1
	630
	630

	У-Г25-2
	Гагар. 25 -2
	1
	89
	89

	ТУ 45
	ТУ 46
	140
	219
	219

	ТУ 50
	У-Ш1
	160
	108
	108

	ТУ 70
	ТУ 71
	70
	273
	273

	Училище № 13
	ТК 79
	25
	159
	159

	У-12а-3
	Горох. 12а -3
	1
	89
	89

	ТК  55
	ТК 57
	60
	219
	219

	ТУ 42
	ТУ 43
	40
	426
	530

	ЦТП-4
	1-я Кас. 1
	21
	108
	108

	ТК(К)1
	Гагар. 20
	20
	108
	108

	У-Б26-3
	Бойцова 26 -3
	1
	108
	108

	У-В44-2
	Ванц 44
	1
	159
	159

	У-Щ7-2
	У-Щ7-3
	20
	89
	89

	У-Г21-1
	ТК 37
	45
	108
	108

	ТУ 11
	Дет. сад 23
	40
	89
	89

	ТУ 29
	ТУ 30
	10
	273
	273

	ТК 56
	Правды 104
	15
	57
	57

	ТУ 73
	У-15
	3
	219
	219

	У-Г21-2
	Гагар. 21 -2
	1
	108
	108

	У-Щ13-1
	У-Щ13-3
	10
	159
	159

	У-Ш2
	Школа 2 -1
	1
	108
	108

	ТК 25
	ТК 25а
	60
	219
	219

	ТК 60
	ТУ 10
	60
	219
	219

	У-Щ66-1
	ЦТП-3
	140
	108
	108

	ТУ 2
	ТУ 3
	84,4
	325
	325

	У-Щ66-1
	Щорса 66 -1
	1
	108
	108

	ТК 24
	Щорса 9А
	50
	89
	89

	ЦТП-1
	У-Щ7-1
	65
	89
	89




Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
Таблица 1.3.2
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Тем.
граф

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	-
	57
	36
	57
	36
	-
	-
	95/70

	2
	-
	76
	15
	76
	15
	-
	-
	

	3
	-
	89
	65
	89
	65
	-
	-
	

	4
	-
	76
	41
	76
	41
	-
	-
	

	5
	-
	108
	0,1
	108
	0,1
	-
	-
	

	6
	-
	108
	135
	108
	135
	-
	-
	

	7
	-
	108
	168
	108
	168
	-
	-
	

	ИТОГО
	
	460,1
	
	460,1
	
	
	




Котельная ОАО «Поликор»
Таблица 1.3.3
	№ уч-ка 
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Тем.
граф

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	М1
	159
	382
	159
	382
	надземная
	до 1990 г.
	95/70

	2
	М2
	159
	104
	159
	104
	надземная
	до 1990 г.
	

	3
	М3
	159
	140
	159
	140
	надземная
	до 1990 г.
	

	4
	М4
	159
	35
	159
	35
	надземная
	до 1990 г.
	

	5
	М5
	159
	26
	159
	26
	надземная
	до 1990 г.
	

	6
	М6
	57
	20
	57
	20
	подземная канальная
	до 1990 г.
	

	7
	М7
	57
	12
	57
	12
	надземная
	до 1990 г.
	

	8
	М8
	57
	15
	57
	15
	надземная
	до 1990 г.
	

	9
	М9
	76
	70
	76
	70
	надземная
	до 1990 г.
	

	ИТОГО
	
	804
	
	804
	
	
	



Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
Информация предоставляется теплосетевой организацией ООО «Теплоснаб».


Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Таблица 1.3.4
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	М1
	108
	142
	108
	142
	надземная
	до 1989 г.
	130/70

	2
	М2
	108
	1,5
	108
	1,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	3
	М3
	32
	33
	32
	33
	надземная
	до 1989 г.
	

	4
	М4
	219
	96,5
	219
	96,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	5
	М5
	219
	35,5
	219
	35,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	6
	М6
	219
	1,5
	219
	1,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	7
	М6а
	219
	5
	219
	5
	в помещении
	до 1989 г.
	

	8
	М7
	133
	59
	133
	59
	надземная
	до 1989 г.
	

	9
	М8
	89
	69,5
	89
	69,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	10
	М9
	89
	61
	89
	61
	надземная
	до 1989 г.
	

	11
	М10
	89
	45
	89
	45
	надземная
	до 1989 г.
	

	12
	М11
	108
	38
	108
	38
	надземная
	до 1989 г.
	

	13
	М12
	108
	93,5
	108
	93,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	14
	М13
	108
	44,5
	108
	44,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	15
	М14
	159
	130
	159
	130
	надземная
	до 1989 г.
	

	16
	М15
	273
	90
	273
	90
	надземная
	до 1989 г.
	

	17
	М16
	273
	159,5
	273
	159,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	18
	М17
	273
	144
	273
	144
	надземная
	до 1989 г.
	

	19
	М17
	219
	60
	219
	60
	надземная
	до 1989 г.
	

	20
	М18
	219
	2
	219
	2
	надземная
	до 1989 г.
	

	21
	М19
	219
	0,5
	219
	0,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	22
	М20
	89
	61
	89
	61
	надземная
	до 1989 г.
	

	23
	М21
	76
	39
	76
	39
	надземная
	до 1989 г.
	

	24
	М22
	76
	37,5
	76
	37,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	25
	В1
	108
	2
	108
	2
	надземная
	до 1989 г.
	

	26
	В2
	57
	42
	57
	42
	надземная
	до 1989 г.
	

	27
	В3
	57
	10
	57
	10
	надземная
	до 1989 г.
	

	28
	В4
	32
	29
	32
	29
	надземная
	до 1989 г.
	

	29
	В5
	32
	2,5
	32
	2,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	30
	В6
	48
	40,5
	48
	40,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	31
	В7
	108
	50
	108
	50
	в помещении
	до 1989 г.
	

	32
	В8
	89
	23,5
	89
	23,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	33
	В9
	57
	15
	57
	15
	надземная
	до 1989 г.
	

	34
	В10
	57
	7
	57
	7
	надземная
	до 1989 г.
	

	35
	В11
	57
	8
	57
	8
	надземная
	до 1989 г.
	

	36
	В12
	57
	19
	57
	19
	надземная
	до 1989 г.
	

	37
	В12
	57
	16
	57
	16
	в помещении
	
	

	38
	В13
	89
	74
	89
	74
	надземная
	до 1989 г.
	

	39
	В14
	57
	14
	57
	14
	надземная
	до 1989 г.
	

	40
	В15
	57
	12
	57
	12
	надземная
	до 1989 г.
	

	41
	В16
	108
	11
	108
	11
	надземная
	до 1989 г.
	

	42
	В17
	108
	13
	108
	13
	в помещении
	до 1989 г.
	

	43
	В17а
	57
	27
	57
	27
	надземная
	до 1989 г.
	

	44
	В18
	108
	30
	108
	30
	в помещении
	до 1989 г.
	

	45
	В19
	108
	22
	108
	22
	в помещении
	до 1989 г.
	

	46
	В20
	89
	5
	89
	5
	в помещении
	до 1989 г.
	

	47
	В21
	108
	22
	108
	22
	в помещении
	до 1989 г.
	

	48
	В22
	76
	5
	76
	5
	в помещении
	до 1989 г.
	

	49
	В23
	108
	22
	108
	22
	в помещении
	до 1989 г.
	

	50
	В24
	108
	65,5
	108
	65,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	51
	В25
	57
	28
	57
	28
	надземная
	до 1989 г.
	

	52
	В26
	76
	66
	76
	66
	надземная
	до 1989 г.
	

	53
	В27
	89
	3
	89
	3
	в помещении
	до 1989 г.
	

	54
	В28
	89
	13
	89
	13
	в помещении
	до 1989 г.
	

	55
	В29
	57
	33
	57
	33
	надземная
	до 1989 г.
	

	56
	В30
	32
	11,5
	32
	11,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	57
	В31
	57
	32
	57
	32
	надземная
	до 1989 г.
	

	58
	В32
	57
	0,5
	57
	0,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	59
	В33
	57
	9,5
	57
	9,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	60
	В34
	32
	40,5
	32
	40,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	61
	В35
	32
	45,5
	32
	45,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	62
	В36
	57
	3
	57
	3
	надземная
	до 1989 г.
	

	63
	В36
	57
	18
	57
	18
	в помещении
	до 1989 г.
	

	64
	В37
	57
	8
	57
	8
	надземная
	до 1989 г.
	

	65
	В38
	57
	5,5
	57
	5,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	66
	В39
	57
	42,5
	57
	42,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	67
	В40
	89
	28,5
	89
	28,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	68
	В40а
	89
	97
	57
	97
	надземная
	до 1989 г.
	

	69
	В41
	219
	35,5
	219
	35,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	70
	В42
	32
	15,5
	32
	15,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	71
	В43
	219
	20,5
	219
	20,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	72
	В43
	219
	93
	219
	93
	в помещении
	до 1989 г.
	

	73
	В43а
	108
	123
	108
	123
	в помещении
	до 1989 г.
	

	ИТОГО
	
	2808,5
	
	2808,5
	
	
	

	Сети ГВС

	1
	
	108
	899
	108
	899
	надземная
	до 1989 г.
	65/50

	2
	
	89
	59
	89
	59
	надземная
	до 1989 г.
	

	3
	
	89
	187
	89
	18
	в помещении
	до 1989 г.
	

	4
	
	76
	294,5
	76
	3
	надземная
	до 1989 г.
	

	5
	
	76
	331
	76
	500
	в помещении
	до 1989 г.
	

	6
	
	48
	169
	48
	326,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	7
	
	48
	192
	48
	40
	в помещении
	до 1989 г.
	

	8
	
	32
	172
	32
	83,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	9
	
	32
	12
	32
	12
	в помещении
	до 1989 г.
	

	10
	
	25
	20
	25
	151,5
	надземная
	до 1989 г.
	

	11
	
	16
	13
	16
	64
	надземная
	до 1989 г.
	

	ИТОГО
	
	2348,5
	
	2156,5
	
	
	




Котельная №1, Ул.Советская,15а
Таблица 1.3.5
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки (надз/подз кан./подз беск.)
	Год прокладки (год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	-
	150
	11
	150
	11
	Надземная
	1994
	95/70

	2
	-
	25
	2,5
	25
	2,5
	Надземная
	1994
	

	3
	-
	150
	63
	150
	63
	Надземная
	1994
	

	4
	-
	100
	62,5
	100
	62,5
	Подземная
	1994
	

	5
	-
	100
	39
	100
	39
	Подземная
	1994
	

	6
	-
	100
	95
	100
	95
	Подземная
	1994
	

	7
	-
	200
	26
	200
	26
	Подземная
	1994
	

	8
	
	200
	78
	200
	78
	Надземная
	1994
	

	9
	
	150
	78
	150
	78
	Надземная
	1994
	

	10
	
	200
	52
	200
	52
	Надземная
	1994
	

	11
	
	150
	54
	150
	54
	Надземная
	1994
	

	12
	
	150
	25
	150
	25
	Подземная
	1970
	

	13
	
	50
	11
	50
	11
	Подземная
	1970
	

	15
	
	150
	56
	150
	56
	Подземная
	1970
	

	16
	
	35
	57
	35
	57
	Надземная
	1970
	

	18
	
	150
	40
	150
	40
	Надземная
	1970
	

	19
	
	80
	104
	80
	104
	Надземная
	1970
	

	20
	
	80
	30
	80
	30
	Надземная
	1970
	

	21
	
	150
	16
	150
	16
	Надземная
	1970
	

	22
	
	150
	57
	150
	57
	Надземная
	1970
	

	23
	
	100
	38
	100
	38
	Надземная
	1970
	

	24
	
	100
	15
	100
	15
	Надземная
	1970
	

	25
	
	70
	123
	70
	123
	Надземная
	1970
	

	27
	
	150
	15
	150
	15
	Надземная
	1970
	

	28
	
	150
	100
	150
	100
	Подземная
	1970
	

	29
	
	100
	62
	100
	62
	Подземная
	1970
	

	30
	
	100
	57
	100
	57
	Подземная
	1970
	

	31
	
	100
	30
	100
	30
	Надземная
	1970
	

	32
	
	80
	58
	80
	58
	Надземная
	1970
	

	34
	
	125
	26
	125
	26
	Подземная
	1994
	

	35
	
	100
	20
	100
	20
	Подземная
	1994
	

	36
	
	100
	56
	100
	56
	Подземная
	1994
	

	37
	
	100
	50
	100
	50
	Подземная
	1994
	

	38
	
	80
	4
	80
	4
	Подземная
	1994
	

	39
	
	80
	25
	80
	25
	Подземная
	1994
	

	40
	
	80
	60
	80
	60
	Подземная
	1994
	

	41
	
	200
	55
	200
	55
	Надземная
	1994
	

	42
	
	150
	100
	150
	100
	Надземная
	1994
	

	43
	
	80
	28
	80
	28
	Подземная
	1994
	

	ИТОГО
	
	1879
	
	1879
	
	
	





Котельная №2, Ул.Ленина,28а
Таблица 1.3.6
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	-
	300
	33
	300
	33
	Надземная
	1993
	95/70

	2
	-
	200
	34
	200
	34
	Надземная
	1993
	

	3
	-
	100
	35
	100
	35
	Подземная
	1993
	

	4
	-
	100
	30
	100
	30
	Подземная
	1993
	

	5
	-
	100
	25
	100
	25
	Подземная
	1993
	

	6
	-
	100
	35
	100
	35
	Надземная
	
	

	7
	-
	100
	10
	100
	10
	Надземная
	
	

	8
	-
	200
	80
	200
	80
	Подземная
	
	

	9
	-
	150
	30
	150
	30
	Подземная
	1993
	

	10
	-
	150
	13
	150
	13
	Подземная
	1993
	

	11
	-
	150
	14
	150
	14
	Подземная
	1993
	

	12
	-
	150
	15
	150
	15
	Подземная
	1993
	

	13
	-
	100
	50
	100
	50
	Подземная
	1993
	

	14
	
	150
	26
	150
	26
	Подземная
	
	

	15
	
	150
	22
	150
	22
	Подземная
	
	

	16
	
	150
	30
	150
	30
	Подземная
	
	

	17
	
	150
	35
	150
	35
	Подземная
	
	

	18
	
	150
	20
	150
	20
	Подземная
	
	

	19
	
	80
	24
	80
	24
	Подземная
	
	

	20
	
	40
	51
	40
	51
	Подземная
	
	

	21
	
	40
	12
	40
	12
	Подземная
	
	

	22
	
	40
	62
	40
	62
	Надземная
	
	

	23
	
	100
	39
	100
	39
	Надземная
	
	

	24
	
	100
	28
	100
	28
	Надземная
	
	

	25
	
	100
	55
	100
	55
	Надземная
	
	

	26
	
	100
	40
	100
	40
	Надземная
	
	

	27
	
	100
	90
	100
	90
	Надземная
	
	

	28
	
	100
	31
	100
	31
	Подземная
	
	

	29
	
	100
	36
	100
	36
	Подземная
	
	

	30
	
	100
	41
	100
	41
	Подземная
	
	

	33
	
	250
	17
	250
	17
	Надземная
	1994
	

	34
	
	250
	37
	250
	37
	Надземная
	1994
	

	35
	
	200
	30
	200
	30
	Надземная
	1994
	

	36
	
	200
	38
	200
	38
	Надземная
	1994
	

	37
	
	200
	46
	200
	46
	Надземная
	
	

	38
	
	200
	28
	200
	28
	Надземная
	
	

	39
	
	200
	30
	200
	30
	Надземная
	
	

	40
	
	200
	26
	200
	26
	Надземная
	
	

	41
	
	150
	81
	150
	81
	Надземная
	
	

	42
	
	150
	79
	150
	79
	Надземная
	
	

	43
	
	150
	96
	150
	96
	Подземная
	
	

	44
	
	150
	42
	150
	42
	Подземная
	
	

	45
	
	150
	12
	150
	12
	Надземная
	
	

	46
	
	100
	45
	100
	45
	Надземная
	1993
	

	47
	
	150
	109
	150
	109
	Подземная
	
	

	48
	
	150
	52
	150
	52
	Надземная
	1993
	

	49
	
	80
	103
	80
	103
	Подземная
	1993
	

	50
	
	80
	12
	80
	12
	Надземная
	1993
	

	51
	
	80
	30
	80
	30
	Подземная
	1993
	

	52
	
	150
	40
	150
	40
	Надземная
	1994
	

	53
	
	150
	53
	150
	53
	Надземная
	1994
	

	54
	
	150
	68
	150
	68
	Подземная
	1994
	

	55
	
	100
	27
	100
	27
	Подземная
	
	

	ИТОГО
	
	2147
	
	2147
	
	
	




Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Таблица 1.3.7
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	400
	3
	400
	3
	Надземная
	
	95/70

	2
	
	25
	66
	25
	66
	Надземная
	
	

	3
	
	100
	56
	100
	56
	Надземная
	
	

	4
	
	250
	100
	250
	100
	Надземная
	
	

	5
	
	250
	140
	250
	140
	Надземная
	
	

	6
	
	250
	6
	250
	6
	Надземная
	
	

	7
	
	150
	7
	150
	7
	Надземная
	
	

	8
	
	250
	13
	250
	13
	Надземная
	
	

	9
	
	200
	52
	200
	52
	Надземная
	
	

	11
	
	200
	35
	200
	35
	Надземная
	
	

	12
	
	100
	111
	100
	111
	Подземная
	
	

	15
	
	200
	8
	200
	8
	Надземная
	
	

	16
	
	400
	52
	400
	52
	Надземная
	
	

	17
	
	250
	72
	250
	72
	Надземная
	
	

	18
	
	150
	20
	150
	20
	Надземная
	
	

	19
	
	150
	2,4
	150
	2,4
	Надземная
	
	

	20
	
	150
	70
	150
	70
	Надземная
	
	

	21
	
	100
	16
	100
	16
	Надземная
	
	

	22
	
	100
	32
	100
	32
	Надземная
	
	

	23
	
	100
	51
	100
	51
	Надземная
	
	

	24
	
	250
	15
	250
	15
	Подземная
	
	

	25
	
	250
	13
	250
	13
	Подземная
	
	

	26
	
	250
	36
	250
	36
	Надземная
	
	

	27
	
	200
	60
	200
	60
	Надземная
	
	

	29
	
	150
	47
	150
	47
	Надземная
	
	

	30
	
	150
	4
	150
	4
	Надземная
	
	

	31
	
	150
	50
	150
	50
	Надземная
	
	

	32
	
	150
	9
	150
	9
	Надземная
	
	

	33
	
	150
	33
	150
	33
	Надземная
	
	

	34
	
	150
	14
	150
	14
	Надземная
	
	

	35
	
	150
	40
	150
	40
	Надземная
	
	

	36
	
	150
	11
	150
	11
	Надземная
	
	

	37
	
	150
	50
	150
	50
	Надземная
	
	

	38
	
	70
	46
	70
	46
	Надземная
	
	

	39
	
	100
	3
	100
	3
	Надземная
	
	

	40
	
	250
	83
	250
	83
	Подземная
	
	

	41
	
	250
	10
	250
	10
	Подземная
	
	

	42
	
	250
	20
	250
	20
	Подземная
	
	

	43
	
	250
	50
	250
	50
	Подземная
	
	

	44
	
	250
	19
	250
	19
	Надземная
	
	

	45
	
	150
	68
	150
	68
	Надземная
	
	

	46
	
	150
	23
	150
	23
	Надземная
	
	

	47
	
	80
	15
	80
	15
	Надземная
	
	

	48
	
	80
	49
	80
	49
	Подземная
	
	

	49
	
	200
	61
	200
	61
	Подземная
	
	

	50
	
	150
	51
	150
	51
	Подземная
	
	

	51
	
	100
	69
	100
	69
	Подземная
	
	

	52
	
	50
	38
	50
	38
	Надземная
	
	

	53
	
	50
	25
	50
	25
	Подземная
	
	

	54
	
	150
	53
	150
	53
	Надземная
	
	

	55
	
	100
	33
	100
	33
	Надземная
	
	

	56
	
	100
	50
	100
	50
	Надземная
	
	

	57
	
	300
	146
	300
	146
	Подземная
	
	

	58
	
	300
	258
	300
	258
	Надземная
	
	

	59
	
	200
	59
	200
	59
	Надземная
	
	

	60
	
	200
	59
	200
	59
	Надземная
	
	

	61
	
	200
	22
	200
	22
	Надземная
	
	

	62
	
	200
	65
	200
	65
	Надземная
	
	

	63
	
	150
	34
	150
	34
	Надземная
	
	

	64
	
	150
	80
	150
	80
	Надземная
	
	

	65
	
	100
	49
	100
	49
	Надземная
	
	

	66
	
	300
	41
	300
	41
	Надземная
	
	

	67
	
	300
	85
	300
	85
	Надземная
	
	

	68
	
	300
	28
	300
	28
	Надземная
	
	

	69
	
	300
	47
	300
	47
	Надземная
	
	

	70
	
	300
	4
	300
	4
	Надземная
	
	

	71
	
	200
	130
	200
	130
	Надземная
	
	

	72
	
	100
	49
	100
	49
	Подземная
	
	

	73
	
	200
	46
	200
	46
	Подземная
	
	

	74
	
	200
	114
	200
	114
	Надземная
	
	

	75
	
	200
	34
	200
	34
	Подземная
	
	

	77
	
	300
	144
	300
	144
	Надземная
	
	

	78
	
	300
	94
	300
	94
	Надземная
	
	

	79
	
	200
	43
	200
	43
	Надземная
	
	

	80
	
	200
	13
	200
	13
	Надземная
	
	

	81
	
	200
	41
	200
	41
	Надземная
	
	

	82
	
	200
	77
	200
	77
	Надземная
	
	

	83
	
	200
	37
	200
	37
	Надземная
	
	

	84
	
	300
	26
	300
	26
	Надземная
	
	

	85
	
	100
	35
	100
	35
	Подземная
	
	

	86
	
	200
	69
	200
	69
	Надземная
	
	

	87
	
	200
	27
	200
	27
	Надземная
	
	

	88
	
	200
	24
	200
	24
	Надземная
	
	

	89
	
	200
	64
	200
	64
	Надземная
	
	

	90
	
	200
	12
	200
	12
	Надземная
	
	

	91
	
	200
	41
	200
	41
	Надземная
	
	

	92
	
	200
	27
	200
	27
	Надземная
	
	

	93
	
	200
	79
	200
	79
	Подземная
	
	

	94
	
	200
	24
	200
	24
	Подземная
	
	

	95
	
	200
	128
	200
	128
	Подземная
	
	

	96
	
	200
	13
	200
	13
	Надземная
	
	

	97
	
	100
	44
	100
	44
	Надземная
	
	

	98
	
	100
	62
	100
	62
	Надземная
	
	

	9
	
	150
	8
	150
	8
	Надземная
	
	

	100
	
	150
	32
	150
	32
	Подземная
	
	

	101
	
	200
	88
	200
	88
	Надземная
	
	

	102
	
	100
	77
	100
	77
	Подземная
	
	

	103
	
	100
	44
	100
	44
	Подземная
	
	

	104
	
	150
	76
	150
	76
	Подземная
	
	

	105
	
	125
	35
	125
	35
	Подземная
	
	

	106
	
	100
	240
	100
	240
	Надземная
	
	

	107
	
	100
	13
	100
	13
	Надземная
	
	

	108
	
	100
	98
	100
	98
	Надземная
	
	

	109
	
	100
	6
	100
	6
	Надземная
	
	

	110
	
	100
	29
	100
	29
	Надземная
	
	

	111
	
	100
	316
	100
	316
	Надземная
	
	

	112
	
	70
	56
	70
	56
	Надземная
	
	

	ИТОГО
	
	5280,4
	
	5280,4
	
	
	

	Сети ГВС

	116
	
	125
	73
	80
	73
	Подземная
	
	65/50

	119
	
	125
	100
	80
	100
	Надземная
	
	

	120
	
	100
	111
	80
	111
	Подземная
	
	

	126
	
	100
	99
	70
	99
	Надземная
	
	

	127
	
	70
	22
	70
	22
	Подземная
	
	

	128
	
	100
	59
	70
	59
	Подземная
	
	

	129
	
	100
	22
	70
	22
	Надземная
	
	

	130
	
	70
	50
	70
	50
	Надземная
	
	

	132
	
	100
	65
	70
	65
	Надземная
	
	

	136
	
	150
	12
	125
	12
	Надземная
	
	

	137
	
	150
	13
	125
	13
	Надземная
	
	

	138
	
	125
	113
	100
	113
	Надземная
	
	

	139
	
	125
	101
	70
	101
	Подземная
	
	

	140
	
	125
	43
	70
	43
	Надземная
	
	

	142
	
	125
	117
	70
	117
	Надземная
	
	

	143
	
	152
	34
	70
	34
	Подземная
	
	

	147
	
	80
	57
	70
	57
	Подземная
	
	

	148
	
	80
	95
	70
	95
	Подземная
	
	

	150
	
	150
	79
	125
	79
	Надземная
	
	

	151
	
	150
	56
	100
	56
	Надземная
	
	

	153
	
	150
	118
	100
	118
	Надземная
	
	

	154
	
	150
	37
	100
	37
	Надземная
	
	

	157
	
	100
	95
	80
	95
	Надземная
	
	

	159
	
	100
	24
	80
	24
	Надземная
	
	

	160
	
	80
	6
	70
	6
	Подземная
	
	

	161
	
	100
	26
	80
	26
	Надземная
	
	

	162
	
	150
	499
	150
	499
	Надземная
	
	

	163
	
	150
	253
	150
	253
	Надземная
	
	

	164
	
	100
	140
	100
	140
	
	
	

	ИТОГО
	
	1627
	
	1627
	
	
	




Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
Таблица 1.3.8
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	200
	10
	150
	10
	Надземная
	до 1990
	95/70

	2
	
	200
	75
	150
	75
	Надземная
	до 1990
	

	3
	
	200
	200
	150
	200
	Надземная
	до 1990
	

	4
	
	150
	55
	150
	55
	Надземная
	до 1990
	

	5
	
	150
	125
	150
	125
	Надземная
	до 1990
	

	6
	
	150
	40
	150
	40
	Подземная
	до 1990
	

	7
	
	125
	40
	125
	40
	Подземная
	до 1990
	

	8
	
	100
	30
	100
	30
	Подземная
	до 1990
	

	9
	
	100
	50
	100
	50
	Подземная
	до 1990
	

	ИТОГО
	
	625
	
	625
	
	
	

	Сети ГВС

	10
	
	150
	85
	80
	85
	Надземная
	до 1990
	65/50

	11
	
	100
	235
	80
	235
	Надземная
	до 1990
	

	12
	
	100
	151
	70
	151
	Надземная
	до 1990
	

	13
	
	100
	40
	70
	40
	Подземная
	до 1990
	

	ИТОГО
	
	511
	
	511
	
	
	




Котельная №7, ул.Горького, 131
Таблица 1.3.9
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	300
	23
	300
	23
	Надземная
	1994
	95/70

	2
	
	300
	39
	300
	39
	Надземная
	1994
	

	3
	
	300
	35
	300
	35
	Надземная
	1994
	

	4
	
	200
	210
	200
	210
	Подземная
	1994
	

	6
	
	200
	40
	200
	40
	Подземная
	1993
	

	7
	
	100
	88
	100
	88
	Надземная
	1993
	

	8
	
	100
	84
	100
	84
	Надземная
	1993
	

	9
	
	100
	53
	100
	53
	Надземная
	1993
	

	10
	
	100
	10
	100
	10
	Подземная
	1993
	

	11
	
	70
	41
	70
	41
	Подземная
	1993
	

	12
	
	200
	38
	200
	38
	Подземная
	1993
	

	13
	
	200
	95
	200
	95
	Подземная
	1993
	

	14
	
	70
	18
	70
	18
	Подземная
	1993
	

	15
	
	200
	30
	200
	30
	Подземная
	1993
	

	16
	
	150
	220
	150
	220
	Надземная
	1993
	

	17
	
	200
	24
	200
	24
	Надземная
	1979
	

	18
	
	150
	32
	150
	32
	Подземная
	1979
	

	19
	
	250
	12
	250
	12
	Подземная
	1979
	

	20
	
	250
	38
	250
	38
	Подземная
	1979
	

	21
	
	250
	62
	250
	62
	Надземная
	1979
	

	22
	
	250
	30
	250
	30
	Надземная
	1979
	

	23
	
	250
	89
	250
	89
	Надземная
	1979
	

	24
	
	250
	75
	250
	75
	Надземная
	1979
	

	25
	
	70
	83
	70
	83
	Надземная
	1979
	

	26
	
	70
	16
	70
	16
	Надземная
	1979
	

	27
	
	80
	46
	80
	46
	Надземная
	1979
	

	28
	
	124,5
	23
	80
	124,5
	Надземная
	1979
	

	ИТОГО
	
	1605,5
	
	1605,5
	
	
	




Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Таблица 1.3.10
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	150
	380
	150
	380
	Надземная
	1988
	95/70

	2
	
	100
	12
	100
	12
	Надземная
	1988
	

	3
	
	80
	63
	80
	63
	Подземная
	1988
	

	5
	
	100
	139
	100
	139
	Надземная
	1976
	

	6
	
	100
	168
	100
	168
	Надземная
	2002
	

	7
	
	80
	50
	80
	50
	Подземная
	2002
	

	8
	
	50
	3
	50
	3
	Подземная
	2002
	

	9
	
	50
	3
	50
	3
	Подземная
	2002
	

	10
	
	80
	22
	80
	22
	Надземная
	2002
	

	11
	
	80
	48
	80
	48
	Надземная
	2002
	

	12
	
	80
	20
	80
	20
	Надземная
	2002
	

	13
	
	80
	28
	80
	28
	Надземная
	2002
	

	14
	
	80
	70
	80
	70
	Подземная
	2002
	

	15
	
	250
	5
	250
	5
	Надземная
	1987
	

	16
	
	150
	14
	150
	14
	Надземная
	1987
	

	17
	
	150
	90
	150
	90
	Надземная
	1988
	

	18
	
	100
	200
	100
	200
	Надземная
	1996
	

	19
	
	70
	40
	70
	40
	Подземная
	1995
	

	20
	
	100
	77
	100
	77
	Надземная
	1995
	

	21
	
	250
	133
	250
	133
	Надземная
	1987
	

	22
	
	250
	27
	250
	27
	Надземная
	1994
	

	23
	
	150
	40
	150
	40
	Надземная
	1994
	

	24
	
	100
	30
	100
	30
	Надземная
	1994
	

	25
	
	150
	55
	150
	55
	Надземная
	1996
	

	26
	
	150
	70
	150
	70
	Надземная
	1985
	

	27
	
	150
	22
	150
	22
	Подземная
	1985
	

	28
	
	150
	20
	150
	20
	Подземная
	1985
	

	29
	
	150
	4
	150
	4
	Подземная
	1985
	

	30
	
	100
	100
	100
	100
	Подземная
	1985
	

	31
	
	100
	17
	100
	17
	Подземная
	1985
	

	32
	
	80
	65
	80
	65
	Подземная
	1985
	

	33
	
	150
	53
	150
	53
	Подземная
	1976
	

	34
	
	80
	41
	80
	41
	Подземная
	1992
	

	35
	
	150
	22
	150
	22
	Надземная
	2002
	

	36
	
	100
	30
	100
	30
	Подземная
	1993
	

	37
	
	100
	10
	100
	10
	Подземная
	1993
	

	38
	
	150
	45
	150
	45
	Надземная
	1992
	

	39
	
	100
	62
	100
	62
	Надземная
	1993
	

	40
	
	100
	16
	100
	16
	Подземная
	1993
	

	41
	
	100
	66
	100
	66
	Надземная
	1999
	

	42
	
	150
	15
	150
	15
	Надземная
	2001
	

	43
	
	150
	105
	150
	105
	Надземная
	2001
	

	44
	
	150
	58
	150
	58
	Подземная
	1996
	

	45
	
	150
	52
	150
	52
	Подземная
	2002
	

	46
	
	80
	44
	80
	44
	Подземная
	2002
	

	ИТОГО
	
	2634
	
	2634
	
	
	

	47
	
	100
	53
	80
	53
	Надземная
	1987
	65/50

	48
	
	100
	189
	100
	189
	Надземная
	1987
	

	49
	
	32
	135
	32
	135
	Надземная
	1987
	

	50
	
	32
	108
	32
	108
	Надземная
	1987
	

	ИТОГО
	
	485
	
	485
	
	
	



Котельная №9, ул.Семенова, 11б
Таблица 1.3.11
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
Граф.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	200
	7
	200
	7
	Подземная
	до 1990
	95/70

	2
	
	200
	22
	200
	22
	Подземная
	до 1990
	

	3
	
	200
	19
	200
	19
	Подземная
	до 1990
	

	4
	
	200
	45
	200
	45
	Подземная
	до 1990
	

	5
	
	100
	19,9
	70
	19,9
	Подземная
	до 1990
	

	6
	
	70
	11
	70
	11
	Подземная
	до 1990
	

	7
	
	100
	123
	70
	123
	Подземная
	до 1990
	

	8
	
	100
	43
	70
	43
	Подземная
	до 1990
	

	9
	
	200
	8
	200
	8
	Подземная
	до 1990
	

	10
	
	150
	145
	150
	145
	Надземная
	до 1990
	

	11
	
	150
	160
	150
	160
	Надземная
	до 1990
	

	12
	
	100
	119
	100
	119
	Надземная
	до 1990
	

	13
	
	150
	125
	150
	125
	Надземная
	до 1990
	

	14
	
	100
	40
	100
	40
	Надземная
	2005
	

	15
	
	150
	46,5
	150
	46,5
	Подземная
	до 1990
	

	16
	
	100
	27
	100
	27
	Подземная
	до 1990
	

	17
	
	80
	51
	80
	51
	Подземная
	до 1990
	

	18
	
	80
	73
	80
	73
	Подземная
	до 1990
	

	ИТОГО
	
	1084,4
	
	1084,4
	
	
	




Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
Таблица 1.3.12
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
Граф.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	150
	220
	150
	220
	Подземная
	1985
	95/70

	2
	
	100
	18
	100
	18
	Надземная
	2003
	

	3
	
	70
	40
	70
	40
	Подземная
	2003
	

	4
	
	70
	31
	70
	31
	Подземная
	2003
	

	5
	
	150
	21
	150
	21
	Надземная
	1985
	

	6
	
	150
	59
	150
	59
	Надземная
	1985
	

	7
	
	125
	69
	125
	69
	Подземная
	1985
	

	8
	
	150
	54
	150
	54
	Подземная
	1985
	

	9
	
	80
	53
	80
	53
	Подземная
	1985
	

	10
	
	50
	50
	50
	50
	Надземная
	1994
	

	11
	
	50
	63
	50
	63
	Надземная
	1994
	

	12
	
	50
	48
	50
	48
	Надземная
	1994
	

	13
	
	100
	97
	100
	97
	
	
	

	14
	
	70
	42
	70
	42
	
	
	

	15
	
	70
	30
	70
	30
	
	
	

	16
	
	200
	132
	200
	132
	Подземная
	
	

	ИТОГО
	
	1027
	
	1027
	
	
	

	Сети ГВС

	13
	
	80
	64
	50
	64
	Подземная
	
	65/50

	14
	
	80
	68
	50
	68
	Подземная
	
	

	ИТОГО
	
	132
	
	132
	
	
	




Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Таблица 1.3.13
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
Граф.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	200
	120
	200
	120
	Надземная
	1994
	95/70

	2
	
	200
	20
	200
	20
	Надземная
	1993
	

	3
	
	200
	70
	200
	70
	Надземная
	1993
	

	4
	
	150
	48
	150
	48
	Надземная
	1993
	

	5
	
	150
	40
	150
	40
	Подземная
	1993
	

	6
	
	150
	26
	150
	26
	Подземная
	1993
	

	7
	
	50
	102
	50
	102
	Подземная
	1993
	

	8
	
	150
	24
	150
	24
	Подземная
	1993
	

	9
	
	150
	20
	150
	20
	Подземная
	1993
	

	10
	
	150
	20
	150
	20
	Подземная
	1993
	

	11
	
	150
	20
	150
	20
	Подземная
	1993
	

	12
	
	150
	100
	150
	100
	Подземная
	1993
	

	13
	
	150
	8
	150
	8
	Подземная
	1993
	

	14
	
	125
	44
	125
	44
	Подземная
	1993
	

	15
	
	70
	28
	70
	28
	Подземная
	1993
	

	16
	
	125
	37
	125
	37
	Подземная
	1993
	

	17
	
	100
	43
	100
	43
	Подземная
	1993
	

	18
	
	50
	22
	50
	22
	Подземная
	1993
	

	19
	
	200
	82
	200
	82
	Надземная
	1993
	

	20
	
	70
	34
	70
	34
	Надземная
	1993
	

	21
	
	150
	100
	150
	100
	Надземная
	1993
	

	22
	
	150
	10
	150
	10
	Подземная
	1993
	

	23
	
	150
	33
	150
	33
	Надземная
	1993
	

	24
	
	150
	20
	150
	20
	Надземная
	1993
	

	25
	
	100
	28
	100
	28
	Надземная
	1993
	

	26
	
	70
	12
	70
	12
	Надземная
	1993
	

	27
	
	150
	42
	150
	42
	Подземная
	1993
	

	28
	
	70
	4
	70
	4
	Надземная
	2003
	

	29
	
	100
	15,5
	100
	15,5
	Надземная
	2003
	

	30
	
	100
	84
	100
	84
	Надземная
	2003
	

	31
	
	150
	28
	150
	28
	Надземная
	1981
	

	32
	
	150
	15
	150
	15
	Подземная
	1981
	

	33
	
	150
	48
	150
	48
	Надземная
	1981
	

	34
	
	150
	103
	150
	103
	Надземная
	1981
	

	ИТОГО
	
	1450,5
	
	1450,5
	
	
	

	Сети ГВС

	1
	
	150
	120
	150
	120
	Надземная
	1994
	65/50

	2
	
	100
	20
	100
	20
	Надземная
	1993
	

	3
	
	80
	118
	80
	118
	Надземная
	1993
	

	4
	
	70
	72
	70
	72
	Надземная
	1993
	

	5
	
	30
	28
	30
	28
	Надземная
	1993
	

	6
	
	30
	6
	30
	6
	Подземная
	1993
	

	7
	
	70
	100
	70
	100
	Надземная
	1993
	

	8
	
	70
	10
	70
	10
	Подземная
	1993
	

	9
	
	70
	33
	70
	33
	Надземная
	1993
	

	10
	
	70
	20
	70
	20
	Надземная
	1993
	

	11
	
	70
	42
	70
	42
	Подземная
	1993
	

	12
	
	50
	84
	50
	84
	Надземная
	2003
	

	ИТОГО
	
	653
	
	653
	
	
	




Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
Таблица 1.3.14
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	250
	20
	250
	20
	Надземная
	1975
	95/70

	2
	
	150
	68
	150
	68
	Надземная
	1975
	

	3
	
	250
	102
	250
	102
	Надземная
	1975
	

	4
	
	250
	36
	250
	36
	Надземная
	1975
	

	5
	
	250
	54
	250
	54
	Подземная
	1975
	

	6
	
	250
	28
	250
	28
	Подземная
	1975
	

	7
	
	200
	31
	200
	31
	Подземная
	1975
	

	8
	
	200
	68
	200
	68
	Подземная
	1975
	

	9
	
	200
	20
	200
	20
	Подземная
	1975
	

	10
	
	200
	80
	200
	80
	Подземная
	1975
	

	11
	
	200
	82
	200
	82
	Подземная
	1975
	

	12
	
	150
	20
	150
	20
	Подземная
	1975
	

	13
	
	150
	27
	150
	27
	Надземная
	1975
	

	14
	
	150
	55
	150
	55
	Подземная
	1975
	

	15
	
	150
	33
	150
	33
	Подземная
	1975
	

	16
	
	150
	45
	150
	45
	Надземная
	1975
	

	17
	
	150
	61
	150
	61
	Надземная
	1975
	

	18
	
	80
	19
	80
	19
	Подземная
	1975
	

	19
	
	80
	35
	80
	35
	Подземная
	1975
	

	20
	
	150
	110
	150
	110
	Надземная
	1989
	

	21
	
	150
	62
	150
	62
	Надземная
	1981
	

	22
	
	108
	32
	108
	32
	Надземная
	1981
	

	23
	
	108
	34
	108
	34
	Надземная
	1981
	

	24
	
	108
	105
	108
	105
	Надземная
	1981
	

	25
	
	108
	31
	108
	31
	Надземная
	1981
	

	26
	
	57
	21
	57
	21
	Надземная
	1981
	

	27
	
	57
	22
	57
	22
	Надземная
	1981
	

	28
	
	57
	20
	57
	20
	Надземная
	1981
	

	29
	
	108
	12
	108
	12
	Надземная
	1981
	

	30
	
	57
	22
	57
	22
	Надземная
	1981
	

	31
	
	89
	8
	89
	8
	Надземная
	1981
	

	32
	
	89
	40
	89
	40
	Надземная
	1981
	

	33
	
	150
	31
	108
	31
	Надземная
	1981
	

	ИТОГО
	
	1434
	
	1434
	
	
	

	Сети ГВС

	21
	
	150
	20
	80
	20
	Надземная
	1975
	65/50

	22
	
	150
	102
	80
	102
	Надземная
	1975
	

	23
	
	150
	36
	100
	36
	Надземная
	1975
	

	24
	
	150
	54
	100
	54
	Подземная
	1975
	

	26
	
	150
	28
	100
	28
	Подземная
	
	

	28
	
	150
	31
	100
	31
	Подземная
	
	

	30
	
	100
	68
	100
	68
	Подземная
	
	

	31
	
	100
	20
	100
	20
	Подземная
	
	

	32
	
	100
	80
	100
	80
	Подземная
	
	

	33
	
	100
	82
	100
	82
	Подземная
	
	

	36
	
	100
	20
	80
	20
	Подземная
	1989
	

	38
	
	100
	27
	80
	27
	Надземная
	1989
	

	39
	
	100
	55
	80
	55
	Надземная
	1989
	

	40
	
	100
	33
	80
	33
	Надземная
	1989
	

	41
	
	100
	45
	80
	45
	Надземная
	1989
	

	42
	
	100
	61
	80
	61
	Надземная
	1989
	

	43
	
	100
	110
	80
	110
	Надземная
	1989
	

	ИТОГО
	
	872
	
	872
	
	
	



Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
Таблица 1.3.15
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	200
	25
	200
	25
	Подземная
	до 1990
	95/70

	2
	
	200
	223
	200
	223
	Надземная
	до 1990
	

	3
	
	100
	38
	100
	38
	Надземная
	до 1990
	

	4
	
	200
	128
	200
	128
	Надземная
	до 1990
	

	5
	
	150
	348
	150
	348
	Надземная
	до 1990
	

	6
	
	80
	45
	80
	45
	Подземная
	до 1990
	

	8
	
	150
	56
	150
	56
	Надземная
	до 1990
	

	9
	
	150
	33
	150
	33
	Подземная
	до 1990
	

	10
	
	100
	40
	100
	40
	Подземная
	до 1990
	

	11
	
	250
	25
	250
	25
	Подземная
	2006
	

	12
	
	200
	25
	200
	25
	Подземная
	2006
	

	13
	
	200
	16
	200
	16
	Подземная
	2006
	

	14
	
	100
	152
	100
	152
	Надземная
	до 1990
	

	15
	
	200
	136
	200
	136
	Подземная
	2006
	

	16
	
	150
	123
	150
	123
	Надземная
	2006
	

	17
	
	200
	39
	200
	39
	Подземная
	2006
	

	18
	
	250
	262
	250
	262
	Надземная
	до 1990
	

	19
	
	150
	123
	150
	123
	Надземная
	до 1990
	

	20
	
	150
	79
	150
	79
	Надземная
	до 1990
	

	21
	
	100
	110
	100
	110
	Надземная
	2012
	

	22
	
	80
	40
	80
	40
	Надземная
	2012
	

	23
	
	80
	97
	80
	97
	Надземная
	2012
	

	24
	
	80
	72
	80
	72
	Надземная
	2012
	

	25
	
	80
	65
	80
	65
	Надземная
	2012
	

	26
	
	70
	10
	70
	10
	Надземная
	2012
	

	27
	
	100
	180
	100
	180
	Надземная
	2012
	

	ИТОГО
	
	2490
	
	2490
	
	
	

	Сети ГВС

	21
	
	80
	25
	70
	25
	Подземная
	2007
	65/50

	22
	
	80
	25
	70
	25
	Подземная
	2007
	

	23
	
	80
	25
	70
	25
	Подземная
	2007
	

	24
	
	80
	16
	70
	16
	Подземная
	2007
	

	25
	
	80
	136
	70
	136
	Подземная
	2007
	

	26
	
	80
	39
	70
	39
	Подземная
	2007
	

	27
	
	80
	262
	70
	262
	Надземная
	2007
	

	ИТОГО
	
	528
	
	528
	
	
	



Котельная №15, ул.Красносветкинская
Таблица 1.3.16
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	300
	16
	300
	16
	Надземная
	1972
	95/70

	2
	
	300
	14
	300
	14
	Надземная
	1972
	

	3
	
	150
	236
	150
	236
	Надземная
	1972
	

	4
	
	150
	108
	150
	108
	Надземная
	1972
	

	5
	
	150
	204
	150
	204
	Надземная
	1972
	

	6
	
	150
	102
	150
	102
	Надземная
	1972
	

	7
	
	100
	74
	100
	74
	Надземная
	1972
	

	8
	
	50
	24
	50
	24
	Надземная
	1972
	

	9
	
	50
	92
	50
	92
	Подземная
	1972
	

	10
	
	200
	63
	200
	63
	Надземная
	1972
	

	11
	
	150
	68
	150
	68
	Надземная
	1972
	

	12
	
	150
	70
	150
	70
	Надземная
	1972
	

	13
	
	125
	37
	125
	37
	Надземная
	1972
	

	14
	
	100
	31
	100
	31
	Надземная
	1972
	

	15
	
	50
	31
	50
	31
	Подземная
	1972
	

	16
	
	100
	23
	100
	23
	Надземная
	1972
	

	17
	
	50
	30
	50
	30
	Надземная
	1972
	

	18
	
	100
	14
	100
	14
	Надземная
	1972
	

	19
	
	70
	70
	70
	70
	Подземная
	1972
	

	20
	
	100
	56
	100
	56
	Подземная
	1972
	

	21
	
	50
	60
	50
	60
	Надземная
	1972
	

	22
	
	100
	46
	100
	46
	Надземная
	1972
	

	23
	
	100
	85
	100
	85
	Надземная
	1972
	

	24
	
	50
	40
	50
	40
	Надземная
	1972
	

	25
	
	100
	111
	100
	111
	Надземная
	1972
	

	26
	
	300
	62
	300
	62
	Подземная
	1972
	

	27
	
	400
	50
	400
	50
	Надземная
	1972
	

	28
	
	350
	160
	350
	160
	Подземная
	1972
	

	29
	
	70
	37
	70
	37
	Надземная
	1972
	

	30
	
	150
	251
	150
	251
	Надземная
	1972
	

	31
	
	100
	48
	100
	48
	Надземная
	1972
	

	32
	
	100
	65
	100
	65
	Надземная
	1972
	

	33
	
	150
	40
	150
	40
	Надземная
	1972
	

	34
	
	100
	11
	100
	11
	Подземная
	1972
	

	35
	
	250
	231
	250
	231
	Надземная
	1972
	

	36
	
	150
	12
	150
	12
	Надземная
	1972
	

	37
	
	150
	43
	150
	43
	Надземная
	1972
	

	38
	
	150
	352
	150
	352
	Надземная
	1972
	

	39
	
	150
	130
	150
	130
	Подземная
	1972
	

	40
	
	125
	40
	125
	40
	Надземная
	1972
	

	41
	
	125
	78
	125
	78
	Подземная
	1972
	

	42
	
	100
	27
	100
	27
	Надземная
	1972
	

	43
	
	70
	127
	70
	127
	Надземная
	1972
	

	44
	
	250
	10
	250
	10
	Надземная
	1972
	

	45
	
	250
	125
	250
	125
	Подземная
	1972
	

	46
	
	250
	8
	250
	8
	Надземная
	1972
	

	47
	
	250
	75
	250
	75
	Подземная
	1972
	

	48
	
	150
	69
	150
	69
	Надземная
	1972
	

	49
	
	250
	34
	250
	34
	Подземная
	1972
	

	50
	
	250
	109
	250
	109
	Подземная
	1972
	

	51
	
	150
	84
	150
	84
	Подземная
	1972
	

	52
	
	150
	60
	150
	60
	Подземная
	1972
	

	53
	
	200
	192
	200
	192
	Надземная
	1972
	

	54
	
	200
	77
	200
	77
	Надземная
	1972
	

	55
	
	150
	18
	150
	18
	Подземная
	1972
	

	56
	
	150
	110
	150
	110
	Подземная
	1972
	

	57
	
	200
	99
	200
	99
	Надземная
	2002
	

	58
	
	200
	36
	200
	36
	Надземная
	2002
	

	59
	
	200
	56
	200
	56
	Надземная
	1972
	

	60
	
	150
	47
	150
	47
	Надземная
	1972
	

	61
	
	125
	31
	125
	31
	Надземная
	1972
	

	62
	
	70
	47
	70
	47
	Надземная
	1972
	

	64
	
	150
	86
	-
	-
	Надземная
	1972
	

	65
	
	150
	13
	-
	-
	Надземная
	1972
	

	66
	
	150
	82
	150
	82
	Надземная
	1972
	

	67
	
	200
	58
	200
	58
	Надземная
	1972
	

	68
	
	150
	52
	150
	52
	Надземная
	1972
	

	69
	
	150
	84
	150
	84
	Надземная
	1972
	

	70
	
	150
	77
	150
	77
	Надземная
	1972
	

	71
	
	100
	65
	100
	65
	Надземная
	1972
	

	72
	
	150
	122
	150
	122
	Надземная
	1972
	

	73
	
	150
	124
	150
	124
	Надземная
	1972
	

	74
	
	150
	30
	150
	30
	Подземная
	1972
	

	75
	
	150
	38
	150
	38
	Подземная
	1972
	

	76
	
	150
	60
	150
	60
	Подземная
	1972
	

	77
	
	150
	50
	150
	50
	Подземная
	1972
	

	78
	
	150
	77
	150
	77
	Надземная
	1972
	

	ИТОГО
	
	5774
	
	5774
	
	
	

	Сети ГВС

	83
	
	200
	300
	-
	-
	Надземная
	1972
	65/50

	84
	
	150
	135
	-
	-
	Надземная
	1972
	

	85
	
	150
	40
	-
	-
	Надземная
	1972
	

	88
	
	80
	136
	50
	136
	Надземная
	1972
	

	92
	
	100
	10
	80
	10
	Надземная
	1972
	

	93
	
	100
	125
	80
	125
	Подземная
	1972
	

	94
	
	100
	8
	80
	8
	Надземная
	1972
	

	95
	
	80
	93,5
	50
	93,5
	Надземная
	1972
	

	97
	
	80
	278
	50
	278
	Надземная
	1972
	

	99
	
	80
	75
	52
	75
	Подземная
	1972
	

	103
	
	70
	50
	50
	50
	Подземная
	1972
	

	107
	
	150
	352
	80
	352
	Надземная
	1972
	

	111
	
	100
	130
	-
	-
	Надземная
	1972
	

	112
	
	150
	23
	100
	23
	Надземная
	2007
	

	113
	
	80
	17
	70
	17
	Надземная
	1972
	

	114
	
	50
	136
	50
	136
	Надземная
	1972
	

	115
	
	150
	78
	100
	78
	Подземная
	2007
	

	117
	
	150
	75
	100
	75
	Подземная
	2007
	

	118
	
	100
	72
	80
	72
	Подземная
	2007
	

	119
	
	100
	271
	80
	271
	Надземная
	2007
	

	ИТОГО
	
	2384,5
	
	2384,5
	
	
	



Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
Таблица 1.3.17
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	300
	95
	300
	95
	Надземная
	1979
	95/70

	2
	
	300
	85
	300
	85
	Подземная
	1979
	

	3
	
	300
	30
	300
	30
	Надземная
	1979
	

	4
	
	400
	60
	400
	60
	Надземная
	1979
	

	5
	
	100
	56
	100
	56
	Надземная
	1979
	

	6
	
	300
	61
	300
	61
	Надземная
	1979
	

	7
	
	50
	23
	50
	23
	Надземная
	1979
	

	8
	
	20
	42
	20
	42
	Надземная
	1979
	

	9
	
	300
	30
	300
	30
	Надземная
	1995
	

	10
	
	100
	65
	100
	65
	Подземная
	1979
	

	11
	
	300
	120
	300
	120
	Надземная
	1985
	

	12
	
	100
	135
	100
	135
	Надземная
	1971
	

	13
	
	100
	25
	100
	25
	Подземная
	1971
	

	14
	
	80
	46
	80
	46
	Подземная
	1971
	

	15
	
	80
	45
	80
	45
	Подземная
	1971
	

	16
	
	80
	38
	80
	38
	Подземная
	1971
	

	17
	
	80
	107
	80
	107
	Надземная
	1979
	

	18
	
	300
	65
	300
	65
	Надземная
	1992
	

	19
	
	100
	45
	100
	45
	Надземная
	1992
	

	20
	
	100
	40
	100
	40
	Подземная
	1979
	

	21
	
	300
	140
	300
	140
	Подземная
	1972
	

	22
	
	300
	76
	300
	76
	Подземная
	1979
	

	23
	
	300
	15
	300
	15
	Подземная
	1979
	

	24
	
	80
	5
	80
	5
	Подземная
	1983
	

	25
	
	80
	10
	80
	10
	Подземная
	1983
	

	26
	
	80
	45
	80
	45
	Подземная
	1983
	

	27
	
	80
	70
	80
	70
	Подземная
	1983
	

	28
	
	80
	40
	80
	40
	Подземная
	1983
	

	29
	
	100
	40
	100
	40
	Подземная
	195
	

	30
	
	80
	32
	80
	32
	Подземная
	1995
	

	31
	
	300
	56
	300
	56
	Подземная
	1979
	

	32
	
	250
	100
	250
	100
	Подземная
	1979
	

	33
	
	250
	35
	250
	35
	Подземная
	1991
	

	34
	
	200
	275
	200
	275
	Надземная
	1985
	

	35
	
	200
	30
	200
	30
	Надземная
	1985
	

	36
	
	200
	30
	200
	30
	Надземная
	1987
	

	37
	
	150
	10
	150
	10
	Подземная
	1987
	

	38
	
	150
	100
	150
	100
	Подземная
	1987
	

	39
	
	200
	80
	200
	80
	Надземная
	1990
	

	40
	
	150
	60
	150
	60
	Надземная
	1990
	

	41
	
	100
	90
	100
	90
	Надземная
	1992
	

	42
	
	80
	77
	80
	77
	Подземная
	1992
	

	43
	
	50
	70
	50
	70
	Подземная
	1993
	

	44
	
	70
	55
	70
	55
	Надземная
	1992
	

	45
	
	70
	5
	70
	5
	Подземная
	1992
	

	46
	
	70
	90
	70
	90
	Подземная
	1992
	

	47
	
	50
	20
	50
	20
	Подземная
	1992
	

	48
	
	50
	25
	50
	25
	Подземная
	1992
	

	49
	
	50
	65
	50
	65
	Подземная
	1992
	

	51
	
	250
	5
	250
	5
	Надземная
	1979
	

	52
	
	70
	190
	70
	190
	Надземная
	1979
	

	53
	
	250
	110
	250
	110
	Надземная
	1979
	

	54
	
	250
	215
	250
	215
	Надземная
	1979
	

	55
	
	200
	110
	200
	110
	Подземная
	1979
	

	56
	
	250
	370
	250
	370
	Надземная
	1981
	

	57
	
	200
	45
	200
	45
	Надземная
	1981
	

	58
	
	150
	95
	150
	95
	Подземная
	1995
	

	59
	
	125
	70
	125
	70
	Подземная
	1995
	

	60
	
	125
	30
	125
	30
	Подземная
	1995
	

	61
	
	100
	45
	100
	45
	Подземная
	1976
	

	62
	
	200
	30
	200
	30
	Подземная
	1981
	

	63
	
	125
	300
	125
	300
	Надземная
	1981
	

	64
	
	125
	2
	125
	2
	Надземная
	1981
	

	65
	
	50
	70
	50
	70
	Подземная
	1981
	

	66
	
	200
	225
	200
	225
	Надземная
	1992
	

	67
	
	150
	35
	150
	35
	Подземная
	1982
	

	68
	
	70
	30
	70
	30
	Подземная
	1982
	

	69
	
	50
	35
	50
	35
	Подземная
	1982
	

	70
	
	150
	100
	150
	100
	Подземная
	1975
	

	71
	
	100
	15
	100
	15
	Подземная
	1975
	

	72
	
	100
	25
	100
	25
	Надземная
	1993
	

	73
	
	100
	30
	100
	30
	Надземная
	1993
	

	74
	
	100
	10
	100
	10
	Надземная
	1993
	

	75
	
	100
	35
	100
	35
	Надземная
	1993
	

	76
	
	100
	58
	100
	58
	Надземная
	1985
	

	77
	
	100
	96
	100
	96
	Надземная
	1991
	

	78
	
	100
	56
	100
	56
	Подземная
	1975
	

	79
	
	70
	10
	70
	10
	Подземная
	1975
	

	ИТОГО
	
	5406
	
	5406
	
	
	

	Сети ГВС

	80
	
	100
	35
	100
	35
	
	1979
	65/50

	82
	
	80
	120
	80
	120
	Надземная
	1985
	

	83
	
	80
	65
	80
	65
	Подземная
	1992
	

	84
	
	80
	45
	80
	45
	Надземная
	1992
	

	85
	
	80
	40
	80
	40
	Подземная
	1992
	

	87
	
	30
	135
	30
	135
	Надземная
	1971
	

	88
	
	30
	71
	30
	71
	Подземная
	1971
	

	89
	
	30
	45
	30
	45
	Подземная
	1971
	

	90
	
	30
	38
	30
	38
	Подземная
	1971
	

	94
	
	80
	10
	80
	10
	Подземная
	1987
	

	95
	
	80
	100
	80
	100
	Надземная
	1987
	

	99
	
	100
	30
	80
	30
	Надземная
	1990
	

	100
	
	100
	80
	80
	80
	Надземная
	1990
	

	101
	
	80
	60
	80
	60
	Надземная
	1990
	

	ИТОГО
	
	874
	
	874
	
	
	




Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
Таблица 1.3.18
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	50
	20
	50
	20
	Подземная
	1990
	95/70

	2
	
	25
	135
	25
	135
	Надземная
	1990
	

	3
	
	50
	69
	50
	69
	Надземная
	1990
	

	4
	
	50
	56
	50
	56
	Надземная
	1990
	

	5
	
	250
	15
	250
	15
	Подземная
	1990
	

	6
	
	100
	18
	100
	18
	Надземная
	1990
	

	7
	
	100
	57
	100
	57
	Надземная
	1990
	

	8
	
	100
	66
	100
	66
	Надземная
	1990
	

	9
	
	70
	26
	70
	26
	Надземная
	1990
	

	10
	
	50
	80
	50
	80
	Надземная
	1990
	

	11
	
	300
	61
	300
	61
	Надземная
	1990
	

	12
	
	300
	70
	300
	70
	Подземная
	1990
	

	13
	
	200
	42
	200
	42
	Надземная
	1990
	

	14
	
	200
	15
	200
	15
	Подземная
	1990
	

	15
	
	200
	41
	200
	41
	Надземная
	1990
	

	16
	
	200
	88
	200
	88
	Надземная
	1990
	

	17
	
	200
	53
	200
	53
	Надземная
	1990
	

	18
	
	125
	200
	125
	200
	Надземная
	1990
	

	19
	
	100
	15
	100
	15
	Надземная
	1990
	

	20
	
	125
	82
	125
	82
	Надземная
	1990
	

	21
	
	125
	83
	125
	83
	Надземная
	1990
	

	22
	
	50
	56
	50
	56
	Надземная
	1990
	

	23
	
	50
	65
	50
	65
	Надземная
	1990
	

	24
	
	150
	35
	150
	35
	Подземная
	1990
	

	25
	
	200
	51
	200
	51
	Подземная
	1990
	

	26
	
	150
	42
	150
	42
	Подземная
	1990
	

	27
	
	150
	26
	150
	26
	Подземная
	1990
	

	28
	
	150
	70
	150
	70
	Подземная
	1990
	

	29
	
	200
	13
	200
	13
	Подземная
	1990
	

	30
	
	150
	20
	150
	20
	Подземная
	1990
	

	31
	
	200
	62
	200
	62
	Подземная
	1990
	

	32
	
	150
	34
	150
	34
	Подземная
	1990
	

	33
	
	100
	25
	100
	25
	Подземная
	1990
	

	38
	
	150
	32
	150
	32
	Подземная
	1990
	

	39
	
	150
	32
	150
	32
	Подземная
	1990
	

	40
	
	150
	53
	150
	53
	Подземная
	1990
	

	41
	
	100
	56
	100
	56
	Подземная
	1990
	

	42
	
	250
	45
	250
	45
	Подземная
	1990
	

	43
	
	250
	68
	250
	68
	Подземная
	1990
	

	44
	
	250
	75
	250
	75
	Надземная
	1990
	

	45
	
	250
	91
	250
	91
	Подземная
	1990
	

	46
	
	250
	19,5
	250
	19,5
	Подземная
	1990
	

	47
	
	150
	32
	150
	32
	Подземная
	1990
	

	48
	
	150
	24
	150
	24
	Подземная
	1990
	

	49
	
	200
	80
	200
	80
	Надземная
	1990
	

	50
	
	200
	27
	200
	27
	Надземная
	1990
	

	51
	
	200
	72
	200
	72
	Надземная
	1990
	

	52
	
	50
	60
	50
	60
	Надземная
	1990
	

	53
	
	150
	126
	150
	126
	Надземная
	1990
	

	54
	
	150
	81
	150
	81
	Надземная
	1990
	

	55
	
	150
	86
	150
	86
	Надземная
	1990
	

	56
	
	150
	402
	150
	402
	Надземная
	1990
	

	57
	
	100
	26
	100
	26
	Подземная
	1990
	

	58
	
	100
	35
	100
	35
	Надземная
	1990
	

	60
	
	100
	90
	100
	90
	Надземная
	1990
	

	61
	
	80
	5
	80
	5
	Надземная
	1990
	

	62
	
	100
	37
	100
	37
	Надземная
	1990
	

	63
	
	150
	65
	150
	65
	Подземная
	1990
	

	64
	
	150
	87
	150
	87
	Подземная
	1990
	

	65
	
	70
	88
	70
	88
	Надземная
	1990
	

	66
	
	150
	26
	150
	26
	Подземная
	1990
	

	67
	
	150
	52
	150
	52
	Подземная
	1990
	

	68
	
	100
	74
	100
	74
	Подземная
	1990
	

	69
	
	80
	57
	80
	57
	Подземная
	1990
	

	70
	
	80
	44
	80
	44
	Подземная
	1990
	

	71
	
	100
	138
	100
	138
	Надземная
	1990
	

	72
	
	80
	34
	80
	34
	Надземная
	1990
	

	73
	
	80
	25
	80
	25
	Надземная
	1990
	

	74
	
	80
	20
	80
	20
	Надземная
	1990
	

	75
	
	80
	19
	80
	19
	Надземная
	1990
	

	76
	
	80
	32
	80
	32
	Надземная
	1990
	

	77
	
	70
	30
	70
	30
	Надземная
	1990
	

	78
	
	50
	28
	50
	28
	Надземная
	1990
	

	79
	
	50
	28
	50
	28
	Надземная
	1990
	

	80
	
	80
	10
	80
	10
	Надземная
	1990
	

	81
	
	100
	8
	100
	8
	Надземная
	1990
	

	82
	
	100
	46
	100
	46
	Надземная
	1990
	

	83
	
	100
	33
	100
	33
	Надземная
	1990
	

	84
	
	100
	76
	100
	76
	Надземная
	1990
	

	85
	
	70
	90
	70
	90
	Надземная
	1990
	

	86
	
	70
	56
	70
	56
	Надземная
	1990
	

	87
	
	70
	32
	70
	32
	Надземная
	1990
	

	88
	
	100
	15
	100
	15
	Надземная
	1990
	

	89
	
	80
	68
	80
	68
	Надземная
	1990
	

	90
	
	70
	44
	70
	44
	Надземная
	1990
	

	91
	
	50
	94
	50
	94
	Надземная
	1990
	

	ИТОГО
	
	5073,5
	
	5073,5
	
	
	




Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
Таблица 1.3.19
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	250
	32
	250
	32
	Подземная
	1990
	95/70

	3
	
	250
	34
	250
	34
	Подземная
	1990
	

	4
	
	250
	54
	250
	54
	Подземная
	1990
	

	5
	
	250
	30
	250
	30
	Подземная
	1990
	

	6
	
	100
	119
	100
	119
	Подземная
	1990
	

	7
	
	30
	72
	30
	72
	Подземная
	1990
	

	8
	
	200
	52
	200
	52
	Подземная
	1990
	

	9
	
	100
	42
	100
	42
	Подземная
	1990
	

	10
	
	150
	75
	150
	75
	Подземная
	1990
	

	11
	
	200
	58
	200
	58
	Подземная
	1990
	

	12
	
	200
	24
	200
	24
	Подземная
	1990
	

	13
	
	200
	25
	200
	25
	Подземная
	1990
	

	14
	
	200
	86
	200
	86
	Подземная
	1990
	

	15
	
	150
	6
	150
	6
	Подземная
	1990
	

	16
	
	150
	74
	150
	74
	Надземная
	1990
	

	17
	
	150
	42
	150
	42
	Надземная
	1990
	

	18
	
	150
	77
	150
	77
	Подземная
	1990
	

	19
	
	150
	18
	150
	18
	Подземная
	1990
	

	20
	
	200
	236
	200
	236
	Подземная
	1990
	

	21
	
	200
	36
	200
	36
	Надземная
	1990
	

	22
	
	150
	28
	150
	28
	Надземная
	1990
	

	23
	
	150
	54
	150
	54
	Надземная
	1990
	

	24
	
	100
	110
	100
	110
	Подземная
	1990
	

	25
	
	200
	8
	200
	8
	Надземная
	1990
	

	26
	
	200
	17
	200
	17
	Надземная
	1990
	

	27
	
	200
	38,4
	200
	38,4
	Надземная
	1990
	

	28
	
	150
	48
	150
	48
	Надземная
	1990
	

	29
	
	150
	7
	150
	7
	Надземная
	1990
	

	30
	
	100
	34
	100
	34
	Надземная
	1990
	

	31
	
	200
	38,5
	200
	38,5
	Надземная
	1990
	

	32
	
	50
	27
	50
	27
	Подземная
	1990
	

	ИТОГО
	
	1601,9
	
	1601,9
	
	
	

	Сети ГВС

	33
	
	150
	90
	100
	90
	Надземная
	1990
	65/50

	34
	
	100
	30
	70
	30
	Подземная
	1990
	

	35
	
	100
	79
	70
	79
	Подземная
	1990
	

	
	
	80
	40
	70
	40
	Подземная
	1990
	

	36
	
	50
	32
	50
	32
	Подземная
	1990
	

	37
	
	150
	58
	100
	58
	Подземная
	1990
	

	39
	
	150
	24
	100
	24
	Подземная
	1990
	

	42
	
	150
	25
	100
	25
	Подземная
	1990
	

	43
	
	100
	20
	70
	20
	Подземная
	1990
	

	46
	
	100
	75
	70
	75
	Подземная
	1990
	

	47
	
	80
	42
	50
	42
	Подземная
	1990
	

	49
	
	150
	86
	100
	86
	Подземная
	1990
	

	50
	
	100
	6
	80
	6
	Подземная
	1990
	

	52
	
	100
	74
	80
	74
	Подземная
	1990
	

	53
	
	50
	50
	50
	50
	Надземная
	1990
	

	54
	
	100
	42
	80
	42
	Надземная
	1990
	

	56
	
	100
	77
	80
	77
	Подземная
	1990
	

	57
	
	100
	18
	70
	18
	Подземная
	1990
	

	60
	
	200
	236
	100
	236
	Подземная
	1990
	

	61
	
	150
	36
	100
	36
	Надземная
	1990
	

	62
	
	150
	28
	100
	28
	Надземная
	1990
	

	64
	
	150
	54
	70
	54
	Подземная
	1990
	

	65
	
	100
	110
	80
	110
	Подземная
	1990
	

	68
	
	150
	8
	70
	8
	Надземная
	1990
	

	69
	
	50
	18
	25
	18
	Надземная
	1990
	

	70
	
	80
	30
	50
	30
	Надземная
	1990
	

	71
	
	150
	17
	80
	17
	Надземная
	1990
	

	72
	
	50
	6,1
	50
	6,1
	Надземная
	1990
	

	73
	
	150
	38,4
	70
	38,4
	Надземная
	1990
	

	74
	
	100
	48
	70
	48
	Надземная
	1990
	

	75
	
	20
	9
	20
	9
	Надземная
	1990
	

	76
	
	100
	7
	70
	7
	Надземная
	1990
	

	77
	
	100
	34
	70
	34
	Надземная
	1990
	

	80
	
	150
	38,5
	50
	38,5
	Надземная
	1990
	

	81
	
	70
	41,3
	50
	41,3
	Надземная
	1990
	

	ИТОГО
	
	1627,3
	
	1627,3
	
	
	




Котельная №19, ул.Спортивная, 18
Таблица 1.3.20
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	200
	75
	200
	75
	Надземная
	до 1990
	95/70

	2
	
	150
	1032
	150
	1032
	Надземная
	до 1990
	

	3
	
	89
	210
	89
	210
	Надземная
	2005
	

	4
	
	100
	33
	100
	33
	Подземная
	до 1990
	

	5
	
	150
	52
	150
	52
	Подземная
	до 1990
	

	6
	
	150
	27
	150
	27
	Подземная
	до 1990
	

	7
	
	150
	12,4
	150
	12,4
	Подземная
	до 1990
	

	8
	
	100
	40
	100
	40
	Подземная
	до 1990
	

	ИТОГО
	
	1481,4
	
	1481,4
	
	
	



Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» 
Таблица 1.3.21
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	
	159
	120
	159
	120
	-
	-
	-

	ИТОГО
	
	120
	
	120
	
	
	




Котельная ООО «ДХЗ - Производство»  
Таблица 1.3.22
	№ уч-ка
	Расчетный участок
	Dпрям. мм
	Lпрям.
м
	Dобр.
мм
	Lобр.
м
	Тип прокладки
(надз/подз кан./подз беск.)
	Год
прокладки
(год смены изол-и)
	Темп.
график

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сети отопления

	1
	-
	25
	40,0
	25
	40,0
	наземная
	до 1998
	

	2
	-
	50
	3,0
	50
	3,0
	наземная
	до 1998
	

	3
	-
	70
	72,5
	70
	72,5
	наземная
	до 1998
	

	4
	-
	80
	136
	80
	136
	наземная
	до 1998
	

	5
	-
	100
	220
	100
	220
	наземная
	до 1998
	

	6
	-
	125
	265
	125
	265
	наземная
	до 1998
	

	7
	-
	150
	315
	150
	315
	наземная
	до 1998
	

	8
	-
	250
	315
	250
	315
	наземная
	до 1998
	

	ИТОГО
	
	1481,4
	
	1481,4
	
	
	



Информация, необходимая для соответствующего описания компенсирующих устройств, теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена.
Характеристика наименее надежных участков и подключенной к ним тепловой нагрузки была проведена при анализе статистики отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей в пункте 1.3.7.









[bookmark: _Toc379965966]Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.
Техническая характеристика участков тепловых сетей МУП ОК и ТС представлена в таблице 1.3.23.
Таблица 1.3.23
	Номер камеры
	Задвижки
	Компенсаторы
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Насосы
	Перемычки

	
	условный диаметр (мм)
	Количество (шт.)
	
	
	
	
	

	
	
	чугун-
ных
	Стальных
	
	
	
	
	

	
	
	
	с ручным приводом
	с электро-
приводом
	с гидро-
приводом
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)
	условный диаметр (мм)
	количество (шт.)
	тип
	количество (шт.)
	электри-
ческая мощность (кВт)
	условный диаметр (мм)
	вид запор-
ного органа

	Котельная №1

	Тк1а
	100
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк1
	150
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк2
	150
	
	2
	
	
	
	
	50
	2
	16
	2
	
	
	
	
	

	Тк3
	100
	
	2
	
	
	
	
	25
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Тк8
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк8
	125
	
	2
	
	
	
	
	50
	2
	16
	2
	
	
	
	
	

	Котельная №7

	Тк1
	200
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	

	Тк2
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	25
	Кран

	Тк8
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	25
	2
	
	
	
	25
	Кран

	Тк5а
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк9
	150
	4
	
	
	
	
	
	25
	2
	20
	4
	
	
	
	25
	Кран

	Тк9
	250
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк13
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	Кран

	Котельная №13

	Тк1
	250
	2
	
	
	
	
	
	
	
	25
	2
	
	
	
	20
	вентиль

	Тк5
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк5
	200
	2
	
	
	
	
	
	
	
	25
	2
	
	
	
	
	

	Тк7
	200
	2
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	

	котельная
№12

	Тк9
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	20
	2
	
	
	
	
	

	Тк1
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк4
	100
	2
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	20
	вентиль

	Котельная №14

	
	250
	
	
	
	
	150
	2
	
	
	¾
	2
	
	
	
	
	

	1
	200
	
	
	
	
	89
	1
	
	
	
	
	
	2
	90
	
	

	
	150
	
	
	
	
	76
	1
	
	
	50
	2
	
	1
	15
	
	

	1а
	80
	
	
	
	
	250
	2
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	

	4
	150
	
	
	
	
	150
	4
	50
	2
	50
	2
	
	
	
	
	

	5
	150
	
	
	
	
	125
	2
	11
	2
	
	
	
	
	
	
	

	8
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №15

	Кот
	250
	4
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	1/2
	2
	
	
	
	
	

	
	200
	2
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	1/2
	2
	
	
	
	
	

	
	150
	2
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	1/2
	2
	
	
	
	
	

	Тк27
	150
100
	2
2
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	1/2
	2
	
	
	
	
	

	ЦТУ
	300
	2
	
	
	
	150
	2
	11
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	
	250
	4
	
	
	
	150
	2
	11
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	
	150
	2
	
	
	
	150
	2
	11
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк18
	125
	2
	
	
	
	150
	2
	11
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк5
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк8
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк40
	100
	2
	
	
	
	100
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк39
	100
	2
	
	
	
	100
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк12
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	2
	
	
	
	219
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк14
	150
	2
	
	
	
	219
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк13
	100
	2
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк15
	150
	2
	
	
	
	180
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	
	100
	2
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк21
	150
	2
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк30
	80
	2
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк31
	150
	2
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк37
	80
	6
	
	
	
	150
	2
	3/4
	2
	3/4
	2
	
	
	
	
	

	Ул.2-ая Львовская

	
	250
	-
	2
	
	
	200
	3
	20
	2
	15
	6
	
	
	
	
	

	
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	4
	
	
	
	100
	2
	20
	4
	15
	4
	
	
	
	
	

	
	100
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ул.Сеченова

	
	250
	-
	2
	
	
	250
	2
	40
	2
	15
	4
	
	
	
	
	

	
	200
	2
	2
	
	
	150
	2
	15
	2
	15
	4
	
	
	
	
	

	
	150
	8
	
	
	
	100
	2
	15
	2
	15
	4
	
	
	
	
	

	
	100
	6
	
	
	
	250
	2
	25
	2
	15
	4
	
	
	
	
	

	Ул.Василевского

	
	250
	-
	2
	
	
	250
	2
	25
	2
	15
	4
	
	
	
	
	

	
	250
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пер.Дунаевского

	
	300
	4
	
	
	
	300
	6
	32
	8
	15
	12
	
	
	
	25
	вентель

	
	200
	6
	
	
	
	200
	2
	20
	4
	15
	4
	
	
	
	20
	вентель

	
	150
	8
	
	
	
	200
	2
	20
	4
	15
	4
	
	
	
	
	

	
	100
	8
	
	
	
	100
	2
	25
	4
	15
	4
	
	
	
	20
	вентель

	Котельная №16

	Тк2
	100
	2
	
	
	
	300
	2
	50
	2
	15
	2
	
	
	
	
	

	Тк5
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк8
	80
	2
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Тк9
	300
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк9
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк10
	40
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк11
	300
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк11
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк12
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Те14
	200
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	1

	Тк16
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк16
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк17
	200
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк18
	150
	2
	
	
	
	150/100
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк18
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк19
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк26
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк28
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк32
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк34
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк42
	100
	2
	
	
	
	250
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк45
	200
	2
	
	
	
	250
	2
	50
	2
	15
	2
	
	
	
	
	

	Тк46
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк47
	200
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк47
	125
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк47
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк49
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	1

	Тк51
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк52
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк56
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк60
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №8

	Тк1
	250
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк2
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк3
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк4
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк5
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк6
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	25
	2
	
	
	
	25
	кран

	Тк7
	100
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк8
	80
	2
	
	
	
	
	
	15
	2
	25
	2
	
	
	
	
	

	Тк9
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	Вентиль

	Тк10
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк11
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк18
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	Кран

	Тк20
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк22
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк23
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк24
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк25
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк26
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк27
	80-100
	2-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк28
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк31
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк32
	80-50
	2-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк35
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк38
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	Вентиль

	Котельная №19

	Тк1
	150
	2
	
	
	
	150
	Гориз.4
Вертик.4
	36
	2
	15
	6
	
	
	
	
	

	Тк1
	200
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк2
	150
	4
	
	
	
	
	
	20
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Тк3
	89
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк4
	89
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк5
	89
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	Вент.

	Тк6
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	Вент.

	Тк6
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк7
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк8
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк8
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №9

	Тк1
	50
	2
	
	
	
	57
	3
	20
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Тк2
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк3
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	15;20
	2
	
	
	
	
	

	Тк4
	80
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк 6
	70
	2
	
	
	
	
	
	
	
	15
	2
	
	
	
	
	

	Тк11а
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк11б
	
	
	
	
	
	108
	1
	
	
	20
	2
	
	
	
	
	

	отТк11б
	150
	2
	
	
	
	159
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк15
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	11/4
	2
	
	
	
	
	

	Тк12
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	25
	2
	
	
	
	
	

	Тк14
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк2б
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк10-11б
	
	
	
	
	
	159
	3
	
	
	15
	2
	
	
	
	
	

	Тк10
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк10
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк5
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк8
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк9
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №5

	Тк1-тк6
	200
	2
	
	
	
	159
	4
	11/2
	4
	11/2
	2
	
	
	
	20
	Вент.

	Тк2
	100
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк3
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк4
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк4
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	Вент.

	Тк5
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк6
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк6
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	Вент.

	Котельная №10

	Тк1
	80 ГВС
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк2
	-
	-
	
	
	
	П-образн
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Линзов.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №11

	Тк3
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80 ГВС
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк22
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк28
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк13
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк29
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Тк3
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80 ГВС
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк22
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк28
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк13
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк29
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №17

	Тк13
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк14
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк4
	250
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк61
	200
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк6
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк2
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк 18/42
	
	
	
	
	
	П-образн 125
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк20
	200
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк22
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк24
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк29
Тк31
	1
	
	
	
	
	П-образн 150
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Котельная №18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк42
	250
100
	2
2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк45
	100ГВС
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк47
	200
200ГВС
150
100
80
	
2
2
1
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тк51
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Информация, необходимая для соответствующего описания используемой арматуры, другими теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или отсутсвует.


[bookmark: _Toc379965967]Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.
Описание тепловых камер МУП ОК и ТС представленов в таблице 1.3.24.
Таблица 1.3.24
	Номер камеры
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидро-
изоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	высота
	длина
	ширина
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1

	Тк2
	1800
	2000
	2000
	250
	Железо-бетон
	да
	
	
	Кирпич

	Тк8
	1800
	2500
	2000
	10
	Деревянный щит
	
	
	
	Металл

	Тк5
	1500
	2500
	2000
	250
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич

	Тк7
	1500
	2000
	2000
	250
	Деревянный щит
	да
	
	
	Кирпич

	Котельная №2

	Тк1а
	2000
	4000
	4000
	250
	Металл
	
	
	
	Кирпич

	Тк8
	1200
	2000
	2500
	250
	Металл
	
	
	
	Кирпич

	Тк21
	1500
	1800
	1500
	250
	Металл
	
	
	
	Кирпич

	Тк24
	1500
	2000
	1500
	250
	Ж/б
	
	
	
	Кирпич

	Тк26
	1500
	1200
	1200
	250
	Ж/б
	
	
	
	Кирпич

	Котельная №7

	Тк2
	2500
	2000
	2500
	250
	Ж/б
	
	
	
	Кирпич

	Тк5
	1800
	2000
	2500
	250
	Ж/б
	
	
	
	Кирпич

	Тк8
	2500
	1500
	1500
	250
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич

	Котельные №13

	Тк1
	2000
	2500
	3000
	250
	Ж/б
	
	есть
	-
	Кирпич

	Тк6
	2500
	2000
	2000
	250
	Ж/б
	-
	есть
	
	Кирпич

	Тк7
	1500
	1700
	1200
	250
	Ж/б
	-
	есть
	-
	кирпич

	Тк14
	1200
	1500
	1500
	250
	ж/б
	-
	-
	-
	Кирпич

	Котельная №12

	Тк1
	800
	900
	900
	250
	Ж/б
	-
	-
	-
	кирпич

	Тк9
	1000
	1000
	1000
	250
	Ж/б
	-
	-
	-
	кирпич

	Котельная №16

	Тк1
	2500
	2000
	1700
	250
	Доски, железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк2
	2000
	2000
	1600
	250
	Доски, железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк3
	1800
	2200
	2200
	250
	Доски, железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк7
	3000
	4000
	2000
	375
	Доски, железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк8а
	2500
	2000
	2000
	250
	Железо-бетон
	
	
	
	Кирпич

	Тк8
	2500
	2000
	1500
	250
	Доски, железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк9
	1700
2200
	2500
2500
	3000
3000
	375
375
	Железо-бетон
	
	
	
	Кирпич

	Тк0
	1500
	3000
	2900
	250
	Железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк11
	2000
	3000
	2900
	250
	Железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк12
	2500
	3000
	2900
	250
	Железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк16
	2500
	2500
	2000
	250
	Доски, железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк18
	1800
	3000
	2500
	250
	Железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк32
	1000
	1000
	1000
	250
	Железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк44
	2000
	2000
	1600
	250
	Доски, железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк47
	2000
	2400
	2150
	250
	
	
	
	
	Кирпич

	Тк48
	1500
	2500
	1500
	250
	Доски, железо
	
	
	
	Кирпич

	Тк51
	1500
	1400
	800
	250
	Доски, железо
	
	
	
	Кирпич

	

	Тк4
	2500
	2700
	2700
	250
	ж/б плита
	
	
	
	ж/б плита

	Тк5
	2500
	1500
	1400
	250
	ж/б плита
	
	
	
	ж/б плита

	Тк12
	1500
	2000
	1500
	250
	ж/б плита
	
	
	
	ж/б плита

	Тк13
	1000
	1500
	1500
	250
	ж/б плита
	
	
	
	ж/б плита

	Тк18
	1500
	1900
	1900
	250
	ж/б плита
	
	
	
	ж/б плита

	Тк20
	1400
	1700
	1700
	250
	ж/б плита
	
	
	
	ж/б плита

	Тк26
	1000
	1500
	1200
	250
	ж/б плита
	
	
	
	ж/б плита

	Тк27
	1300
	900
	900
	250
	ж/б плита
	
	
	
	ж/б плита

	Тк32
	800
	1200
	800
	250
	ж/б плита
	
	
	
	ж/б плита

	Котельная №14

	Тк1
	3,5
	6
	3
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк8
	1,5
	1,5
	1,5
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк15
	2
	3
	3
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк16
	2
	3
	3
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк17
	3
	3
	3
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Котельная №15

	Тк2
	3000
	2000
	2000
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк10
	3000
	2000
	2000
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк12
	2000
	2000
	3000
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк14
	2000
	2000
	3000
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк15
	2000
	2000
	3000
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк21
	2000
	2000
	3000
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк27
	1500
	1500
	15000
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Тк31
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кирпич

	Тк33
	1200
	2000
	2000
	
	Плиты
	
	
	
	Кирпич

	Ул.2-ая Львовская

	Тк25
	1000
	1500
	2000
	300
	Плиты бетонные
	
	
	2
	Кирпич

	Тк26а
	1000
	1500
	2000
	300
	Плиты бетонные
	
	
	2
	Кирпич

	Тк31
	1000
	1500
	2000
	300
	Плиты бетонные
	
	
	2
	

	Ул.Сеченова

	Тк5
	1000
	1500
	2000
	300
	Плиты бетонные
	
	
	2
	Кирпич

	Ул.Василевского

	Тк43а
	1000
	1500
	2000
	300
	Плиты бетонные
	
	
	2
	Кирпич

	Пер.Дунаевского

	Тк47
	1200
	2000
	3000
	400
	Плиты бетонные
	
	
	2
	Кирпич

	Тк64
	1000
	1500
	2000
	300
	Плиты бетонные
	
	
	2
	Кирпич

	Котельная №19

	Тк1
	2000
	3500
	2500
	120
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Тк6
	2000
	3500
	2500
	120
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Тк7
	1500
	2000
	2000
	120
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Тк8
	2000
	3500
	2500
	120
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Тк4
	1700
	2000
	2000
	100
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Тк5
	2000
	3500
	2500
	120
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Котельная №9

	Тк3
	2000
	2000
	2000
	150
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Тк5
	2000
	2000
	1500
	150
	Металл
	
	
	
	бетон

	Тк4
	1200
	2000
	1500
	150
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Тк8
	1500
	1500
	1500
	120
	Деревянный щит
	
	
	
	кирпич

	Тк11а
	1500
	1500
	2000
	120
	Плиты бетонные
	
	
	
	кирпич

	Котельная №5

	Тк2
	2000
	3000
	2500
	150
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Тк3
	1500
	2500
	2000
	150
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Тк6
	2000
	3000
	2500
	150
	Плиты бетонные
	
	
	
	бетон

	Котельная №10

	Тк1
	1500
	1200
	1000
	125
	Плиты ж/б
	
	
	
	Монолит ж/б

	Тк2
	2000
	2000
	2000
	120
	Плиты ж/б
	
	
	
	Кирпич

	Котельная №11

	Тк3
	1400
	1800
	1800
	120
	-
	
	
	
	Кирпич

	Тк22
	1200
	1000
	1000
	120
	Плиты ж/б
	
	
	
	Кирпич

	Тк28
	1000
	1600
	1000
	120
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич

	Тк29
	1800
	2000
	2000
	120
	Плиты ж/б
	
	
	
	Кирпич

	Тк13
	1500
	1500
	1500
	120
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич

	Котельная №17

	Тк4
	2000
	2000
	2000
	120
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич

	Тк6
	2000
	3000
	2000
	120
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич

	Тк61
	3000
	2500
	2000
	120
	Плиты ж/б
	
	
	
	Кирпич

	Тк8
	1000
	1500
	1500
	120
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич

	Тк19
	1500
	2000
	2000
	120
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич

	Тк20
	1500
	2000
	2000
	120
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич

	Тк22
	1500
	1500
	1500
	120
	Деревянный щит
	
	
	
	Кирпич



Информация, необходимая для соответствующего описания используемых типов тепловых камер, другими теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или отсутствует.



[bookmark: _Toc379965968]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
Фактически температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети осуществляются в зависимости от температуры наружного воздуха по имеющейся в каждой котельной таблице при перепаде температур в системах 95 – 70 оС, 130 – 70 оС, 85 – 60 оС. Расчетная температура наружного воздуха (-31 оС).
Таблица 1.3.25
	Месяц
	95 – 70 оС

	
	tп
	tо

	январь
	67,35
	52,99

	февраль
	68,44
	53,69

	март
	56,30
	45,80

	апрель
	47,15
	39,79

	май
	0,00
	0,00

	июнь
	0,00
	0,00

	июль
	0,00
	0,00

	август
	0,00
	0,00

	сентябрь
	43,48
	37,32

	октябрь
	46,43
	39,32

	ноябрь
	55,22
	45,09

	декабрь
	62,69
	49,93

	Год
	57,60
	46,62



Таблица 1.3.26
	Месяц
	130 – 70 оС

	
	tп
	tо

	январь
	87,41
	52,92

	февраль
	89,12
	53,63

	март
	71,11
	45,96

	апрель
	57,71
	39,90

	май
	0,00
	0,00

	июнь
	0,00
	0,00

	июль
	0,00
	0,00

	август
	0,00
	0,00

	сентябрь
	47,20
	34,22

	октябрь
	57,63
	39,86

	ноябрь
	69,49
	45,26

	декабрь
	79,78
	49,70

	Год
	73,07
	46,69




Таблица 1.3.27
	Месяц
	85 – 60 оС

	
	tп
	tо

	январь
	60,88
	46,52

	февраль
	61,89
	47,10

	март
	51,48
	40,98

	апрель
	43,53
	36,08

	май
	36,70
	31,80

	июнь
	0,00
	0,00

	июль
	0,00
	0,00

	август
	0,00
	0,00

	сентябрь
	0,00
	0,00

	октябрь
	43,48
	36,05

	ноябрь
	50,51
	40,40

	декабрь
	56,50
	43,96

	Год
	52,47
	41,50





[bookmark: _Toc379965969]Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.
Результаты выполненных теплогидравлических расчетов систем отопления от источников тепловой энергии г. Кинешма представлены на схемах и пьезометрических графиках. Участки тепловых сетей, окрашенные в красный цвет, имеют высокие потери напора (от 15 до 35 мм/м), окрашенные в коричневый цвет – недопустимые потери (от 35 мм/м и выше). Участки тепловых сетей голубого и зеленого цвета имеют допустимые удельные гидравлические потери - до 15 мм/м.
С целью приведения систем отопления от источников тепловой энергии в нормативное состояние (выравнивание графика падения напоров в тепловой сети), необходимо провести расстановку дроссельных сужающих устройств.
Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Схема 1.3.24
[image: ]

График 1.3.1
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Таблица 1.3.28
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Диам. камеры смешения, мм
	Номер элеватора
	Диам. сопла элеватора, мм
	Коэф. смешения
	Дрос. напор элеватором, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Диам. подпор. шайбы, мм
	Дрос. напор подпор. шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»

	-СТ II подъема
	42,89
	0
	0
	0
	
	0
	1
	3,2
	41,39
	0
	0
	1,5

	10-эт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	АБК 1
	38,55
	0
	0
	0
	
	0
	1
	17,3
	36,55
	0
	0
	2

	АБК 1 -переход
	40,63
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3
	39,63
	0
	0
	1

	АБК 2
	41,12
	0
	0
	0
	
	0
	1
	20,8
	39,62
	0
	0
	1,5

	Автозаправка
	42,89
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	1,6
	41,39
	0
	0
	1,5

	Автостоянка
	22,45
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	0,9
	21,45
	0
	0
	1

	Бойлерная
	20,24
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,4
	18,74
	0
	0
	1,5

	Водоподготовка
	37,26
	0
	0
	0
	
	0
	1
	6,5
	35,76
	0
	0
	1,5

	Гараж
	45,36
	0
	0
	0
	
	0
	1
	8,4
	43,86
	0
	0
	1,5

	Гараж
	35,81
	0
	0
	0
	
	0
	2
	3,4
	34,31
	0
	0
	1,5

	Гостиница
	31,29
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,8
	29,79
	0
	0
	1,5

	ГРП
	51,84
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3
	50,34
	0
	0
	1,5

	Дет. сад 10
	14,4
	30
	4
	10
	1,4
	10,31
	1
	15,3
	2,59
	0
	0
	1,5

	Дет. сад 20
	16,91
	36
	5
	11,6
	1,4
	10,74
	1
	15,5
	4,67
	0
	0
	1,5

	Дет. сад 23
	18,49
	25
	3
	10
	1,4
	8,72
	1
	11
	8,27
	0
	0
	1,5

	Дет. сад 49
	20,24
	25
	3
	9,1
	1,4
	9,33
	1
	9,9
	9,41
	0
	0
	1,5

	Детская больница
	34,78
	0
	0
	0
	
	0
	1
	10,5
	33,28
	0
	0
	1,5

	Дикси
	22,32
	0
	0
	0
	
	0
	1
	7,3
	20,82
	0
	0
	1,5

	Диспетчерская
	46,65
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	1,6
	45,15
	0
	0
	1,5

	ДСК
	52,01
	0
	0
	0
	
	0
	1
	10,9
	50,51
	0
	0
	1,5

	ИП "Фомичев"
	22,45
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	1,6
	20,95
	0
	0
	1,5

	ИП Кузьмин
	23,67
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	1,6
	22,17
	0
	0
	1,5

	Карный уч-ок
	37,09
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,3
	35,59
	0
	0
	1,5

	Колония
	52,36
	0
	0
	0
	
	0
	1
	19,6
	50,86
	0
	0
	1,5

	Компрессорная
	17,47
	0
	0
	0
	
	0
	1
	14,3
	15,97
	0
	0
	1,5

	Компрессорная
	37,19
	0
	0
	0
	
	0
	1
	4,7
	35,69
	0
	0
	1,5

	Кузница гаража
	43,84
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3,1
	42,34
	0
	0
	1,5

	Мастер
	22,45
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	2,7
	20,95
	0
	0
	1,5

	Механический корпус 1 -1
	35,99
	0
	0
	0
	
	0
	1
	56,7
	34,49
	0
	0
	1,5

	Механический корпус 1 -2
	40,21
	0
	0
	0
	
	0
	1
	7,5
	38,71
	0
	0
	1,5

	Механический корпус 2 -1
	38,73
	0
	0
	0
	
	0
	1
	61,5
	37,23
	0
	0
	1,5

	Механический корпус 2 -2
	52
	0
	0
	0
	
	0
	1
	55,8
	50,5
	0
	0
	1,5

	Механический корпус1 -3
	38,49
	0
	0
	0
	
	0
	1
	56,1
	36,99
	0
	0
	1,5

	Мини-маркет
	21,83
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	2,7
	20,33
	0
	0
	1,5

	м-н -Всё для дома
	22,45
	0
	0
	0
	0
	0
	2*
	3,1
	20,95
	0
	0
	1,5

	м-н № 1
	28,71
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	3
	27,21
	0
	0
	1,5

	м-н Адмирал
	29,18
	0
	0
	0
	
	0
	1
	12,6
	27,68
	0
	0
	1,5

	М-н Никита
	22,86
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	2,7
	21,36
	0
	0
	1,5

	МФЛ
	51,38
	0
	0
	0
	
	0
	1
	15,9
	49,88
	0
	0
	1,5

	Наркодиспансер
	52,13
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,7
	50,63
	0
	0
	1,5

	Насосная
	35,76
	0
	0
	0
	
	0
	1
	9,8
	34,26
	0
	0
	1,5

	Общежитие
	35,78
	25
	3
	8,8
	1,4
	9,69
	1
	7,6
	24,59
	0
	0
	1,5

	Охрана автостоянки
	30,76
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	1,1
	29,26
	0
	0
	1,5

	ПНС
	28,64
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	1,6
	27,14
	0
	0
	1,5

	Поликлиника
	31,32
	46
	6
	17,7
	1,4
	8,94
	1
	15,5
	20,88
	0
	0
	1,5

	Пристр.1
	35,91
	0
	0
	0
	
	0
	2
	3,1
	34,41
	0
	0
	1,5

	Пристр.2
	35,91
	0
	0
	0
	
	0
	2
	3,1
	34,41
	0
	0
	1,5

	Сбер Банк
	27,42
	0
	0
	0
	
	0
	2
	3,4
	25,92
	0
	0
	1,5

	склад
	37,28
	0
	0
	0
	
	0
	1
	3,3
	35,78
	0
	0
	1,5

	Склад гаража
	46,81
	0
	0
	0
	
	0
	1
	9
	45,31
	0
	0
	1,5

	Склад ОВК
	41,08
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,4
	39,58
	0
	0
	1,5

	Склад химикатов
	37,21
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3,2
	35,71
	0
	0
	1,5

	Склад ЦТП
	36,1
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3,1
	34,6
	0
	0
	1,5

	Склады
	46,83
	0
	0
	0
	
	0
	1
	3,1
	45,33
	0
	0
	1,5

	Спорткомплекс
	35,55
	0
	0
	0
	
	0
	1
	6,7
	34,05
	0
	0
	1,5

	Ст. нейтрализации
	37,59
	0
	0
	0
	
	0
	1
	9,4
	36,09
	0
	0
	1,5

	Станция ТО
	33,26
	0
	0
	0
	
	0
	1
	13,3
	31,76
	0
	0
	1,5

	Станция флотации
	37,38
	0
	0
	0
	
	0
	1
	6,7
	35,88
	0
	0
	1,5

	Стол. участок
	37,31
	0
	0
	0
	
	0
	1
	3,7
	35,81
	0
	0
	1,5

	Торговая Фирма
	37,8
	0
	0
	0
	
	0
	2
	3,4
	36,3
	0
	0
	1,5

	Училище № 13
	35,87
	25
	3
	9,1
	1,4
	9,33
	1
	7,7
	25,04
	0
	0
	1,5

	ЦТЛ
	37,07
	0
	0
	0
	
	0
	1
	16,1
	35,57
	0
	0
	1,5

	Школа 18
	24,94
	46
	6
	14,2
	1,4
	11,34
	1
	15,2
	12,1
	0
	0
	1,5

	Школа 2 -1
	28,18
	20
	2
	6,6
	1,4
	10,35
	1
	6,4
	16,33
	0
	0
	1,5

	Школа 2 -1
	28,15
	30
	4
	10,1
	1,4
	10,16
	1
	9,7
	16,48
	0
	0
	1,5

	Школа 2 -1
	28,13
	36
	5
	13,5
	1,4
	9,1
	1
	12,5
	17,53
	0
	0
	1,5

	1-я Кас. 1
	27,44
	36
	5
	12,3
	1,4
	10,05
	1
	11,9
	15,9
	0
	0
	1,5

	Бойцова 26 -1
	20,07
	25
	3
	9,4
	1,4
	9,1
	1
	10,1
	9,47
	0
	0
	1,5

	Бойцова 26 -2
	19,92
	25
	3
	9,4
	1,4
	9,1
	1
	10,1
	9,32
	0
	0
	1,5

	Бойцова 26 -3
	19,88
	25
	3
	9,4
	1,4
	9,1
	1
	10,1
	9,28
	0
	0
	1,5

	Ванц 44
	27,71
	20
	2
	8,9
	1,4
	8,47
	1
	8,1
	17,74
	0
	0
	1,5

	Ванц 44
	27,71
	20
	2
	8,9
	1,4
	8,47
	1
	8,1
	17,74
	0
	0
	1,5

	Гагар. 10 -1
	26,7
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,52
	1
	7,7
	16,68
	0
	0
	1,5

	Гагар. 10 -2
	26,36
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,52
	1
	7,7
	16,34
	0
	0
	1,5

	Гагар. 10 -3
	26,28
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,52
	1
	7,7
	16,26
	0
	0
	1,5

	Гагар. 12
	27,53
	25
	3
	9,5
	1,4
	9,05
	1
	8,8
	16,98
	0
	0
	1,5

	Гагар. 12а -1
	27,35
	20
	2
	7,9
	1,4
	8,78
	1
	7,2
	17,07
	0
	0
	1,5

	Гагар. 12а -2
	27,33
	20
	2
	7,9
	1,4
	8,78
	1
	7,2
	17,05
	0
	0
	1,5

	Гагар. 14 -1
	27,74
	25
	3
	8,7
	1,4
	9,77
	1
	8,3
	16,47
	0
	0
	1,5

	Гагар. 14 -2
	27,74
	25
	3
	8,7
	1,4
	9,77
	1
	8,3
	16,47
	0
	0
	1,5

	Гагар. 14а -1
	27,69
	30
	4
	11,1
	1,4
	9,21
	1
	10,4
	16,98
	0
	0
	1,5

	Гагар. 14а -2
	27,69
	30
	4
	11,1
	1,4
	9,21
	1
	10,4
	16,98
	0
	0
	1,5

	Гагар. 16 -1
	27,74
	25
	3
	8,7
	1,4
	9,77
	1
	8,3
	16,47
	0
	0
	1,5

	Гагар. 16 -2
	27,74
	25
	3
	8,7
	1,4
	9,77
	1
	8,3
	16,47
	0
	0
	1,5

	Гагар. 17 -1
	15,09
	25
	3
	8,7
	1,4
	9,77
	1
	12
	3,81
	0
	0
	1,5

	Гагар. 17 -2
	15,05
	20
	2
	8,2
	1,4
	8,61
	1
	10,2
	4,94
	0
	0
	1,5

	Гагар. 18
	27,45
	30
	4
	10,8
	1,4
	9,5
	1
	10,2
	16,46
	0
	0
	1,5

	Гагар. 19 -1
	14,12
	25
	3
	8,7
	1,4
	9,77
	1
	12,9
	2,85
	0
	0
	1,5

	Гагар. 19 -2
	13,21
	0
	0
	0
	
	0
	1
	9
	11,71
	0
	0
	1,5

	Гагар. 20
	27,41
	30
	4
	10,8
	1,4
	9,5
	1
	10,2
	16,41
	0
	0
	1,5

	Гагар. 21 -1
	13,54
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	10,8
	2,54
	0
	0
	1,5

	Гагар. 21 -2
	12,97
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	11,5
	1,97
	0
	0
	1,5

	Гагар. 21 -3
	12,94
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	11,6
	1,94
	0
	0
	1,5

	Гагар. 22
	27,25
	36
	5
	11,3
	1,4
	11,07
	1
	11,4
	14,68
	0
	0
	1,5

	Гагар. 23 -1
	16,72
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	8,8
	5,72
	0
	0
	1,5

	Гагар. 23 -2
	16,76
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	8,8
	5,77
	0
	0
	1,5

	Гагар. 23 -3
	16,72
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	8,8
	5,72
	0
	0
	1,5

	Гагар. 25 -1
	16,62
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	8,9
	5,62
	0
	0
	1,5

	Гагар. 25 -2
	16,23
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	9
	5,23
	0
	0
	1,5

	Гагар. 25 -3
	16,13
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	9,1
	5,13
	0
	0
	1,5

	Горох. 12
	24,13
	36
	5
	12,8
	1,4
	9,62
	1
	12,8
	13
	0
	0
	1,5

	Горох. 12а -1
	23,31
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	7,3
	12,31
	0
	0
	1,5

	Горох. 12а -2
	22,94
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	7,3
	11,94
	0
	0
	1,5

	Горох. 12а -3
	22,85
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	7,4
	11,85
	0
	0
	1,5

	Горох. 14
	17,12
	36
	5
	14,2
	1,4
	8,79
	1
	16,4
	6,83
	0
	0
	1,5

	Горох. 14А
	16,44
	36
	5
	12
	1,4
	10,33
	1
	15,9
	4,62
	0
	0
	1,5

	Горох. 16 -1
	16,92
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,4
	15,42
	0
	0
	1,5

	Горох. 16 -2
	17,25
	25
	3
	8,9
	1,4
	9,59
	1
	10,8
	6,16
	0
	0
	1,5

	Горох. 18 -1
	16,66
	20
	2
	8,2
	1,4
	8,61
	1
	9,5
	6,55
	0
	0
	1,5

	Горох. 18 -2
	16,37
	20
	2
	8,2
	1,4
	8,61
	1
	9,6
	6,25
	0
	0
	1,5

	Горох. 2
	28,59
	30
	4
	11,3
	1,4
	9,11
	1
	10,3
	17,98
	0
	0
	1,5

	Горох. 20 -1
	16,81
	20
	2
	8,1
	1,4
	8,67
	1
	9,3
	6,64
	0
	0
	1,5

	Горох. 20 -2
	16,8
	20
	2
	8,1
	1,4
	8,67
	1
	9,3
	6,63
	0
	0
	1,5

	Горох. 20 -м-н
	16,8
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3,6
	15,3
	0
	0
	1,5

	Горох. 4
	28,09
	30
	4
	11,3
	1,4
	9,11
	1
	10,4
	17,47
	0
	0
	1,5

	Горох. 6
	28,61
	30
	4
	11,4
	1,4
	9,01
	1
	10,4
	18,1
	0
	0
	1,5

	Горох. 6А
	27,97
	30
	4
	11,4
	1,4
	9,01
	1
	10,5
	17,46
	0
	0
	1,5

	Правды 102
	30
	30
	4
	11,3
	1,4
	9,11
	1
	10,1
	19,39
	0
	0
	1,5

	Правды 104
	28,01
	30
	4
	11,3
	1,4
	9,11
	1
	10,4
	17,39
	0
	0
	1,5

	Щорса 1
	29,97
	36
	5
	13,4
	1,4
	9,18
	1
	12,1
	19,29
	0
	0
	1,5

	Щорса 11
	14,49
	36
	5
	12,3
	1,4
	10,05
	1
	18,1
	2,95
	0
	0
	1,5

	Щорса 11А
	14,91
	30
	4
	11,4
	1,4
	9,01
	1
	14,8
	4,4
	0
	0
	1,5

	Щорса 11Б
	14,1
	36
	5
	12,3
	1,4
	10,05
	1
	18,7
	2,56
	0
	0
	1,5

	Щорса 13 -1
	15,13
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	9,6
	4,14
	0
	0
	1,5

	Щорса 13 -2
	15,13
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	9,6
	4,14
	0
	0
	1,5

	Щорса 13 -3
	15,13
	20
	2
	7,2
	1,4
	9,5
	1
	9,6
	4,14
	0
	0
	1,5

	Щорса 13а -1
	14,45
	20
	2
	8,2
	1,4
	8,61
	1
	10,5
	4,34
	0
	0
	1,5

	Щорса 13а -2
	14,39
	20
	2
	8,2
	1,4
	8,61
	1
	10,5
	4,27
	0
	0
	1,5

	Щорса 3
	27,79
	30
	4
	11,3
	1,4
	9,11
	1
	10,4
	17,17
	0
	0
	1,5

	Щорса 3А
	28,34
	30
	4
	11,3
	1,4
	9,11
	1
	10,3
	17,72
	0
	0
	1,5

	Щорса 3Б
	27,45
	30
	4
	11,1
	1,4
	9,23
	1
	10,4
	16,72
	0
	0
	1,5

	Щорса 5
	27,02
	36
	5
	13,4
	1,4
	9,18
	1
	12,6
	16,34
	0
	0
	1,5

	Щорса 64 -1
	18,5
	25
	3
	8,8
	1,4
	9,69
	1
	10,2
	7,31
	0
	0
	1,5

	Щорса 64 -2
	18,31
	25
	3
	8,8
	1,4
	9,69
	1
	10,3
	7,12
	0
	0
	1,5

	Щорса 64 -3
	17,82
	25
	3
	8,8
	1,4
	9,69
	1
	10,5
	6,63
	0
	0
	1,5

	Щорса 64 -4
	17,54
	25
	3
	8,8
	1,4
	9,69
	1
	10,6
	6,35
	0
	0
	1,5

	Щорса 64 -5
	17,42
	25
	3
	8,8
	1,4
	9,69
	1
	10,7
	6,23
	0
	0
	1,5

	Щорса 64 -6
	17,4
	25
	3
	8,8
	1,4
	9,69
	1
	10,7
	6,21
	0
	0
	1,5

	Щорса 66 -1
	14,59
	25
	3
	8,7
	1,4
	9,76
	1
	12,4
	3,33
	0
	0
	1,5

	Щорса 66 -2
	14,51
	25
	3
	8,7
	1,4
	9,76
	1
	12,5
	3,25
	0
	0
	1,5

	Щорса 66 -3
	14,5
	25
	3
	8,7
	1,4
	9,76
	1
	12,5
	3,24
	0
	0
	1,5

	Щорса 68 -1
	14,97
	20
	2
	8,6
	1,4
	8,47
	1
	10,7
	5,01
	0
	0
	1,5

	Щорса 68 -2
	14,84
	20
	2
	8,6
	1,4
	8,47
	1
	10,7
	4,87
	0
	0
	1,5

	Щорса 68 -3
	14,79
	20
	2
	8,6
	1,4
	8,47
	1
	10,8
	4,82
	0
	0
	1,5

	Щорса 68 -4
	14,77
	20
	2
	8,6
	1,4
	8,47
	1
	10,8
	4,81
	0
	0
	1,5

	Щорса 7 -1
	14,83
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,51
	1
	10,5
	4,81
	0
	0
	1,5

	Щорса 7 -2
	14,67
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,51
	1
	10,6
	4,66
	0
	0
	1,5

	Щорса 7 -3
	14,58
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,51
	1
	10,7
	4,57
	0
	0
	1,5

	Щорса 7 -4
	14,57
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,51
	1
	10,7
	4,55
	0
	0
	1,5

	Щорса 7 -5
	14,57
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,51
	1
	10,7
	4,56
	0
	0
	1,5

	Щорса 7 -6
	14,51
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,51
	1
	10,7
	4,49
	0
	0
	1,5

	Щорса 7 -7
	14,48
	20
	2
	8,4
	1,4
	8,51
	1
	10,7
	4,47
	0
	0
	1,5

	Щорса 9
	15,31
	36
	5
	12,3
	1,4
	10,05
	1
	17
	3,76
	0
	0
	1,5

	Щорса 9А
	15,12
	36
	5
	12,3
	1,4
	10,05
	1
	17,2
	3,57
	0
	0
	1,5

	Щорса 9Б
	15,71
	36
	5
	12,3
	1,4
	10,05
	1
	16,6
	4,16
	0
	0
	1,5





Параметры, представленные в данной таблице, являются расчетными при условии приведения потерь напора теплоносителя во внутренних системах отопления к нормативным величинам. Регулировку внутренних систем отопления потребителей предлагается выполнять с помощью установки дросселирующих шайб на подающем и обратном (при необходимости) трубопроводах, расчетный диаметр которых также указан в таблице.
В данной системе отопления часть потребителей недополучают тепловую энергию, например по адресу ул. Щорса, д. 5 и ул. Горохова, д. 14, а например потребители по адресу ул. Горохова, д. 16 и ул. Гагарина, д. 18 получают избыток тепловой энергии. Недополучение тепловой энергии и ее избыток обусловлено некорректно рассчитанными диаметрами дроссельных устройств.
Кроме того, в виду наличия зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, для наладки гидравлических режимов работы необходима замена ряда следующих трубопроводов:
Таблица 1.3.29
	Наименование участка
	Длина участка, м
	Существующий диаметр трубопровода, мм
	Рекомендуемый диаметр трубопровода, мм

	ТК 35 – ТК 37
	40
	108
	133

	ТУ 7 – ТУ 19
	225
	219
	273



После проведения расстановки дроссельных сужающих устройств и замены ряда участков тепловой сети происходит наладка системы теплоснабжения, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии.


Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а 
Схема 1.3.25
[image: ]

График 1.3.2
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Таблица 1.3.30
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Диам. камеры смешения, мм
	Номер элеватора
	Диам. сопла элеватора, мм
	Коэф. смешения
	Дрос. напор элеватором, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Диам. подпор. шайбы, мм
	Дрос. напор подпор. шайбой, м
	Напор в системе, м

	ФГКУ "Искатель"

	Нагрузка Комбината
	11,76
	0
	0
	0
	
	0
	1
	12,5
	8,76
	0
	0
	3

	И. Виногр. 4
	7,44
	0
	0
	0
	
	0
	1
	11,4
	5,94
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 4а
	8,08
	0
	0
	0
	
	0
	1
	16,7
	6,58
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 6
	9,16
	0
	0
	0
	
	0
	1
	14,2
	7,66
	0
	0
	1,5





Параметры, представленные в данной таблице, являются расчетными при условии приведения потерь напора теплоносителя во внутренних системах отопления к нормативным величинам. Регулировку внутренних систем отопления потребителей предлагается выполнять с помощью установки дросселирующих шайб на подающем и обратном (при необходимости) трубопроводах, расчетный диаметр которых также указан в таблице.
В данной системе отопления все потребители получают тепловую энергию в избытке. Избыточное теплоснабжение обусловлено отсутствием элеваторов и дроссельных устройств у потребителей. 
После проведения расстановки дроссельных сужающих устройств происходит наладка системы теплоснабжения, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии.

Котельная ОАО «Поликор» 
Схема 1.3.26
[image: ]

График 1.3.3
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Таблица 1.3.31
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Диам. камеры смешения, мм
	Номер элеватора
	Диам. сопла элеватора, мм
	Коэф. смешения
	Дрос. напор элеватором, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Диам. подпор. шайбы, мм
	Дрос. напор подпор. шайбой, м
	Напор в системе, м

	ОАО "Поликор"

	АБК
	23,61
	0
	0
	0
	
	0
	1
	7,9
	22,11
	0
	0
	1,5

	Акт. зал
	22,46
	0
	0
	0
	
	0
	1
	4,8
	20,96
	0
	0
	1,5

	Арендатор
	23,34
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3,1
	21,84
	0
	0
	1,5

	Гимназия
	22,81
	0
	0
	0
	
	0
	1
	7,1
	21,31
	0
	0
	1,5

	ГРП
	23,34
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3
	22,34
	0
	0
	1

	Инж. корп -1
	23,34
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3
	21,84
	0
	0
	1,5

	Инж. корп -2
	23,17
	0
	0
	0
	
	0
	2
	3,5
	21,67
	0
	0
	1,5

	Инж. корп -3
	23,29
	0
	0
	0
	
	0
	1
	3,7
	21,79
	0
	0
	1,5

	Инж. корп -4
	23,29
	0
	0
	0
	
	0
	1
	4,5
	21,79
	0
	0
	1,5

	Инж. корп -5
	23,29
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3
	21,79
	0
	0
	1,5

	Инж. корп -6
	23,29
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3,1
	21,79
	0
	0
	1,5

	Инж. корп -7
	23,29
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3,1
	21,79
	0
	0
	1,5

	Инж. корп -8
	23,29
	0
	0
	0
	
	0
	1
	4,1
	21,79
	0
	0
	1,5

	Калорифер
	22
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,7
	20,5
	0
	0
	1,5

	ККС
	21,24
	0
	0
	0
	
	0
	1
	9,6
	19,74
	0
	0
	1,5

	Клуб
	22,44
	0
	0
	0
	
	0
	1
	10
	20,94
	0
	0
	1,5

	Компрессорная
	23,35
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,4
	21,85
	0
	0
	1,5

	Контора
	22
	0
	0
	0
	
	0
	1
	7,1
	20,5
	0
	0
	1,5

	маст. ПСХ
	23,35
	0
	0
	0
	
	0
	1
	4,9
	21,85
	0
	0
	1,5

	Меб. салон
	22,55
	0
	0
	0
	
	0
	1
	7,1
	21,05
	0
	0
	1,5

	Мех. мастерская
	22,83
	0
	0
	0
	
	0
	1
	11,7
	21,33
	0
	0
	1,5

	Насосная
	23,24
	0
	0
	0
	
	0
	2*
	3
	21,74
	0
	0
	1,5

	ООО "Лидия"
	22,24
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,7
	20,74
	0
	0
	1,5

	ООО "Новая технология"
	20,98
	0
	0
	0
	
	0
	1
	22,3
	19,48
	0
	0
	1,5

	Очистные
	21,5
	0
	0
	0
	
	0
	1
	3,6
	20
	0
	0
	1,5

	ПК №1
	22,63
	0
	0
	0
	
	0
	1
	13
	21,13
	0
	0
	1,5

	ПК №2
	23,61
	0
	0
	0
	
	0
	1
	11,4
	22,11
	0
	0
	1,5

	Пристройка -1
	22,6
	0
	0
	0
	
	0
	1
	3,4
	21,1
	0
	0
	1,5

	Пристройка -2
	22,56
	0
	0
	0
	
	0
	1
	7,8
	21,06
	0
	0
	1,5

	Проходная
	11,75
	0
	0
	0
	
	0
	1
	8,6
	10,25
	0
	0
	1,5

	Склад ГП
	22,78
	0
	0
	0
	
	0
	1
	6,9
	21,28
	0
	0
	1,5

	Ст. нейтр.
	23,34
	0
	0
	0
	
	0
	2
	3,2
	21,84
	0
	0
	1,5

	Транспортный цех
	21,55
	0
	0
	0
	
	0
	1
	9,7
	20,05
	0
	0
	1,5

	Эксп. цех
	23,59
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,3
	22,09
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 104 -1
	21,97
	0
	0
	0
	
	0
	1
	6,3
	20,47
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 104 -2
	21,85
	0
	0
	0
	
	0
	1
	6,3
	20,35
	0
	0
	1,5

	Смольная 12
	22,46
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,8
	20,96
	0
	0
	1,5

	Смольная 14
	22,41
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5,4
	20,91
	0
	0
	1,5

	Смольная 16
	22,21
	0
	0
	0
	
	0
	1
	6,6
	20,71
	0
	0
	1,5

	Смольная 18 -1
	21,67
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5
	20,17
	0
	0
	1,5

	Смольная 18 -2
	21,74
	0
	0
	0
	
	0
	1
	5
	20,24
	0
	0
	1,5




Параметры, представленные в данной таблице, являются расчетными при условии приведения потерь напора теплоносителя во внутренних системах отопления к нормативным величинам. Регулировку внутренних систем отопления потребителей предлагается выполнять с помощью установки дросселирующих шайб на подающем и обратном (при необходимости) трубопроводах, расчетный диаметр которых также указан в таблице.
В данной системе отопления все потребители, кроме одного (проходная ОАО «Поликор») получат тепловой энергии в избытке. Недополучение тепловой энергии и ее избыток обусловлено некорректно рассчитанными диаметрами сопел элеваторов и дроссельных устройств или их отсутствием. 
После проведения расстановки дроссельных сужающих устройств происходит наладка системы теплоснабжения, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии.


Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
Схема 1.3.27
[image: ]

График 1.3.4
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Таблица 1.3.32
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Диам. камеры смешения, мм
	Номер элеватора
	Диам. сопла элеватора, мм
	Коэф. смешения
	Дрос. напор элеватором, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Диам. подпор. шайбы, мм
	Дрос. напор подпор. шайбой, м
	Напор в системе, м

	Алекс. 1
	7,62
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	19,7
	6,12
	0
	0
	1,5

	Алекс. 1а
	10,72
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	17,8
	9,22
	0
	0
	1,5

	Баум. 17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Баум. 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Баум. 8
	11,74
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	13,3
	10,24
	0
	0
	1,5

	Баум. 8б
	10,65
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	15,6
	9,15
	0
	0
	1,5

	Желябова 5
	11,82
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	11,6
	10,32
	0
	0
	1,5

	Желябова 54
	10,62
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	16,1
	9,12
	0
	0
	1,5

	Желябова 5а
	11,9
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	11,7
	10,4
	0
	0
	1,5

	Соц. 14 -клуб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Соц. 14 -ресторан
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Соц. 16
	11,42
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	13,6
	9,92
	0
	0
	1,5

	Соц. 16а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Соц. 20
	11,35
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	5,7
	9,85
	0
	0
	1,5

	Соц. 20а
	11,35
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	6,3
	9,85
	0
	0
	1,5

	Соц. 22
	11,93
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	6,6
	10,43
	0
	0
	1,5

	Соц. 24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Соц. 26
	11,9
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	3,2
	10,4
	0
	0
	1,5

	Соц. 28
	11,9
	0
	0
	0
	0
	0
	2*
	3
	10,4
	0
	0
	1,5

	Соц. 30
	11,91
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4,5
	10,41
	0
	0
	1,5




Параметры, представленные в данной таблице, являются расчетными при условии приведения потерь напора теплоносителя во внутренних системах отопления к нормативным величинам. Регулировку внутренних систем отопления потребителей предлагается выполнять с помощью установки дросселирующих шайб на подающем и обратном (при необходимости) трубопроводах, расчетный диаметр которых также указан в таблице.
В данной системе отопления все потребители получают избыток тепловой энергии. Избыток тепловой энергии обусловлен некорректно рассчитанными диаметрами сопел элеваторов и дроссельных устройств. 
После проведения расстановки дроссельных сужающих устройств происходит наладка системы теплоснабжения, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии.


Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Схема 1.3.28

[image: ]


График 1.3.5
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Таблица 1.3.33
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Диам. камеры смешения, мм
	Номер элеватора
	Диам. сопла элеватора, мм
	Коэф. смешения
	Дрос. напор элеватором, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Диам. подпор. шайбы, мм
	Дрос. напор подпор. шайбой, м
	Напор в системе, м

	ЦТП 10
	20,89
	15
	1
	5,3
	0
	19,39
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	ЦТП 4
	29,77
	15
	1
	5,6
	0
	28,27
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	ЦТП 5
	18,75
	15
	1
	5,8
	0
	17,25
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	ЦТП 6
	19,29
	15
	1
	7
	0
	17,79
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	ЦТП 7
	19,19
	15
	1
	6,8
	0
	17,69
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	ЦТП 8
	19,84
	15
	1
	5,8
	0
	18,34
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	ЦТП 9
	20,04
	15
	1
	6,8
	0
	18,54
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	д/с №50 -1
	14,13
	15
	1
	6,2
	0
	12,63
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	д/с №50 -2
	14,13
	15
	1
	6,2
	0
	12,63
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Дет. сад 36
	15,29
	15
	1
	6,3
	0
	13,79
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Дет.сад
	14,09
	15
	1
	5,7
	0
	12,59
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	КНС 1
	22,11
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	3,1
	20,61
	0
	0
	1,5

	м-н Колос
	23,03
	0
	0
	0
	0
	0
	2*
	3
	21,53
	0
	0
	1,5

	м-н Магнит
	23,03
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	21,53
	0
	0
	1,5

	Райпо
	18,78
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3,6
	17,28
	0
	0
	1,5

	Школа № 6 -1
	20,3
	15
	1
	7
	0
	18,8
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Школа № 6 -2
	19,71
	15
	1
	7,1
	0
	18,21
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	1 Вичуг. 5
	20,53
	15
	1
	5,7
	0
	19,03
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	1 Вичуг. 6
	20,92
	15
	1
	9
	0
	19,42
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	1 Вичуг. 8
	21,6
	15
	1
	9,1
	0
	20,1
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 1
	21,1
	15
	1
	9,1
	0
	19,6
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 2
	21,25
	15
	1
	9,2
	0
	19,75
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 3 -1
	20,19
	15
	1
	6,8
	0
	18,69
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 3 -2
	20,19
	15
	1
	6,8
	0
	18,69
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 3 -3
	20,19
	15
	1
	6,8
	0
	18,69
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 3а
	19,34
	15
	1
	7
	0
	17,84
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 3а
	19,34
	15
	1
	7
	0
	17,84
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 5 -1
	19,28
	15
	1
	6,9
	0
	17,78
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 5 -2
	19,28
	15
	1
	6,9
	0
	17,78
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 5 -3
	19,28
	15
	1
	6,9
	0
	17,78
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Бекрен. 6
	18,99
	15
	1
	10,3
	0
	17,49
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 148
	29,81
	15
	1
	3,9
	0
	28,31
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 176
	20,3
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4,3
	18,8
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 184 -1
	19,08
	15
	1
	6,9
	0
	17,58
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 184 -2
	19,08
	15
	1
	6,9
	0
	17,58
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 184 -3
	19,08
	15
	1
	6,9
	0
	17,58
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 184а
	18,83
	15
	1
	6,9
	0
	17,33
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 184а
	18,87
	15
	1
	6,9
	0
	17,37
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 186 -1
	18,33
	15
	1
	7
	0
	16,83
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 186 -2
	18,33
	15
	1
	7
	0
	16,83
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 45
	16,96
	20
	2
	11,1
	0
	15,46
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 47 -1
	17,85
	15
	1
	9,8
	0
	16,35
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 47 -2
	17,85
	15
	1
	9,8
	0
	16,35
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 47а -1
	15,44
	15
	1
	7,3
	0
	13,94
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 47а -2
	15,44
	15
	1
	7,3
	0
	13,94
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Вичуг. 47а -3
	15,44
	15
	1
	7,3
	0
	13,94
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Кр. Химик 32
	14,35
	20
	2
	13,9
	0
	12,85
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Лухов. 4
	14,26
	20
	2
	13,1
	0
	12,76
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 1 -1
	15,54
	15
	1
	7,1
	0
	14,04
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 1 -2
	15,54
	15
	1
	7,1
	0
	14,04
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 1 -3
	15,55
	15
	1
	7,1
	0
	14,05
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 1 -4
	15,54
	15
	1
	7,1
	0
	14,04
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 1 -5
	15,54
	15
	1
	7,1
	0
	14,04
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 2 -1
	15,79
	15
	1
	7,1
	0
	14,29
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 2 -2
	15,81
	15
	1
	7,1
	0
	14,31
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 2 -3
	15,84
	15
	1
	7,1
	0
	14,34
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 3
	13,78
	20
	2
	13
	0
	12,28
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	Пригород. 4
	14,08
	20
	2
	12,9
	0
	12,58
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5




Параметры, представленные в данной таблице, являются расчетными при условии приведения потерь напора теплоносителя во внутренних системах отопления к нормативным величинам. Регулировку внутренних систем отопления потребителей предлагается выполнять с помощью установки дросселирующих шайб на подающем и обратном (при необходимости) трубопроводах, расчетный диаметр которых также указан в таблице.
В данной системе отопления часть потребителей недополучают тепловую энергию, например по адресу 1-я Вичугска, 5 и Пригородная, 2, а например потребители по адресу Вичугская, 176 получают избыток тепловой энергии. Недополучение тепловой энергии и ее избыток обусловлено некорректно рассчитанными диаметрами сопел элеваторов и дроссельных устройств. 
После проведения расстановки дроссельных сужающих устройств происходит наладка системы теплоснабжения, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии.




По котельным МУП ОК и ТС в таблице 1.3.34 представлена рекомендуемая оптимизация гидравлического режима.
Таблица 1.3.34
	Температурный график, ОС
	Расход факт, т/ч
	Расход наладка, т/ч
	Напор, м
	Необходимая перекладка участков

	Существ.
	Перспект.
	Существ.
	Перспект.
	Существ.
	Перспект.
	Существ.
	Перспект.
	

	Котельная №1

	95/70
	85/60
	423,97
	253,37
	149,47
	149,47
	48/20
	30/20
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №2

	95/70
	85/60
	457,82
	402,45
	238,71
	238,71
	50/30
	45/30
	от ТК-2б до ул.Советская,29 с 57 мм до 76 мм длиной 5 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-14 до ул.Советская,8 с 57 мм до 76 мм длиной 94 метра

	Котельная №4

	95/70
	85/60
	1538,15
	1615,92
	952,51
	961,45
	68/26
	60/26
	от У-17 до У-18 с 108 мм до 133 мм длиной 44 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-12 до У-25 с 300 мм до 377 мм длиной 404 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-69 до У-69б с 108 мм до 194 мм длиной 75 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-69б до У-69а с 108 мм до 159 мм длиной 71 метр

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-0 до У-13 с 420 мм до 530 мм длиной 33 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-0 до ТК-43а с 250 мм до 325 мм длиной 66 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-43а до У-68 с 108 мм до 159 мм длиной 56 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-12 до У-9 с 200 мм до 273 мм длиной 100 метров

	Котельная №5

	95/70
	85/60
	114,23
	80,79
	71,32
	71,32
	32/12
	22/12
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №7

	95/70
	85/60
	377,67
	342,56
	198,63
	198,83
	60/30
	50/30
	от ТК-5а  до Тк-9 с 159 мм до 200 мм длиной 250 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от Тк-12 до Гоголя,4 с 32 мм до 45 мм длиной 38

	Котельная №8

	95/70
	85/60
	372,61
	289,35
	251,29
	255,21
	54/22
	35/22
	от ТК-2 до ТК-6 с 159 мм до 250 мм длиной 147 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-6 до ТК-8 с 108 мм до 159 мм длиной 128 метров

	Котельная №9

	95/70
	85/60
	144,46
	131,87
	86,7
	86,7
	33/15
	28/15
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №10

	95/70
	85/60
	144,18
	125,63
	77,5
	77,5
	30/12
	25/12
	от ТК-4 до ТК-6 с 76 мм до 108 мм длиной 71 метр

	Котельная №11

	95/70
	85/60
	175,95
	137,24
	100,34
	100,34
	30/18
	25/18
	от ТК-30 до  ул.Юрьевецкого,36 с 76 мм до 108 мм длиной 55 метров

	Котельная №13

	95/70
	85/60
	348,81
	260,55
	243,28
	243,28
	44/16
	34/16
	от Котельной №13 до У-1 с 200 мм до 273 мм длиной 20 метров

	Котельная №14

	95/70
	85/60
	295,5
	311,42
	204,73
	206,79
	51/31
	45/31
	от ТК-4 до ТК-7 с 159 мм до 194 мм длиной 404 метра

	Котельная №15

	85/60
	85/60
	1206,1
	1086,47
	941,46
	941,46
	75/28
	65/28
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №16

	95/70 срезка на 75 ОС
	85/60 срезка на 75 ОС
	783,32
	697,27
	430,07
	435,05
	64/20
	54/20
	от ТК-42 до ТК-41 с 76 мм до 108 мм длиной 190 метров

	Котельная №17

	95/70
	85/60
	571,14
	436,09
	312,49
	312,49
	71/25
	50/25
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №18

	95/70
	85/60
	363,43
	379,08
	314,86
	322/13
	64/32
	55/32
	от Котельной до ТК-01 с 266 мм до 325 мм длиной 32 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-01 до У-1 с 266 мм до 325 мм длиной 34 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-1 до ТК-42 с 266 мм до 273 мм длиной 84 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-15а до У-15 с 108 мм до 133 мм длиной 68 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-15 до ТК-52 с 108 мм до 133 мм длиной 44 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-42 до ТК-47 с 219 мм до 273 мм длиной 193 метра.

	Котельная №19

	95/70
	85/60
	129,56
	109,49
	63,64
	63/64
	45/10
	35/10
	Перекладка участков не планируется


Из таблицы 1.3.35 видно, что в качестве оптимизации гидравлического режима по котельным МУП ОК и ТС г. Кинешмы планируется уменьшение напора в подающем трубопроводе тепловой сети и изменение температурного графика. 
С целью приведения систем отопления от источников тепловой энергии в нормативное состояние (выравнивание графика падения напоров в тепловой сети), кроме мероприятий указанных в таблице 1.3.34,  также необходимо провести расстановку дроссельных сужающих устройств.
Параметры, представленные в таблицах ниже, являются расчетными при условии приведения потерь напора теплоносителя во внутренних системах отопления к нормативным величинам. Регулировку внутренних систем отопления потребителей предлагается выполнять с помощью установки дросселирующих шайб на подающем и обратном (при необходимости) трубопроводах, расчетный диаметр которых также указан в таблицах.
После проведения расстановки дроссельных сужающих устройств происходит наладка системы теплоснабжения, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии.
.
Котельная №1, Ул.Советская,15а
Схема 1.3.29
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График 1.3.6
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Таблица 1.3.35
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 1

	Волжский 1
	9,26
	1
	8,5
	7,76
	1,5

	Волжский 3
	9,35
	1
	10,5
	7,85
	1,5

	Волжский 4
	8,38
	1
	18,8
	6,88
	1,5

	Волжский 6
	8,37
	1
	12,7
	6,87
	1,5

	Жуковск. 2/13
	4,64
	1
	11,9
	3,14
	1,5

	Жуковск. 4
	4,63
	1
	8,4
	3,13
	1,5

	Ивановс. 4а
	4,62
	2*
	5,5
	3,12
	1,5

	К. Маркса 1 -1
	4,77
	1
	9,2
	3,27
	1,5

	К. Маркса 1 -2
	4,71
	1
	9,2
	3,21
	1,5

	Комсом. 1 -1
	5,43
	2
	5,3
	3,93
	1,5

	Комсом. 1 -2
	5,46
	2*
	5,2
	3,96
	1,5

	Комсом. 10
	5,43
	1
	9,9
	3,93
	1,5

	Комсом. 11
	5,32
	1
	5,5
	3,82
	1,5

	Комсом. 14
	5,32
	1
	8,4
	3,82
	1,5

	Комсом. 3
	5,38
	1
	7,1
	3,88
	1,5

	Комсом. 3
	5,5
	1
	7
	4
	1,5

	Комсом. 3
	5,48
	1
	7
	3,98
	1,5

	Комсом. 3
	5,17
	1
	7,2
	3,67
	1,5

	Комсом. 3
	5,45
	1
	7
	3,95
	1,5

	Комсом. 3а
	5,37
	1
	8
	3,87
	1,5

	Комсом. 5
	5,44
	1
	8,1
	3,94
	1,5

	Комсом. 6
	5,44
	1
	6
	3,94
	1,5

	Комсом. 7
	5,45
	1
	6,1
	3,95
	1,5

	Комсом. 8
	5,59
	1
	6
	4,09
	1,5

	Комсом. 8а
	5,54
	1
	5,9
	4,04
	1,5

	Комсом. 8б
	5,65
	2*
	5,1
	4,15
	1,5

	Комсом. 9
	5,34
	1
	8,6
	3,84
	1,5

	Лен. 1
	6,5
	1
	6,8
	5
	1,5

	Лен. 1
	6,57
	2*
	5,5
	5,07
	1,5

	Лен. 10
	9,29
	1
	5,5
	7,79
	1,5

	Лен. 10
	9,2
	1
	5,5
	7,7
	1,5

	Лен. 10б
	9,16
	2*
	5,1
	7,66
	1,5

	Лен. 12
	9,4
	1
	16,1
	7,9
	1,5

	Лен. 14
	9,51
	2*
	5,2
	8,01
	1,5

	Лен. 15
	9,72
	1
	5,7
	8,22
	1,5

	Лен. 15а
	9,72
	2
	5,6
	8,22
	1,5

	Лен. 16
	9,48
	1
	12,3
	7,98
	1,5

	Лен. 16а
	9,75
	2*
	5
	8,25
	1,5

	Лен. 18
	8,55
	1
	7,2
	7,05
	1,5

	Лен. 19
	9,77
	2*
	5,2
	8,27
	1,5

	Лен. 2
	3,06
	1
	23,4
	1,56
	1,5

	Лен. 20
	9,74
	1
	8,4
	8,24
	1,5

	Лен. 21
	9,76
	2*
	5,1
	8,26
	1,5

	Лен. 3а
	6,68
	2
	5,2
	5,18
	1,5

	Лен. 4
	5,23
	1
	5,4
	3,73
	1,5

	Лен. 6
	6,83
	1
	10,6
	5,33
	1,5

	Лен. 7
	5,31
	1
	8,4
	3,81
	1,5

	Лен. 8
	6,66
	1
	7,6
	5,16
	1,5

	М. Горьк. 19
	2,78
	1
	21
	1,28
	1,5

	М. Горьк. 19б
	5,56
	2*
	5,2
	4,06
	1,5

	М. Горьк. 25
	4,42
	1
	10,5
	2,92
	1,5

	Револ. 1/15 -1
	5,31
	1
	9,9
	3,81
	1,5

	Револ. 1/15 -2
	4,97
	1
	10,2
	3,47
	1,5

	Револ. 1/15 -3
	4,97
	1
	10,2
	3,47
	1,5

	Револ. 1/15 -4
	5,01
	1
	10,1
	3,51
	1,5

	Рылеевск. 1
	4,41
	1
	18,2
	2,91
	1,5

	Рылеевск. 12
	5,71
	1
	10,8
	4,21
	1,5

	Рылеевск. 4
	7,82
	1
	7,2
	6,32
	1,5

	Рылеевск. 4
	7,81
	1
	7,9
	6,31
	1,5

	Рылеевск. 4
	7,92
	1
	7,8
	6,42
	1,5

	Рылеевск. 8
	6,34
	1
	7,5
	4,84
	1,5

	Советс. 1
	7,6
	1
	14,1
	6,1
	1,5

	Советс. 11
	9,84
	1
	6,8
	8,34
	1,5

	Советс. 11а
	9,57
	2*
	5
	8,07
	1,5

	Советс. 15
	8,65
	1
	18,4
	7,15
	1,5

	Советс. 15
	9,87
	2
	5,6
	8,37
	1,5

	Советс. 15а
	9,87
	2*
	5
	8,37
	1,5

	Советс. 23/11
	9,26
	1
	11,6
	7,76
	1,5

	Советс. 3
	8,05
	2*
	5,1
	6,55
	1,5

	Советс. 4
	9,2
	1
	6,9
	7,7
	1,5

	Советс. 5
	8,75
	1
	12,9
	7,25
	1,5

	Советс. 5а
	7,25
	1
	10,9
	5,75
	1,5

	Советс. 6
	9,32
	1
	8,5
	7,82
	1,5

	Советс. 7
	9,01
	2
	5,1
	7,51
	1,5

	Советс. 8
	9,57
	2*
	5,3
	8,07
	1,5

	Советс. 9
	9,49
	2
	5,1
	7,99
	1,5

	Фрунзе 1 -1
	8,39
	1
	5,5
	6,89
	1,5

	Фрунзе 1 -2
	8,46
	2
	5,3
	6,96
	1,5

	Фрунзе 1 -3
	8,46
	2
	5,4
	6,96
	1,5

	Фрунзе 1 -4
	8,48
	1
	10,7
	6,98
	1,5

	Фрунзе 3
	9,73
	1
	7,4
	8,23
	1,5

	Фрунзе 5
	9,85
	2*
	5
	8,35
	1,5

	Фрунзе 9/22
	9,85
	1
	13,4
	8,35
	1,5



Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
Схема 1.3.30
[image: после наладки]




График 1.3.7
[image: пьезометр]


Таблица 1.3.36
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 2

	-
	14,63
	2*
	5
	13,13
	1,5

	-
	13,78
	2
	5,8
	12,28
	1,5

	Волжский 11
	11,39
	1
	13,6
	9,89
	1,5

	Волжский 9/18
	11,44
	1
	7,1
	9,94
	1,5

	Комсом. 28
	9,46
	2*
	5
	7,96
	1,5

	Комсом. 30
	8,97
	1
	9,5
	7,47
	1,5

	Крупской 10/47
	11,53
	1
	18,6
	10,03
	1,5

	Крупской 3
	5,84
	1
	10,2
	4,34
	1,5

	Крупской 5
	9,02
	2
	5,4
	7,52
	1,5

	Крупской 6
	12,67
	1
	13,3
	11,17
	1,5

	Крупской 7
	9,06
	1
	14,6
	7,56
	1,5

	Лен. 24/8
	10,6
	1
	16,5
	9,1
	1,5

	Лен. 26
	13,45
	1
	11,7
	11,95
	1,5

	Лен. 26 а администр
	14,08
	1
	5,4
	12,58
	1,5

	Лен. 26а
	10,48
	1
	8,6
	8,98
	1,5

	Лен. 26а гараж
	14,03
	2*
	5
	12,53
	1,5

	Лен. 28
	13,48
	1
	9,6
	11,98
	1,5

	Лен. 29
	11,39
	1
	8,4
	9,89
	1,5

	Лен. 30
	13,72
	1
	17
	12,22
	1,5

	Лен. 31
	11,94
	2*
	5
	10,44
	1,5

	Лен. 31
	12,12
	2*
	5
	10,62
	1,5

	Лен. 31а
	12,85
	1
	9,2
	11,35
	1,5

	Лен. 32/2
	12,36
	1
	12,4
	10,86
	1,5

	Лен. 34/1
	6,15
	1
	21,8
	4,65
	1,5

	Лен. 35
	13,1
	2*
	5,4
	11,6
	1,5

	Лен. 37
	13,13
	1
	6,1
	11,63
	1,5

	Лен. 37а
	12,1
	2*
	5,1
	10,6
	1,5

	Лен. 39
	12,86
	1
	7,5
	11,36
	1,5

	Лен. 39а
	12,52
	2*
	5,1
	11,02
	1,5

	Лен. 40
	5,34
	1
	20,1
	3,84
	1,5

	Лен. 41
	12,62
	1
	8,9
	11,12
	1,5

	Лен. 42
	4,33
	1
	27,4
	2,83
	1,5

	Лен. 44
	5,4
	1
	23,8
	3,9
	1,5

	Лен. 44а
	5,83
	1
	12,2
	4,33
	1,5

	Лен. 45
	12,65
	1
	6,2
	11,15
	1,5

	Лен. 45а
	12,71
	2*
	5,3
	11,21
	1,5

	Лен. 47
	12,72
	2*
	5,4
	11,22
	1,5

	Лен. 47а
	12,72
	2*
	5,1
	11,22
	1,5

	Лен. 49
	12,55
	2*
	5,2
	11,05
	1,5

	Лен. 49а
	12,73
	2*
	5
	11,23
	1,5

	Лен. 51
	12,27
	1
	5,5
	10,77
	1,5

	Лен. 57
	3,41
	1
	20,3
	1,91
	1,5

	Лен. 59
	3,84
	2*
	5
	2,34
	1,5

	Лен. 61
	4,37
	1
	7,1
	2,87
	1,5

	М. Горьк. 30
	7,58
	1
	25
	6,08
	1,5

	Островск. 3
	3,78
	1
	17,9
	2,28
	1,5

	Советс. 10 -1
	14,34
	1
	9,9
	12,84
	1,5

	Советс. 10 -2
	14,5
	1
	5,5
	13
	1,5

	Советс. 12
	14,47
	1
	19,9
	12,97
	1,5

	Советс. 25
	11,66
	1
	18,4
	10,16
	1,5

	Советс. 27
	14,29
	1
	5,8
	12,79
	1,5

	Советс. 29
	14,13
	1
	13,4
	12,63
	1,5

	Советс. 30
	11,28
	1
	5,9
	9,78
	1,5

	Советс. 31
	12,8
	1
	11,3
	11,3
	1,5

	Советс. 33
	13,2
	1
	8,5
	11,7
	1,5

	Советс. 35
	12,66
	1
	10
	11,16
	1,5

	Советс. 39
	12,52
	1
	11,1
	11,02
	1,5

	Советс. 43
	13,12
	1
	10,2
	11,62
	1,5

	Советс. 45
	7,03
	1
	14,1
	5,53
	1,5

	Советс. 8
	13,01
	1
	12,9
	11,51
	1,5

	Фрунзе 4
	13,81
	1
	14,5
	12,31
	1,5

	Фрунзе 6
	13,82
	1
	11,6
	12,32
	1,5




Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Схема 1.3.31
[image: после наладки]





График 1.3.8
[image: пьезометр]

Таблица 1.3.37
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 4

	ГРП
	32,46
	2*
	2,7
	30,96
	1,5

	д/с № 17
	27,96
	1
	12
	26,46
	1,5

	ИП "Фомичев"
	33,29
	2*
	5,4
	31,79
	1,5

	ИП Косарева
	30,44
	2*
	3,2
	28,94
	1,5

	ИП Лебедев
	30,39
	2*
	5
	28,89
	1,5

	Очистные
	29,83
	1
	7,5
	28,33
	1,5

	1-й Ильин. 12
	26,63
	2*
	5
	25,13
	1,5

	1-й Почт. 2
	22,59
	1
	14,5
	21,09
	1,5

	1-й Почт. 4
	21,48
	1
	10,7
	19,98
	1,5

	1-й Почт. 4 -2
	21,48
	1
	10,7
	19,98
	1,5

	1-й Почт. 4 -3
	21,49
	1
	10,7
	19,99
	1,5

	1-й Почт. 6
	21,89
	1
	18,4
	20,39
	1,5

	2-й Ильин. 24
	26,62
	2*
	5
	25,12
	1,5

	2-я Львов. 21
	30,71
	1
	6,3
	29,21
	1,5

	2-я Львов. 22
	30,18
	1
	7,2
	28,68
	1,5

	2-я Львов. 24
	29,82
	1
	7,2
	28,32
	1,5

	2-я Львов. 30
	31,24
	1
	6,7
	29,74
	1,5

	2-я Львов. 32
	22,88
	1
	15,2
	21,38
	1,5

	2-я Львов. 32а
	23,05
	1
	15,1
	21,55
	1,5

	2-я Львов. 34
	22,56
	1
	15,7
	21,06
	1,5

	2-я Львов. 34а
	22,48
	1
	14,1
	20,98
	1,5

	3-й Ильин. 1
	26,52
	1
	6
	25,02
	1,5

	3-й Ильин. 11
	26,46
	1
	5,2
	24,96
	1,5

	3-й Ильин. 3
	26,51
	2
	5,1
	25,01
	1,5

	3-й Ильин. 5
	26,61
	2*
	5
	25,11
	1,5

	3-й Ильин. 9
	26,7
	1
	5,6
	25,2
	1,5

	3-й Ильин. 9а
	26,76
	2*
	5
	25,26
	1,5

	3-й Ильин. 9б
	26,79
	2*
	5
	25,29
	1,5

	50-л. Комсом. 10
	31,14
	1
	6
	29,64
	1,5

	50-л. Комсом. 10а
	30,69
	1
	10
	29,19
	1,5

	50-л. Комсом. 12
	31,92
	1
	8,8
	30,42
	1,5

	50-л. Комсом. 12а
	32,3
	1
	9,7
	30,8
	1,5

	50-л. Комсом. 14/1
	32,1
	1
	10,5
	30,6
	1,5

	50-л. Комсом. 16
	31,9
	1
	12,2
	30,4
	1,5

	50-л. Комсом. 16а
	31,4
	1
	11,1
	29,9
	1,5

	50-л. Комсом. 18
	28,82
	1
	14,2
	27,32
	1,5

	50-л. Комсом. 19
	29,73
	1
	9,8
	28,23
	1,5

	50-л. Комсом. 21
	31,5
	2*
	5,2
	30
	1,5

	50-л. Комсом. 23
	31,07
	1
	9,5
	29,57
	1,5

	50-л. Комсом. 25
	28,74
	1
	17
	27,24
	1,5

	50-л. Комсом. 27 школа 19
	31,76
	1
	15,5
	30,26
	1,5

	50-л. Комсом. 29 -1
	25,09
	1
	13,7
	23,59
	1,5

	50-л. Комсом. 29 -2
	25,3
	1
	9,3
	23,8
	1,5

	50-л. Комсом. 29а
	24,87
	1
	14,9
	23,37
	1,5

	50-л. Комсом. 31
	23,89
	1
	14,9
	22,39
	1,5

	50-л. Комсом. 33
	20,97
	1
	16,2
	19,47
	1,5

	50-л. Комсом. 35
	20,98
	1
	15,4
	19,48
	1,5

	50-л. Комсом. 6
	30,34
	1
	8,1
	28,84
	1,5

	50-л. Комсом. 8
	30,45
	1
	7,4
	28,95
	1,5

	А. Барбюса 18
	24,37
	2
	5
	22,87
	1,5

	Декабр. 10
	26,51
	1
	20,7
	25,01
	1,5

	Декабр. 12
	25,35
	1
	14,9
	23,85
	1,5

	Декабр. 15
	24,7
	1
	17,5
	23,2
	1,5

	Декабр. 16
	24,98
	1
	9,9
	23,48
	1,5

	Декабр. 16
	24,98
	1
	9,9
	23,48
	1,5

	Декабр. 16
	24,98
	1
	9,9
	23,48
	1,5

	Декабр. 17
	24,21
	1
	16
	22,71
	1,5

	Декабр. 18
	22,97
	1
	16,1
	21,47
	1,5

	Декабр. 20 -1
	23,52
	1
	13,5
	22,02
	1,5

	Декабр. 20 -2
	23,49
	1
	13,5
	21,99
	1,5

	Декабр. 4
	24,11
	1
	15
	22,61
	1,5

	Декабр. 6 -1
	26,88
	1
	10,2
	25,38
	1,5

	Декабр. 6 -2
	26,86
	1
	10,2
	25,36
	1,5

	Декабр. 6 -3
	26,85
	1
	10,2
	25,35
	1,5

	Декабр. 8
	26,81
	1
	8,7
	25,31
	1,5

	Дунаев. 1 -1
	24,04
	1
	10,1
	22,54
	1,5

	Дунаев. 1 -2
	23,87
	1
	10,1
	22,37
	1,5

	Дунаев. 1 -3
	23,87
	1
	10,1
	22,37
	1,5

	Дунаев. 12 д/с 46
	31,36
	1
	8,7
	29,86
	1,5

	Дунаев. 14
	23,51
	1
	14,8
	22,01
	1,5

	Дунаев. 15
	30,82
	1
	5,1
	29,32
	1,5

	Дунаев. 16
	23,46
	1
	14,9
	21,96
	1,5

	Дунаев. 17/30
	31,17
	1
	6,8
	29,67
	1,5

	Дунаев. 18
	25,16
	1
	15,6
	23,66
	1,5

	Дунаев. 19
	30,68
	1
	9,9
	29,18
	1,5

	Дунаев. 2
	32,66
	1
	10,8
	31,16
	1,5

	Дунаев. 20
	24,99
	1
	19,5
	23,49
	1,5

	Дунаев. 21
	29,54
	1
	7
	28,04
	1,5

	Дунаев. 3
	31,16
	2*
	5
	29,66
	1,5

	Дунаев. 3
	23,68
	1
	17,8
	22,18
	1,5

	Дунаев. 4
	23,99
	1
	17,7
	22,49
	1,5

	Дунаев. 5
	31,19
	1
	9,6
	29,69
	1,5

	Дунаев. 7
	32,44
	1
	9,8
	30,94
	1,5

	Дунаев. 9
	32,17
	1
	9
	30,67
	1,5

	И. Седова 13
	29,37
	1
	14,4
	27,87
	1,5

	И. Седова 13а
	32,27
	1
	9,4
	30,77
	1,5

	И. Седова 15
	29,58
	1
	9,9
	28,08
	1,5

	И. Седова 17/1
	30,65
	1
	11,7
	29,15
	1,5

	И. Седова 2
	28,89
	1
	15,2
	27,39
	1,5

	И. Седова 3
	28,7
	1
	6,9
	27,2
	1,5

	И. Седова 4
	29,68
	1
	18,3
	28,18
	1,5

	И. Седова 5
	29,49
	1
	5,4
	27,99
	1,5

	И. Седова 7 д/с 16
	29,67
	1
	8,4
	28,17
	1,5

	И. Седова 9
	30,26
	1
	6,3
	28,76
	1,5

	М. Васил. 19 -1
	28,75
	1
	8,8
	27,25
	1,5

	М. Васил. 19 -2
	28,68
	1
	9,1
	27,18
	1,5

	М. Васил. 19 -3
	28,67
	1
	9,1
	27,17
	1,5

	М. Васил. 2
	27,51
	1
	11,1
	26,01
	1,5

	М. Васил. 20
	27,44
	1
	12,6
	25,94
	1,5

	М. Васил. 21 -1
	26,38
	1
	12,7
	24,88
	1,5

	М. Васил. 21 -2
	26,43
	1
	12,7
	24,93
	1,5

	М. Васил. 21 -3
	26,62
	1
	12,7
	25,12
	1,5

	М. Васил. 21а
	24
	1
	22,6
	22,5
	1,5

	М. Васил. 23 -1
	29,04
	1
	9,8
	27,54
	1,5

	М. Васил. 23 -2
	29,04
	1
	9,8
	27,54
	1,5

	М. Васил. 23 -3
	29,04
	1
	9,8
	27,54
	1,5

	М. Васил. 23а -1
	28,29
	1
	9,7
	26,79
	1,5

	М. Васил. 23а -2
	28,29
	1
	9,7
	26,79
	1,5

	М. Васил. 23а -3
	28,29
	1
	9,7
	26,79
	1,5

	М. Васил. 25 -1
	25,21
	1
	10
	23,71
	1,5

	М. Васил. 25 -2
	25,21
	1
	10
	23,71
	1,5

	М. Васил. 25 -3
	25,21
	1
	10
	23,71
	1,5

	М. Васил. 25 -4
	25,21
	1
	10
	23,71
	1,5

	М. Васил. 25а -1
	29,7
	1
	9,2
	28,2
	1,5

	М. Васил. 25а -2
	29,7
	1
	9,2
	28,2
	1,5

	М. Васил. 25а -3
	29,7
	1
	9,2
	28,2
	1,5

	М. Васил. 25а -4
	29,7
	1
	9,2
	28,2
	1,5

	М. Васил. 29
	30,15
	1
	14,8
	28,65
	1,5

	М. Васил. 29а -1
	32,23
	1
	9,7
	30,73
	1,5

	М. Васил. 29а -2
	32,23
	1
	9,7
	30,73
	1,5

	М. Васил. 29а -3
	32,23
	1
	9,7
	30,73
	1,5

	М. Васил. 31
	32,66
	1
	12,1
	31,16
	1,5

	М. Васил. 33
	29,69
	1
	15,3
	28,19
	1,5

	М. Васил. 35
	30,91
	1
	13,8
	29,41
	1,5

	М. Васил. 4
	27,42
	1
	11,1
	25,92
	1,5

	Мендел. 2
	24,87
	1
	13,2
	23,37
	1,5

	Мендел. 4/22 -1
	24,62
	1
	10,2
	23,12
	1,5

	Мендел. 4/22 -2
	24,52
	1
	10,2
	23,02
	1,5

	Мендел. 4/22 -3
	24,5
	1
	10,2
	23
	1,5

	Мендел. 5 -1
	24,06
	1
	11,6
	22,56
	1,5

	Мендел. 5 -2
	24,06
	1
	11,6
	22,56
	1,5

	Мендел. 5 -3
	24,06
	1
	11,6
	22,56
	1,5

	Мендел. 5а -1
	23,83
	1
	11,5
	22,33
	1,5

	Мендел. 5а -2
	23,8
	1
	11,5
	22,3
	1,5

	Мендел. 5а -3
	23,8
	1
	11,5
	22,3
	1,5

	Мендел. 5б
	25,39
	1
	17,1
	23,89
	1,5

	Мендел. 6а
	21,8
	1
	14,7
	20,3
	1,5

	Мендел. 9а
	24,04
	1
	8,6
	22,54
	1,5

	Сеченова 1
	29,76
	1
	10,4
	28,26
	1,5

	Сеченова 10
	30,06
	1
	6,7
	28,56
	1,5

	Сеченова 12
	25,89
	1
	8,5
	24,39
	1,5

	Сеченова 14
	30,76
	1
	8,1
	29,26
	1,5

	Сеченова 14а
	26,85
	1
	7
	25,35
	1,5

	Сеченова 16/20
	30,51
	1
	7
	29,01
	1,5

	Сеченова 18
	30,21
	1
	7,7
	28,71
	1,5

	Сеченова 26 маст
	20,99
	1
	5,1
	19,49
	1,5

	Сеченова 26 общеж
	19,31
	1
	12,8
	17,81
	1,5

	Сеченова 26 уч.часть
	20,97
	1
	9,8
	19,47
	1,5

	Сеченова 4
	29,86
	1
	7,8
	28,36
	1,5

	Сеченова 4а
	29,89
	1
	5,3
	28,39
	1,5

	Сеченова 6
	29,56
	1
	6,4
	28,06
	1,5

	Сеченова 6а
	29,89
	1
	5,5
	28,39
	1,5

	Сеченова 6б
	29,7
	1
	6,9
	28,2
	1,5

	Сеченова 8
	30,03
	1
	5,3
	28,53
	1,5



Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
Схема 1.3.32
[image: после наладки]





График 1.3.9
[image: пьезометр]
Таблица 1.3.38
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 5

	Высокая 1
	3,22
	1
	19,4
	1,72
	1,5

	Высоков. 35а
	2,81
	1
	33,1
	1,31
	1,5

	Высоков. 37а
	4,36
	1
	27,1
	2,86
	1,5

	Высоков. 39а
	4,65
	1
	24,5
	3,15
	1,5

	Спорт. 21 мастерские
	2,98
	1
	25,3
	1,48
	1,5

	Третьяк. 34
	3,85
	1
	33,8
	2,35
	1,5

	Третьяк. 36 д/с 27
	3,66
	1
	16,6
	2,16
	1,5

	Третьяк. 48 гаражи
	9,73
	1
	7,1
	8,23
	1,5



Котельная №7, ул.Горького, 131
Схема 1.3.33
[image: после наладки]



График 1.3.10
[image: пьезометр]
Таблица 1.3.39
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 7

	Вокзал
	18,58
	1
	13,3
	17,08
	1,5

	Гараж
	12,7
	2*
	5,1
	11,2
	1,5

	ГРП
	17,82
	2*
	3,2
	16,32
	1,5

	Гоголя 2/67
	11,64
	1
	13,6
	10,14
	1,5

	Гоголя 3
	12,49
	1
	7,2
	10,99
	1,5

	Гоголя 4
	10,54
	1
	7,7
	9,04
	1,5

	Гоголя 5
	12,93
	2
	5,3
	11,43
	1,5

	Гоголя 6/2
	6,83
	1
	8,9
	5,33
	1,5

	Гоголя 7
	11,33
	1
	8,6
	9,83
	1,5

	Гоголя 9
	15,24
	1
	16,9
	13,74
	1,5

	Кузнецк. 14а
	19,17
	2*
	5
	17,67
	1,5

	Лен. 63
	12,4
	1
	16,2
	10,9
	1,5

	Лен. 65
	12,36
	1
	18
	10,86
	1,5

	Лен. 69
	11,37
	1
	13,9
	9,87
	1,5

	Лен. 71
	10,87
	1
	13,2
	9,37
	1,5

	Лен. 71а
	11,91
	1
	6,7
	10,41
	1,5

	Лен. 73
	10,97
	1
	13,1
	9,47
	1,5

	М. Горьк. 104
	15
	1
	17,6
	13,5
	1,5

	М. Горьк. 127
	19,2
	1
	12,4
	17,7
	1,5

	М. Горьк. 129
	19,54
	1
	13
	18,04
	1,5

	М. Горьк. 131
	19,22
	2*
	5
	17,72
	1,5

	М. Горьк. Гаражи 1
	18,63
	2*
	5,2
	17,13
	1,5

	М. Горьк. Гаражи 2
	18,62
	2*
	5
	17,12
	1,5

	Некрас. 8
	13,75
	1
	14
	12,25
	1,5

	Никит. 4
	7
	1
	8,4
	5,5
	1,5

	Никит. 6
	8,24
	1
	12,3
	6,74
	1,5

	Никит. 8
	8,05
	1
	9,2
	6,55
	1,5

	Островск. 10
	14,79
	1
	13,9
	13,29
	1,5

	Островск. 12
	15,25
	1
	11,3
	13,75
	1,5

	Островск. 14
	18,47
	1
	9,5
	16,97
	1,5

	Островск. 16
	15,2
	1
	11,7
	13,7
	1,5

	Островск. 18
	12,98
	1
	17,7
	11,48
	1,5

	Островск. 2
	11,78
	1
	22,7
	10,28
	1,5

	Островск. 20
	13,57
	1
	14
	12,07
	1,5

	Островск. 22
	13,59
	2*
	5
	12,09
	1,5

	Островск. 2а
	11,82
	1
	13,5
	10,32
	1,5

	Островск. 4
	12,2
	1
	15,8
	10,7
	1,5

	Островск. 6
	15,86
	1
	16,3
	14,36
	1,5

	Островск. 8
	15,51
	1
	15,6
	14,01
	1,5





Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Схема 1.3.34
[image: после наладки]



График 1.3.11
[image: пьезометр]

Таблица 1.3.40
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 8

	В. Бобор. 41
	4,03
	1
	26,1
	2,53
	1,5

	В. Бобор. 43
	6,91
	1
	10,4
	5,41
	1,5

	В. Бобор. 45
	6,75
	1
	12,6
	5,25
	1,5

	В. Бобор. 47
	6,38
	1
	12,8
	4,88
	1,5

	В. Бобор. 49
	8,81
	1
	11,5
	7,31
	1,5

	В. Бобор. 51
	3,46
	1
	17,6
	1,96
	1,5

	В. Бобор. 53 школа
	12,07
	1
	11,8
	10,57
	1,5

	В. Бобор. 55
	2,8
	1
	17,3
	1,3
	1,5

	В. Бобор. 57
	2,98
	1
	18,9
	1,48
	1,5

	В. Бобор. 59
	3,06
	1
	14,7
	1,56
	1,5

	В. Бобор. 63
	4,16
	1
	23,7
	2,66
	1,5

	Ванц 34
	8,46
	1
	11
	6,96
	1,5

	Ванц 36
	8,72
	1
	18,7
	7,22
	1,5

	Ванц 36а
	9,16
	1
	15,9
	7,66
	1,5

	Ванц 38
	8,24
	1
	19,2
	6,74
	1,5

	Ванц 40
	9,03
	1
	18,8
	7,53
	1,5

	Ванц 41
	7,72
	1
	11,3
	6,22
	1,5

	Ванц 43
	5,93
	1
	27,3
	4,43
	1,5

	Ванц 45 -1
	6,01
	1
	20,2
	4,51
	1,5

	Ванц 45 -2
	6,18
	1
	20
	4,68
	1,5

	Ванц 47
	8,74
	1
	10,5
	7,24
	1,5

	Ванц 49
	8,34
	1
	9,8
	6,84
	1,5

	Ванц 53 д/с 15
	8,25
	1
	11,9
	6,75
	1,5

	Гагар. 2
	5,33
	1
	23,1
	3,83
	1,5

	Гагар. 4
	5,21
	1
	28,2
	3,71
	1,5

	Гагар. 6
	4,97
	1
	22,3
	3,47
	1,5

	Гагар. 8
	6,63
	1
	22,1
	5,13
	1,5

	Доброл. 1
	4
	1
	10,6
	2,5
	1,5

	Мендел. 70
	5,64
	1
	24,5
	4,14
	1,5

	Мендел. 72
	7,58
	1
	20,9
	6,08
	1,5

	Мендел. 74
	7,44
	1
	14,7
	5,94
	1,5

	Мендел. 76
	8,46
	1
	12,2
	6,96
	1,5

	Мендел. 78
	7,97
	1
	20,9
	6,47
	1,5

	Мендел. 82/16
	10,08
	1
	9
	8,58
	1,5

	Мендел. 86 интернат
	8,75
	1
	10
	7,25
	1,5

	Мира 10
	10,56
	1
	6,8
	9,06
	1,5

	Мира 12
	10,87
	1
	7,7
	9,37
	1,5

	Мира 2/61
	4,02
	1
	14,3
	2,52
	1,5

	Пожарск 1
	5,72
	1
	10,5
	4,22
	1,5

	Пожарск 10
	3,98
	1
	15,8
	2,48
	1,5

	Пожарск 3
	5,78
	1
	10,3
	4,28
	1,5

	Пожарск 5
	4,86
	1
	10,6
	3,36
	1,5

	Пожарск 6
	5,03
	1
	10,3
	3,53
	1,5

	Пожарск 7
	4,12
	1
	9,9
	2,62
	1,5

	Пожарск 9
	3,92
	1
	10
	2,42
	1,5



Котельная №9, ул.Семенова, 11б
Схема 1.3.35
[image: после наладки]



График 1.3.12
[image: пьезометр]
Таблица 1.3.41
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 9

	Бредих. 10
	7,48
	1
	17,4
	5,98
	1,5

	Бредих. 2
	5,72
	1
	15,5
	4,22
	1,5

	Бредих. 4
	6,63
	1
	16,7
	5,13
	1,5

	Бредих. 6
	7,15
	1
	16,2
	5,65
	1,5

	Бредих. 8а
	7,46
	1
	9,3
	5,96
	1,5

	Колхозн. 16
	6,86
	1
	22
	5,36
	1,5

	Колхозн. 18
	8,2
	1
	20
	6,7
	1,5

	Колхозн. 20
	10,64
	1
	17,1
	9,14
	1,5

	Котовского 15 школа
	2,47
	1
	27,2
	0,97
	1,5

	Семён. 11 д/с
	10,64
	1
	8,8
	9,14
	1,5

	Семён. 18
	9,49
	1
	7,3
	7,99
	1,5

	Семён. 20
	12,6
	1
	6,8
	11,1
	1,5

	Семён. 20а
	11,08
	1
	10
	9,58
	1,5

	Семён. 22
	4,92
	1
	19,6
	3,42
	1,5

	Семён. 24
	4,53
	1
	8
	3,03
	1,5

	Спорт. 7а
	5,58
	1
	15,9
	4,08
	1,5




Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
Схема 1.3.36
[image: после наладки]



График 1.3.13
[image: пьезометр]

Таблица 1.3.42
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 10

	А. Макар. 70
	5,88
	1
	10,3
	4,38
	1,5

	А. Макар. 72
	6,46
	1
	16,2
	4,96
	1,5

	А. Макар. 74
	7,21
	1
	15,5
	6,21
	1

	А. Макар. 76
	7,3
	1
	20,2
	5,8
	1,5

	Е. Павл. 1
	6,54
	1
	7,8
	5,04
	1,5

	Е. Павл. 3
	7,12
	1
	10,3
	5,62
	1,5

	Е. Павл. 5
	7,45
	1
	10,5
	5,95
	1,5

	Е. Павл. 7
	7,55
	1
	10,4
	6,05
	1,5

	Е. Павл. 9
	8,05
	1
	10
	6,55
	1,5

	Красног. 34
	12,91
	2*
	5
	11,41
	1,5

	Красног. 38/6
	12,83
	2*
	5
	11,33
	1,5

	Пион. 3
	5,59
	1
	10,5
	4,09
	1,5

	Пион. 5
	6,14
	1
	10,3
	4,64
	1,5

	Текст. 2
	8,12
	1
	21
	6,62
	1,5

	Текст. 6 Гор.больница
	12,81
	1
	26,5
	11,31
	1,5

	Текст. 6 Пищеблок
	12,92
	1
	6,6
	11,42
	1,5

	Текст. 8
	12,81
	2*
	5
	11,31
	1,5




Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Схема 1.3.37
[image: после наладки картинка]





График 1.3.14
[image: пьезометр]


Таблица 1.3.43
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 11

	Административный корпус
	5,24
	1
	5,9
	3,74
	1,5

	Библиотека
	6,63
	1
	7
	5,13
	1,5

	Биолаборатория
	5,5
	1
	11,2
	4
	1,5

	Глазное отд.
	4,92
	1
	19,9
	3,42
	1,5

	Инфекционное отд.
	5,54
	1
	12,6
	4,04
	1,5

	Паталого-анатомич.отд
	5,46
	1
	12,9
	3,96
	1,5

	Родильный дом
	3,4
	1
	27,6
	1,9
	1,5

	Травм -2
	5,62
	1
	20,9
	4,12
	1,5

	Хирургия
	5,48
	1
	14,9
	3,98
	1,5

	Дзерж. 22
	6,21
	1
	17,7
	4,71
	1,5

	Дзерж. 24
	3,72
	1
	27,2
	2,22
	1,5

	Дзерж. 26
	6,59
	1
	9,8
	5,09
	1,5

	Дзерж. 28 д/с
	3,36
	1
	15,8
	1,86
	1,5

	Дзерж. 28 д/с 3
	6,58
	1
	11,6
	5,08
	1,5

	Кривоног. 13
	4,18
	1
	6,9
	2,68
	1,5

	Кривоног. 13 -гараж
	3,91
	2*
	5,1
	2,41
	1,5

	Кривоног. 15
	3,84
	1
	7,3
	2,34
	1,5

	Кривоног. 16/17
	4,11
	1
	6,2
	2,61
	1,5

	Нагорная 18 гараж
	3,89
	1
	18,6
	2,39
	1,5

	Нагорная 18 мастерская
	4,27
	2*
	5,4
	2,77
	1,5

	Нагорная 18 пищеблок
	5,39
	1
	5,9
	3,89
	1,5

	Напольн. 8
	4,9
	2
	5,9
	3,4
	1,5

	Пирогова 15
	4,35
	2
	5,1
	2,85
	1,5

	Чаева 11
	4,6
	1
	7,1
	3,1
	1,5

	Чаева 13/5
	5,06
	2*
	5
	3,56
	1,5

	Чаева 16
	5,04
	1
	7,4
	3,54
	1,5

	Чаева 9
	4,61
	1
	6,9
	3,11
	1,5

	Юрьевец. 40
	3,48
	1
	7,9
	1,98
	1,5

	Юрьевец. 42
	2,92
	1
	5,8
	1,42
	1,5

	Юрьевец. 44
	2,82
	1
	5,8
	1,32
	1,5

	Юрьевец. 46
	2,2
	1
	41,8
	0,7
	1,5

	Юрьевец. 50
	3,7
	1
	15,2
	2,2
	1,5





Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
Схема 1.3.38
[image: после наладки]	




График 1.3.15[image: пьезометр]


Таблица 1.3.44
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 13

	ГРП
	8,43
	2*
	1,2
	6,93
	1,5

	3-й Труд. 4 склад
	9,04
	2*
	3,4
	7,54
	1,5

	3-й Труд. 4 юных техников
	9,02
	1
	8,3
	7,52
	1,5

	3-й Труд. 9а
	8,17
	1
	14,6
	6,67
	1,5

	3-й Труд. 9а
	7,95
	1
	14,7
	6,45
	1,5

	3-й Труд. 9а
	7,02
	1
	15,3
	5,52
	1,5

	3-й Труд. 9а
	6,66
	1
	15,6
	5,16
	1,5

	3-й Труд. 9а
	8,53
	1
	14,4
	7,03
	1,5

	3-й Труд. 9а
	8,85
	1
	14,3
	7,35
	1,5

	4-й Труд. 31
	9,96
	1
	5,9
	8,46
	1,5

	4-й Труд. 33
	9,83
	1
	7
	8,33
	1,5

	4-й Труд. 35
	9,93
	1
	8,2
	8,43
	1,5

	Вичуг. 108
	6,85
	1
	33,9
	5,35
	1,5

	Вичуг. 124
	7,41
	1
	10,2
	5,91
	1,5

	Вичуг. 124а
	7,56
	1
	10,4
	6,06
	1,5

	Вичуг. 126
	7,92
	1
	21,1
	6,42
	1,5

	Вичуг. 132
	7,76
	1
	11,1
	6,26
	1,5

	Вичуг. 134
	8,07
	1
	8,4
	6,57
	1,5

	Вичуг. 136
	6,45
	1
	13,1
	4,95
	1,5

	К. Метал. 12
	9,42
	1
	26,4
	7,92
	1,5

	К. Метал. 14 -1
	11,19
	1
	17,2
	9,69
	1,5

	К. Метал. 14 -2
	11,7
	1
	17
	10,2
	1,5

	К. Метал. 14 -3
	12,5
	1
	17,3
	11
	1,5

	К. Метал. 31
	8,38
	1
	26,3
	6,88
	1,5

	К. Метал. 33
	8,84
	1
	21,9
	7,34
	1,5

	К. Метал. 35
	9,11
	1
	21,7
	7,61
	1,5

	К. Метал. 37
	9,13
	1
	8,3
	7,63
	1,5

	К. Метал. 39
	9,09
	1
	10,1
	7,59
	1,5

	Смольная 32 адм.зд.
	17,43
	1
	6,5
	15,93
	1,5

	Смольная 32 д/с 37
	17,43
	1
	9,1
	15,93
	1,5

	Смольная 34 д/с №4
	16,86
	1
	9,7
	15,36
	1,5

	Смольная 36
	13,66
	1
	6,2
	12,16
	1,5

	Смольная 38
	12,97
	1
	6,5
	11,47
	1,5

	Смольная 40
	12,05
	1
	6,5
	10,55
	1,5

	Смольная 42 -1
	10,84
	1
	5,7
	9,34
	1,5

	Смольная 42 -2
	11,55
	1
	5,6
	10,05
	1,5

	Смольная 42а -1
	9,73
	1
	5,6
	8,23
	1,5

	Смольная 42а -2
	9,73
	1
	5,6
	8,23
	1,5

	Смольная 42б -1
	9,74
	1
	6
	8,24
	1,5

	Смольная 42б -2
	9,74
	1
	6
	8,24
	1,5

	Смольная 44
	10,15
	1
	7,7
	8,65
	1,5

	Смольная 46
	10,19
	1
	7,7
	8,69
	1,5

	Смольная 7
	8,2
	1
	21,2
	6,7
	1,5

	Смольная 9
	9,51
	1
	26,3
	8,01
	1,5

	Труд. 3
	7,4
	1
	8,2
	5,9
	1,5





Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
Схема 1.3.39
[image: после наладки]




График 1.3.16
[image: пьезометр]

Таблица 1.3.45
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 14

	Дет. сад № 22
	5,22
	1
	14,2
	3,72
	1,5

	Детский сад 18
	12,12
	1
	9,8
	10,62
	1,5

	Казначейство
	8,44
	1
	11,1
	6,94
	1,5

	Казначейство -пристр.
	8,44
	2*
	5,1
	6,94
	1,5

	Бойцова 11
	9
	1
	9,3
	7,5
	1,5

	Бойцова 13а
	9,16
	1
	7,1
	7,66
	1,5

	Бойцова 15
	9,08
	1
	5,8
	7,58
	1,5

	В. Бобор. 11а
	11,78
	1
	9,9
	10,28
	1,5

	В. Бобор. 13
	11,91
	1
	9,1
	10,41
	1,5

	В. Бобор. 3
	7,59
	1
	21,5
	6,09
	1,5

	В. Бобор. 5
	8,27
	1
	7
	6,77
	1,5

	В. Бобор. 7
	8,38
	1
	11,3
	6,88
	1,5

	Краснофл. 1/15
	11,86
	1
	8,9
	10,36
	1,5

	Краснофл. 11
	10,65
	1
	13
	9,15
	1,5

	Краснофл. 15
	10,44
	1
	12,9
	8,94
	1,5

	Краснофл. 16
	10,09
	1
	7
	8,59
	1,5

	Краснофл. 18
	10,16
	1
	7,3
	8,66
	1,5

	Краснофл. 3
	11,82
	1
	8,8
	10,32
	1,5

	Краснофл. 5
	10,99
	1
	11,3
	9,49
	1,5

	Мендел. 1
	5,42
	1
	25,8
	3,92
	1,5

	Мендел. 1а
	4,84
	1
	25,6
	3,34
	1,5

	Мендел. 24
	9,12
	1
	23,2
	7,62
	1,5

	Мендел. 24а
	6,1
	1
	18,9
	4,6
	1,5

	Мендел. 3
	2,81
	1
	36
	1,31
	1,5

	Мендел. 30
	9,06
	1
	6,6
	7,56
	1,5

	Мендел. 32
	9,18
	1
	7,6
	7,68
	1,5

	Мендел. 34
	9,36
	1
	8
	7,86
	1,5

	Мендел. 38
	10,52
	1
	12,5
	9,02
	1,5

	Мендел. 3а
	2,66
	1
	37,5
	1,16
	1,5

	Мендел. 48
	9,87
	1
	8
	8,37
	1,5

	Правды 1
	8,62
	1
	11,1
	7,12
	1,5

	Правды 20
	11,26
	1
	6,3
	9,76
	1,5

	Правды 22
	10,67
	1
	7,1
	9,17
	1,5

	Правды 24
	10,66
	1
	9,9
	9,16
	1,5

	Правды 26
	10,72
	1
	9,3
	9,22
	1,5

	Правды 28
	11,06
	1
	9,5
	9,56
	1,5

	Правды 3
	8,96
	1
	11,2
	7,46
	1,5

	Правды 30а
	6,35
	1
	8,3
	4,85
	1,5

	Правды 40
	5
	1
	9
	3,5
	1,5

	Правды 42
	4,86
	1
	9
	3,36
	1,5

	Правды 42а
	5,35
	1
	15,1
	3,85
	1,5

	Правды 5
	9,15
	1
	11,2
	7,65
	1,5

	Правды 7
	9,21
	1
	10,1
	7,71
	1,5

	Правды 7а
	8,88
	1
	29,6
	7,38
	1,5

	Правды 9
	9,4
	1
	8
	7,9
	1,5




Котельная №15, ул.Красносветкинская
Схема 1.3.40
[image: после наладки]




График 1.3.17
[image: пьезометр]



Таблица 1.3.46
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 15

	Административное здание
	5,91
	1
	13,8
	3,91
	2

	АТС-2
	19,83
	1
	15,8
	17,83
	2

	Бассейн
	9,96
	1
	14,1
	8,46
	1,5

	Виноградов
	33,93
	2*
	5
	32,93
	1

	Детский сад № 32
	10,6
	1
	11,9
	8,6
	2

	Дом культуры
	9,6
	1
	13,4
	7,6
	2

	ЗАО "СпинЭф"
	10,19
	1
	66,8
	8,19
	2

	ИП Тузова Е. Л.
	15,3
	1
	8,2
	13,3
	2

	Колледж
	5,38
	1
	23,2
	3,38
	2

	Кондитерский цех
	28,93
	2*
	5,1
	27,43
	1,5

	Мануфактура
	5,98
	1
	11,1
	3,98
	2

	Муравьева
	15,87
	2*
	4,6
	14,87
	1

	Педиатрическое отделение
	12,63
	1
	7,2
	10,63
	2

	Педиатрическое отделение 1
	13,07
	1
	7,1
	11,07
	2

	Проходная
	15,26
	2*
	4,1
	14,76
	0,5

	Спорткомплекс
	9,73
	1
	14,8
	8,23
	1,5

	ЧП Коньшин
	5,45
	1
	11,5
	3,95
	1,5

	Школа
	18,32
	1
	26,2
	16,32
	2

	Школа № 8
	10,45
	1
	16,1
	8,95
	1,5

	Бойцова 2
	23,42
	1
	15
	21,42
	2

	Бойцова 3
	7,65
	1
	9,4
	6,15
	1,5

	Бойцова 4
	22,94
	1
	20,8
	20,94
	2

	Бойцова 5
	7,35
	1
	9,5
	5,35
	2

	Бойцова 6
	20,06
	1
	14,8
	18,06
	2

	Бойцова 6а
	21,35
	1
	15,9
	19,35
	2

	Бойцова 7
	7,24
	1
	9,7
	5,24
	2

	Бойцова 9
	7,21
	1
	5,6
	6,21
	1

	В. Бобор. 10
	10,43
	1
	21,2
	8,43
	2

	В. Бобор. 12 -1
	9,58
	1
	13,7
	8,08
	1,5

	В. Бобор. 12 -2
	8,87
	1
	14
	7,37
	1,5

	В. Бобор. 12 -3
	8,7
	1
	14,1
	7,2
	1,5

	В. Бобор. 14 -1
	10,27
	1
	13,4
	8,77
	1,5

	В. Бобор. 14 -2
	10,44
	1
	13,4
	8,94
	1,5

	В. Бобор. 14 -3
	10,57
	1
	13,3
	9,07
	1,5

	В. Бобор. 14 -4
	10,32
	1
	13,4
	8,82
	1,5

	В. Бобор. 14а
	9,35
	1
	18,2
	7,85
	1,5

	В. Бобор. 16
	7,05
	1
	20,6
	5,05
	2

	В. Бобор. 17/2
	6,89
	1
	14
	5,39
	1,5

	В. Бобор. 18
	4,57
	1
	25,4
	2,57
	2

	В. Бобор. 19
	7,39
	1
	12,9
	5,89
	1,5

	В. Бобор. 21/1
	7,82
	1
	12,7
	6,32
	1,5

	В. Бобор. 23
	6,87
	1
	23,3
	4,87
	2

	В. Бобор. 23а
	6,69
	1
	23,5
	4,69
	2

	В. Бобор. 25
	6,45
	1
	22,6
	4,45
	2

	В. Бобор. 25а
	6,71
	1
	23,5
	4,71
	2

	В. Бобор. 29
	4,81
	1
	35,2
	2,81
	2

	В. Бобор. 29а
	19,72
	1
	17,2
	17,72
	2

	В. Бобор. 29б
	19,54
	1
	16,9
	17,54
	2

	В. Бобор. 4
	2,2
	1
	54,7
	0,2
	2

	В. Бобор. 8
	11,6
	1
	17,8
	9,6
	2

	В. Бобор. 8а
	8,3
	1
	25,2
	6,3
	2

	Гагар. 1
	8,53
	1
	24,6
	6,53
	2

	Гагар. 11
	23,49
	1
	14,8
	21,49
	2

	Гагар. 13
	18,86
	1
	16,7
	16,86
	2

	Гагар. 3 -1
	6,15
	1
	16
	4,65
	1,5

	Гагар. 3 -2
	6,36
	1
	14,9
	5,85
	0,51

	Гагар. 3 -3
	7,01
	1
	15,1
	5,51
	1,5

	Гагар. 3а
	3,66
	1
	27,9
	1,66
	2

	Гагар. 5
	20,08
	1
	13,5
	18,08
	2

	Гагар. 9
	18,73
	1
	15,8
	16,73
	2

	Коопер. 1
	28,4
	1
	10
	26,4
	2

	Красноветк. 1
	5,97
	1
	32,6
	3,97
	2

	Красноветк. 11
	15,2
	1
	17,7
	13,2
	2

	Красноветк. 11а
	15,25
	1
	13
	13,25
	2

	Красноветк. 13
	19,69
	1
	22,2
	17,69
	2

	Красноветк. 15
	17,35
	1
	23
	15,35
	2

	Красноветк. 17 -1
	11,96
	1
	12,7
	10,46
	1,5

	Красноветк. 17 -2
	11,9
	1
	12,7
	10,4
	1,5

	Красноветк. 17 -3
	11,88
	1
	12,7
	10,38
	1,5

	Красноветк. 17 -4
	11,87
	1
	12,7
	10,37
	1,5

	Красноветк. 19 -1
	7,32
	1
	14,6
	5,82
	1,5

	Красноветк. 19 -2
	7,19
	1
	14,7
	5,69
	1,5

	Красноветк. 19 -3
	7,03
	1
	14,8
	5,53
	1,5

	Красноветк. 21
	9
	1
	20,7
	6,5
	2,5

	Красноветк. 21 -1
	10,7
	1
	19,5
	8,2
	2,5

	Красноветк. 21а
	9,95
	1
	22,7
	7,95
	2

	Красноветк. 28
	29,78
	1
	5,4
	27,78
	2

	Красноветк. 30
	28,84
	2
	5,4
	26,84
	2

	Красноветк. 32
	28,84
	2
	5,4
	26,84
	2

	Красноветк. 34
	29,13
	2
	5,4
	27,13
	2

	Красноветк. 36
	29
	2
	5,4
	27
	2

	Красноветк. 38
	28,99
	2
	5,4
	26,99
	2

	Красноветк. 6
	7,04
	1
	24,4
	5,04
	2

	Красноветк. 7
	12,34
	1
	17,8
	10,34
	2

	Красноветк. 9
	16,55
	1
	16,9
	14,55
	2

	Красноветк. 9а
	14,83
	1
	24,7
	12,33
	2,5

	Краснофл. 10
	7,4
	1
	9
	5,9
	1,5

	Краснофл. 12
	7,49
	1
	7,6
	5,99
	1,5

	Краснофл. 14
	7,51
	1
	7,6
	6,01
	1,5

	Краснофл. 6
	7,1
	1
	8,7
	5,6
	1,5

	Краснофл. 8
	7,5
	1
	8,6
	6
	1,5

	Лесозавод. 15
	9,6
	1
	7
	7,6
	2

	Мендел. 52 -1
	21,38
	1
	15
	19,38
	2

	Мендел. 52 -2
	21,17
	1
	15
	19,17
	2

	Мендел. 52а -1
	22,63
	1
	13,1
	20,63
	2

	Мендел. 52а -2
	21,98
	1
	13,2
	19,98
	2

	Мендел. 54
	21,87
	1
	15,2
	19,87
	2

	Мендел. 56
	21,6
	1
	14,6
	19,6
	2

	Мендел. 58
	17,42
	1
	22,7
	15,42
	2

	Фабр. двор 11
	8,38
	1
	16,5
	6,38
	2

	Фабр. двор 11а
	9,2
	1
	12,6
	7,2
	2

	Фабр. двор 12
	8,46
	1
	20,6
	6,46
	2

	Фабр. двор 13
	13,15
	1
	7,7
	11,15
	2

	Фабр. двор 14
	13,14
	1
	7,9
	11,14
	2

	Фабр. двор 16
	15,24
	1
	8,1
	13,24
	2

	Фабр. двор 21
	13,65
	2*
	5,3
	12,65
	1

	Фабр. двор 22
	13,64
	2*
	5
	12,64
	1

	Фабр. двор 23
	12,71
	1
	8
	11,21
	1,5

	Фабр. двор 28б
	33,9
	2*
	5,1
	31,9
	2


Расстановка магистральных дроссельных сужающих устройств:
· Шайба 33 мм у тепловой камеры Тк-39
· Шайба 40 мм у тепловой камеры Тк-27
· Шайба 80 мм у тепловой камеры Тк-2 на ЗАО «СпинЭф»
· Шайба 18 мм у тепловой камеры Тк-2 на жилые дома
· Шайба 48 мм у тепловой камеры Тк-73 на жилые дома ул. Бойцова
· Шайба 44 мм у тепловой камеры Тк-88 на жилые дома ул. Боборыкина
· Шайба 35 мм у тепловой камеры Тк-97  на два дома
· Шайба 50 мм у тепловой камеры Тк-100  на жилые дома
Места постановки магистральных шайб указаны на схеме.
На основании выполненных расчетов следует рекомендовать, для регулировки гидравлического режима тепловых сетей МУП г. Кинешмы ОК и ТС котельная №15 установить дроссельные сужающие устройства (шайбы) на магистралях. Это мероприятие приведет к оптимизации системы теплоснабжения, а также снижению расходов воды в системе теплоснабжения, уменьшению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и к снижению расходов топлива на выработку тепловой энергии. Следует отметить, что только комплексный подход к решению этой проблемы позволит повысить эффективность и надежность теплоснабжения потребителей. 
Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
Схема 1.3.41
[image: после наладки]


График 1.3.18
[image: пьезометр]


Таблица 1.3.47
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 16

	2-я Ванд. 7
	25,76
	2*
	5
	24,26
	1,5

	2-я Ванд. 9
	25,76
	2*
	5,1
	24,26
	1,5

	3-й Баррик. 2
	24,25
	2
	5,6
	22,75
	1,5

	3-й Баррик. 3
	23,78
	2
	5,6
	22,28
	1,5

	3-й Баррик. 4
	24,77
	2
	5
	23,27
	1,5

	В. Бобор. 30
	23,43
	1
	11,4
	21,93
	1,5

	В. Бобор. 32
	23,65
	1
	5,8
	22,15
	1,5

	В. Бобор. 34
	23,52
	1
	6,2
	22,02
	1,5

	В. Бобор. 36
	23,92
	1
	5,8
	22,42
	1,5

	В. Бобор. 40
	25,56
	1
	5,8
	24,06
	1,5

	В. Бобор. 42
	25,49
	1
	5,9
	23,99
	1,5

	В. Бобор. 44
	25,21
	1
	6
	23,71
	1,5

	В. Бобор. 46
	25,35
	1
	6
	23,85
	1,5

	Желябова 74
	24,24
	1
	7,9
	22,74
	1,5

	Желябова 74а
	24,21
	2*
	5,2
	22,71
	1,5

	Желябова 76
	24,23
	2*
	5,1
	22,73
	1,5

	Кварт. 1
	23,01
	1
	11,2
	21,51
	1,5

	Кварт. 1а
	22,56
	1
	9,2
	21,06
	1,5

	Кварт. 2а
	22,61
	1
	9
	21,11
	1,5

	Кварт. 3
	23,26
	1
	8
	21,76
	1,5

	Кварт. 4
	22,8
	1
	7,6
	21,3
	1,5

	Кварт. 8
	24,32
	1
	8
	22,82
	1,5

	Корол. 1
	22,43
	1
	10,2
	20,93
	1,5

	Корол. 10 поликлин
	26,96
	1
	10,2
	25,46
	1,5

	Корол. 10 училище
	26,39
	1
	19,3
	24,89
	1,5

	Корол. 10а
	27,15
	1
	17,5
	25,65
	1,5

	Корол. 20
	25,87
	2*
	5,1
	24,37
	1,5

	Корол. 22
	26,52
	2*
	5
	25,02
	1,5

	Корол. 28
	25,77
	2*
	5
	24,27
	1,5

	Корол. 3
	27,17
	1
	8,1
	25,67
	1,5

	Корол. 30
	25,15
	1
	5,9
	23,65
	1,5

	Корол. 32
	25,13
	1
	5,9
	23,63
	1,5

	Корол. 34
	24,41
	1
	13,1
	22,91
	1,5

	Корол. 35/2
	29,64
	1
	10,5
	28,14
	1,5

	Корол. 4
	28,07
	2*
	5,1
	26,57
	1,5

	Корол. 5
	27,23
	1
	9,2
	25,73
	1,5

	Корол. 7
	26,36
	1
	7,3
	24,86
	1,5

	Корол. 8
	29,3
	2*
	5
	27,8
	1,5

	Корол. 9
	24,46
	1
	16,6
	22,96
	1,5

	Корол. 9А
	22,4
	1
	18,4
	20,9
	1,5

	Корол. 9г
	25,39
	1
	7,4
	23,89
	1,5

	Наволок. 1
	15,2
	1
	20,6
	13,7
	1,5

	Наволок. 11
	13,92
	1
	23,6
	12,42
	1,5

	Наволок. 13
	9,83
	1
	23,4
	8,33
	1,5

	Наволок. 18
	15,36
	1
	18,4
	13,86
	1,5

	Наволок. 18 школа №17
	24,35
	1
	8,4
	22,85
	1,5

	Наволок. 1а
	12,91
	1
	27,4
	11,41
	1,5

	Наволок. 1б
	15,37
	1
	27,6
	13,87
	1,5

	Наволок. 3
	14,16
	1
	18,9
	12,66
	1,5

	Парижской Коммуны 62 школа №9
	23,13
	1
	12,7
	21,63
	1,5

	Рощ. 26
	24,67
	1
	18
	23,17
	1,5

	Рощ. 52 д/с 43
	23,3
	1
	8,8
	21,8
	1,5

	Соревн. 14 ЧП
	25,81
	2*
	5,4
	24,31
	1,5

	Соревн. 2
	25,4
	1
	12,3
	23,9
	1,5

	Соревн. 2а
	25,33
	1
	12,2
	23,83
	1,5

	Соревн. 53 д/с 31
	25,77
	1
	8
	24,27
	1,5

	Соц. 23
	23,51
	1
	12,3
	22,01
	1,5

	Соц. 25
	24,45
	1
	10,9
	22,95
	1,5

	Соц. 27
	24,8
	1
	12,3
	23,3
	1,5

	Соц. 29 -1
	25,64
	1
	13,4
	24,14
	1,5

	Соц. 29 -2
	25,64
	1
	13,4
	24,14
	1,5

	Соц. 37
	29,25
	1
	8,9
	27,75
	1,5

	Соц. 39
	29,05
	1
	9,7
	27,55
	1,5

	Соц. 39а
	30,06
	2*
	5,4
	28,56
	1,5

	Соц. 39б
	30,07
	2
	5,8
	28,57
	1,5

	Соц. 40
	28,93
	1
	10,4
	27,43
	1,5

	Соц. 41 -1
	30,4
	1
	8
	28,9
	1,5

	Соц. 41 -2
	30,5
	2*
	5,1
	29
	1,5

	Соц. 41а
	30,39
	2
	5,4
	28,89
	1,5

	Соц. 48
	31,07
	1
	6,3
	29,57
	1,5

	Соц. 52а
	29,64
	1
	6,3
	28,14
	1,5

	Соц. 54
	26,9
	1
	13,5
	25,4
	1,5

	Соц. 54 -1
	30,71
	1
	7,7
	29,21
	1,5

	Соц. 54 -2
	32,24
	1
	6,1
	30,74
	1,5

	Соц. 54 Баня №2
	32,41
	1
	10,5
	30,91
	1,5

	Энергетич. 2
	16,98
	1
	9,7
	15,48
	1,5

	Энергетич. 2а д/с 1
	16,89
	1
	9,3
	15,39
	1,5





Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
Схема 1.3.42
[image: после наладки]





График 1.3.19
[image: пьезометр]


Таблица 1.3.48
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 17

	Гараж Больницы
	23,48
	2*
	5
	21,98
	1,5

	Гаражи
	17,76
	2*
	5
	16,26
	1,5

	Мастерская
	14,42
	1
	5,4
	12,92
	1,5

	А. Макар. 11
	12,16
	2*
	4,8
	10,66
	1,5

	А. Макар. 13
	12,11
	1
	9,8
	10,61
	1,5

	А. Макар. 15 -Детский дом
	12,11
	1
	8,9
	10,61
	1,5

	А. Макар. 33
	16,45
	2*
	5,3
	14,95
	1,5

	А. Макар. 35
	18,28
	1
	5,6
	16,78
	1,5

	А. Макар. 37
	17,99
	1
	5,5
	16,49
	1,5

	А. Макар. 39
	19,95
	1
	16,1
	18,45
	1,5

	А. Макар. 39а
	17,38
	2*
	3,2
	15,88
	1,5

	А. Макар. 41
	17,33
	1
	16,7
	15,83
	1,5

	А. Макар. 41а
	20,4
	1
	21,4
	18,9
	1,5

	А. Макар. 43 -Гараж
	13,05
	2*
	5,1
	11,55
	1,5

	А. Макар. 43 -Клуб
	10,76
	1
	26,6
	9,26
	1,5

	А. Макар. 43 -Спортивный павильон
	12,86
	1
	7,2
	11,36
	1,5

	А. Макар. 45
	8,67
	1
	11,4
	7,17
	1,5

	А. Макар. 47
	9,18
	1
	6,4
	7,68
	1,5

	А. Макар. 54
	20,95
	1
	18,4
	19,45
	1,5

	А. Макар. 56
	20,54
	1
	16,8
	19,04
	1,5

	А. Макар. 56а
	21,07
	1
	11,7
	19,57
	1,5

	А. Макар. 58 -б
	15,61
	2*
	4,7
	14,61
	1

	А. Макар. 58/1
	14,65
	1
	12,4
	13,15
	1,5

	А. Макар. 58а
	12,82
	2*
	5,1
	11,32
	1,5

	А. Макар. 60
	10,54
	1
	17,4
	9,04
	1,5

	А. Макар. 62
	12,45
	1
	20,3
	10,95
	1,5

	А. Макар. 7/2
	12,24
	1
	16,1
	10,74
	1,5

	А. Макар. 9
	12,24
	1
	9,5
	10,74
	1,5

	Гражд. 1/17
	11,32
	1
	12,9
	9,82
	1,5

	Гражд. 3
	12,28
	1
	7,2
	10,78
	1,5

	Гражд. 5
	12,45
	1
	7,6
	10,95
	1,5

	Гражд. 7
	12,35
	1
	8,8
	10,85
	1,5

	Гражд. 9
	12
	1
	9,2
	10,5
	1,5

	Краснов. 1
	17,93
	1
	5,4
	16,43
	1,5

	Краснов. 10
	24
	1
	5,8
	22,5
	1,5

	Краснов. 11
	21,01
	1
	6,1
	19,51
	1,5

	Краснов. 12
	20,92
	1
	5,5
	19,42
	1,5

	Краснов. 13
	20,99
	1
	6,1
	19,49
	1,5

	Краснов. 14
	21,28
	1
	6,1
	19,78
	1,5

	Краснов. 15
	20,82
	2
	5,8
	19,32
	1,5

	Краснов. 16
	20,86
	2
	5,9
	19,36
	1,5

	Краснов. 17
	19,82
	1
	5
	18,32
	1,5

	Краснов. 18
	21,38
	2
	5,8
	19,88
	1,5

	Краснов. 19
	20,77
	2
	5,9
	19,27
	1,5

	Краснов. 2
	21,91
	2
	5,5
	20,41
	1,5

	Краснов. 21
	17,73
	1
	6,4
	16,23
	1,5

	Краснов. 22
	17,88
	1
	5,3
	16,38
	1,5

	Краснов. 23
	14,35
	1
	7
	12,85
	1,5

	Краснов. 23а
	20,75
	1
	15,8
	19,25
	1,5

	Краснов. 24
	18,51
	2*
	5,1
	17,01
	1,5

	Краснов. 25
	17,98
	1
	6,2
	16,48
	1,5

	Краснов. 26
	17,74
	1
	6,7
	16,24
	1,5

	Краснов. 27
	17,54
	1
	6,7
	16,04
	1,5

	Краснов. 3
	23,11
	1
	5
	21,61
	1,5

	Краснов. 30
	17,96
	2
	5,3
	16,46
	1,5

	Краснов. 32
	22,99
	2*
	5
	21,49
	1,5

	Краснов. 33
	22,95
	1
	5,3
	21,45
	1,5

	Краснов. 34
	24,86
	2*
	5,1
	23,36
	1,5

	Краснов. 36
	24,87
	2*
	5
	23,37
	1,5

	Краснов. 38 -Психиатрическая больница
	23,37
	1
	11,2
	21,87
	1,5

	Краснов. 4
	19,18
	2
	5,6
	17,68
	1,5

	Краснов. 5
	17,16
	2
	5,8
	15,66
	1,5

	Краснов. 6
	22,86
	1
	5,2
	21,36
	1,5

	Краснов. 7
	22,81
	2
	5,5
	21,31
	1,5

	Краснов. 8
	20,2
	1
	5,2
	18,7
	1,5

	Краснов. 9
	20,88
	1
	5,2
	19,38
	1,5

	Красног. 1
	12,24
	1
	14,9
	10,74
	1,5

	Красног. 3
	13,58
	1
	8,8
	12,08
	1,5

	Красног. 5
	13,22
	1
	17,9
	11,72
	1,5

	Либк. 2
	12,03
	1
	19,2
	10,53
	1,5

	Пион. 10
	12,86
	1
	13,5
	11,36
	1,5

	Пион. 12
	10,64
	1
	19,7
	9,14
	1,5

	Пион. 2/66
	12,54
	1
	13,6
	11,04
	1,5

	Пион. 4
	12,09
	1
	11
	10,59
	1,5

	Пион. 6
	11,34
	1
	11,3
	9,84
	1,5

	Пион. 8
	12,47
	1
	10,8
	10,97
	1,5

	Пушк. 4
	11,41
	1
	8,8
	9,91
	1,5

	Пушк. 6
	11,16
	1
	8,2
	9,66
	1,5

	Пушк. 8
	11,13
	1
	10
	9,63
	1,5

	Урицк. 2
	20,19
	1
	15
	18,69
	1,5

	Урицк. 3
	14,01
	1
	12,5
	12,51
	1,5




Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
Схема 1.3.43
[image: после наладки]



График 1.3.20
[image: пьезометр]


Таблица 1.3.49
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 18

	А. Макар. 52
	10,23
	1
	23,1
	8,73
	1,5

	А. Макар. 52а
	6,72
	1
	27
	5,22
	1,5

	Краснов. 32
	10,92
	2
	5,5
	9,42
	1,5

	Красног. 6 -1
	15,2
	1
	14,6
	13,7
	1,5

	Красног. 6 -2
	15,2
	1
	14,6
	13,7
	1,5

	Красног. 8 -1
	11,82
	1
	15,3
	10,32
	1,5

	Красног. 8 -2
	11,82
	1
	15,3
	10,32
	1,5

	Ломон. 17
	16,8
	1
	26,8
	15,3
	1,5

	Ломон. 17 д/с 29
	12,74
	1
	14,9
	11,24
	1,5

	Ломон. 19
	21,16
	1
	19
	19,66
	1,5

	Ломон. 20 школа 1
	15,98
	1
	22,4
	14,48
	1,5

	Ломон. 21
	11,94
	1
	24,4
	10,44
	1,5

	Ломон. 21/2 школа 4
	15,94
	1
	11,1
	14,44
	1,5

	Ломон. 24
	20,79
	1
	20
	19,29
	1,5

	Урицк. 2а
	6,6
	1
	27,3
	5,1
	1,5

	Урицк. 4
	5,62
	1
	27
	4,12
	1,5

	Урицк. 4а
	6,43
	1
	12,8
	4,93
	1,5

	Урицк. 4б
	8,82
	1
	23,7
	7,32
	1,5

	Урицк. 4в-1 д/с 2
	11,42
	1
	7,5
	9,92
	1,5

	Урицк. 4в-2 д/с 2
	11,34
	1
	7,5
	9,84
	1,5

	Урицк. 5
	4,8
	1
	29,9
	3,3
	1,5

	Урицк. 6
	10,88
	1
	22,5
	9,38
	1,5

	Урицк. 6а
	11,69
	1
	18,4
	10,19
	1,5

	Урицк. 8
	10,9
	1
	22,7
	9,4
	1,5

	Фурм. 1
	12,58
	1
	17,5
	11,08
	1,5

	Фурм. 3
	13,61
	1
	17,1
	12,11
	1,5

	Школьная 12
	21,37
	1
	15,1
	19,87
	1,5

	Школьная 6а д/с 48
	11,36
	1
	10
	9,86
	1,5




Котельная №19, ул.Спортивная, 18
Схема 1.3.44
[image: после наладки]


График 1.3.21
[image: пьезометр]


Таблица 1.3.50
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	Котельная № 19

	Административное здание
	5,22
	1
	9,8
	3,72
	1,5

	Узел.уч.
	5,35
	1
	5,3
	3,85
	1,5

	Ермака 1б
	5,24
	1
	13,4
	3,74
	1,5

	Ермака 1в
	5,25
	1
	8,9
	3,75
	1,5

	Подгорн. 1
	5,34
	2*
	5,2
	3,84
	1,5

	Спорт. 16 -Гараж 2
	14,47
	1
	5,4
	12,97
	1,5

	Спорт. 18 -адм.
	24,93
	1
	6
	23,43
	1,5

	Спорт. 18 -гараж
	24,33
	1
	12,3
	22,83
	1,5

	Спорт. 18 -п/д машин
	24,77
	1
	9,9
	23,27
	1,5

	Спорт. 2
	4,71
	1
	27,4
	3,21
	1,5

	Спорт. 2а
	5,26
	1
	30
	3,76
	1,5

	Спорт. 2б
	5,33
	1
	21,1
	3,83
	1,5

	Спорт. адм здание
	24,94
	2*
	4,6
	23,44
	1,5

	Спорт. м-н и гараж
	14,68
	2
	5,2
	13,18
	1,5

	Спорт. проходная
	24,94
	2*
	5,3
	23,44
	1,5




Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» 
Схема 1.3.45
[image: ]


График 1.3.22
[image: ]


Таблица 1.3.51
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	А. Макар. 100
	14,8
	1
	8,4
	13,3
	1,5

	А. Макар. 102
	10,05
	1
	29
	8,55
	1,5

	А. Макар. 104а
	11,02
	1
	25
	9,52
	1,5

	А. Макар. 106
	7,14
	1
	31,8
	5,64
	1,5

	А. Макар. 106а
	6,43
	1
	23,7
	4,93
	1,5

	А. Макар. 108
	4,74
	1
	45
	3,24
	1,5

	А. Макар. 94
	19
	1
	29,4
	17,5
	1,5

	А. Макар. 96
	13,82
	1
	13
	12,32
	1,5

	А. Макар. 98
	14,97
	1
	8
	13,47
	1,5

	Веснина 2 -1
	19,43
	1
	12
	17,93
	1,5

	Веснина 2 -2
	24,1
	1
	11,4
	22,6
	1,5

	Веснина 4
	18,97
	1
	26,7
	17,47
	1,5

	Веснина 7а
	33,91
	1
	10,4
	32,41
	1,5

	Кирпич. 1а
	4,89
	1
	57,7
	3,39
	1,5

	Веснина -Гараж
	18,48
	2
	3,3
	16,98
	1,5

	Веснина 1 -1
	8,91
	1
	11
	7,41
	1,5

	Веснина 1 -2
	7,85
	1
	11,4
	6,35
	1,5

	Веснина 11
	6,73
	1
	10,5
	5,23
	1,5

	Веснина 12
	11,28
	1
	6,3
	9,78
	1,5

	Веснина 15
	12,56
	1
	8,3
	11,06
	1,5

	Веснина 16
	7,8
	1
	5,1
	6,3
	1,5

	Веснина 17
	7,83
	1
	8,5
	6,33
	1,5

	Веснина 19
	6,89
	1
	10,2
	5,39
	1,5

	Веснина 20
	6,87
	1
	4
	5,37
	1,5

	Веснина 21
	7,86
	1
	10
	6,36
	1,5

	Веснина 3
	6,55
	1
	28,7
	5,05
	1,5

	Веснина 32
	17,76
	1
	7,1
	16,26
	1,5

	Веснина 34 -д/с №30
	16,4
	1
	15,2
	14,9
	1,5

	Веснина 5
	10,73
	1
	19
	9,23
	1,5

	Веснина 7
	11,63
	1
	24,5
	10,13
	1,5

	Веснина 9
	13,49
	1
	6,4
	11,99
	1,5






Параметры, представленные в данной таблице, являются расчетными при условии приведения потерь напора теплоносителя во внутренних системах отопления к нормативным величинам. Регулировку внутренних систем отопления потребителей предлагается выполнять с помощью установки дросселирующих шайб на подающем и обратном (при необходимости) трубопроводах, расчетный диаметр которых также указан в таблице.
В данной системе отопления часть потребителей недополучают тепловую энергию, некоторые получает избыток тепловой энергии. Недополучение тепловой энергии и ее избыток обусловлено некорректно рассчитанными диаметрами сопел элеваторов и дроссельных устройств.
Кроме того, в виду наличия зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, для наладки гидравлических режимов работы необходима замена ряда следующих трубопроводов:
	Наименование участка
	Длина участка, м
	Существующий диаметр трубопровода, мм
	Рекомендуемый диаметр трубопровода, мм

	ТУ7 – ТУ8
	58
	57
	89

	ТУ0 – ТУ2
	181
	219
	273

	ТУ2 – ТК13
	173
	219
	273

	ТК13 – ТУ7
	83
	219
	273

	ТУ7 – ТУ9
	30
	219
	273

	ТУ9 – Ту10
	199
	219
	273

	ТУ10 – ТУ11
	33
	159
	219

	ТУ11 – ТУ12
	57
	159
	219

	ТУ12 – ТУ13
	38
	159
	219

	ТУ13 – ТУ14
	76
	159
	219


После проведения расстановки дроссельных сужающих устройств и перекладки участков сети происходит наладка системы теплоснабжения, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии.


Котельная ООО «ДХЗ - Производство»  
Схема 1.3.46
[image: ]
График 1.3.23
[image: ]



Таблица 1.3.52
	Наименование потребителя
	Напор на вводе в систему, м
	Диам. камеры смешения, мм
	Номер элеватора
	Диам. сопла элеватора, мм
	Коэф. смешения
	Дрос. напор элеватором, м
	Количество шайб
	Диам. шайбы, мм
	Дрос. напор шайбой, м
	Напор в системе, м

	ООО "ДХЗ-Производство"
	

	Гараж
	22,46
	20
	2
	6,9
	0
	20,96
	0
	0
	0
	1,5

	д/с №28
	22,62
	15
	1
	5,8
	0
	21,12
	0
	0
	0
	1,5

	Заводоуправление
	23,48
	20
	2
	8
	0
	21,98
	0
	0
	0
	1,5

	Клуб
	19,92
	15
	1
	6,1
	0
	18,42
	0
	0
	0
	1,5

	Лесхоз
	17,33
	15
	1
	3,3
	0
	15,83
	0
	0
	0
	1,5

	ООО "Владимир"
	19,93
	15
	1
	3
	0
	18,43
	0
	0
	0
	1,5

	Поликлиника
	23,93
	15
	1
	3,2
	0
	22,43
	0
	0
	0
	1,5

	прачечная
	22,93
	15
	1
	3
	0
	1,68
	2*
	3
	19,74
	1,5

	Проходная
	23,41
	15
	1
	3,8
	0
	21,91
	0
	0
	0
	1,5

	ПС
	29,64
	15
	1
	3,9
	0
	28,14
	0
	0
	0
	1,5

	РМЦ
	26,15
	25
	3
	9,1
	0
	24,65
	0
	0
	0
	1,5

	Столовая
	26,55
	15
	1
	3
	0
	13,97
	1
	3,1
	11,08
	1,5

	Цех №4
	23,31
	20
	2
	8,3
	0
	21,81
	0
	0
	0
	1,5

	ЦРБ
	18,96
	15
	1
	6,2
	0
	17,46
	0
	0
	0
	1,5

	Школа №16
	19,53
	30
	4
	12,1
	0
	18,03
	0
	0
	0
	1,5

	ЭРЦ
	25,25
	15
	1
	4,5
	0
	23,75
	0
	0
	0
	1,5

	Авиац. 1
	17,98
	15
	1
	5
	0
	16,48
	0
	0
	0
	1,5

	Авиац. 3
	18,74
	15
	1
	4
	0
	17,24
	0
	0
	0
	1,5

	Авиац. 4
	17,97
	15
	1
	4,6
	0
	16,47
	0
	0
	0
	1,5

	Авиац. 5
	18,73
	15
	1
	4
	0
	17,23
	0
	0
	0
	1,5

	Авиац. 7
	18,72
	15
	1
	4
	0
	17,22
	0
	0
	0
	1,5

	Б. Куст. 2
	17,25
	25
	3
	10,3
	0
	15,75
	0
	0
	0
	1,5

	Б. Куст. 4
	17,16
	36
	5
	13,5
	0
	15,66
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 10
	17,2
	15
	1
	5,5
	0
	15,7
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 17
	17,57
	15
	1
	4,3
	0
	16,07
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 19
	17,57
	15
	1
	4,2
	0
	16,07
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 20
	19,02
	15
	1
	6,9
	0
	17,52
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 21
	20,07
	20
	2
	7
	0
	18,57
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 22
	19,09
	15
	1
	3,5
	0
	17,59
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 23
	20,08
	20
	2
	8,4
	0
	18,58
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 24
	18,82
	15
	1
	3,6
	0
	17,32
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 25
	20,12
	36
	5
	12,9
	0
	18,62
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 26/12
	18,65
	15
	1
	5,8
	0
	17,15
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 27
	18,72
	30
	4
	11,8
	0
	17,22
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 28 -1
	17,36
	25
	3
	9,1
	0
	15,86
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 28 -2
	17,36
	25
	3
	9,1
	0
	15,86
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 28 -3
	17,36
	25
	3
	9,1
	0
	15,86
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 29
	18,19
	30
	4
	12,1
	0
	16,69
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 31
	17,53
	30
	4
	11,9
	0
	16,03
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 33
	17,31
	36
	5
	13,9
	0
	15,81
	0
	0
	0
	1,5

	И. Виногр. 8
	17,29
	15
	1
	6,7
	0
	15,79
	0
	0
	0
	1,5

	Молод. 3 -1
	17,6
	25
	3
	9,7
	0
	16,1
	0
	0
	0
	1,5

	Молод. 3 -2
	17,59
	25
	3
	9,7
	0
	16,09
	0
	0
	0
	1,5

	Молод. 3 -3
	17,59
	20
	2
	8,5
	0
	16,09
	0
	0
	0
	1,5

	Молод. 3 -4
	17,59
	25
	3
	10,4
	0
	16,09
	0
	0
	0
	1,5

	Молод. 5 -1
	17,41
	25
	3
	9,5
	0
	15,91
	0
	0
	0
	1,5

	Молод. 5 -2
	17,23
	25
	3
	9,5
	0
	15,73
	0
	0
	0
	1,5

	Парковая 2
	20,03
	15
	1
	6,7
	0
	18,53
	0
	0
	0
	1,5

	Парковая 2а
	20,04
	15
	1
	6,8
	0
	18,54
	0
	0
	0
	1,5

	Парковая 3
	19,03
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4,1
	17,53
	1,5

	Парковая 5
	18,95
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4,1
	17,45
	1,5

	Парковая 6
	22,61
	20
	2
	6,9
	0
	21,11
	0
	0
	0
	1,5

	Южская 10
	19,32
	15
	1
	3,8
	0
	17,82
	0
	0
	0
	1,5

	Южская 4
	19,82
	25
	3
	9,8
	0
	18,32
	0
	0
	0
	1,5

	Южская 6
	19,75
	36
	5
	13,3
	0
	18,25
	0
	0
	0
	1,5

	Южская 8
	19,35
	15
	1
	3,8
	0
	17,85
	0
	0
	0
	1,5





Параметры, представленные в данной таблице, являются расчетными при условии приведения потерь напора теплоносителя во внутренних системах отопления к нормативным величинам. Регулировку внутренних систем отопления потребителей предлагается выполнять с помощью установки дросселирующих шайб на подающем и обратном (при необходимости) трубопроводах, расчетный диаметр которых также указан в таблице.
В данной системе отопления часть потребителей недополучают тепловую энергию, некоторые получает избыток тепловой энергии. Недополучение тепловой энергии и ее избыток обусловлено некорректно рассчитанными диаметрами сопел элеваторов и дроссельных устройств.
После проведения расстановки дроссельных сужающих устройств происходит наладка системы теплоснабжения, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии.
Более детальный расчет гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от каждого источника тепловой энергии в городе Кинешма представлен в электронной модели системы теплоснабжения города Кинешмы на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.
Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от каждого источника тепловой энергиис требуемыми расчетными и фактическими напорами представлены в Приложении к анализу существующего положения системы теплоснабжения города Кинешмы.
Более детальный расчет гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от каждого источника тепловой энергии представлен в электронной модели системы теплоснабжения г. Кинешма. Схема теплоснабжения разработана при помощи Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт», предназначенного для наладки тепловых и гидравлических режимов работы тепловых сетей. 
Результаты гидравлического расчета тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии с требуемыми расчетными и фактическими напорами представлены в Приложении к анализу существующего положения системы теплоснабжения г. Кинешма.

[bookmark: _Toc379965970]Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.
Информация, необходимая для анализа аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или отсутсвует.
[bookmark: _Toc379965971]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.
Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов.  С течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.
Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.
Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях ограниченного, а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей. 
Однако, методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не существует. Для нефте и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные устройствами замера толщины,но, для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.
Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки состояния тепловых сетей:
- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.
- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.
- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.
- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. 
- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.
- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.
- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.
За последнее время наибольшее распространение среди организаций эксплуатации тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта - 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийно-опасности - 80%.
Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.
В действующих условиях и с учетом финансового положения ресурсоснабжающие организации г. Кинешма проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:
1.Эксплуатационные испытания:
1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.
1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей ( 1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.
1.3.Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной водой. 
1.4.Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.
Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д. 

2. Регламентные работы:
2.1. Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.
2.2. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии -  проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.  Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
2.3. Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:
- наружный осмотр  - ежегодно;
- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;
- техническое диагностирование  -  по истечении назначенного срока службы 
(визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.
3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).
3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.
3.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.
3.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией города. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ №889 от 06.09.2012 года  сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.   


[bookmark: _Toc379965972]Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.

1. Процедура ремонтов.
1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003). 
1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.
1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым  графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

2. Проведение испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери).
2.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность от источников теплоснабжения в городе Кинешма проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона (15 апреля) путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей как в целом так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляется комиссионно акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону. Затем вторично тепловые сети подвергаются испытанию по гидравлике и заполняются водой.
2.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить
с периодичностью 1 раз в 5 лет. 
Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.
Испытания проводились с учетом температурного графика. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).
2.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.
2.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).
Гидравлические испытания тепловых сетей по МУП ОК и ТС представлены в таблице 1.3.53.
Таблица 1.3.53
	Характер испытания
	Дата
	Результаты испытания и номер акта

	Котельная №1

	Гидравлические испытания т/сетей
	11сентября. 2012г.
	. Удолетворительно.Р=5,9кгс/см2.Сети готовы эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013гг.

	Котельная №2

	Гидравлические испытания т/сетей
	24.09.2012г.
	Удолетворительно, Р=6,1кгс/см2 Сети готовы эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013гг.

	Котельная №7

	Гидравлические испытания т/сетей
	12.09.2012г.
	Удолетворительно, Р=5,9кгс/см2 Сети готовы эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013гг.

	Котельная №14

	Гидравлические испытания
	09 сентября 2010г.
	Тепловая сеть исправна и готова к эксплуатации

	Котельная №15

	Гидравлические испытания
	09 сентября 2010г.
	Тепловая сеть исправна и готова к эксплуатации

	Котельная №14

	Гидравлические испытания
	06 сентября 2011г.
	Тепловая сеть исправна и готова к эксплуатации

	Котельная №15

	Гидравлические испытания
	12 сентября 2011г.
	Тепловая сеть исправна и готова к эксплуатации

	Котельная №14

	Гидравлические испытания
	05 сентября 2012г.
	Тепловая сеть исправна и готова к эксплуатации

	Котельная №15

	Гидравлические испытания
	11 сентября 2012г.
	Тепловая сеть исправна и готова к эксплуатации

	Котельная №4

	Гидравлические испытания
	20 сентября 2010г.
	Тепловые сети от котельной №4 прошли гидравлическое испытание, выдержали и пригодны к эксплуатации.

	Гидравлические испытания
	8 сентября 2011г.
	Тепловые сети от котельной №4 прошли гидравлическое испытание, выдержали и пригодны к эксплуатации.

	Гидравлические испытания
	12 сентября 2012г.
	Тепловые сети от котельной №4 прошли гидравлическое испытание, выдержали и пригодны к эксплуатации.

	Котельная №16

	Гидравлические испытания т/сетей и линии ГВС
	21.09. 2010г.
	Акт от 21.09.2010г. свищей, разрывов и деформаций на т/сетях и линии ГВС не обнаружено.Сеть готова к эксплуатации в отопительном периоде.

	Гидравлические испытания т/сетей и линии ГВС
	12.09. 2011г.
	Акт от 12.09.2011г. свищей, разрывов и деформаций на т/сетях и линии ГВС не обнаружено Сеть готова к эксплуатации в отопительном периоде..

	Гидравлические испытания т/сетей и линии ГВС
	21.09. 2010г.
	Акт от 21.09.2010г. свищей, разрывов и деформаций на т/сетях и линии ГВС не обнаружено Сеть готова к эксплуатации в отопительном периоде..

	Котельная №8

	Гидравлические испытания т/сетей и линии ГВС
	22.09.2008г.
	Акт от 22.09.2008г. свищей, разрывов и деформаций на т/сетях и линии ГВС не обнаружен Сеть готова к эксплуатации в отопительном периоде..

	Гидравлические испытания т/сетей и линии ГВС
	15.09.2010г.
	Акт от 15.09.2010г. свищей, разрывов и деформаций на т/сетях и линии ГВС не обнаружено Сеть готова к эксплуатации в отопительном периоде..

	Гидравлические испытания т/сетей и линии ГВС
	13.09.2011г.
	Акт от 13.09.2011г. свищей, разрывов и деформаций на т/сетях и линии ГВС не обнаружено Сеть готова к эксплуатации в отопительном периоде..

	Гидравлические испытания т/сетей и линии ГВС
	12.09.2012г.
	Акт от 12.09.2012г. свищей, разрывов и деформаций на т/сетях и линии ГВС не обнаружено Сеть готова к эксплуатации в отопительном периоде..

	Тепловые сети от котельной №5
	07.09.2010г.
	Провели гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1,25 Рраб = 4,5 кгс/см2 в течении 10 минут с наружным осмотром при Рраб = 3,5 кгс/см2. замечаний нет..

	Тепловые сети от котельной №19
	07.09.2010г.
	Провели гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1,25 Рраб = 5,6 кгс/см2 в течении 10 минут с наружным осмотром при Рраб = 4,5 кгс/см2. замечаний нет.

	Тепловые сети от котельной №9
	07.09.2010г.
	Провели гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1,25 Рраб = 4 кгс/см2 в течении 10 минут с наружным осмотром при Рраб = 3 кгс/см2. замечаний нет.

	
	
	

	Тепловые сети от котельной №5
	12.09.2011г.
	Провели гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1,25 Рраб = 4,5 кгс/см2 в течении 10 минут с наружным осмотром при Рраб = 3,5 кгс/см2. замечаний нет..

	Тепловые сети от котельной №19
	13.09.2011г.
	Провели гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1,25 Рраб = 5,6 кгс/см2 в течении 10 минут с наружным осмотром при Рраб = 4,5 кгс/см2. замечаний нет.

	Тепловые сети от котельной №9
	15.09.2011г.
	Провели гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1,25 Рраб = 4 кгс/см2 в течении 10 минут с наружным осмотром при Рраб = 3 кгс/см2. замечаний нет.

	Тепловые сети от котельной №5
	11.09.2012г.
	Провели гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1,25 Рраб = 4,5 кгс/см2 в течении 10 минут с наружным осмотром при Рраб = 3,5 кгс/см2. замечаний нет..

	Тепловые сети от котельной №19
	12.09.2012г.
	Провели гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1,25 Рраб = 5,6 кгс/см2 в течении 10 минут с наружным осмотром при Рраб = 4,5 кгс/см2. замечаний нет.

	Тепловые сети от котельной №9
	07.09.2012г.
	Провели гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1,25 Рраб = 4 кгс/см2 в течении 10 минут с наружным осмотром при Рраб = 3 кгс/см2. замечаний нет.

	Гидравлические испытания трубопроводов т/сетей, кот.№№,10,11,17,18.
	20-25 сентября 2010г.
	Удовлетворительно. Сети готовы к эксплуатации в отопительном периоде 2010-2011г.г.

	Гидравлические испытания тепловых сетей кот.№10
	13.09.2011
	Удовлетворительно. Сети готовы к эксплуатации в отопительном периоде 2011-2012г.г

	Гидравлические испытания тепловых сетей кот.№11
	12.09.2011
	Удовлетворительно. Сети готовы к эксплуатации в отопительном периоде 2011-2012г.г

	Гидравлические испытания тепловых сетей кот.№17
	15.09.2011
	Удовлетворительно. Сети готовы к эксплуатации в отопительном периоде 2011-2012г.г

	Гидравлические испытания тепловых сетей и ГВС кот.№18
	16.09.2011
	Удовлетворительно. Сети готовы к эксплуатации в отопительном периоде 2011-2012г.г

	Гидравлические испытания тепловых сетей кот.№10
	07.09.2012
	Удовлетворительно. Сети готовы к эксплуатации в отопительном периоде 2011-2012г.г

	Гидравлические испытания тепловых сетей кот.№11
	16.09.2012
	Удовлетворительно. Сети готовы к эксплуатации в отопительном периоде 2011-2012г.г

	Гидравлические испытания тепловых сетей кот.№17
	20.09.2012
	Удовлетворительно. Сети готовы к эксплуатации в отопительном периоде 2011-2012г.г

	Гидравлические испытания тепловых сетей и ГВС кот.№18
	18.09.2012
	Удовлетворительно. Сети готовы к эксплуатации в отопительном периоде 2011-2012г.г






[bookmark: _Toc379965973]Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя представлены в таблице 1.3.54.
Таблица 1.3.54
	№ п/п
	Год
	Наименование котельной
	Тип теплоносителя
	Годовые затраты и потери теплоносителя,            куб.м (т)
	Годовые затраты и потери                     тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	Всего
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	Всего

	
	
	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	Всего
	
	
	
	

	1
	2011
	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8278

	2
	2012
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15619

	3
	2008
	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	153,6
	129,41
	7,86
	137,27

	4
	2009
	
	гор. вода
	-
	- 
	-
	-
	153,6
	133,24
	7,86
	141,1

	5
	2010
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	153,6
	130,12
	7,86
	137,98

	6
	2011
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	153,6
	130,12
	7,86
	137,98

	7
	2012
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	153,6
	130,12
	7,86
	137,98

	8
	2008
	Котельная ОАО «Поликор»
	гор. вода
	473,31
	53,53
	-
	53,53
	526,84
	701,93
	25,64
	727,56

	
	
	
	пар
	0,0032
	0,21
	-
	0,21
	0,213
	44,6
	0,002
	44,6

	9
	2009
	
	гор. вода
	473,32
	53,53
	-
	53,53
	526,86
	701,93
	25,64
	727,56

	
	
	
	пар
	0,0032
	0,21
	-
	0,21
	0,213
	44,6
	0,002
	44,6

	10
	2010
	
	гор. вода
	428,5
	86,67
	-
	86,67
	515,17
	675,32
	23,18
	698,5

	
	
	
	пар
	0,006
	-
	-
	-
	0,006
	-
	-
	-

	11
	2011
	
	гор. вода
	331,35
	37,48
	24,99
	62,47
	393,82
	415,94
	18,21
	434,15

	
	
	
	пар
	0,002
	0,0
	0,09
	0,09
	0,092
	32
	-
	32

	12
	2012
	
	гор. вода
	331,35
	37,48
	24,99
	62,47
	393,82
	417,51
	18,26
	435,77

	
	
	
	пар
	0,002
	0,0
	0,09
	0,09
	0,092
	32,01
	-
	32,01

	13
	2008
	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3072
	-
	-
	2557

	14
	2009
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3072
	-
	-
	2557

	15
	2010
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3072
	-
	-
	2557

	16
	2011
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	2721
	-
	-
	2557

	17
	2012
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3562
	-
	-
	3700

	18
	2008
	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	гор. вода
	4508,25
	549,17
	0
	549,17
	5057,42
	6284,98
	247,11
	247,11

	19
	2009
	
	гор. вода
	4356,64
	394,82
	0
	394,82
	4751,46
	6141,16
	236,87
	236,87

	20
	2010
	
	гор. вода
	4217,7
	394,61
	0
	394,61
	4612,32
	5270,14
	241,85
	241,85

	21
	2011
	
	гор. вода
	4475,50
	398,26
	0
	398,26
	4873,77
	5450,33
	265,43
	265,43

	22
	2012
	
	гор. вода
	4503,72
	396,67
	0
	396,67
	4900,39
	5524,34
	267,74
	267,74

	23
	2012
	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
	пар
	0,04
	0
	0
	0
	0,04
	82,43
	0,03
	82,46

	
	
	
	конденсат
	46,39
	0
	0
	0
	46,39
	70,83
	3,69
	74,52

	24
	2012
	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3110
	989
	106,5
	1095,5

	Сети отопления МУП ОК и ТС

	1
	2012
	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	гор. вода
	610,13
	72,63
	0
	72,63
	682,76
	791,58
	32,77
	824,34

	2
	2012
	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	гор. вода
	906,52
	107,92
	0
	107,92
	1014,44
	951,66
	48,68
	1000,34

	3
	2012
	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	гор. вода
	4502,77
	536,04
	0
	536,04
	5038,81
	3039,71
	241,81
	3281,52

	4
	2012
	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	гор. вода
	316,04
	37,62
	0
	37,62
	353,66
	324,73
	16,97
	341,7

	5
	2012
	Котельная №7, ул.Горького, 131
	гор. вода
	903,94
	107,61
	0
	107,61
	1011,55
	821,37
	48,54
	869,92

	6
	2012
	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	гор. вода
	902,45
	107,43
	0
	107,43
	1009,88
	1013,18
	48,46
	1061,65

	7
	2012
	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	гор. вода
	375,28
	44,68
	0
	44,68
	419,96
	532,79
	20,15
	552,95

	8
	2012
	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	гор. вода
	311,57
	37,09
	0
	37,09
	348,67
	410,24
	16,73
	426,97

	9
	2012
	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	гор. вода
	635,41
	75,64
	0
	75,64
	711,06
	735,76
	34,12
	769,88

	10
	2012
	Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б
	гор. вода
	66,41
	7,91
	0
	7,91
	74,32
	165,05
	3,57
	168,62

	11
	2012
	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	гор. вода
	736,35
	87,66
	0
	87,66
	824,02
	568,44
	39,54
	607,98

	12
	2012
	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	гор. вода
	1199,08
	142,75
	0
	142,75
	1341,83
	1100,61
	64,39
	1165

	13
	2012
	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	гор. вода
	3554,41
	423,14
	0
	423,14
	3977,56
	2989,34
	190,88
	3180,23

	14
	2012
	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	гор. вода
	3998,26
	475,98
	0
	475,98
	4474,24
	2935,34
	214,72
	3150,06

	15
	2012
	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	гор. вода
	2124,44
	252,91
	0
	252,91
	2377,35
	2455,17
	114,09
	2569,26

	16
	2012
	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	гор. вода
	953,17
	113,47
	0
	113,47
	1066,64
	887,7
	51,19
	938,88

	17
	2012
	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	гор. вода
	602,49
	71,73
	0
	71,73
	674,22
	708,11
	32,36
	740,47

	Сети ГВС МУП ОК и ТС

	1
	2012
	котельная №4
	гор. вода
	1567,27
	182,87
	0
	182,87
	1750,14
	2010,84
	101,74
	2112,59

	2
	2012
	котельная №5
	гор. вода
	151,01
	10,76
	0
	10,76
	161,77
	392,47
	9,89
	402,37

	3
	2012
	котельная №8
	гор. вода
	85,13
	6,06
	0
	6,06
	91,2
	215,79
	5,58
	221,37

	4
	2012
	котельная №10
	гор. вода
	11,63
	1,38
	0
	1,38
	13,01
	59,93
	0,81
	60,74

	5
	2012
	котельная №11
	гор. вода
	103,29
	12,3
	0
	12,3
	115,59
	300,78
	7,23
	308,01

	6
	2012
	котельная №13
	гор. вода
	316,33
	22,53
	0
	22,53
	338,86
	724,48
	20,72
	745,2

	7
	2012
	котельная №14
	гор. вода
	97,47
	6,94
	0
	6,94
	104,42
	165,55
	6,39
	171,94

	8
	2012
	котельная №15
	гор. вода
	1166,42
	123
	0
	123
	1289,42
	1540,51
	75,89
	1616,4

	9
	2012
	котельная №16
	гор. вода
	1578,38
	10,32
	0
	10,32
	1588,7
	1250,93
	93,79
	1344,72

	10
	2012
	котельная №18
	гор. вода
	647,27
	46,1
	0
	46,1
	693,37
	1358,12
	42,4
	1400,52



Годовые затраты и потери теплоносителя по г. Кинешма составляют в горячей воде 36967,46 куб.м., в паре 0,132 т. 

Годовые затраты и потери тепловой   энергии составляют 56749,47 Гкал
[bookmark: _Toc379965974]Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловых потерь.
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за три года:
Таблица 1.3.55
	№ п/п
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	
	факт 2012г.
	факт 2011г.
	факт 2010г.

	1
	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	Гкал/год
	15619
	8278
	-

	2
	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	Гкал/год
	137,98
	137,98
	137,98

	3
	Котельная ОАО «Поликор»
	Гкал/год
	468
	466
	699

	4
	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	Гкал/год
	3700
	2557
	2557

	5
	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	Гкал/год
	5707
	5666
	5245

	6
	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	Гкал/год
	402,52
	305,60
	260,02

	7
	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	Гкал/год
	698,22
	1961,18
	1254,89

	8
	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	Гкал/год
	13009,55
	8475,9
	5632,18

	9
	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	Гкал/год
	600,83
	761,91
	567,19

	
	Котельная № 6, ул.
	
	
	
	

	10
	Котельная №7, ул.Горького, 131
	Гкал/год
	1061,26
	318,45
	457,93

	11
	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	Гкал/год
	1052,31
	2962,69
	1816,57

	12
	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	Гкал/год
	416,92
	708,64
	38,69

	13
	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	Гкал/год
	1199,54
	995,64
	618,52

	14
	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	Гкал/год
	2667,57
	1854,05
	1381,45

	15
	Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б
	Гкал/год
	
	
	

	16
	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	Гкал/год
	3550,48
	3951,63
	1552,96

	18
	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	Гкал/год
	1506,74
	1880,94
	518,1

	19
	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	Гкал/год
	8776,2
	14094,27
	7741,52

	20
	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	Гкал/год
	8742,94
	7876,84
	5863,24

	21
	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	Гкал/год
	2453,57
	2633,54
	915,9

	22
	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	Гкал/год
	1564,67
	4327,19
	2292,01

	23
	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	Гкал/год
	1107,69
	1088,67
	497,62

	24
	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	Гкал/год
	156,98
	-
	-

	25
	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	Гкал/год
	8580
	-
	-



Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 123494 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 100129 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	12,6

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	15,6



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. Данный факт в первую очередь связан с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей надземной и подземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию в 1970г. и прослужили уже около 40 лет.

Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а 
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 3141,3 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 3085,17 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	4,39

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	4,47



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2020 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии. Несмотря на большой физический износ трубопроводов тепловых сетей надземной и подземной прокладки, величина потерь находится в допустимых пределах из-за хорошо сохранившегося слоя изоляции, но в ближайшей перспективе необходимо провести их модернизацию.

Котельная ОАО «Поликор» 
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 6732 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 6264 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	6,95

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	7,47



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2011 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии (за счет незначительной удаленности объектов от источника теплоснабжения). Данный факт в первую очередь связан с своевременным ремонтом и обслуживанием тепловых сетей, с небольшим физическим износом трубопроводов тепловых сетей надземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию в 1990г.

Котельная Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 13534 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 9834 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	27,3

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	37,62



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. Данный факт в первую очередь связан с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей надземной и подземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию в 1976г. и прослужили уже более 30 лет.

Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 54762 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 26707 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	10,42

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	21,36



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. Данный факт в первую очередь связан с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей.
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Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	130.19999999999999	118.5	115.36999999999999	3.13	

Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	0.91	0.91	0.89	2.0000000000000011E-2	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч

6,55
0,1

Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	6.73	6.7	6.55	0.15000000000000024	12,24
0,1
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	12.33	12.33	12.24	9.0000000000000024E-2	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	33.6	32.6	23.62	8.98	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	5.1599999999999975	4.1689999999999845	4.1499999999999995	1.9000000000000183E-2	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	8.6	7.0789999999999997	7.05	2.9000000000000001E-2	23,69
0,11

Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	33.300000000000004	23.8	23.315000000000001	0.48500000000000032	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	2.7	2.3739999999999997	2.3499999999999988	2.4E-2	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	2.48	2.29	2.25	4.0000000000000022E-2	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	6.1819999999999995	6.1819999999999995	6.1499999999999995	3.2000000000000042E-2	9,53
0,11

Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	12.8	9.64	9.5339999999999989	0.10600000000000002	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	3.68	2.8139999999999987	2.8	1.4E-2	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	3.6	2.5739999999999998	2.56	0.14000000000000001	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	3.6	3.3939999999999997	3.34	5.3999999999999999E-2	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	8	5.44	5.28	0.16	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	46.6	37.47	37.32	0.15000000000000024	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	28.52	20.087999999999987	19.559999999999999	0.52800000000000002	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	20	15.6	15.56	4.0000000000000022E-2	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	19.5	16.09	15.97	0.12000000000000002	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	3.44	2.226	2.21	1.6000000000000021E-2	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	32.5	32.5	32.35	0.15000000000000024	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	66	44	43.609000000000002	0.39100000000000301	
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График падения напоров

Котельная |  ООО "Новая технология"

Распечатано: 10.04.2013 ТеплоЭксперт

Длина(под), м 10,0

Длина(обр), м 10,0

Диаметр(под), мм 200

Диаметр(обр), мм 200

Расход(под), т/ч 96,04

Расход(обр), т/ч 96,04

Гидр. пот.(под), м 0,1

Гидр. пот.(обр), м 0,1
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Длина, м
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График падения напоров

Котельная | Желябова 54

Распечатано: 16.06.2013 ТеплоЭксперт

Длина(под), м 29,4

Длина(обр), м 29,4

Диаметр(под), мм 309

Диаметр(обр), мм 309

Расход(под), т/ч 59,36

Расход(обр), т/ч 59,36

Гидр. пот.(под), м 0,0

Гидр. пот.(обр), м 0,0
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 ФГУП "Микроин"
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График падения напоров

котельная | Пригород. 3

Распечатано: 16.06.2013 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

394,0

394,0

257

257

143,66

143,66

1,8

1,8

217,0

217,0

257

257

143,66

143,66

1,0

1,0

156,0

156,0

150

150

70,33

70,33

2,9

2,9

56,0

56,0

150

150

61,86

61,86

0,8

0,8

38,0

38,0

150

150

56,61

56,61

0,5

0,5

26,0

26,0

150

150

0,1

0,1

38,0

38,0

150

150

33,56

33,56

0,2

0,2

72,0

72,0

150

150

31,96

31,96

0,3

0,3

47,0

47,0

150

150

31,96

31,96

0,2

0,2

158,0

158,0

150

150

14,07

14,07

0,1

0,1

70,0

70,0

82

82

6,40

6,40

0,3

0,3

0

1,5

3

4,5

6

7,5

9

10,5

12

13,5

15

16,5

18

19,5

21

22,5

24

25,5

27

28,5

30

31,5

33

34,5

36

37,5

39

40,5

42

43,5

45

46,5

48

49,5

51

52,5

54

Напор, м

0 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340 374 408 442 476 510 544 578 612 646 680 714 748 782 816 850 884 918 952 986 1037107111051139117312071241

Длина, м

Котельная У-0 У-28 У-29 У-31 У-32 У-33У-34 У-35 ,ЦТП3 У-36 У-39 Пригород.,3

55,0

55,0

53,2

52,2

49,3

48,5

48,0

47,9

47,7

47,5

47,3

47,2

46,9

25,0

25,0

26,8

27,8

30,7

31,5

32,0

32,1

32,3

32,5

32,7

32,8

33,1

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image49.emf
ул. Комсомольская

ул. Жуковская

ул. Карла Маркса

ул. Рылеевская

пер. Рылеевский

ул. Фрунзе

ул.Фрунзе

ул. Подгорная

Волжский 6

Волжский 4

Волжский 3

Волжский 1

Фрунзе 1 -1

Фрунзе 1 -2

Фрунзе 1 -4

Фрунзе 1 -3

Советс. 23/11

Фрунзе 3

Фрунзе 5

Фрунзе 9/22

Лен. 21

Лен. 19

Лен. 15

Лен. 15а

Лен. 7

Лен. 3а

Лен. 1

Рылеевск. 8

Лен. 1

Лен. 2

Лен. 4

Лен. 6

Лен. 8

Лен. 10

Лен. 10

Лен. 12

Лен. 14

Лен. 16

Лен. 16а

Лен. 18

Лен. 20

Советс. 11а

Советс. 11

Советс. 9

Советс. 7

Советс. 5

Советс. 3

Советс. 1

Лен. 10б

Советс. 8

Советс. 4

Рылеевск. 4

Рылеевск. 4

Рылеевск. 4

Советс. 5а

Рылеевск. 12

Комсом. 8б

Рылеевск. 1

Комсом. 1 -1

Комсом. 1 -2

Комсом. 3

Комсом. 3

Комсом. 3

Комсом. 3

Комсом. 3

Комсом. 5

Комсом. 7

Комсом. 9

Комсом. 11

Комсом. 14

Комсом. 10

Комсом. 8а

Комсом. 8

Комсом. 6

М. Горьк. 19б

М. Горьк. 25

М. Горьк. 19

Револ. 1/15 -3

Револ. 1/15 -4

Револ. 1/15 -1

Револ. 1/15 -2

Комсом. 3а

К. Маркса 2/17



К. Маркса 1 -1

К. Маркса 1 -2

Жуковск. 2/13

Жуковск. 4

Ивановс. 4а

Советс. 15

Советс. 15

Советс. 15а

Советс. 6

Котельная № 1

ТК 7а

У-1

ТК 7

У-2

У-3

ТК 7б

У-4

У-5

Тк 21а

Тк 21

ТК 21б

ТК 21в

ТК 16а

ТК 16

У-6

ТК 16б

ТК 15а

У-7

У-10

ТК 13

У-8

У-9

У-10

ТК 14

У-11

У-12

У-13

У-14

У-15

У-16

У-17

У-18

ТК-14а

У-18

ТК 11а

ТК 11б

У-20

У-19

ТК 11

У-21

У-22

У-23

ТК  11в

У-24

ТК 12

ТК 13

ТК 9

ТК 10

ТК 8

ТК 8а

У-25

У-26

У-28

У-29

У-30

У-31

У-32

У-33

ТК 5а

ТК 5

ТК 4

У-0

У-34

ТК 3

У-35

ТК 1

ТК 2

ТК 16

У-36

У-11а

У-34а

ТК

Ш-40

Ш-32

Ш-16

Ш-16

Ш-40

76

5

89

8

108

39

89

8

89

8

108

49

108

14

89

6

89

8

57

20

108

56

57

2

57

10

108

13

108

26

57

2

57

7

57

3

76

30

32

2

89

20

108

20

89

8

80

12

57

48

76

4

80

39

80

19

76

8

108

30

76

8

108

103

57

10

108

16

57

23

57

23

159

44

57

26

57

16

89

78

108

17

159

15

159

36

38

1

38

7

76

67

57

6

159

15

76

63

76

60

80

104

38

6

80

30

57

46

57

10

57

15

57

12

38

14

57

9

159

57

57

30

159

16

159

40

159

8

57

47

57

26

57

47

38

18

76

4

57

23

57

16

57

11

57

31

200

54

76

40

57

2

76

5

200

12

57

17

200

17

200

28

57

40

200

12

89

50

76

44

38

25

45

8

108

20

108

30

38

3

57

24

76

23

80

30

57

2

80

60

38

21

159

74

57

34

200

26

76

58

80

25

200

17

159

100

159

26

108

20

108

56

38

20

108

46

76

20

57

20

57

44

57

23

57

15

57

1

57

9

57

40

57

7

76

30

38

4

Котельная № 1 [Отопление]
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График падения напоров

Котельная № 1 | М. Горьк. 19

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

26,0

26,0

200

200

89,95

89,95

0,2

0,2

11,6

11,6

200

200

82,18

82,18

0,1

0,1

16,6

16,6

200

200

81,66

81,66

0,1

0,1

27,8

27,8

200

200

79,73

79,73

0,1

0,1

22,1

22,1

200

200

79,24

79,24

0,1

0,1

54,0

54,0

200

200

74,73

74,73

0,2

0,2

10,0

10,0

150

150

0,2

0,2

11,8

11,8

150

150

62,34

62,34

0,2

0,2

40,1

40,1

150

150

51,02

51,02

0,4

0,4

8,0

8,0

150

150

0,1

0,1

16,0

16,0

150

150

40,85

40,85

0,1

0,1

57,0

57,0

150

150

38,44

38,44

0,3

0,3

15,0

15,0

150

150

27,88

27,88

0,0

0,0

35,7

35,7

150

150

21,64

21,64

0,1

0,1

14,6

14,6

150

150

19,71

19,71

0,0

0,0

77,5

77,5

82

82

6,84

6,84

0,3

0,3

26,0

26,0

50

50

4,96

4,96

0,9

0,9

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

Напор, м

06 18 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162 174 186 198 210 222 234 246258 270 282 294 306 318 330 342 354 366 378 390 402 414 426 438 450 462 474 486

Длина, м

Котельная № 1 У-0 У-34 ТК 8аУ-33 У-29 Ш-40 Ш-40 У-28 ТК 8 ТК 9У-26 У-25ТК 11 У-24У-22 У-21ТК 11а У-18 ТК 14 ТК 13У-10 У-9 У-8 У-10 М. Горьк.,19

30,0 30,0 30,0

29,6

29,5

29,3 29,3

29,3

29,0

28,8

28,4

28,1

28,0

27,7

27,2

27,1

27,1

27,0

26,8

26,4

26,426,4

26,3 26,3

26,0

25,5

30,0

30,0

30,0

29,8

29,8

29,7

29,7

29,6

29,5

29,4

29,1

29,0

28,9

28,7

28,3

28,3

28,3

28,2

28,1

27,8

27,7

27,7

27,6

27,6

27,3

26,4

20,0 20,0 20,0

20,4

20,5

20,7 20,7 20,7

21,0

21,2

21,6

21,9

22,0

22,2

22,8

22,9 22,9

23,0

23,1

23,5

23,623,6

23,7 23,7

24,0

24,5

20,0

20,0

20,0

20,2

20,2

20,3

20,3

20,3

20,5

20,6

20,8

21,0

21,1

21,3

21,6

21,7

21,7

21,8

21,9

22,2

22,3

22,3

22,3

22,4

22,7

23,6

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image51.emf
ул. Гоголя

ул. Комсомольская

ул. Комсомольская

ул. Ленина

ул. Горького

ул. Островского

ул. Ленина

ул. Советская

ул. Крупской

ул. Фрунзе

ул.Фрунзе

ул. Горького

Волжский 11

Волжский 9/18

Советс. 12

Советс. 10 -1

Советс. 10 -2

Советс. 8

Советс. 29

Фрунзе 4

Фрунзе 6

Советс. 27

Советс. 25

Советс. 33

Советс. 35

Советс. 39

Советс. 45

Крупской 10/47

Крупской 7

Крупской 5

Крупской 4



Крупской 6

Советс. 43

Лен. 30

Советс. 31



Лен. 26а гараж



Лен. 26 а администр



Лен. 26а

Лен. 24/8

Лен. 26

Лен. 29

Лен. 31а

Лен. 31 Лен. 31

Лен. 39а

Лен. 33

Лен. 35

Лен. 37

Лен. 39

Советс. 30

Советс. 26

Советс. 28

Лен. 28

Лен. 41

Лен. 45

Лен. 47

Лен. 49

Лен. 51

Лен. 37а

Лен. 45а

Лен. 47а

Лен. 49а

Лен. 57

Лен. 59

Лен. 61

Крупской 3

Лен. 32/2

Лен. 40а

Лен. 44а

Лен. 44

Лен. 42

Лен. 40

Островск. 3

М. Горьк. 30

Комсом. 30

Комсом. 28

Лен. 34/1

Котельная № 2

ТК 26

ТК 27

У-1

ТК 24

ТК 25

ТК 21

ТК 23

ТК 22

ТК 21а

ТК 8а

ТК 8

У-2

У-3

ТК 9

ТК 9а

ТК 9б

ТК 28

ТК 29

У-4

У-5

У-6

У-6

ТК 5

У-7

У-8

У-9

У-10

У-11

У-0

ТК 5а

ТК 20

У-12

ТК 19

У-13

ТК 18

ТК 17*

У-14

У-15

ТК-13

Тк-12

ТК 10

У-16

ТК 11

У-17

ТК 1а

У-18

ТК 14

У-19

ТК 3а

ТК 2

ТК 2а

Тк 2б

ТК 3

У-19

ТК 17

У-20

У-21

У-21а

У-22а

У-5"

Ш-50

Ш-20

Ш-5

108

30

108

45

159

42

89

60

89

3

76

23

159

96

80

60

57

10

89

30

80

12

80

84

108

55

159

52

57

29

108

90

57

12

108

123

76

20

80

24

57

51

45

1

57

12

45

12

45

62

38

50

108

16

108

31

108

43

108

20

108

26

57

23

45

35

57

30

45

10

45

20

57

20

57

7

89

9

89

5

159

35

159

6

76

50

76

10

45

10

159

26

38

40

45

18

159

28

159

7

57

37

89

48

89

5

76

19

76

16

76

134

159

121

159

79

159

81

111

111

159

40

76

20

89

12

108

10

57

95

108

37

108

14

108

22

57

12

108

19

57

35

300

33

200

34

32

10

108

22

108

13

159

41

57

94

200

36

159

30

76

48

159

13

57

20

159

14

57

5

57

23

300

33

89

37

200

68

76

37

111

111

111

111

111

111

111

111

200

56

108

8

89

67

108

50

108

6

108

5

Котельная № 2 [Отопление]
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График падения напоров

Котельная № 2 | Лен. 42

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм 350

Диаметр(обр), мм 350

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м 0,0

Гидр. пот.(обр), м 0,0

33,0

33,0

300

300

164,45

164,45

0,1

0,1

54,0

54,0

250

250

109,20

109,20

0,2

0,2

68,0

68,0

200

200

99,15

99,15

0,6

0,6

43,5

43,5

200

200

95,63

95,63

0,3

0,3

27,7

27,7

200

200

84,64

84,64

0,2

0,2

56,0

56,0

200

200

84,64

84,64

0,3

0,3

81,0

81,0

150

150

65,20

65,20

1,3

1,3

79,0

79,0

150

150

58,80

58,80

1,0

1,0

96,0

96,0

150

150

34,91

34,91

0,4

0,4

23,0

23,0

69

69

12,67

12,67

0,9

0,9

0

4,5

9

13,5

18

22,5

27

31,5

36

40,5

Напор, м

07 21 35 49 63 77 91 105 119 133 147 161 175 189 203 217 231 245 259 273 287301 315 329 343 357 371 385 399 413 427 441 455 469 483 497 511 525 539 553 567

Длина, м

Котельная № 2 У-0 ТК 5а У-19 ТК 17 У-21 У-20 ТК 17* У-14 ТК 21 ТК 24 Лен.,42

45,0

44,9

44,7

44,4

43,2

42,5

42,3

41,7

40,2

39,2

38,7

38,1

45,0

45,0

44,9

44,7

44,2

43,8

43,7

43,3

42,0

41,0

40,6

39,7

30,030,1

30,3

30,6

31,8

32,5

32,7

33,3

34,8

35,8

36,3

36,9

30,0

30,0

30,1

30,3

30,8

31,2

31,3

31,7

33,0

34,0

34,4

35,3

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image53.emf
ул. Менделеева

ул. Правды

ул. 50-летия Комсомола ул. 50-летия Комсомола

ул. Декабристов

ул. 2-я Львовская

ул. Маршала Василевского

пер. Дунаевского

пер. Дунаевского

ул. Декабристов

пер. 3-й Ильинский

ул. Ивана Седова

ул. Дунаевского

проезд 1-й Почтовый

ул. Анри Барбюса

ул. 2-я Львовская

ул. Сеченова

ул. Сеченова

ул. Сеченова

Дунаев. 2

Дунаев. 3

Дунаев. 5

Дунаев. 7

Дунаев. 9

Дунаев. 15

Дунаев. 21

Дунаев. 19

50-л. Комсом. 27 школа 19

 д/с № 17

Дунаев. 14

Дунаев. 16

Дунаев. 18

50-л. Комсом. 35

50-л. Комсом. 31

50-л. Комсом. 29 -1

50-л. Комсом. 29 -2

50-л. Комсом. 29а



50-л. Комсом. 21

50-л. Комсом. 25

50-л. Комсом. 23

 Бойлерная 1

50-л. Комсом. 19

50-л. Комсом. 6

50-л. Комсом. 8

50-л. Комсом. 10а

50-л. Комсом. 10

50-л. Комсом. 12

50-л. Комсом. 14/1

50-л. Комсом. 16

50-л. Комсом. 16а

50-л. Комсом. 18

М. Васил. 35

М. Васил. 33

М. Васил. 31

М. Васил. 29а -2

М. Васил. 29а -1

М. Васил. 29а -3

 ИП "Фомичев"

М. Васил. 29

М. Васил. 25а -3

М. Васил. 25а -1

М. Васил. 25а -2

М. Васил. 25а -4

М. Васил. 25 -2

М. Васил. 25 -1

М. Васил. 25 -3

М. Васил. 25 -4

М. Васил. 21а

М. Васил. 21 -3

М. Васил. 21 -2

М. Васил. 21 -1

М. Васил. 23 -2

М. Васил. 23 -3

М. Васил. 23 -1

М. Васил. 23а -3

М. Васил. 23а -2

М. Васил. 23а -1

50-л. Комсом. 33

2-я Львов. 34а

2-я Львов. 34

2-я Львов. 32

2-я Львов. 32а

Декабр. 4

Декабр. 6 -3

Декабр. 6 -2

Декабр. 6 -1

Декабр. 8

Декабр. 10

Декабр. 12

Декабр. 15

Декабр. 17

Мендел. 9а

Дунаев. 20

Декабр. 16

Декабр. 16

Декабр. 16

Декабр. 18

Мендел. 4/22 -1

Мендел. 4/22 -2

Мендел. 4/22 -3

Мендел. 2

Мендел. 5а -3

Мендел. 5а -1

Мендел. 5а -2

Мендел. 7

Декабр. 20 -2

Декабр. 20 -1

Мендел. 5 -1

Мендел. 5 -2

Мендел. 5 -3



 Бойлерная 2

Дунаев. 4

Дунаев. 3

Дунаев. 1 -1

Дунаев. 1 -3

Дунаев. 1 -2

 Бойлерная 3

1-й Почт. 6

1-й Почт. 4

1-й Почт. 4 -2

1-й Почт. 4 -3

1-й Почт. 2

Мендел. 6а

Мендел. 5б

Сеченова 26 уч.часть

Сеченова 26 маст

Сеченова 26 общеж

Дунаев. 12 д/с 46

Сеченова 12

Сеченова 14

Сеченова 16/20

Сеченова 18

Дунаев. 17/30

2-я Львов. 30

2-я Львов. 24

2-я Львов. 22

2-я Львов. 21



 Очистные

Сеченова 10

Сеченова 8

Сеченова 6

Сеченова 4а

Сеченова 4

Сеченова 6б

Сеченова 6а

Сеченова 14а

 ИП Косарева

 ИП Лебедев

М. Васил. 19 -1

М. Васил. 19 -2

М. Васил. 19 -3

И. Седова 2

И. Седова 4

50-л. Комсом. 12а

И. Седова 13а

И. Седова 17/1

И. Седова 15

И. Седова 9

И. Седова 13

И. Седова 5

И. Седова 3

Сеченова 1

А. Барбюса 18

М. Васил. 2

М. Васил. 4

М. Васил. 20

3-й Ильин. 9б

2-й Ильин. 24

3-й Ильин. 9

3-й Ильин. 9а

1-й Ильин. 12

3-й Ильин. 11

3-й Ильин. 5

3-й Ильин. 3

3-й Ильин. 1

 ГРП

И. Седова 7 д/с 16

Котельная № 4

У-1

У-2

У-3

ТК 1"

У-4

У-5

У-6

У-7

У-0

У-8

У-9

У-10

У-10

У-11

У-12

У-13

ТК 33

ТК 31

У-14

У-15

У-16

У-17

У-18

У-19

У-20

ТК 64

Тк 64а

У-20

У-21

ТК 2"

ТК 3"

У-22

ТК 65

ТК 54а

У-23

ТК 54

У-24

У-25

ТК 65

ТК 61

У-26

ТК 60

ТК 62

У-27

ТК 4"

ТК 63

У-28

У-29

У-30

У-31

У-32

У-33

У-34

У-35

Тк 59б

ТК 59а

ТК 12

ТК 10

ТК 14

У-36

У-37

ТК 35

У-38

У-39

У-40

У-41

У-42

У-44

У-43

У-45

У-48

У-46

У-47

У-49

У-50

ТК 38

ТК 40

У-51

У-52

У-53

У-54

У-55

У-56

У-57

У-58

У-59

У-60

У-61

У-62

У-63

У-64

У-65

ТК 18

У-66

У-67

ТК 43а

У-68

У-69

У-70

У-71

У-72

У-73

У-74

У-75

У-64

У-69а

У-69б

У-10а

У-20а

У-3"б

У-58а

У-68а

У-68б

У-68в

У-72а

У-72б

У-72в

У-72г

У-74б

У-74в

У-74г

У-74д

У-74а

У-74е

У-74ж

У-69в

У-69г

У-69д

У-69е

У-69ж

У-69з

У-70б

У-70а

У-70в

У-70г

У-3"а

У-26а

У-26б

У-20б

У-20в

У-20г

У-21а

У-61а

У-65а

У-65б

У-28а

У-28б

У-28в

У-63а

У-63б

ТК

ТК-гвс2

ТК-гвс0

ТК-гвс3

ТК-гвс1

ТК-0

У-гвс1

  РД

Рег. Д.

Ш-110

Ш-95,5

57

8

57

46

57

30

57

12

108

20

108

6

108

10

133

94

25

12

57

22

108

98

108

10

159

35

108

240

108

13

159

76

530

3

200

85

200

3

108

25

76

30

89

8

108

27

89

46

38

20

273

32

76

26

273

18

108

25

108

77

108

103

108

44

89

25

89

32

89

65

76

23

89

20

89

22

133

44

89

21

108

64

200

89

89

20

159

9

159

31

200

13

200

128

108

42

108

17

200

34

200

81

200

79

89

60

133

50

377

146

108

2

89

50

108

14

200

65

108

20

89

10

76

23

76

23

108

49

159

80

159

34

108

85

200

22

377

258

108

22

200

59

89

13

133

60

108

18

200

77

200

37

111

111

200

41

89

16

57

225

76

74

108

21

108

140

159

24

159

69

89

20

76

13

89

34

300

26

89

26

76

49

159

27

133

15

133

30

300

94

300

144

300

47

300

4

200

43

200

13

377

258

57

18

76

36

57

36

76

21

57

25

57

46

57

40

38

15

38

20

76

8

76

35

89

26

89

15

57

70

80

49

76

25

80

15

159

23

108

69

159

53

57

72

159

51

250

69

76

36

89

63

250

20

57

10

57

15

57

53

76

46

89

22

76

11

57

14

159

50

57

33

108

289

57

24

57

16

111

111

159

33

57

18

159

9

159

14

159

40

159

11

76

13

76

7

57

15

159

50

159

4

159

47

250

83

200

60

76

18

89

38

76

35

250

13

250

15

250

36

250

47

57

12

57

20

108

13

89

17

89

35

108 / 159

70

159

2

89

25

89

1

159

20

250

72

273

59

426

13

530

33

108

16

108

32

108

51

325

66

159

56

89

24

76

16

45

10

108

47

108

19

108

23

200

23

159

71

76

27

250

100

133

49

133

11

108

164

250

65

250

41

250

140

108

46

76

8

108

15

Котельная № 4 [Отопление]


image54.emf
График падения напоров

Котельная № 4 | Сеченова 16/20

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

33,2

33,2

512

512

739,91

754,47

0,1

0,1

72,0

72,0

250

250

174,56

174,56

0,6

0,6

15,0

15,0

250

250

0,1

0,1

13,0

13,0

250

250

0,1

0,1

36,0

36,0

250

250

128,39

128,39

0,2

0,2

47,0

47,0

250

250

124,09

124,09

0,2

0,2

83,0

83,0

250

250

67,74

67,74

0,1

0,1

250

250

0,0

0,0

20,0

20,0

250

250

51,97

51,97

0,0

0,0

69,0

69,0

250

250

47,08

47,08

0,0

0,0

55,9

55,9

200

200

28,65

28,65

0,0

0,0

51,0

51,0

150

150

25,90

25,90

0,1

0,1

53,0

53,0

150

150

14,38

14,38

0,0

0,0

30,4

30,4

100

100

8,02

8,02

0,1

0,1

16,0

16,0

50

50

2,66

2,66

0,2

0,2

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Напор, м

0 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340 357 374 391 408 425 442 459 476 493 510 527 544 561 578 595

Длина, м

Котельная № 4 ТК-0 У-0 У-13 У-62У-61У-60 У-59 У-55 У-48У-47 У-46 У-45 У-44 У-42 ТК 10 У-10а Сеченова,16/20

60,0 60,0 60,0

59,7

57,3

57,1

56,8

56,3

55,6

55,3

55,2 55,2

55,0

54,9

54,5

54,3

54,0

54,0

60,0

60,0

60,0

59,9

59,3

59,3

59,2

59,0

58,9

58,8

58,7

58,7

58,7

58,7

58,5

58,5

58,4

58,3

26,0 26,0

26,0

26,4

28,7

29,0

29,2

29,8

30,5

30,830,8

30,8

31,0

31,1

31,5

31,7

32,0 32,0

26,0

26,0

26,0

26,1

26,7

26,8

26,8

27,0

27,1

27,2

27,3

27,3

27,3

27,3

27,5

27,5

27,6

27,7

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image55.emf
ул. Спортивная

ул. Хользунова

ул. Белорусская

ул. Гочарова

ул. Высоковольтная

Третьяк. 34

Высоков. 35а

Высоков. 37а

Высоков. 39а

Третьяк. 36 д/с 27

Третьяк. 48 гаражи

Спорт. 21 мастерские

Высокая 1

Котельная № 5

У-1

ТК-6

ТК-5

ТК-4

У-2

ТК-2

ТК-3

ТК-7

ТК-0

89

205

89

37

57

2

108

20

200 / 159

285

159

55

133

40

108

58

108

50

108

30

76

32

89

6

89

57

57

15

159

125

108 / 89

29

Котельная № 5 [Отопление]


image56.emf
График падения напоров

Котельная № 5 | Третьяк. 34

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

285,0

285,0

200

200

57,15

57,15

0,8

3,5

55,0

55,0

150

150

30,02

30,02

0,2

0,2

125,0

125,0

150

150

17,46

17,46

0,1

0,1

29,0

29,0

100

100

17,46

17,46

0,3

0,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Напор, м

06 18 30 42 54 66 78 90 102114 126138 150 162174 186198 210 222234 246258 270 282294 306318 330 342354 366378 390 402414 426438 450 462474 486

Длина, м

Котельная № 5 ТК-0 У-2 ТК-4 ТК-6 Третьяк.,34

22,0 22,0

21,0

20,8

20,6

20,2

22,0

22,0

21,2

21,0

20,9

20,6

12,0 12,0

16,7

16,9

17,1

18,2

12,0

12,0

15,5

15,7

15,9

16,7

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image57.emf
ул. Некрасова

ул. Никитина

ул. Чернышевского

ул. Гоголя

ул. Ленина

ул. Гоголя

ул. Горького

ул. Островского

ул. Островского

М. Горьк. 129

М. Горьк. 131М. Горьк. 127

М. Горьк. 104

Островск. 10

Островск. 12

Островск. 14

Островск. 16

Островск. 18

Островск. 20

Островск. 22

 Вокзал

Островск. 6

Островск. 8

Островск. 4

Островск. 2а

Островск. 2

Гоголя 9

Гоголя 7

Гоголя 5

Гоголя 3

 Гараж

Некрас. 8

Лен. 65

Лен. 63

Лен. 69

Лен. 71

Лен. 73

Лен. 71а

Гоголя 2/67

Гоголя 4

Гоголя 6/2

Никит. 4

Никит. 6

Никит. 8

Кузнецк. 14а

М. Горьк. Гаражи 2

М. Горьк. Гаражи 1

 ГРП

Котельная № 7

У-1

У-2

У-4

У-3

ТК 1

У-5

У-6

ТК 2

ТК 2"

ТК 8

ТК 7

У-7

У-8

У-9

У-10

ТК 5

ТК 6

ТК 5а

ТК 14

ТК 12

ТК 15

ТК 16

ТК 17

ТК 9

У-11

У-12

ТК 10

ТК 11

ТК 13

У-13

У-14

32

20

76

1

80

58

300

23

32

3

300

39

300

35

45

170

45

1

45

40

38

3

108

2

219

38

89

130

200

210

200

195

200

40

76

4

76

10

76

41

76

20

45

30

108

88

76

26

108

84

76

15

108

53

76

1

45

45

219

95

89

8

108

18

76

5

76

93

219

30

76

6

76

22

76

30

76

18

45

38

57

6

57

36

57

46

57

20

76

11

108

55

219

220

108

67

57

10

45

45

108

175

200

24

159

32

250

12

76

11

57

3

159

38

159

62

57

82

108

15

76

83

250

30

76

32

250

39

250

10

108

75

57

31

Котельная № 7 [Отопление]


image58.emf
График падения напоров

Котельная № 7 | Никит. 8

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м 23,0

Длина(обр), м 23,0

Диаметр(под), мм 300

Диаметр(обр), мм 300

Расход(под), т/ч 198,83

Расход(обр), т/ч 198,83

Гидр. пот.(под), м 0,1

Гидр. пот.(обр), м 0,1

39,0

39,0

300

300

192,00

192,00

0,1

0,1

35,0

35,0

300

300

184,79

184,79

0,1

0,1

38,0

38,0

205

205

138,53

138,53

0,5

0,5

95,0

95,0

205

205

127,10

127,10

1,1

1,1

30,0

30,0

205

205

101,01

101,01

0,2

0,2

220,0

220,0

205

205

90,43

90,43

1,3

1,3

250

250

0,0

0,0

38,0

38,0

150

150

39,33

39,33

0,2

0,2

62,0

62,0

150

150

35,30

35,30

0,3

0,3

30,0

30,0

250

250

27,65

27,65

0,0

0,0

83,0

83,0

70

70

9,58

9,58

1,7

1,7

36,0

36,0

50

50

2,19

2,19

0,2

0,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Напор, м

09 27 45 63 81 99 117 135 153171 189207 225 243261 279297 315 333351 369387 405 423441 459477 495 513531 549567 585 603621 639657 675 693711 729

Длина, м

Котельная № 7У-1 У-3 У-4 ТК 1 ТК 2 ТК 5 ТК 5а ТК 9ТК 10 ТК 11 ТК 12 У-13 ТК 15 Никит.,8

50,0

49,7 49,7

49,3

49,0

47,8

45,2

44,8

42,542,5

42,2

41,8

41,8

40,7

40,5

50,0

49,9

49,9

49,8

49,7

49,1

48,0

47,8

46,5

46,5

46,3

46,0

46,0

44,3

44,0

30,0

30,3 30,3

30,7

31,0

32,2

34,8

35,2

37,537,5

37,8

38,2 38,2

39,3

39,5

30,0

30,1

30,1

30,2

30,3

30,9

32,0

32,2

33,5

33,5

33,7

34,0

34,0

35,7

36,0

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image59.emf
ул. Мира

ул. Короленко

ул. Менделеева

ул. Менделеева

ул. Добролюбова

ул. Пожарского

ул. Воеводы Боборыкина

ул. Воеводы Боборыкина

ул. Ванцетти

ул. Менделеева

ул. Ванцетти

ул. Матвеевская

ул. Алексеевская

ул. Менделеева

ул. Ванцетти

ул. Гагарина

ул. Гагарина

ул. Желябова

ул. Желябова

Мендел. 78

Мендел. 76

Мендел. 74

Мендел. 70

Мендел. 72

Гагар. 8

Гагар. 6

Гагар. 4

Гагар. 2

В. Бобор. 41

В. Бобор. 43

В. Бобор. 45

В. Бобор. 47

В. Бобор. 49

В. Бобор. 51

В. Бобор. 53 школа

В. Бобор. 55

В. Бобор. 57

В. Бобор. 59

В. Бобор. 63

Доброл. 1

Пожарск 10

Пожарск 9

Пожарск 7

Пожарск 5

Пожарск 3

Пожарск 1

Мендел. 86 интернат

Мира 2/61

Мира 10

Мира 12

Мендел. 82/16

Ванц 38

Ванц 53 д/с 15

Ванц 40

Ванц 36

Ванц 34

Ванц 41

Ванц 43

Ванц 45 -2

Ванц 45 -1

Ванц 47

Ванц 49

Пожарск 6

Ванц 36а

Котельная № 8

У-0

ТК 25

ТК 26

ТК 27а

ТК 28

ТК 27

У-1

ТК 40

ТК 40а

ТК 38

ТК 39

ТК 31

ТК 32

Тк 32а

ТК 32б

ТК 33

ТК 34

ТК 35

ТК 36

ТК 37

ТК 2

ТК 10

ТК 14

Тк 13

ТК 12

ТК 11

ТК 17

ТК 16

ТК 15

ТК 21

Тк 20

Тк 19

ТК 18

ТК 8

ТК 7

Тк 7а

У-2

ТК 9

ТК 6

ТК 24

ТК 5

ТК 3

ТК 4

ТК 4а

ТК 22

ТК 23

У-5а

У-36

У-4а

ТК

159

90

250

14

76

4

57

4

76

85

76

57

108

40

57

12

108

77

76

40

108

200

159

380

80

63

57

39

57

37

57

8

108

12

108

10

108

40

108

168

57

31

80

50

80

30

57

3

57

3

80

22

57

11

57

25

57

32

80

48

80

20

89

45

80

28 57

18

80

70

89 / 76

2

250

133

159

55

89

26

57

106

108

36

159

4

159

20

159

22

159

24

57

9

80

65

57

36

108

17

108

15

108

100

108

25

80

44

159

52

159

58

159 / 133

18

108

20

89

26

76

60

89

56

159

66

108

16

159

105

159

15

159

62

57

11

108

12

108

10

250

45

108

12

250

22

250

53

250

27

80

41

80

41

108

51

108

23

108

30

159

40

57

13

89

18

108

7

159

46

133

30

89

10

76

91

Котельная № 8 [Отопление]


image60.emf
График падения напоров

Котельная № 8 | Гагар. 4

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

14,0

14,0

250

250

229,58

229,58

0,2

0,2

133,0

133,0

250

250

202,16

202,16

1,4

1,4

27,0

27,0

250

250

161,65

161,65

0,2

0,2

53,0

53,0

250

250

131,27

131,27

0,2

0,2

22,0

22,0

250

250

114,00

114,00

0,1

0,1

45,0

45,0

250

250

99,36

99,36

0,1

0,1

15,0

15,0

150

150

56,06

56,06

0,2

0,2

105,0

105,0

150

150

52,38

52,38

1,1

1,1

58,0

58,0

150

150

36,68

36,68

0,3

0,3

20,0

20,0

100

100

15,35

15,35

0,2

0,2

0

4,5

9

13,5

18

22,5

27

31,5

Напор, м

06 18 30 42 54 66 78 90 102114 126138 150 162174 186198 210 222234 246258 270 282294 306318 330 342354 366378 390 402414 426438 450 462474 486

Длина, м

Котельная № 8 У-0 ТК 25 ТК 2 ТК 3 ТК 4 ТК 5 ТК 6 ТК 9 ТК 18 Тк 19 Гагар.,4

35,0 35,0

34,8

33,1

32,9

32,6

32,5

32,4

32,2

31,4

31,1

31,1

35,0

35,0

34,8

33,4

33,3

33,0

33,0

32,8

32,7

31,6

31,3

31,1

22,0 22,0

22,2

23,9

24,1

24,4

24,5

24,6

24,8

25,6

25,9

25,9

22,0

22,0

22,2

23,6

23,7

24,0

24,0

24,2

24,3

25,4

25,7

25,9

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image61.emf
ул. Спортивная

ул. Котовского

ул. Семёнова

ул. Бредихина

ул. Колхозная ул. Пархоменко

Семён. 11 д/с

Колхозн. 20

Колхозн. 18

Колхозн. 16

Бредих. 10

Бредих. 4

Бредих. 2

Спорт. 7а

Бредих. 6

Бредих. 8а

Котовского 15 школа

Семён. 24

Семён. 20а

Семён. 20

Семён. 18

Семён. 22

Котельная № 9

ТК 1

ТК 2

ТК 6а

ТК 4

ТК 3

ТК 6

ТК 10

ТК 9

ТК 8

ТК 11а

ТК 11

У-1

ТК 15

ТК 12

У-2

ТК 13а

ТК 14

У-3

ТК 13

200

7

200

22

57

155

76

22

89

35

76

11

200

45

80

73

57

20

200

19

57

4

76

88

108 / 80

43

108 / 76

123

108

15

108

36

159

145

159

160

108

119

159

33

159

92

108

40

108

24

89

8

76

10

76

21

89

11

159

47

80

40

89

11

108

27

89

68

108

20

Котельная № 9 [Отопление]


image62.emf
График падения напоров

Котельная № 9 | Котовского 15 школа

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м 7,0

Длина(обр), м 7,0

Диаметр(под), мм 200

Диаметр(обр), мм 200

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м 0,0

Гидр. пот.(обр), м 0,0

22,0

22,0

200

200

84,37

84,37

0,1

0,1

19,0

19,0

200

200

59,00

59,00

0,1

0,1

123,0

123,0

100

100

15,53

15,53

1,0

6,6

43,0

43,0

100

100

8,40

8,40

0,1

0,3

88,0

88,0

70

70

7,28

7,28

1,0

1,0

0

3,5

7

10,5

14

17,5

21

24,5

Напор, м

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 288 297

Длина, м

Котельная № 9 ТК 1 ТК 2 ТК 10 ТК 8 ТК 9 Котовского,15 школа

28,0

27,9

27,7

27,6

26,4

26,3

25,6

28,0

28,0

27,8

27,8

26,8

26,7

25,7

15,0

15,1

15,3

15,4

23,5

23,8

24,5

15,0

15,0

15,2

15,2

21,8

22,2

23,2

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image63.emf
ул. Текстильная

ул. Красногорская

ул. Пионерская

ул. Аристарха Макарова ул. Елены Павловской

ул. Танкистов

А. Макар. 74

Е. Павл. 5

Е. Павл. 7

Е. Павл. 9

Текст. 2

А. Макар. 78

Текст. 6 Гор.больница

Красног. 34

Красног. 38/6

Текст. 8

Текст. 6 Пищеблок

А. Макар. 76

А. Макар. 72

А. Макар. 70

Е. Павл. 1

Е. Павл. 3

Пион. 5

Пион. 3

Котельная № 10

ТК-1

У-0

У-1

У-2

ТК-2

ТК-3

У-2

У-3

ТК-4

ТК-5

ТК-6

У-2а

У-2б

ТК-7

ТК-8

ТК9

ТК-10

108

31

57

63

57

48

32

3

57

50

32

3

89

27

200

64

159

220

200

132

108

26

108

40

108

18

57

9

57

9

76

9

159

21

159

59

111

111

159

54

133

69

57

43

80

53

108

45

76

42

76

30

57

40

57

10

57

10

57

8

57

8

Котельная № 10 [Отопление]


image64.emf
График падения напоров

Котельная № 10 | Е. Павл. 5

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

220,0

220,0

150

150

51,55

51,55

2,2

2,2

18,0

18,0

100

100

16,30

16,30

0,2

0,2

40,0

40,0

100

100

13,72

13,72

0,2

0,2

31,0

31,0

100

100

11,07

11,07

0,1

0,1

9,0

9,0

70

70

2,69

2,69

0,0

0,0

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

Напор, м

0 5 1520253035404550556065707580859095 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315

Длина, м

Котельная № 10 У-0 У-3 ТК-4 ТК-5 ТК-6Е. Павл.,5

25,0 25,0

22,8

22,6

22,4

22,2

22,2

25,0

25,0

22,8

22,6

22,4

22,2

22,2

12,0 12,0

14,2

14,4

14,6

14,8 14,8

12,0

12,0

14,2

14,4

14,6

14,8

14,8

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image65.emf
ул. Дзержинского

ул. Пирогова

ул. Пирогова ул. Юрьевецкая

ул. Аристарха Макарова

ул. Льва Толстого

ул. 2-я Нагорная

ул. Чаева

ул. Кривоногова

Кривоног. 13 -гараж

Кривоног. 15

Юрьевец. 50

Юрьевец. 46

 адм корп

Дзерж. 28 д/с 3

Дзерж. 24

Дзерж. 22

Дзерж. 26

 Родильный дом

 Лаборатория

 Библиотека

 Хирургия

 Травм -2

 Инфекционное отд.

 Биолаборатория

Чаева 13/5

Чаева 11

Чаева 9

Напольн. 8

Чаева 16

Кривоног. 13



Пирогова 15

Юрьевец. 44

Юрьевец. 42

Юрьевец. 40



Дзерж. 28 д/с



Кривоног. 16/17

Нагорная 18 гараж

Нагорная 18 мастерская

 Глазное отд.

 Паталого-анатомич.отд

Нагорная 18 пищеблок



Котельная № 11

У-0

ТК 29а

ТК 30

ТК 31

ТК 26

ТК 29

ТК 28

ТК 27

ТК 22

ТК 22а

У-1

ТК 23

ТК 24

ТК 24а

ТК 25

У-2

У-3

ТК 7

ТК 16а

ТК 16

ТК 14

ТК 13

ТК 3

ТК 2

Тк 4

ТК 5

У-4

ТК 10

ТК 7

ТК 6

У-5

У-6

У-5а

У-16а

У-29а

У-29б

ТК

76

55

108

8

111

111

57

22

32

12

57

48

108

43

76

28

133

27

45

12

57

126

57

102

45

30

45

10

45

50

45

10

159

24

57

6

57

20

57

100

159

20

57

24

159

11

159

9

57

9

57

9

159

100

159

66

76

10

76

11

89

100

111

111

108

16

89

20

89

115

159

103

76

26

76

27

76

55

159

43

159

42

200

70

200

20

200

120

200

82

38

34

38

11

38

120

32

1

57

10

159

85

108

28

76

12

76

49

76

30

57

23

133

42

159

21

76

11

Котельная № 11 [Отопление]


image66.emf
График падения напоров

Котельная № 11 | Юрьевец. 46

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

120,0

120,0

200

200

76,22

76,22

0,6

0,6

20,0

20,0

200

200

55,45

55,45

0,1

0,1

70,0

70,0

200

200

36,07

36,07

0,1

0,1

66,0

66,0

150

150

28,43

28,43

0,2

0,2

24,0

24,0

150

150

26,71

26,71

0,1

0,1

20,0

20,0

150

150

25,60

25,60

0,0

0,0

20,0

20,0

150

150

25,16

25,16

0,0

0,0

9,3

9,3

0,0

0,0

150

150

0,0

0,0

100,0

100,0

150

150

23,44

23,44

0,2

0,2

20,8

20,8

150

150

23,12

23,12

0,0

0,0

42,2

42,2

125

125

22,26

22,26

0,2

0,2

27,4

27,4

125

125

18,84

18,84

0,1

0,1

43,0

43,0

100

100

15,44

15,44

0,3

0,3

55,0

55,0

100

100

14,64

14,64

0,4

0,4

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

Напор, м

08 24 40 56 72 88 104 120 136 152 168 184 200 216 232 248 264 280 296 312 328344 360 376 392 408 424 440 456 472 488 504 520 536 552 568 584 600 616 632 648

Длина, м

Котельная № 11 У-0 ТК 2 ТК 3 ТК 7 ТК 22 ТК 23 ТК 24ТК 24аУ-2ТК 25 ТК 26 ТК 27 ТК 28 ТК 29 ТК 30 Юрьевец.,46

25,0 25,0

24,0

23,9

23,8

23,6

23,5

23,4

23,423,4

23,3

23,1

23,1

22,9

22,8

22,5

22,1

25,0

25,0

24,4

24,4

24,3

24,1

24,0

24,0

23,9

23,9

23,9

23,7

23,6

23,4

23,3

23,0

22,6

18,0 18,0

19,0

19,1

19,2

19,4

19,5

19,6

19,619,6

19,7

19,9

19,9

20,1

20,2

20,5

20,9

18,0

18,0

18,6

18,6

18,7

18,9

19,0

19,0

19,1

19,1

19,1

19,3

19,4

19,6

19,7

20,0

20,4

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image67.emf
ул. Вичугская

ул. Трудовая

ул. Красный металлист

пер. 3-й Трудовой

ул. Смольная

К. Метал. 35

К. Метал. 33

К. Метал. 37

К. Метал. 39

К. Метал. 31

Вичуг. 136

Вичуг. 134

Вичуг. 132

Вичуг. 126

Вичуг. 124а

Вичуг. 124

Вичуг. 108

Труд. 3

3-й Труд. 4 юных техников

3-й Труд. 4 склад

 ГРП

Смольная 32 адм.зд.

Смольная 34 д/с №4

4-й Труд. 31

Смольная 32 д/с 37

Смольная 36

Смольная 38

Смольная 40

Смольная 42 -2

Смольная 42 -1

Смольная 44

Смольная 46

4-й Труд. 35

4-й Труд. 33

Смольная 42а -2

Смольная 42а -1

Смольная 42б -1

Смольная 42б -2

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

Смольная 9

К. Метал. 14 -3

К. Метал. 14 -1

К. Метал. 14 -2

К. Метал. 12

Смольная 7

Котельная № 13

ТК-8

ТК-7

ТК-9

У-0

ТК-10

ТК-1

ТК-6

ТК-4

ТК-5

ТК-2

ТК-3

ТК-3*

У-0

У-1

ТК 18

ТК 8

ТК 7

ТК 6

ТК 5

ТК 4

ТК 3

ТК 2

ТК 1

У-2

У-3

ТК 9

ТК 10

ТК 11

ТК 12

ТК 13

У-4

ТК 14

ТК 15

ТК 16

ТК 17

У-14а

У-14б

У-14в

У-17а

У-17б

У-17в

У-17г

273

20

76

25

108

53

159

68

108

34

133

16

108

32

200

82

200

80

108

6

76

5

200

20

200

68

108

18

108

104

108

101

108

70

108

2

200

31

250

28

250

54

250

36

250

20

108

44

250

20

108

5

159

20

57

32

159

27

159

55

159

33

57

27

57

23

159

45

57

25

57

25

57

30

80

19

80

35

57

6

57

26

57

8

159

110

159

34

76

17

57

41

57

28

57

28

108

34

108

105

108

31

108

32

57

42

76

7

89

29

108

12

89

20

45

17

108

31

57

6

57

21

57

10

57

22

89

8

89

40

57

9

57

3

57

15

57

3

159

62

159

61

Котельная № 13 [Отопление]


image68.emf
График падения напоров

Котельная № 13 | 3-й Труд. 9а

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

20,0

20,0

257

257

243,28

243,28

0,3

0,3

20,0

20,0

250

250

238,29

238,29

0,3

0,3

102,0

102,0

250

250

234,57

234,57

1,4

1,4

20,0

20,0

150

150

51,06

51,06

0,2

0,2

27,0

27,0

150

150

49,70

49,70

0,3

0,3

55,0

55,0

150

150

48,28

48,28

0,5

0,5

33,0

33,0

150

150

46,89

46,89

0,3

0,3

45,0

45,0

150

150

45,90

45,90

0,4

0,4

61,0

61,0

150

150

41,41

41,41

0,4

0,4

110,0

110,0

150

150

33,12

33,12

0,5

0,5

33,5

33,5

150

150

33,12

33,12

0,1

0,1

50,0

50,0

100

100

16,56

16,56

0,5

0,5

40,0

40,0

82

82

11,04

11,04

0,5

0,5

30,0

30,0

70

70

5,52

5,52

0,2

0,2

0

3,5

7

10,5

14

17,5

21

24,5

28

31,5

Напор, м

08 24 40 56 72 88 104 120 136 152 168 184 200 216 232 248 264 280 296 312 328 344 360 376 392 408 424 440 456 472 488 504 520 536 552 568 584 600 616 632

Длина, м

Котельная № 13 У-0 У-1 У-3 У-2 ТК 9 ТК 10 ТК 11 ТК 12 ТК 13 ТК 14 ТК 17 У-17а У-17в У-17г 3-й Труд.,9а

34,0 34,0

33,6

33,2

31,2

30,9

30,5

29,9

29,5

29,1

28,7

28,5

28,4

28,2

28,1

28,0

34,0

34,0

33,7

33,5 32,0

31,8

31,6

31,1

30,8

30,5

30,1

29,6

29,5

29,0

28,5

28,3

16,0 16,0

16,4

16,8

18,8

19,1

19,5

20,1

20,5

20,9

21,3

21,5

21,6

21,8

21,9

22,0

16,0

16,0

16,3

16,5

18,0

18,2

18,4

18,9

19,2

19,5

19,9

20,4

20,5

21,0

21,5

21,7

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image69.emf
ул. Менделеева

ул. Правды

ул. Декабристов

ул. Краснофлотская

ул. Костормская

Мендел. 24

Мендел. 24а

 Казначейство -пристр.

Правды 20

Правды 22

В. Бобор. 3

В. Бобор. 5

В. Бобор. 7

В. Бобор. 11а

В. Бобор. 13

Краснофл. 1/15

Краснофл. 3

Краснофл. 5

 Детский сад 18

Краснофл. 11

Краснофл. 15

Правды 1

Мендел. 38

Мендел. 34

Мендел. 32

Мендел. 30

Правды 3

Правды 5

Правды 7

Правды 9

Правды 24

Правды 26

Правды 28

Правды 40

Правды 42

Правды 42а

Мендел. 1а

Мендел. 1

Мендел. 3

Мендел. 3а

 Дет. сад № 22

 Казначейство

Правды 30а

Правды 7а

Краснофл. 16

Краснофл. 18

Мендел. 48

Бойцова 11

Бойцова 13а

Бойцова 15

Котельная № 14

ТК-1

ТК-4

У-1

ТК-16

ТК-9

ТК-8

ТК-7

ТК-10

У-2

У-3

ТК-12

ТК-2

У-4

ТК-11

У-5

ТК-1А

У-6

У-7

ТК-18

ТК-3

ТК-15

У-8

У-9

У-10

У-11

У-12

ТК-16

ТК-20

ТК-19

У-13

У-14

У-15

ТК-17

У-13

У-14

У-1а

ТК-41

ТК-43

ТК-37

ТК-40

У-1б

У-6а

У-14а

ТК

57

45

89

47

57

5

89

30

89

97

89

11

89

40

57

6

57

20

108

124

200

32

200

34

89

35

194

323

89 / 76

13

200

62

76

59

200

123

89

25

200

100

57

26

108

10

57

13

108

28

89

50

89

72

89

6

200

25

200

25

200

16

76

11

200

136

108

52

57

22

108

40

57

22

108

60

159

48

159

30

89

32

159

29

89

40

76

57

76

57

57

22

200

29

250

100

250

62

250

100

76

110

108

7

159

40

159

33

159

40

159

24

108

55

108

82

89

45

76

50

57

55

89

11

76

51

194

25

194

56

76

13

159

33

108

26

108

217

108

40

108

25

108

16

89

23

38

15

57

15

Котельная № 14 [Отопление]
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График падения напоров

Котельная № 14 | Правды 7а

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м 25,0

Длина(обр), м 25,0

Диаметр(под), мм 200

Диаметр(обр), мм 200

Расход(под), т/ч 206,79

Расход(обр), т/ч 206,79

Гидр. пот.(под), м 0,9

Гидр. пот.(обр), м 0,9

25,0

25,0

200

200

96,37

96,37

0,2

0,2

25,0

25,0

200

200

96,37

96,37

0,2

0,2

16,0

16,0

200

200

86,44

86,44

0,1

0,1

136,0

136,0

200

200

85,21

85,21

0,8

0,8

29,0

29,0

200

200

72,47

72,47

0,1

0,1

100,0

100,0

250

250

46,28

46,28

0,1

0,1

23,0

23,0

150

150

23,76

23,76

0,0

0,0

7,0

7,0

100

100

0,1

0,1

0

4,5

9

13,5

18

22,5

27

31,5

36

40,5

Напор, м

0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231 242 253 264 275 286 297 308 319 330 341 352 363 374 385

Длина, м

Котельная № 14 ТК-1 ТК-2 ТК-1А ТК-3 ТК-15 ТК-16 У-14 У-14а Правды,7а

45,0

43,6

43,3

43,0

42,9

41,6

41,5

41,4 41,4

41,3

45,0

44,1

43,9

43,7

43,6

42,8

42,7

42,6

42,6

42,5

31,0

32,4

32,7

33,0

33,1

34,4

34,5

34,6 34,634,7

31,0

31,9

32,1

32,3

32,4

33,2

33,3

33,4

33,4

33,5

Подающая

Обратная

Местность

Строения
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ул. Воеводы Боборыкина

сквер

ул. Гагарина

ул. Правды

ул. Красноветкинская

ул. Гагарина

ул. Менделеева

ул. 50-летия Комсомола

ул. Красноветкинская

ул. Фабричный двор

ул. Лесозаводская

ул. Кооперативная ул. Правды

ул. Воеводы Боборыкина

ул. Бойцова

ул. Краснофлотская

В. Бобор. 12 -1

В. Бобор. 12 -2

В. Бобор. 12 -3

В. Бобор. 8

В. Бобор. 8а

Красноветк. 7

 Административное здание

 Мануфактура

Красноветк. 6

В. Бобор. 4

 Колледж

Красноветк. 1

Красноветк. 9а

Красноветк. 9

Красноветк. 15

Красноветк. 13

 Школа

Красноветк. 11а

Красноветк. 11

 Бойлерная 2

Красноветк. 17 -4

Красноветк. 17 -2

Красноветк. 17 -3

Красноветк. 17 -1

Красноветк. 21

Красноветк. 21 -1

Красноветк. 21а

Гагар. 3а

Красноветк. 19 -2

Красноветк. 19 -1

Красноветк. 19 -3

Гагар. 1

Гагар. 3 -1

Гагар. 3 -2

Гагар. 3 -3

В. Бобор. 18

 ЧП Коньшин

В. Бобор. 29

В. Бобор. 16

В. Бобор. 14а

Гагар. 5

Гагар. 9

В. Бобор. 29б

В. Бобор. 29а

Гагар. 11

Гагар. 13

Мендел. 58

В. Бобор. 25

В. Бобор. 25а

Бойцова 2

Бойцова 4

В. Бобор. 23а

В. Бобор. 23

Бойцова 6

Мендел. 56

Мендел. 54

Мендел. 52а -1

Мендел. 52а -2

Мендел. 52 -1

Мендел. 52 -2

Бойцова 6а

 АТС-2

Бойцова 9

Бойцова 7

Бойцова 5

Бойцова 3

В. Бобор. 21/1

В. Бобор. 19

В. Бобор. 17/2

Краснофл. 6

Краснофл. 8

Краснофл. 10

Краснофл. 12

Краснофл. 14

В. Бобор. 14 -1

В. Бобор. 14 -2

В. Бобор. 14 -3

В. Бобор. 14 -4

В. Бобор. 10

 Бассейн

 Спорткомплекс

 Дом культуры

Лесозавод. 15

 Школа № 8

 Детский сад № 32

Коопер. 1

 Кондитерский цех

Красноветк. 34

Красноветк. 36

Красноветк. 38

Красноветк. 32

Красноветк. 30

Фабр. двор 11а

Фабр. двор 11

Фабр. двор 12

Фабр. двор 13

Фабр. двор 14

Фабр. двор 16

Красноветк. 28

 Баня

 Педиатрическое отделение

 Педиатрическое отделение 1

 ЗАО "СпинЭф"

Фабр. двор 28б

 Виноградов

 Муравьева

 ИП Тузова Е. Л.

 Проходная

Фабр. двор 21

Фабр. двор 22

Фабр. двор 23

 Бойлерная 3

 Бойлерная 1

 Бойлерная

Котельная № 15

ПНС

У-

ТК-1

У-0

ТК-25

ТК-26

ТК-2

ТК-13

ТК-17

ТК-16

ТК-14

ТК-15

ТК-18

ТК-21

ТК-19

ТК-20

ТК-21

ТК-22

ТК-24

ТК-23

ТК-3

ТК-4

ТК-6

ТК-5

ТК-8

ТК-9

ТК-7

ТК-10

ТК-12

ТК-11

ТК-27

ТК-28

ТК-29

ТК-30

ТК-31

ТК-33

ТК-34

ТК-32

ТК-35

ТК-38

ТК-37

ТК-36

ТК-40

ТК-39

ТК 41

ТК 44

ТК 43

ТК 42

ТК 64

ТК 63

ТК 62

У-14

У-12

У-11

У-13

У-9

У-10

ТК 60

ТК 70

У-8

У-7

У-6

У-5

ТК-69

ТК-71

У-1

У-2

У-3

У-4

ТК-68

ТК-66

ТК-65

ТК-67

ТК-58

ТК-59

ТК-61

ТК-94

ТК-93

ТК-92

ТК-101

ТК-100

ТК-107

ТК-106

ТК-105

ТК-104

ТК-103

Тк-102

ТК-96

ТК-95

ТК-99

ТК-98

ТК-97

ТК-108

ТК-109

ТК-110

ТК-111

ТК-112

ТК-113

ТК-91

ТК-88

ТК-89

ТК-90

ТК-87

ТК-86

ТК-85

ТК-84

ТК-83

ТК-82

ТК-81

ТК-80

ТК-79

ТК-78

ТК-53

ТК-52

ТК-50

ТК-51

У-15

У-16

У-17

У-

Тк-77

ТК-76

ТК-75

ТК-74

У-20

У-19

У-18

У-21

У-22

У-23

ТК-73

ТК-72

ТК-49

ТК-48

ТК-55

ТК-47

ТК-54

ТК-114

ТК-56

ТК-57

У-25

У-24

ТК-46

ТК-115

ТК-45

  РД

Рег. Д

Ш-80 мм

Ш-17 мм

Ш-18 мм

Ш-40 мм

Ш-9 мм

Ш-33 мм

Ш-60 мм

Ш-50 мм

Ш-35 мм

Ш-44 мм

Ш-48 мм

108

30

108

16

57

9

89

20

108

25

89

98

89

35

76

50

108

25

108

74

108

40

159

102

159

6

159

204

159

132

57

75

57

20

32

37

57

15

57

2

57

2

57

15

159

30

159

15

32

5

159

50

325

10

57

20

57

20

57

9

219

63

108

60

76

40

89

40

108

13

108

27

159

148

133

80

133

17

89

12

108

24

108

6

159

204

89

56

159

43

159

35

89

15

219

24

89

43

219

46

219

46

89

26

219

22

159

10

89

14

159

40

89

24

159

110

89

85

89

45

133

83

108

340

89

22

89

30

159

45

57

5

57

15

159

56

57

55

57

7

159

70

76

79

89

23

89

80

219

58

219

128

219

192

89

2

133

47

273

109

159

84

89

40

273

75

273

125

108

47

89

35

159

19

159

50

108

50

108

24

219

20

159

122

159

65

159

124

89

15

89

63

76

30

89

65

57

61

108

50

159

115

159

136

76

44

89

57

219

43

108

40

219

84

108

47

159

82

273

153

377

160

76

36

57

40

89

16

76

110

89

40

76

25

108

45

108

25

57

40

108

85

108

46

89

60

57

40

133

37

159

70

159

68

57

50

108

73

89

30

108

73

108

56

76

70

89

40

89

40

89

12
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График падения напоров

Котельная № 15 | В. Бобор. 4

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

16,0

16,0

315

315

1,0

1,1

62,0

62,0

309

309

684,49

705,08

2,4

2,5

50,0

50,0

408

408

684,49

705,08

0,4

0,5

160,0

160,0

359

359

684,49

705,08

2,8

3,0

82,0

82,0

150

150

80,32

80,32

2,0

2,0

136,0

136,0

150

150

62,83

62,83

2,0

2,0

115,0

115,0

150

150

36,72

36,72

0,6

0,6

47,0

47,0

100

100

36,72

36,72

2,1

2,1

65,0

65,0

100

100

23,32

23,32

1,2

1,2

100,0

100,0

82

82

13,41

13,41

1,7

1,7

0

17,5

35

52,5

70

87,5

105

122,5

140

157,5

Напор, м

0 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 315 336 357 378 399 420 441 462 483 504 525 546 567 588 609 630 651 672 693 714 735 756 777 798 819 840

Длина, м

Котельная № 15

У-ТК-1ТК-25 ТК-27 ТК-45 ТК-46 ТК-47 ТК-48 ТК-50 ТК-51 ТК-52 ТК-53 В. Бобор.,4

165,8 165,8

164,6

164,1

163,7

161,1

160,6

157,6

155,2

153,1

152,5

150,6

149,9

149,4

165,8

165,8

164,8

164,3

163,9

161,5

161,1

158,3

156,2

154,2

153,6

151,5

150,4

148,6

128,8 128,8

130,2

130,8

131,4

134,7

135,4

139,2

141,5

143,7

144,2

146,2

146,9

147,4

128,8

128,8

129,9

130,3

130,8

133,3

133,8

136,8

138,8

140,8

141,4

143,5

144,7

146,4

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image73.emf
ул. Мира

ул. Короленко

ул. Менделеева

ул. Менделеева

ул. Добролюбова

ул. Пожарского

ул. Воеводы Боборыкина

ул. Ванцетти

ул. Менделеева

ул. Ванцетти

ул. Матвеевская

ул. Матвеевская

ул. Соревнования

ул. Алексеевская

ул. Желябова

ул. Наволокская

пер. 1-й Баррикадный

пер. 2-й Баррикадный

проезд Квартальный

ул. 2-я Владышевская

ул. Соревнования

ул. Рощинская

пер. 3-й Баррикадный

ул. Королёва

ул. Социалистическая

 Гараж

Соц. 48

Соц. 54

Соц. 54 -1

Корол. 1

Корол. 3

Корол. 5

Корол. 7

Корол. 10а

Корол. 35/2

Соц. 37

Корол. 4

Корол. 6

Корол. 8

Соц. 39

Соц. 39а

Соц. 41а

Соц. 41 -2

Соц. 41 -1

Соц. 39б

 Бойлерная 1

Корол. 10 училище

Корол. 10 поликлин

3-й Баррик. 4

3-й Баррик. 3

3-й Баррик. 2

Соревн. 14 ЧП

Корол. 9

Корол. 9А

Корол. 9г

Корол. 20

Корол. 22

Корол. 28

Корол. 30

Корол. 32

Корол. 34

Рощ. 26

Наволок. 18 школа №17

Наволок. 1а

Наволок. 1б

Наволок. 1

Наволок. 3

Наволок. 11

Наволок. 13

Наволок. 18

Соревн. 53 д/с 31

Парижской Коммуны 62 школа №9

Рощ. 52 д/с 43

2-я Ванд. 7

2-я Ванд. 9

Соц. 54 Баня №2

Соц. 40

Соревн. 2а

Соревн. 2

Энергетич. 2а д/с 1

Энергетич. 2

Соц. 29 -2

Соц. 29 -1

Соц. 27

Соц. 25

Соц. 23

В. Бобор. 46

В. Бобор. 44

В. Бобор. 42

В. Бобор. 40

В. Бобор. 36

В. Бобор. 34

В. Бобор. 32

В. Бобор. 30

Желябова 74

Желябова 76

Кварт. 8

Кварт. 6

Кварт. 4

Кварт. 2а

Кварт. 1а

Кварт. 1

Кварт. 3

Соц. 27а

 ЧП

Соц. 54 -2

Соц. 52а

 Бойлерная 3

 Бойлерная

 Бойлерная 2

 Кинешемская мануфактура

 ГРП

Желябова 74а

Котельная № 16

ТК-57

ТК-56

ТК-55

ТК-54

ТК-53

ТК-52

ТК-49

ТК-48

ТК-48в

ТК-48а

ТК-48б

ТК-48г

ТК-47

ТК-47в

ТК-47а

ТК-47б

ТК-46

ТК-58

ТК-60

ТК-59

ТК-61

ТК-45

У-45

ТК-44

ТК-43

У-44

У-0

ТК-42

ТК-41

ТК 16

ТК 15

ТК 17

ТК 18

ТК 18а

ТК 14

ТК 13

У-14

ТК 12

У-13

ТК 24

ТК 22

ТК 21

ТК 20

ТК 21а

ТК 9

ТК 11

ТК 19

ТК 10

ТК 10а

ТК 63а

ТК 30

ТК 29

ТК 8

ТК 28

У-29

ТК 40

ТК 39

ТК 38

ТК 31

ТК 32

ТК 32а

ТК 32б

ТК 33

ТК 34

ТК 35

ТК 37

ТК 36

У-35

ТК 7

ТК 6

У-6а

У-6б

ТК 5

У-5

ТК 3

ТК 2

У-5

ТК 1

У-1

ТК 51

ТК 51а

ТК 50

У-46а

ТК 27

ТК 26

У-17а

У-60а

У-60б

У-3а

У-58а

Ш-7

Ш-18

Ш-13

108

45

89

110

159

60

200

68

200

30

159

10

159

33

159

100

108

36

89

9

219

30

219

275

250

35

89

83

89

13

89

9

250

100

300

56

80

85

80

49

80

24

57

20

57

2

45

2

45

6

45

9

57

10

80

32

108

40

108

40

76

50

38

78

76

30

57

59

300

81

300

43

300

142

89

6

89

50

89

145

89

45

57

10

300

65

108

135

108

25

89

46

57

34

76

22

76

22

108

95

108

40

57

30

57

20

32

11

57

65

57

25

32

10

57

88

76

90

76

5

57

5

57

7

76

55

57

70

80

57

80

20

300

120

108

35

108

25

108

8

25

20

38

2

25

30

57

23

300

30

300

61

108

56

57

7

57

20

426

23

300

30

108

30

108

90

426

7

300

85

57

3

300

79

300

16

45

75

111

111

76

11

76

271

38

12

76

10

89

40

57

16

89

40

108

56

57

18

108

96

89

4

89

21

57

2

108

58

108

35

108

10

108

33

111

111

108

30

108

25

57

20

76

7

108

15

159

100

159

35

57

13

76

30

57

35

57

1

57

1

200

225

89

95

108

7

133

30

133

70

111

111

57

52

159

95

200

45

200

30

57

70

57

5

89

30

133

300

133

74

133

9

111

111

250

20

200

110

76

55

250

110

250

105

108

50

250

110

250

3

108

190

111

111

57

18

57

18

89

300

250

350

108

45

108

40

76

42

89

40

89

38

108

38

250

350

Котельная № 16 [Отопление]
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График падения напоров

Котельная № 16 | Наволок. 13

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

79,0

79,0

300

300

305,45

305,45

0,7

0,7

85,0

85,0

300

300

301,29

301,29

0,7

0,7

300

300

0,2

0,2

406

406

0,0

0,0

61,0

61,0

300

300

260,15

260,15

0,4

0,4

300

300

0,2

0,2

120,0

120,0

300

300

215,03

215,03

0,5

0,5

65,0

65,0

300

300

200,73

200,73

0,3

0,3

141,9

141,9

300

300

172,04

172,04

0,4

0,4

81,5

81,5

300

300

168,46

168,46

0,2

0,2

43,3

43,3

300

300

0,1

0,1

56,0

56,0

300

300

147,01

147,01

0,1

0,1

100,0

100,0

250

250

147,01

147,01

0,5

0,5

35,0

35,0

250

250

0,2

0,2

275,0

275,0

205

205

135,24

135,24

3,6

3,6

205

205

0,4

0,4

68,4

68,4

200

200

63,79

63,79

0,2

0,2

60,0

60,0

150

150

35,40

35,40

0,3

0,3

110,0

110,0

82

82

15,77

15,77

2,6

2,6

0

3,5

7

10,5

14

17,5

21

24,5

28

31,5

35

38,5

42

45,5

49

52,5

Напор, м

0 39 78 117156195234273312351390429468507546585624663702741780819858897936975 1053 1131 1209 1287 1365 1443 1521

Длина, м

Котельная № 16 У-0 У-1ТК 1 ТК 2ТК 3У-3аУ-5 ТК 5 ТК 6ТК 7 ТК 8 ТК 9 ТК 10 ТК 11ТК 12 У-13 ТК 13У-14 ТК 14ТК 17 У-17а ТК 15 ТК 16 Наволок.,13

54,0 54,0

52,2

51,9

50,1

49,5

49,4

49,3 49,3

48,4

48,0

46,8

46,2

45,5

45,0

44,9

44,7

43,9

43,7

39,3

38,8

38,6 38,6

38,4

37,3

54,0

54,0

53,3

53,1

52,4

52,2

52,1

52,1

52,1

51,7

51,5

50,9

50,7

50,3

50,0

50,0

49,8

49,3

49,1

45,5

45,1

44,9

44,8

44,5

41,9

20,0 20,0

21,8

22,1

23,9

24,5

24,6

24,7 24,7

25,6

26,0

27,2

27,8

28,5

29,0

29,1

29,3

30,1

30,3

34,7

35,2

35,4 35,4

35,6

36,7

20,0

20,0

20,7

20,9

21,6

21,8

21,9

21,9

21,9

22,3

22,5

23,1

23,3

23,7

24,0

24,0

24,2

24,7

24,9

28,5

28,9

29,1

29,2

29,5

32,1

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image75.emf
ул. Юрьевецкая

ул. Юрьевецкая

ул. Юрьевецкая

ул. Текстильная

ул. Текстильная

ул. Гражданская

ул. Пушкина

ул. Урицкого

ул. Красногорская

ул. Пионерская

ул. Аристарха Макарова

ул. Елены Павловской

ул. Дмитрова

ул. Танкистов

ул. Фурманова

ул. Школьная

ул. Урицкого

ул. Красногорская

ул. К. Либкнехта

ул. 12-го Декабря

ул. Ломоносова

Краснов. 9

Пушк. 8

Пушк. 6

Пушк. 4

А. Макар. 7/2

А. Макар. 9

А. Макар. 13

А. Макар. 15 -Детский дом

А. Макар. 11

Гражд. 1/17

Гражд. 3

Гражд. 5

Гражд. 7

Гражд. 9

Пион. 12

Красног. 5

Красног. 3

Красног. 1

Либк. 2

Пион. 10

Пион. 8

Пион. 6

Пион. 4

Пион. 2/66

 Мастерская

А. Макар. 62

А. Макар. 60

А. Макар. 58/1

Урицк. 3

А. Макар. 58 -б

А. Макар. 58а

А. Макар. 47

А. Макар. 45

А. Макар. 43 -Спортивный павильон

А. Макар. 43 -Гараж

А. Макар. 43 -Клуб

А. Макар. 37

А. Макар. 35

А. Макар. 33

 Гаражи

Урицк. 2

А. Макар. 56а

А. Макар. 56

А. Макар. 54

А. Макар. 41а

Краснов. 14

Краснов. 1

Краснов. 13

Краснов. 23а

Краснов. 30

Краснов. 24

Краснов. 25

Краснов. 26

Краснов. 27

Краснов. 21

Краснов. 22

Краснов. 23

Краснов. 15

Краснов. 16

Краснов. 17

Краснов. 11

Краснов. 12

Краснов. 18

Краснов. 19

Краснов. 8

Краснов. 7

Краснов. 6

Краснов. 2

А. Макар. 39

А. Макар. 41

А. Макар. 39а

Краснов. 5

Краснов. 4

Краснов. 3

Краснов. 10

Краснов. 38 -Психиатрическая больница

 Гараж Больницы

Краснов. 33

Краснов. 32

Краснов. 34

Краснов. 36

 Бойлерная/прачечная



Котельная № 17

ПНС-1

ТК-26

ТК-25

ТК-24.1

ТК-24

ТК-33

ТК-23

ТК-22

ТК-21

ТК-20

ТК-34

ТК-35

ТК-36

ТК-37

ТК-38

ТК-39

ТК-40

ТК-162

ТК-163

ТК-161

ТК-189

ТК-190

ТК-191

ТК-192

ТК-160

ТК-198

ТК-159

ТК-231

ТК-232

ТК-158

ТК-157

ТК-156

ТК-155

ТК-155.1

ТК-148

ТК-147

ТК-146

ТК-145

ТК-144

ТК-154

ТК-142

ТК-143

ТК-143.1

ТК-

ТК-19

ТК-47

ТК-46

ТК-18

ТК-76

ТК-75

ТК-73

ТК-74

ТК-11

ТК-17

ТК-16

ТК-13

ТК-12

ТК-10

ТК-56

ТК-55

ТК-54

ТК-53

ТК-52

ТК-64

ТК-62

ТК-63

ТК-98

ТК-97

ТК-95

ТК-96

ТК-94

ТК-93

ТК-92

ТК-91

ТК-105

ТК-106

ТК-111

ТК-90

ТК-89

ТК-88

ТК-87

ТК-8

ТК-9

ТК-7

ТК-7.1

ТК-6

ТК-207

ТК-141

ТК-140

ТК-212

ТК-211

ТК-139

ТК-214

ТК-5

ТК-4

ТК-86

ТК-3

ТК-2

ТК-131

ТК-130

ТК-229

ТК-134

ТК-135

ТК-127

ТК-126

ТК-121

ТК-122

ТК-203

ТК-120

ТК-119

ТК-222

ТК-1

89

36

57

2

57

4

89

57

89

64

108

17

108

3

76

15

159

52

57

4

76

15

76

88

57

11

159

23

76 / 45

11

159

93

159

40

108

26

108

35

45

20

108

98

89

52

89

5

108

17

108

17

108

22 57

17

108

15

108

48

57

13

159

2

108

17

159

43

57

34

159

31

108

88

159

32

89

25

89

32

89

100

159

32

133

56

89

18

89

56

219

62

76

83

76

30

89

6

219

38

219

26

219

42

45

58

45

10

159

371

159

30

159

55

45

28

32

26

57

27

89

17

108

2

76

55

89

20

89

37

219

55

25

60

159

2

133

199

133

15

159

60

108

75

38

3

159

10

57

25

159

62

57

56

89

44

89

15

159

24

108

9

159

32

273

18

219

85

159

40

159

15

159

15

159

77

108 / 89

20/30

273

86

219

30

32

10

76

30

89

32

89

19

32

8

89

43

89

21

57

15

57

34

89

23

57 / 45

7

89

14

45

6

57

26

108

144

273

64

273

45

89

38

219

67

219

37

32

40

219

42

57

15

273

48

108

45

325

70

325

60

108

18

89

57

108

46

57

28

57

69

108

66

57

56

57

80

76

54

89

18

57

43

57

43

76

56

76

73

Котельная № 17 [Отопление]


image76.emf
График падения напоров

Котельная № 17 | А. Макар. 7/2

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

60,0

60,0

309

309

302,75

302,75

0,5

0,5

70,0

70,0

309

309

286,95

286,95

0,5

0,5

45,0

45,0

257

257

130,71

130,71

0,2

0,2

64,0

64,0

257

257

128,58

128,58

0,2

0,2

257

257

0,1

0,1

48,0

48,0

257

257

105,46

105,46

0,1

0,1

30,0

30,0

205

205

62,32

62,32

0,1

0,1

85,0

85,0

205

205

51,36

51,36

0,2

0,2

40,0

40,0

150

150

51,36

51,36

0,4

0,4

77,0

77,0

150

150

42,15

42,15

0,5

0,5

55,0

55,0

150

150

39,63

39,63

0,3

0,3

30,0

30,0

150

150

39,50

39,50

0,2

0,2

371,0

371,0

150

150

38,88

38,88

2,1

2,1

40,0

40,0

150

150

30,02

30,02

0,1

0,1

93,0

93,0

150

150

24,82

24,82

0,2

0,2

150

150

0,0

0,0

52,0

52,0

150

150

16,08

16,08

0,1

0,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Напор, м

0 33 66 99 132 165 198 231 264 297 330 363 396 429 462 495 528 561 594 627 660 693 726 759 792 825 858 891 924 957 990 1056108911221155118812211254

Длина, м

Котельная № 17 ТК-1ТК-2 ТК-3 ТК-4 ТК-5 ТК-6 ТК-7 ТК-8ТК-9 ТК-10ТК-11 ТК-12 ТК-13 ТК-16 ТК-17 ТК-18 ТК-ТК-19 ТК-20 ТК-21 ТК-22ТК-23 ТК-24 А. Макар.,7/2

50,0 50,0

49,5

48,6

47,8 47,8

47,5

47,0 47,0

46,9

46,6

46,4

46,1

45,4

45,1

44,8

44,0

43,6

43,3

40,6

40,4

40,2

40,2 40,1 40,1

50,0

50,0

49,7

49,3

48,8

48,8

48,6

48,4

48,4

48,3

48,2

48,1

47,9

47,5

47,4

47,2

46,7

46,4

46,2

44,1

43,9

43,7

43,7

43,6

43,6

25,0 25,0

25,5

26,4

27,2 27,2

27,5

28,0 28,0

28,1

28,4

28,6

28,9

29,6

29,9

30,2

31,0

31,4

31,7

34,4

34,6

34,8

34,8 34,9 34,9

25,0

25,0

25,3

25,7

26,2

26,2

26,4

26,6

26,6

26,7

26,8

26,9

27,1

27,5

27,6

27,8

28,3

28,6

28,8

30,9

31,1

31,3

31,3

31,4

31,4

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image77.emf
ул. Урицкого

ул. Дмитрова

ул. Фурманова

ул. Школьная

ул. Урицкого

ул. Красногорская

ул. 12-го Декабря

ул. Ломоносова

Ломон. 20 школа 1

Ломон. 24

Ломон. 21/2 школа 4

Ломон. 21

Ломон. 19

Ломон. 17

Урицк. 8

Урицк. 6

Школьная 12

Ломон. 17 д/с 29

Фурм. 3

Фурм. 1

Урицк. 6а

Красног. 8 -2

Красног. 8 -1

Красног. 6 -2

Красног. 6 -1

Урицк. 5

Урицк. 4

Урицк. 4а

Урицк. 4б

Урицк. 2а

А. Макар. 52

А. Макар. 52а

Краснов. 32

Школьная 6а д/с 48

Урицк. 4в-1 д/с 2

Урицк. 4в-2 д/с 2

Котельная № 18

ПНС

ТК-228

ТК-227

ТК

ТК-01

ТК-42

ТК-43

ТК-46

У-1

У-2

ТК-50

ТК-44

ТК-45

ТК-47

ТК-49

У-3

У-4

У-5

У-6

ТК-52

ТК-51

У-7

У-8

У-9

У-10

У-11

У-12

У-13

У-14

У-15

У-15а

У-11а

У-49а

У-44а

ТК

Ш-23,2

Ш-20,8

Ш-24,8

30

72

108

30

108

119

273

84

273

58

273

24

76 / 57

16

200

30

325

32

76

255

108

80

159

75

89

8

273

25

89

52

108

11

89

5

273

86

89

57

159

42

159

49

89

9

108

25

108

32

108

2

108

2

159

74

159

6

108

30

108

2

108

2

200

186

57

170

200

50

159

28

89

41

200

7

159

54

133

44

108

55

108

9

200

29

76

20

89

30

200

10

159

48

57

8

108

39

89

78

159

7

45

5

325

34

133

68

200

7

200

38

200

39

250

5

250

2

57

62

Котельная № 18 [Отопление]
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График падения напоров

Котельная № 18 | Урицк. 4

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м 32,0

Длина(обр), м 32,0

Диаметр(под), мм 309

Диаметр(обр), мм 309

Расход(под), т/ч 322,13

Расход(обр), т/ч 322,13

Гидр. пот.(под), м 0,3

Гидр. пот.(обр), м 0,3

34,0

34,0

309

309

299,77

299,77

0,3

0,3

84,0

84,0

257

257

254,40

254,40

1,2

1,2

58,0

58,0

257

257

235,36

235,36

0,7

0,7

24,0

24,0

257

257

207,20

207,20

0,2

0,2

25,3

25,3

257

257

186,84

186,84

0,2

0,2

86,0

86,0

257

257

186,84

186,84

0,7

0,7

186,0

186,0

200

200

106,45

106,45

1,7

1,7

50,0

50,0

200

200

102,82

102,82

0,4

0,4

28,0

28,0

150

150

63,04

63,04

0,4

0,4

54,0

54,0

150

150

47,80

47,80

0,5

0,5

68,0

68,0

125

125

47,80

47,80

1,6

1,6

44,3

44,3

125

125

30,99

30,99

0,4

0,4

0

6,5

13

19,5

26

32,5

39

45,5

52

Напор, м

0 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 315 336 357 378 399 420 441 462 483 504 525 546 567 588 609 630 651 672 693 714 735 756 777

Длина, м

Котельная № 18ТК-01 У-1 ТК-42 ТК-43ТК-44 ТК-45 ТК-47 У-7 ТК-51 У-8 У-14 У-15а У-15 ТК-52 Урицк.,4

55,0

54,6

54,3

52,5

51,4

51,0

50,7

49,6

47,7

47,2

47,1

46,8

46,4

45,4

45,0

44,9

55,0

54,7

54,5

53,3

52,6

52,4

52,2

51,5

49,8

49,3

49,3

48,8

48,4

46,8

46,4

46,3

32,0

32,4

32,7

34,5

35,6

36,0

36,3

37,4

39,3

39,8

39,9

40,2

40,6

41,6

42,0

42,1

32,0

32,3

32,5

33,7

34,4

34,6

34,8

35,5

37,2

37,7

37,7

38,2

38,6

40,2

40,6

40,7

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image79.emf
ул. Ермака

ул. Подгорная

ул. Спортивная

ул. Котовского

ул. Бредихина

ул. Колхозная

ул. Спортивная

ул. Спортивная

ул. Спортивная

Спорт. 2

Спорт. 2б

, ЦММ

, Админ

, Узел.уч.

, гараж

, проходная

Подгорн. 1

Спорт. 2а

Ермака 1в

Ермака 1б

Спорт. 16 -Гараж 2

Спорт. 18 -п/д машин

Спорт. 18 -адм.

Спорт. проходная

Спорт. адм здание

Спорт. м-н и гараж

Спорт. 18 -гараж

Котельная № 19

ТК1

Т1

ТК3

У-1

ТК4

ТК5

ТК6

ТК7

ТК8

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т9

Т7

Т8

ТК1а

ТК2

У-2

У-3

ТК

ТК

ТК

159

516

108

33

89

210

159

52

159

27

159

12

108

40

45

22

45

7

133

51

108

92

159

20

38

1

108

1

108

136

57

88

57

1

57

10

133

33

108

40

108

57

89

6

108

14

57

40

89

13

89

31

45

23

45

15

133

84

108

66

159

516

200

75

219

8

159

18

89

40

89

4

89

30

108

60

89

47

57

48

57

2

159

516

Котельная № 19 [Отопление]


image80.emf
График падения напоров

Котельная № 19 | Спорт. 2

Распечатано: 27.01.2014 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

75,0

75,0

200

200

56,36

56,36

0,2

0,2

516,0

516,0

150

150

49,12

49,12

4,7

4,7

516,0

516,0

150

150

47,37

47,37

4,4

4,4

52,0

52,0

150

150

42,38

42,38

0,4

0,4

27,0

27,0

150

150

0,1

0,1

57,0

57,0

100

100

13,47

13,47

0,3

0,3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

Напор, м

0 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910 975 1040 1105 1170 1235

Длина, м

Котельная № 19 ТК1 Т1 У-1 ТК3 ТК6ТК7ТК8 Спорт.,2

35,0

35,0

34,8

30,0

25,6

25,3

25,2

25,2

24,9

10,0

10,0

10,2

15,0

19,4

19,7

19,8

19,8

20,1

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image81.emf
Веснина 1 -1

Веснина 1 -2

Веснина 2 -2

Веснина 2 -1

Веснина 5

Веснина 7

Веснина 3

Веснина 4

Веснина 12

Веснина 11

Веснина 9

Веснина 34 -д/с №30

Веснина 32

Веснина 15

Веснина 17

Пион. 6

Веснина 19

Веснина 20

Веснина 16

Веснина 7а

Веснина 21

Веснина -Гараж

Кирпич. 1а

А. Макар. 94

А. Макар. 96

А. Макар. 98

А. Макар. 100

А. Макар. 102

А. Макар. 104а

А. Макар. 106а

А. Макар. 106

А. Макар. 108

 ЦТП

 Детский дом

ЦТП

ТК17

ТУ12

ТК16

ТУ15

ТУ14

ТУ14

ТУ13

ТК14

ТУ10

ТУ9

ТУ7

ТУ8

ТК13

ТУ2

ТУ0

ТУ1

ТК1

ТК6

ТК5

ТК4

ТК10

ТУ6

ТК12 ТК11

ТУ5

ТК7

ТК9

ТК8

ТУ4

ТУ3

ТК2

ТУ11

108

23

108

50

108

3

57

45

108

48

108

54

159

91

108

72

159

43

57

32

57

28

159

28

76

28

219

76

159

76

111

111

219

38

219

57

219

33

111

111

273

199

89

36

57

48

273

83

89

58

111

111

273

173

273

181

45

18

57

50

57

50

32

10

57

47

57

2

89

21

45

0

57

45

111

111

108

19

57

12

57

12

108

73

89 / 76

25

159

36

159

42

57

52

108

39

159

20

159

70

159

53

159

68

111

111

159

5

273

30


image82.emf
График падения напоров

ЦТП | А. Макар. 106

Распечатано: 16.06.2013 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм

Диаметр(обр), мм

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м

Гидр. пот.(обр), м

181,0

181,0

257

257

273,29

273,29

3,0

3,0

173,0

173,0

257

257

267,15

267,15

2,7

2,7

83,0

83,0

257

257

267,15

267,15

1,3

1,3

30,0

30,0

257

257

254,90

254,90

0,4

0,4

199,0

199,0

257

257

225,15

225,15

2,2

2,2

32,9

32,9

205

205

163,86

163,86

0,6

0,6

56,9

56,9

205

205

127,63

127,63

0,7

0,7

38,0

38,0

205

205

121,72

121,72

0,4

0,4

76,0

76,0

205

205

121,72

121,72

0,8

0,8

27,5

27,5

150

150

1,4

1,4

91,0

91,0

150

150

72,84

72,84

1,8

1,8

23,0

23,0

100

100

1,0

1,0

0

3,5

7

10,5

14

17,5

21

24,5

28

31,5

35

38,5

42

45,5

49

52,5

56

59,5

63

66,5

70

73,5

77

80,5

84

87,5

91

94,5

98

Напор, м

0 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290 319 348 377 406 435 464 493 522 551 580 609 638 667 696 725 754 783 812 841 870 899 928 957 986

Длина, м

ЦТП ТУ0 ТУ2 ТК13 ТУ7 ТУ9 ТУ10 ТУ11 ТУ12 ТУ13 ТУ14ТУ15 ТК17 А. Макар.,106

100,0

100,0

97,0

94,3

93,0

92,6

90,4

89,8

89,1

88,7

87,9

86,4

84,6

83,6

60,0

60,0

63,0

65,7

67,0

67,4

69,6

70,2

70,9

71,3

72,1

73,6

75,4

76,4

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image83.emf
 РМЦ

 ПС

 Столовая

 Поликлиника

 Цех №4

 ЭРЦ

И. Виногр. 8

И. Виногр. 10

И. Виногр. 17

И. Виногр. 19

Парковая 3

Парковая 5

Парковая 6

 д/с №28

Парковая 2

Парковая 2а

 Проходная

 прачечная

 Гараж

 Заводоуправление

 ООО "Владимир"

 Клуб

И. Виногр. 21

И. Виногр. 23

Южская 4

Южская 6

Южская 8

Южская 10

И. Виногр. 25

И. Виногр. 27

И. Виногр. 29

И. Виногр. 31

И. Виногр. 33

Б. Куст. 2

Б. Куст. 4

Молод. 5 -1

Молод. 5 -2

Молод. 3 -2

Молод. 3 -4

Молод. 3 -3

Молод. 3 -1

И. Виногр. 28 -3

И. Виногр. 28 -2

И. Виногр. 28 -1

И. Виногр. 26/12

Авиац. 7

И. Виногр. 24

И. Виногр. 22

И. Виногр. 20

Авиац. 5

Авиац. 3

 ЦРБ

Авиац. 1

Авиац. 4

 Школа №16

 Лесхоз

Котельная

ТК41

ТК37

ТК38

ТК39

ТК35а

ТК35в

ТК35в

ТК35

ТК22б

ТК22

ТК21

ТК22а

ТК20

ТК19

ТК18

ТК23

П1

ТК6

ТК5

ТК24

ТК34

ТК32

ТК33

ТК25

ТК26

ТК27

ТК31

ТК30

ТК29

ТК28

ТК15

ТК17

ТК16

ТК17а

ТК13

ТК10

ТК11

ТК13а

ТК7

ТК8

ТК9

П2

ТК14

ТК4

ТК3

ТК2

ТК42а

ТК1

ТК1а

ТК44

ТУ1

ТУ2

ТУ3

ТУ4

ТУ5

ТК42

ТК43

ТУ6

ТУ7

ТУ8

108

13

108

18

159

143

159

46

159

73

159

70

219

54

111

111

219

51

219

47

219

54

219

109

108

29

89

38

219

59

57

30

57

25

159

10

133

40

111

111

89

67

133

91

57

62

57

42

76

73

57

48

57

26

111

111

108

103

57

10

111

68

76

32

76

43

76

7

76

14

76

27

57

21

57

6

76

40

89

32

89

96

108

20

159

7

159

5

219

109

108

36

108

9

57

19

89

7

57

25

57

22

76

29

89

88

57

56

57

17

57

2

76

132

89

5

159

56

89

11

89

15

159

110

89

23

89

35

89

83

89

44

273

228

111

111

111

32

273

71

273

118

57

23

273

30

45

18

273

60

273

270

76

30

76

30

38

300

273

100

45

40

273

225

108

10

159

30

159

39

159

66

108

50

76

10

76

150

38

5

57

30

57

50

159

65

108

8

76

25

108

18


image84.emf
График падения напоров

Котельная | Б. Куст. 2

Распечатано: 16.06.2013 ТеплоЭксперт

Длина(под), м

Длина(обр), м

Диаметр(под), мм 257

Диаметр(обр), мм 257

Расход(под), т/ч

Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м 0,2

Гидр. пот.(обр), м 0,2

60,0

60,0

257

257

151,02

151,02

0,3

0,3

270,0

270,0

257

257

146,58

146,58

1,3

1,3

100,0

100,0

257

257

145,73

145,73

0,5

0,5

225,0

225,0

257

257

144,66

144,66

1,0

1,0

118,0

118,0

257

257

134,71

134,71

0,5

0,5

70,5

70,5

257

257

130,68

130,68

0,3

0,3

228,0

228,0

257

257

130,68

130,68

0,9

0,9

108,5

108,5

205

205

76,15

76,15

0,5

0,5

58,7

58,7

205

205

74,80

74,80

0,2

0,2

108,5

108,5

205

205

68,56

68,56

0,4

0,4

54,0

54,0

205

205

62,06

62,06

0,2

0,2

47,0

47,0

205

205

62,06

62,06

0,1

0,1

51,0

51,0

205

205

45,94

45,94

0,1

0,1

54,0

54,0

205

205

39,84

39,84

0,1

0,1

73,0

73,0

150

150

12,87

12,87

0,0

0,0

45,6

45,6

150

150

12,40

12,40

0,0

0,0

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

32,5

35

37,5

40

42,5

45

47,5

50

52,5

55

57,5

Напор, м

0 4872 120 168 216 264 312 360 408 456 504 552 600 648 696 744 792 840 888 936 984 10561104115212001248129613441392144014881536158416321680

Длина, м

Котельная ТУ1 ТУ2 ТУ3 ТУ5 ТК42а ТК1 ТК2 ТК16 ТК20 ТК21 ТК22 ТК22аТК22бТК35 ТК35а ТК37 ТК38ТК39 Б. Куст.,2

60,0

59,8

59,5

58,3

57,8

56,8

56,3

56,1

55,2

54,7

54,5

54,1

54,0

53,9

53,8

53,7

53,7

53,7

53,6

53,6

30,0

30,2

30,5

31,7

32,2

33,2

33,7

33,9

34,8

35,3

35,5

35,9

36,0

36,1

36,2

36,3

36,3

36,3

36,4

36,4

Подающая

Обратная

Местность

Строения


image2.emf
ул. Короленко

ул. Мира

ул. Ивана Виноградова

ул. Менделеева

ул. Менделеева

ул. Добролюбова

ул. Чернышевского

ул. Некрасова

ул. Ивана Виноградова

ул. Ивана Виноградова

ул. Подгорная

ул. Ермака

ул. Никитина

ул. Дзержинского

ул. Пирогова

ул. Пирогова

ул. Фомина

ул. Фомина

ул. Фомина

ул. Пожарского

г. Кинешма

Схема теплоснабжения

ул. Пирогова

ул. Пирогова

ул. Пирогова

ул. Пирогова

ул. Текстильная

ул. Спортивная

ул. Юрьевецкая

ул. Аристарха Макарова

ул. Котовского

ул. Семёнова

ул. Семёнова

ул. Рылеевская

ул. Комсомольская

ул. Юрьевецкая

ул. Жуковская

пер. Рылеевский

ул. Карла Маркса

ул. Гоголя

ул. Горького

ул. Воеводы Боборыкина

ул. Воеводы Боборыкина

ул. Ленина

ул. Кузнецкая

ул. Гоголя

ул. Колхозная

ул. Пархоменко

ул. Бредихина

ул. Ванцетти

ул. Менделеева

пер. Межаковский

ул. Ванцетти

ул. Комсомольская

ул. Окружная

ул. Саврасова

ул. Саврасова

ул. Окружная

ул. Окружная

ул. Окружная

ул. Щербакова

ул. Щербакова�

ул. Попова

ул. Попова

ул. Попова

ул. Попова

ул. Щербакова

ул. Юрьевецкая

ул. Юрьевецкая

ул. Юрьевецкая

ул. Юрьевецкая

ул. Юрьевецкая

ул. Окружная

ул. П. Осипенко

ул. Окружная

ул. Юрьевецкая

ул. П. Осипенко

ул. Юрьевецкая

ул. Текстильная

ул. 1 Мая

ул. Льва Толстого

ул. Ивана Плешкова

ул. Алексеевская

ул. Матвеевская

ул. Матвеевская

ул. Сенная

ул. К. Смурова

ул. Соревнования

ул. 2-я Нагорная

ул. Чаева

ул. Напольная

ул. Кривоногова

ул. Спортивная

ул. Спортивная

ул. Спортивная

ул. Устиновская

ул. Спортивная

ул. Спортивная

ул. Спортивная

ул. Текстильная

ул. им. А. Макарова

ул. Веснина

ул. Кирпичная

ул. Озерная

ул. Рыжова

ул. Рыжова

ул. Юрьевецкая

ул. Шуйская

ул. Правды

ул. Горохова

ул. 2-я Шуйская

ул. 2-я Шуйская

ул. 2-я Шуйская

Пустырь

ул. Менделеева

ул. Благоева

у. Черноморская

Сосновый бор АЗПК

ул. Ванцетти

ул. Российская

ул. П. Осипенко

ул. Хользунова

ул. Белорусская

ул. Текстильная

ул. Сергея Лазо

ул. Дубровского

сквер

ул. Гражданская

ул. Пушкина

ул. Гочарова

ул. Высоковольтная

ул. Третьяковская

ул. Спортивная

ул. Текстильная

ул. Гагарина

ул. Гагарина

ул. Менделеева

ул. Щорса

ул. Щорса

ул. Правды

ул. Красноветкинская

ул. Гагарина

ул. Менделеева

ул. Баха

ул. 50-летия Комсомола

ул. 50-летия Комсомола

ул. Бойцова

ул. Красноветкинская

ул. Фабричный двор

ул. Лесозаводская

ул. Гагарина

ул. Кооперативная

ул. Горохова

ул. Правды

ул. Желябова

ул. Наволокская

ул. Правды

ул. Воеводы Боборыкина

ул. Желябова

ул. Бойцова

ул. Островского

пер. Дунаевского

ул. Декабристов

ул. 2-я Львовская

пер. Дунаевского

ул. Декабристов

ул. Дунаевского

ул. Соревнования

пер. 1-й Баррикадный

ул. Маршала Василевского

проезд Квартальный

ул. Рощинская

ул. 2-я Владышевская

пер. 2-й Баррикадный

ул. Фрунзе

ул. Советская

пер. 3-й Ильинский

ул. Ленина

ул.Фрунзе

ул. Крупской

ул. Анри Барбюса

ул. Сеченова

проезд 1-й Почтовый

ул. Ивана Седова

ул. 2-я Львовская

ул. Сеченова

ул. Сеченова

ул. Урицкого

ул. Подгорная

ул. Островского

ул. Вичугская

ул. Трудовая

ул. Ивановская

ул. Горького

ул. Красный металлист

ул. Красногорская

ул. Пионерская

ул. Аристарха Макарова

ул. Елены Павловской

ул. Дмитрова

ул. Танкистов

пер. 3-й Баррикадный

ул. Красногорская

ул. Фурманова

ул. Школьная

ул. Королёва

ул. К. Либкнехта

ул. Социалистическая

ул. Смольная

ул. Краснофлотская

пер. 3-й Трудовой

ул. Урицкого

ул. 12-го Декабря

ул. Костормская

ул. Ломоносова

Мендел. 24

Мендел. 24а

В. Бобор. 12 -1

В. Бобор. 12 -2

В. Бобор. 12 -3

Щорса 68 -4

Щорса 68 -2

Кривоног. 13 -гараж

Щорса 68 -3

Щорса 68 -1

 Очистные

В. Бобор. 8

 Казначейство -пристр.

Кривоног. 15

 Калорифер

 Транспортный цех

Юрьевец. 50

Правды 20

В. Бобор. 8а

 ККС

Красноветк. 7

Правды 22

Юрьевец. 46

 Административное здание

 Мануфактура

Красноветк. 6

В. Бобор. 4

 Колледж

Красноветк. 1

Красноветк. 9а

Красноветк. 9

Красноветк. 15

Красноветк. 13

 Школа

Красноветк. 11а

Красноветк. 11

 Бойлерная 2

Красноветк. 17 -4

Красноветк. 17 -2

Красноветк. 17 -3

Красноветк. 17 -1

Красноветк. 21

Красноветк. 21 -1

Красноветк. 21а

Гагар. 3а

Красноветк. 19 -2

Красноветк. 19 -1

Красноветк. 19 -3

Гагар. 1

Гагар. 3 -1

Гагар. 3 -2

Гагар. 3 -3

В. Бобор. 18

 ЧП Коньшин

В. Бобор. 29

В. Бобор. 16

В. Бобор. 14а

Гагар. 5

Гагар. 9

В. Бобор. 29б

В. Бобор. 29а

Гагар. 11

Гагар. 13

Мендел. 58

В. Бобор. 25

 ГРП

В. Бобор. 25а

Бойцова 2

Бойцова 4

В. Бобор. 23а

В. Бобор. 23

Бойцова 6

Мендел. 56

Мендел. 54

Мендел. 52а -1

Мендел. 52а -2

Мендел. 52 -1

Мендел. 52 -2

Бойцова 6а

 АТС-2

Бойцова 9

Бойцова 7

Бойцова 5

Бойцова 3

В. Бобор. 21/1

В. Бобор. 19

В. Бобор. 17/2

Краснофл. 6

Краснофл. 8

Краснофл. 10

Краснофл. 12

Краснофл. 14

В. Бобор. 14 -1

В. Бобор. 14 -2

В. Бобор. 14 -3

В. Бобор. 14 -4

В. Бобор. 10

 Бассейн

 Спорткомплекс

 Дом культуры

Лесозавод. 15

 Школа № 8

 Детский сад № 32

Коопер. 1

 Кондитерский цех

Красноветк. 34

Красноветк. 36

Красноветк. 38

Красноветк. 32

Красноветк. 30

Фабр. двор 11а

Фабр. двор 11

Фабр. двор 12

Фабр. двор 13

Фабр. двор 14

Фабр. двор 16

Красноветк. 28  Баня

 Педиатрическое отделение

 Педиатрическое отделение 1

 ЗАО "СпинЭф"

Фабр. двор 28б

 Виноградов

 Муравьева

 ИП Тузова Е. Л.

 Проходная

Фабр. двор 21

Фабр. двор 22

Фабр. двор 23

Горох. 20 -м-н

Горох. 20 -1 Горох. 20 -2

Горох. 16 -2

Горох. 16 -1

Горох. 18 -1

Горох. 18 -2

Гагар. 25 -2

Гагар. 25 -3

Гагар. 25 -1

Гагар. 23 -3

Гагар. 23 -2

Гагар. 23 -1

Горох. 14

Горох. 12

Горох. 12а -2

Горох. 12а -1

Горох. 12а -3

Горох. 14А

Гагар. 21 -1

Гагар. 21 -3

Гагар. 21 -2

Гагар. 19 -1

Гагар. 17 -2

Гагар. 17 -1

Щорса 13 -1

Щорса 13 -2

Щорса 13 -3

Щорса 13а -2

Щорса 13а -1

 м-н Адмирал

Щорса 11

Щорса 11А

Щорса 11Б

 Дет. сад 20

Щорса 9Б

Щорса 9А

Щорса 9

Щорса 7 -6

Щорса 7 -3

Щорса 7 -1

Щорса 7 -2

Щорса 7 -5

Щорса 7 -7

Щорса 7 -4

 М-н Никита

 Дет. сад 10

 Школа 18

Горох. 6

 м-н № 1

Горох. 6А

Щорса 5

 Дет. сад 23

Щорса 3

Щорса 3А

Щорса 3Б

Горох. 4

Горох. 2

Правды 104

Правды 102

Щорса 1

 Поликлиника

 Гостиница

 Станция ТО

 Школа 2 -1

 Школа 2 -1

 Школа 2 -1

 Дет. сад 49

 м-н -Всё для дома

 Бойлерная

 Мини-маркет

 Мастер

 ИП "Фомичев"

 Автостоянка

Бойцова 26 -3

Бойцова 26 -1

Щорса 64 -1

Щорса 64 -5

Щорса 64 -6

Бойцова 26 -2

Щорса 64 -4

Щорса 64 -2

Щорса 64 -3

Щорса 66 -3

Щорса 66 -2

Щорса 66 -1

 Сбер Банк

Гагар. 18

Гагар. 20

Гагар. 22

1-я Кас. 1

Гагар. 16 -1

Гагар. 14 -1

Гагар. 14 -2

Гагар. 14а -1

Гагар. 14а -2

Гагар. 10 -1

Гагар. 10 -3 Гагар. 10 -2

Гагар. 12

Гагар. 12а -1

Гагар. 12а -2

Ванц 44

Ванц 44

Гагар. 16 -2

 ИП Кузьмин

 Дикси

 Охрана автостоянки

 МФЛ

 АБК 2

 АБК 1 -переход

 АБК 1

 Склад ОВК

 Склады

 Склад гаража

 Автозаправка

 Спорткомплекс

 Торговая Фирма

 Гараж

 Общежитие

 Училище № 13

 Пристр.1

 Пристр.2

 Детская больница

 Механический корпус 2 -1

 Механический корпус 2 -2

 Механический корпус1 -3

 Механический корпус 1 -2

 Механический корпус 1 -1

 ГРП

 Ст. нейтрализации

 АБК 3 (ОКС)

 Гараж

 Диспетчерская

 Кузница гаража

 Наркодиспансер

 Механический корпус 3

 ЦТЛ

 Стол. участок

 Карный уч-ок

 9-эт

 Весовая

 Склад ЦТП

 10-эт

 Насосная

 5-эт

 Компрессорная

 Спорт. комплекс

 Дет.сад

 Склад химикатов

 Водоподготовка

 Компрессорная

 склад

 Станция флотации

 Пост

 Бойлерная 3

 Бойлерная 1

 Бойлерная

Краснов. 9

Пушк. 8

Пушк. 6

Пушк. 4

А. Макар. 7/2

А. Макар. 9

А. Макар. 13

А. Макар. 15 -Детский дом

А. Макар. 11

Гражд. 1/17

Гражд. 3

Гражд. 5

Гражд. 7

Гражд. 9

Пион. 12

Красног. 5

Красног. 3

Красног. 1

Либк. 2

Пион. 10

Пион. 8

Пион. 6

Пион. 4

Пион. 2/66

 Мастерская

А. Макар. 62

А. Макар. 60

А. Макар. 58/1

Урицк. 3

А. Макар. 58 -б

А. Макар. 58а

А. Макар. 47

А. Макар. 45

А. Макар. 74

А. Макар. 43 -Спортивный павильон

А. Макар. 43 -Гараж

А. Макар. 43 -Клуб

А. Макар. 37 А. Макар. 35 А. Макар. 33

 Гаражи

Урицк. 2

А. Макар. 56а

А. Макар. 56 А. Макар. 54

А. Макар. 41а

Краснов. 14

Краснов. 1

Краснов. 13

Краснов. 23а

Краснов. 30

Краснов. 24

Краснов. 25

Краснов. 26

Краснов. 27

Краснов. 21

Краснов. 22

Краснов. 23

Краснов. 15

Краснов. 16

Краснов. 17

Краснов. 11

Краснов. 12

Краснов. 18

Краснов. 19

Краснов. 8

Краснов. 7

Краснов. 6

Краснов. 2

А. Макар. 39А. Макар. 41

А. Макар. 39а

Краснов. 5

Краснов. 4

Краснов. 3

Краснов. 10

Краснов. 38 -Психиатрическая больница

 Гараж Больницы

Краснов. 33

Краснов. 32

Краснов. 34

Краснов. 36

 Бойлерная/прачечная



Третьяк. 34

Высоков. 35а

Высоков. 37а

Высоков. 39а

 Дет.сад

 Гаражи

 МастерскаяВысокая 1

Е. Павл. 5

Е. Павл. 7Е. Павл. 9

Текст. 2

А. Макар. 78

 Городская больница

Красног. 34

Красног. 36

Красног. 38/6

Текст. 8

Красног. 24

 Пищеблок

А. Макар. 76

А. Макар. 72

А. Макар. 70

К. Метал. 35

К. Метал. 33

К. Метал. 37

К. Метал. 39

К. Метал. 31

Вичуг. 136

Вичуг. 134

Вичуг. 132

Вичуг. 126

Вичуг. 124а

Вичуг. 124

Вичуг. 108

Труд. 3

 ст. Юных техников

 склад

 ГРП

В. Бобор. 3

В. Бобор. 5

В. Бобор. 7

В. Бобор. 11

В. Бобор. 11а

В. Бобор. 13

Краснофл. 1/15

Краснофл. 3

Краснофл. 5

 Детский сад 18

Краснофл. 11

Краснофл. 15

Правды 1

Мендел. 38

Мендел. 36

Мендел. 34

Мендел. 32

Мендел. 30

Правды 3

Правды 5

Правды 7

Правды 9

Правды 24

Правды 26

Правды 28

Правды 40

Правды 42

Правды 42а

Мендел. 1а

Мендел. 1

Мендел. 3

Мендел. 3а

 Дет. сад № 22

 Казначейство

Правды 30а



Правды 7а



 Школа № 1

Ломон. 24

 Школа № 4

Ломон. 21

Ломон. 19

Ломон. 17

Урицк. 8

Урицк. 6

Школьная 12

 Дет. сад № 29

Фурм. 3

Фурм. 1

Урицк. 6а

Красног. 8 -2

Красног. 8 -1

Красног. 6 -1

Красног. 6 -2

Урицк. 5

Урицк. 4

Урицк. 4а

Урицк. 4б

Урицк. 2а

А. Макар. 52

А. Макар. 52а

Краснов. 32

 Дет. сад № 48 Дет. сад №2 -1

 Дет. сад №2 -2

Краснофл. 16

Краснофл. 18

Мендел. 48

Бойцова 11

Бойцова 13а

Бойцова 13

Бойцова 15

 Гараж

Соц. 48

Соц. 54

Соц. 54 -1

Корол. 1

Корол. 3

Корол. 5

Корол. 7

Корол. 10а

Корол. 35/2

Соц. 37

Корол. 4

Корол. 6

Корол. 8

Соц. 39

Соц. 39а

Соц. 41а

Соц. 41 -1

Соц. 41 -2

Соц. 39б

 Бойлерная 1

 Поликлиника

 Училище

3-й Баррик. 4

3-й Баррик. 3

3-й Баррик. 2

 ЧП

Корол. 9

Корол. 9А

Корол. 9г

Корол. 20

Корол. 22

Корол. 28

Корол. 30

Корол. 32

Корол. 34

Рощ. 26

 Школа № 17

Наволок. 1а

Наволок. 1б

Наволок. 1

 Общежитие

Наволок. 11

Наволок. 13

Наволок. 18

 Дет. сад №31

 Школа № 9

 Дет. сад № 43

2-я Ванд. 7

2-я Ванд. 9

 ООО "Флагман"

 Баня

Соц. 40

Соревн. 2

Соревн. 2а

 Дет. сад № 1

Энергетич. 2

Соц. 29 -2

Соц. 29 -1

Соц. 27

Соц. 25

Соц. 23

В. Бобор. 46

В. Бобор. 44

В. Бобор. 42

В. Бобор. 40

В. Бобор. 36

В. Бобор. 34

В. Бобор. 32

В. Бобор. 30

Желябова 74

Желябова 76

Кварт. 8

Кварт. 6

Кварт. 4

Кварт. 2а

Кварт. 1а

Кварт. 1

Кварт. 3

Соц. 27а

 ЧП

Соц. 54 -2

Соц. 52а

Дунаев. 2

Дунаев. 3

Дунаев. 5

Дунаев. 7

Дунаев. 9

Дунаев. 15

Дунаев. 21

Дунаев. 19

 Школа 19

 д/с № 17

Дунаев. 14

Дунаев. 16

Дунаев. 18

50-л. Комсом. 35

50-л. Комсом. 31

50-л. Комсом. 29 -2

50-л. Комсом. 29 -1 50-л. Комсом. 29а



50-л. Комсом. 21

50-л. Комсом. 25

50-л. Комсом. 23

 ЦТП1

50-л. Комсом. 19

50-л. Комсом. 6

50-л. Комсом. 8

50-л. Комсом. 10а

50-л. Комсом. 10

50-л. Комсом. 12

50-л. Комсом. 14/1

50-л. Комсом. 16

50-л. Комсом. 16а

50-л. Комсом. 18

М. Васил. 35

М. Васил. 33

М. Васил. 31

М. Васил. 29а -2

М. Васил. 29а -3

М. Васил. 29а -1

 ИП "Фомичев"

М. Васил. 29

М. Васил. 25а -4

М. Васил. 25а -2

М. Васил. 25а -1

М. Васил. 25а -3

М. Васил. 25 -1

М. Васил. 25 -2

М. Васил. 25 -3

М. Васил. 25 -4

М. Васил. 21а

М. Васил. 21 -2

М. Васил. 21 -1

М. Васил. 21 -3

М. Васил. 23 -1

М. Васил. 23 -2

М. Васил. 23 -3

М. Васил. 23а -1

М. Васил. 23а -3

М. Васил. 23а -2

50-л. Комсом. 33

2-я Львов. 34а

2-я Львов. 34

2-я Львов. 32

2-я Львов. 32а

Декабр. 4

Декабр. 6 -3

Декабр. 6 -1

Декабр. 6 -2

Декабр. 8

Декабр. 10

Декабр. 12

Декабр. 15

Декабр. 17

Мендел. 9а

Дунаев. 20

Декабр. 16

Декабр. 16

Декабр. 16

Декабр. 18



Мендел. 4/22 -3

Мендел. 4/22 -2

Мендел. 4/22 -1



Мендел. 2

Мендел. 5а -3

Мендел. 5а -2

Мендел. 5а -1

Мендел. 7

Декабр. 20 -2

Декабр. 20 -1

Мендел. 5 -3

Мендел. 5 -2

Мендел. 5 -1



 ЦТП2



Дунаев. 4

Дунаев. 3

Дунаев. 1 -1

Дунаев. 1 -3

Дунаев. 1 -2

 ЦТП3

1-й Почт. 61-й Почт. 4 -2

1-й Почт. 4

1-й Почт. 4 -3

1-й Почт. 2Мендел. 6а



 Спец школа 1

 Спец. школа 2

 Спец. школа 3

 д/с №46

Сеченова 12

Сеченова 14

Сеченова 16/20 Сеченова 18

Дунаев. 17/30

2-я Львов. 30

2-я Львов. 24

2-я Львов. 22

2-я Львов. 21



 Очистные

Сеченова 10Сеченова 8

Сеченова 6

Сеченова 4а

Сеченова 4 Сеченова 6б

Сеченова 6а

Сеченова 14а

 ИП Косарева

 ИП Лебедев



М. Васил. 19 -1

М. Васил. 19 -2

М. Васил. 19 -3

И. Седова 2

И. Седова 4

50-л. Комсом. 12а

И. Седова 13а

И. Седова 17/1

И. Седова 15

И. Седова 9

И. Седова 13

И. Седова 5И. Седова 3

Сеченова 1

А. Барбюса 18

М. Васил. 2

М. Васил. 4

М. Васил. 20

3-й Ильин. 9б

2-й Ильин. 24

3-й Ильин. 9

3-й Ильин. 9а

1-й Ильин. 12

3-й Ильин. 113-й Ильин. 5

3-й Ильин. 3

3-й Ильин. 1

Волжский 11

Волжский 9/18

Советс. 12

Советс. 10 -1

Советс. 10 -2

Советс. 8

Советс. 29

Фрунзе 4

Фрунзе 6

Советс. 27 Советс. 25



Советс. 33

Советс. 35

Советс. 39

Советс. 45

Крупской 10/47

Крупской 7

Крупской 5

Крупской 8



Советс. 43

Лен. 30

Советс. 31



 Гараж



 Административное здание

 Бойлерная 3



 Бойлерная

 Бойлерная 2

Лен. 26а

Лен. 24/8

Лен. 26

Лен. 29

Лен. 31а

Лен. 31Лен. 31

Лен. 39а

Лен. 33

Лен. 35

Лен. 37

Лен. 39

Советс. 30

Советс. 26

Советс. 28

Лен. 28

Лен. 41Лен. 45

Лен. 47

Лен. 49

Лен. 51



Лен. 37а

Лен. 45а

Лен. 47а Лен. 49а

Лен. 57

Лен. 59

Лен. 61



Лен. 32/2

Лен. 40а

Лен. 44а

Лен. 44

Лен. 42

Лен. 40

Волжский 6

Волжский 4

Волжский 3

Волжский 2

Волжский 1

Фрунзе 1 -3Фрунзе 1 -4

Фрунзе 1 -2

Фрунзе 1 -1

Советс. 23/11

Фрунзе 3

Фрунзе 5

Фрунзе 9/22

Лен. 21

Лен. 19

Лен. 17

Лен. 15

Лен. 15а

Лен. 13

Лен. 11

Лен. 7

Лен. 5

Лен. 3а

Лен. 3

Рылеевск. 8

Лен. 1

Лен. 1

Лен. 2

Лен. 2аЛен. 4



Лен. 6

Лен. 8

Лен. 10

Лен. 10

Лен. 12



Лен. 14

Островск. 3

Лен. 16

М. Горьк. 30

Комсом. 30

Лен. 16а

Лен. 18

Комсом. 28

Лен. 20 Советс. 11а



Советс. 11

Советс. 9

Советс. 7

Советс. 5

Советс. 3

Советс. 1

Лен. 10б

Советс. 8

Советс. 4

Рылеевск. 4

Рылеевск. 4

Рылеевск. 4

Советс. 5а

Рылеевск. 12

Рылеевск. 3

Комсом. 8б

Рылеевск. 1

Комсом. 1 -2

Комсом. 1 -1

Комсом. 3Комсом. 3Комсом. 3

Комсом. 5

Комсом. 3Комсом. 3 Комсом. 7

Комсом. 9

Комсом. 11

Комсом. 14

Комсом. 10

Комсом. 8а

Комсом. 8

Комсом. 6

М. Горьк. 19б

М. Горьк. 25

М. Горьк. 19

Револ. 1/15 -2

Револ. 1/15 -3

Револ. 1/15 -4

Револ. 1/15 -1

Комсом. 3а

К. Маркса 2/17



К. Маркса 1 -1

К. Маркса 1 -2

Жуковск. 2/13

Жуковск. 4

Ивановс. 4а

 Административное здание

 д/с № 4

4-й Труд. 31

 д/с № 37

Смольная 36

Смольная 38

Смольная 40

Смольная 42 -2

Смольная 42 -1

Смольная 44

Смольная 46

4-й Труд. 35

4-й Труд. 33

Смольная 42а -2

Смольная 42а -1

Смольная 42б -2

Смольная 42б -1

 ООО "Новая технология"

3-й Труд. 9а3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

Смольная 9

К. Метал. 14 -3

К. Метал. 14 -1

К. Метал. 14 -2

К. Метал. 12

Смольная 7



 д/с №3

Дзерж. 24

Дзерж. 22

Дзерж. 26

 Родильный дом

 Лаборатория  Библиотека

 Хирургия

 Травм -2

 Инфекционное отд.

 Биолаборатория

Чаева 13/5

Чаева 11

Чаева 9

Напольн. 8

Чаева 16

Кривоног. 13



Пирогова 15

Юрьевец. 44

Юрьевец. 42

Юрьевец. 40



Юрьевец. 51

 д/с № 34



Кривоног. 16/17

 Гараж Мастерская

 Гнойно-хирург. отд.

 Глазное отд.

 Пищеблок



 Дет.сад

Колхозн. 20

Колхозн. 18

Колхозн. 16

Бредих. 10

Бредих. 4

Бредих. 2

Спорт. 7а

Бредих. 6

Бредих. 8а

 Школа

Семён. 24

Семён. 20а

Семён. 20

Семён. 18

 ВОС

Мендел. 78

Мендел. 76

Мендел. 74

Мендел. 70

Мендел. 72

Гагар. 8

Гагар. 6

Гагар. 4

Гагар. 2

В. Бобор. 41

В. Бобор. 43

В. Бобор. 45

В. Бобор. 47

В. Бобор. 49

В. Бобор. 51  Школа

В. Бобор. 55

В. Бобор. 57

В. Бобор. 59

В. Бобор. 63

Доброл. 1

Пожарск 10 Пожарск 9

Пожарск 7

Пожарск 5

Пожарск 3

Пожарск 1

 Школа-интернат

Мира 2/61

Мира 10

Мира 12

Мендел. 82/16

Ванц 38

 Дет. сад № 15

Ванц 40

Ванц 36

Ванц 34

Ванц 41

Ванц 43

Ванц 45 -2

Ванц 45 -1

Ванц 47

Ванц 49



М. Горьк. 129

М. Горьк. 131М. Горьк. 127

М. Горьк. 104

Островск. 10

Островск. 12

Островск. 14

Островск. 16

Островск. 18

Островск. 20

Островск. 22

 Вокзал

Островск. 6

Островск. 8

Островск. 4

Островск. 2а

Островск. 2

Гоголя 9

Гоголя 7

Гоголя 5

Гоголя 3

 Гараж

Некрас. 8

Лен. 65

Лен. 63

Лен. 69

Лен. 71

Лен. 73

Лен. 71а

Гоголя 2/67

Гоголя 4

Гоголя 6/2

Никит. 4

Никит. 6

Никит. 8

Спорт. 2

Спорт. 2б



Подгорн. 2 -пристройка

Подгорн. 2 -пристройка



Подгорн. 1

Спорт. 2а

Ермака 1в

Ермака 1б

Спорт. 16 -Гараж 2

Спорт. 18 -п/д машин

Спорт. 18 -адм.

Спорт. 16 -м/н

Спорт. 16 -Гараж 1

Спорт. 18 -гараж

Спорт. *



И. Виногр. 6

И. Виногр. 4

И. Виногр. 4а

Кузнецк. 14а

 Гаражи

 Гаражи

 ГРП

Пожарск 6

 -СТ II подъема

 ПНС

 Кинешемская мануфактура

 ГРП

 Нагрузка Комбината

 ФГУП "Микроин"

Вичуг. 140

Вичуг. 142

Вичуг. 144

 Клуб

 ГЗП

Вичуг. 148

 Тир

 м-н Магнит

 м-н Колос

Вичуг. 166

Вичуг. 168

Вичуг. 170

Вичуг. 47 -1

Вичуг. 47 -2

Вичуг. 45

Вичуг. 47а -1

Вичуг. 47а -2

Вичуг. 47а -3

Вичуг. 176

 Школа № 6 -1

 Школа № 6 -2

2 Вичуг. 8

2 Вичуг. 6

2 Вичуг. 4

2 Вичуг. 10

2 Вичуг. 12

Вичуг. 184 -3

Вичуг. 184 -2

Вичуг. 184 -1

Вичуг. 186 -2

Вичуг. 186 -1

 Райпо

Вичуг. 184а

Вичуг. 184а

Вичуг. 180

Вичуг. 178

Бекрен. 5 -1

Бекрен. 5 -2

Бекрен. 5 -3

Бекрен. 6

Бекрен. 3а

Бекрен. 3а

Бекрен. 3 -3

Бекрен. 3 -1

Бекрен. 3 -2

Бекрен. 1

Вичуг. 174

1 Вичуг. 1

1 Вичуг. 3

1 Вичуг. 5

1 Вичуг. 6

1 Вичуг. 8

 Дет.сад

Пригород. 4

Пригород. 3

Пригород. 2 -1

Пригород. 2 -3

Пригород. 2 -2

 ООО "Верный выбор"

Пригород. 1 -1

Пригород. 1 -5

Пригород. 1 -4

Пригород. 1 -2

Пригород. 1 -3

 Дет. сад 36

Лухов. 4

Кр. Химик 32

 д/с №50 -2

 д/с №50 -1

 Цех №3

 Цех №1 -1

 Цех №1 -3

 Цех №1 -4

 Цех №1 -2

 Цех №2 -1

 Цех №2 -2

 ЦТП2

 ЦТП3

 Уч-ок тепловодоснабжения

 ЦИС

 Зарядная

 Стол. участок

 РСЦ

 ОК

 Абонент. отд.

 АТС

 Склад ГП

 м-н

 Столовая

 Баня

 Инстр. цех

 АБК

 ПРУ

 ОГЭ

 ВЦ

 Транспортный цех

 НКС

 АХО

 Мойка

 Склад ОГЭ

 Пилорама

 Модуль

 Склад 2

 Гараж

 ГРП

 Склад 3

 РБУ

 ВОС

 ООО "Одежда"

 ЦТП1

Бекрен. 2

Вичуг. 172

 КНС 1

 Бойлерная

Вичуг. 182

Смольная 18 -1

Смольная 18 -2

Смольная 16

Смольная 14

Смольная 12

 Гимназия

Вичуг. 104 -1

Вичуг. 104 -2

 Клуб

 Акт. зал

 Инж. корп -3 Инж. корп -4

 Инж. корп -7

 Инж. корп -1

 Инж. корп -5

 Инж. корп -6

 Инж. корп -2

 Инж. корп -8

 ГРП

 ПК №2

 АБК

 Ст. нейтр.

 Арендатор

 маст. ПСХ

 Эксп. цех

 Компрессорная

 Мех. мастерская

 Склад ГП

 Пристройка -1

 ПК №1

 Пристройка -2

 Меб. салон

 Контора

 ООО "Лидия"

 Проходная

 Насосная

 ГРП

Лен. 34/1

 д/с №16

 ДСК

 Колония

Гагар. 19 -2

Баум. 17

Баум. 8б

Желябова 54

Соц. 28

Соц. 30

Желябова 5

Желябова 5а

Баум. 6

Соц. 16

Соц. 16а

Баум. 8

Соц. 20

Соц. 22

Соц. 26

Алекс. 1а

Алекс. 1

 Интернат

Баум. 8а -д/с №21

Соц. 14 -ресторан

Соц. 14 -клуб

Соц. 24

Соц. 20а

 НЖ 1

Соц. 32

 Клуб

 2КН

 Профилакторий



 РМЦ

 ПС

 Столовая

 Поликлиника

 Цех №4

 ЭРЦ

И. Виногр. 8

И. Виногр. 10

И. Виногр. 17

И. Виногр. 19

Парковая 3

Парковая 5

Парковая 6

 д/с №28

Парковая 2

Парковая 2а

 Проходная

 прачечная

 Гараж

 Заводоуправление

 ООО "Владимир"

 Клуб

И. Виногр. 21

И. Виногр. 23

Южская 4

Южская 6

Южская 8

Южская 10

И. Виногр. 25

И. Виногр. 27

И. Виногр. 29

И. Виногр. 31

И. Виногр. 33

Б. Куст. 2

Б. Куст. 4

Молод. 5 -1

Молод. 5 -2

Молод. 3 -2

Молод. 3 -4

Молод. 3 -3

Молод. 3 -1

И. Виногр. 28 -3

И. Виногр. 28 -2

И. Виногр. 28 -1

И. Виногр. 26/12

Авиац. 7

И. Виногр. 24

И. Виногр. 22

И. Виногр. 20

Авиац. 5

Авиац. 3

 ЦРБ

Авиац. 1

Авиац. 4

 Школа №16

 Лесхоз

Веснина 1 -1

Веснина 1 -2Веснина 2 -2

Веснина 2 -1

Веснина 5

Веснина 7

Веснина 3

Веснина 4

Веснина 12Веснина 11

Веснина 9

Веснина 34 -д/с №30

Веснина 32

Веснина 15

Веснина 17

Пион. 6

Веснина 19

Веснина 20

Веснина 16

Веснина 7а

Веснина 21

Веснина -Гараж

Кирпич. 1а

А. Макар. 94

А. Макар. 96

А. Макар. 98

А. Макар. 100

А. Макар. 102

А. Макар. 104а

А. Макар. 106а

А. Макар. 106

А. Макар. 108

 ЦТП

 Детский дом

Котельная № 15

ПНС-1

ЦТП-5

ЦТП-4

ЦТП-3

ЦТП-2

ЦТП-1

Котельная

ПНС

Котельная № 17

ПНС-1

Котельная № 5

Котельная № 10

Котельная № 14

Котельная № 18

ПНС

Котельная № 16

Котельная № 4

Котельная № 2

Котельная № 1

Котельная № 13

Котельная № 11

Котельная № 9

Котельная № 8

Котельная № 7

Котельная № 19

Котельная

Котельная

ЦТП-НКС

ЦТП 10

ЦТП 9

ЦТП 8

ЦТП 5

ЦТП 6

ЦТП 7

ЦТП 4

Котельная

Котельная

Котельная

ЦТП

ПНС ЦТП1-1

ПНС ЦТП 1-2

ПНС ЦТП-2

У-

ТК-1

У-0

ТК-25

ТК-26

ТК-2

ТК-13

ТК-17

ТК-16

ТК-14

ТК-15

ТК-18

ТК-21

ТК-19

ТК-20

ТК-21

ТК-22

ТК-24

ТК-23

ТК-3

ТК-4

ТК-6

ТК-5

ТК-8

ТК-9

ТК-7

ТК-10

ТК-12

ТК-11

ТК-27

ТК-28

ТК-29

ТК-30

ТК-31

ТК-33ТК-34

ТК-32

ТК-35

ТК-38

ТК-37

ТК-36

ТК-40

ТК-39

ТУ(к)7

ТУ(к)3

ТУ(к)4

У-2

У-3

ТУ(к)5

У-4

ТК-39

ТУ 41

ТУ 40

ТК(К)1

У-5

ТК 33

ТУ 32

ТУ 31

ТУ 30

ТУ 29

ТУ 28

ТУ 27

ТК 26а

ТУ 26

ТУ 22

ТУ 20

ТУ 34

ТК 37

ТК 35

ТК 36

ТК 23

ТК 24

ТК 25

ТК 25а

ТК

ТК 15

ТУ 16

ТУ 19

ТУ 18

ТУ 17

ТУ 7

ТУ 8

ТУ 9

ТУ 10

ТК 60

ТК 12

ТУ 13 У-6

ТУ 11

ТК 54

У-7

ТК 59

ТК 58

ТК 57ТК  55

ТК 56

ТК 53

ТК 52

ТУ 50

ТУ 6

У-10

ТУ 49

ТУ 48

ТК 47а

ТК 47

ТК 79

ТУ 78

ТК 77

ТУ 42

ТУ 46

У-12

ТУ 45

ТУ 44

ТУ 43

У-15

ТУ 1

ТУ 2

ТУ 3

ТУ 4

ТУ 5

ТУ 62

ТУ 61

ту 63

ТУ 64

ТУ 65

ТУ 66

ТУ 67

ТУ 68

ТУ 68а

ТУ 69

У-13

ТУ 70

У-14

ТУ 71

ТУ 72

ТУ 73

У-15

ТУ 74 а

ТУ 74

ТУ 75

ТУ 76

ТУ 75а

У-16

У-17

У-0

ТУ 21

ТУ(к)6

У-5а

У-5б

У-5в

ТК-14

ТУ 43а

У-17а

ТК 41

ТК 44

ТК 43

ТК 42

ТК 64

ТК 63

ТК 62

У-14

У-12

У-11

У-13

У-9

У-10

ТК 60

ТК 70

У-8

У-7

У-6

У-5

ТК-69

ТК-71

У-1

У-2

У-3

У-4

ТК-68

ТК-66

ТК-65

ТК-67

ТК-58ТК-59

ТК-61

ТК-94

ТК-93

ТК-92

ТК-101

ТК-100

ТК-107

ТК-106

ТК-105

ТК-104

ТК-103

Тк-102

ТК-96

ТК-95

ТК-99

ТК-98

ТК-97

ТК-108

ТК-109

ТК-110

ТК-111

ТК-112

ТК-113

ТК-91

ТК-88

ТК-89

ТК-90

ТК-87

ТК-86

ТК-85

ТК-84

ТК-83

ТК-82

ТК-81

ТК-80

ТК-79

ТК-78

ТК-53

ТК-52

ТК-50

ТК-51

У-15

У-16

У-17

У-

Тк-77

ТК-76

ТК-75

ТК-74

У-20

У-19

У-18

У-21

У-22

У-23

ТК-73

ТК-72

ТК-49

ТК-48

ТК-55

ТК-47

ТК-54

ТК-114

ТК-56

ТК-57

У-25

У-24

ТК-46

ТК-115

ТК-45

ТК-26

ТК-25

ТК-24.1

ТК-24

ТК-33

ТК-23ТК-22

ТК-21

ТК-20

ТК-34

ТК-35

ТК-36

ТК-37

ТК-38

ТК-39ТК-40

ТК-162

ТК-163

ТК-161

ТК-189

ТК-190

ТК-191

ТК-192

ТК-160

ТК-198

ТК-159

ТК-231

ТК-232

ТК-158

ТК-157

ТК-156

ТК-155

ТК-155.1

ТК-148 ТК-147

ТК-146ТК-145

ТК-144

ТК-154

ТК-142ТК-143

ТК-143.1

ТК-

ТК-19 ТК-47

ТК-46

ТК-18

ТК-76 ТК-75

ТК-73

ТК-74

ТК-228ТК-227

ТК-11

ТК-17

ТК-16ТК-13ТК-12

ТК-10

ТК-56

ТК-55

ТК-54

ТК-53

ТК-52

ТК-64ТК-62

ТК-63

ТК-98

ТК-97

ТК-95

ТК-96

ТК-94

ТК-93

ТК-92

ТК-91

ТК-105

ТК-106

ТК-111

ТК-90

ТК-89

ТК-88

ТК-87

ТК-8

ТК-9

ТК-7

ТК-7.1

ТК-6

ТК-207

ТК-141

ТК-140

ТК-212

ТК-211

ТК-139

ТК-214

ТК-5

ТК-4

ТК-86

ТК-3

ТК-2

ТК-131

ТК-130

ТК-229

ТК-134

ТК-135

ТК-127

ТК-126

ТК-121

ТК-122

ТК-203

ТК-120

ТК-119

ТК-222

ТК-1

У-1

ТК-6

ТК-5

ТК-4

У-2

ТК-2

ТК-3

ТК-7

ТК-1

У-0

У-1

У-2

ТК-7

ТК-2

ТК-3

У-2

У-3

ТК-4 ТК-5 ТК-6

ТК-8

ТК-7ТК-9

У-0

ТК-10

ТК-1

ТК-6

ТК-4

ТК-5

ТК-2

ТК-3

ТК-3*

ТК-1

ТК-4

У-1

ТК-16

ТК-9

ТК-8

ТК-7

ТК-10

У-2

У-3

ТК-12

ТК-2

У-4

ТК-11

У-5

ТК-1А

У-6

У-7

ТК-18

ТК-3

ТК-15

У-8

У-9

У-10

У-11

У-12

ТК-16

ТК-20

ТК-19У-13

У-14

У-15

ТК-17

У-13

У-14

ТК

ТК-01

ТК-42

ТК-43

ТК-46

У-1

У-2

ТК-50

ТК-44

ТК-45

ТК-47

ТК-49

У-3

У-4

У-5

У-6

ТК-52

ТК-51

У-7

У-8

У-9

У-10У-11

У-12

У-13

У-14

У-15

У-1а

ТК-41

ТК-43

ТК-37

ТК-40

У-1б

ТК-57

ТК-56

ТК-55

ТК-54

ТК-53

ТК-52ТК-49

ТК-48

ТК-48в

ТК-48а

ТК-48б

ТК-48г

ТК-47

ТК-47в

ТК-47а

ТК-47б

ТК-46

ТК-58

ТК-60

ТК-59

ТК-61

ТК-45

У-45

ТК-44

ТК-43

У-44

У-0

ТК-42

ТК-41

ТК1

Т1

ТК3

У-1

ТК4

ТК5

ТК6

ТК7

ТК8

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т9

Т7

Т8

ТК1а

ТК2

У-2

У-3

У-0

У-1

У-2

У-1

У-2

У-4

У-3

ТК 1

У-5

У-6

ТК 2

ТК 2"

ТК 8ТК 7

У-7

У-8

У-9

У-10

ТК 5

ТК 6

ТК 5а

ТК 14

ТК 12

ТК 15

ТК 16

ТК 17

ТК 9

У-11

У-12

ТК 10

ТК 11

ТК 13

У-13

У-14

У-0

ТК 25

ТК 26

ТК 27а

ТК 28

ТК 27

У-1

ТК 40

ТК 40а

ТК 38

ТК 39

ТК 31

ТК 32

Тк 32а

ТК 32б

ТК 33

ТК 34

ТК 35

ТК 36

ТК 37

ТК 2

ТК 10

ТК 14

Тк 13

ТК 12

ТК 11

ТК 17

ТК 16

ТК 15

ТК 21

Тк 20

Тк 19

ТК 18

ТК 8

ТК 7

Тк 7а

У-2 ТК 9

ТК 6

ТК 24

ТК 5

ТК 3

ТК 4ТК 4а

ТК 22

ТК 23

ТК 1

У-10а

ТК 2

ТК 6а

ТК 4

ТК 3

ТК 5

ТК 6

ТК 10

ТК 9

ТК 8

ТК 11а

ТК 11

У-1

ТК 15

ТК 12

У-2

ТК 13а

ТК 14

У-3ТК 13

У-0

ТК 29а

ТК 30

ТК 31

ТК 26

ТК 29

ТК 28

ТК 27

ТК 22

ТК 22а

У-1

ТК 23

ТК 24

ТК 24а

ТК 25

У-2

У-3

ТК 7

ТК 16а

ТК 16

ТК 14

ТК 13

ТК 3

ТК 2

Тк 4

ТК 5

У-4

ТК 10

ТК 7

ТК 6

У-5

У-6

У-0

У-1

ТК 18

ТК 8

ТК 7

ТК 6

ТК 5

ТК 4

ТК 3

ТК 2

ТК 1

У-2

У-3

ТК 9

ТК 10

ТК 11

ТК 12

ТК 13

У-4

ТК 14

ТК 15

ТК 16

ТК 17

ТК 7а
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У-ГХ20-2

У-Щ13-1

У-Щ13-2

У-Щ13-3

У-Щ13а-1

У-Щ13а-2

У-Щ64-1

У-Щ64-2

У-Щ64-3

У-Щ64-4

У-Щ64-5

У-Щ64-6

У-Щ66-1

У-Щ66-2

У-Щ66-3

У-Щ68-1

У-Щ68-2

У-Щ68-3

У-Щ68-4

У-Щ7-1

У-Щ7-2

У-Щ7-3

У-Щ8-4

У-Щ6-6

У-Щ6-7

У-Щ6-5

У-78а

89

25

159

70

159

320

89

48

108

30

76

40

159

98

273

5

273

8

108

17

76

5

76

5

108

10

76

10

76

10

159

65

159

50

89

10

89

10

219

120

32

8

219

40

108

21

76

20

108

20

108

29

108

40

108

20

57

30

219

80

426

249

89

98

426

340

426

249

426

80

426

470

325

8

325

92

25

4

273

100

108

135

273

100

89

40

89

20

219

100

219

16

108

60

108

120

89

20

219

131

159

80

273

10

273

40

76

10

89

10

89

15

89

12

159

60

159

10

108

110

219

40

219

5

219

60

76

53

219

20

219

120

89

40

219

50

219

50

57

17

108

45

76

6

133

40

219

120

89

44

159

60

108

17

133

45

108

55

89

50

219

120

76

60

219

60

273

80

108

140

108

40

219

15

89

80

219

50

57

30

219

100

219

60

76

10

219

80

89

60

219

70

57

20

219

35

89

22

219

60

108

60

159

30

89

40

159

15

25

5

159

15

219

10

57

15

89

50

89

10

219

15

219

80

89

30

57

20

76

130

219

115

108

160

76

25

219

25

219

70

159

280

219

110

219

80

89

65

89

30

219

70

32

5

89

25

89

8

108

130

32

20

108

65

219

50

89

30

89

5

108

50

57

10

32

10

25

15

76

50

325

420

219

20

219

200

76

20

76

5

57

80

219

140/133

159

15

89

20

426

30

426

151

159

70

325

80

325

84

159 / 133

200

325

40

89

15

108

20

57

10

325

50

57

40

159

200

426

15

426 / 530

40

325

100

426 / 530

84

273

106

273

22

273

1

108

263

219

562

273

20

219

61

426

250

273

10

219

30

159

35

426

45

426

48

38

15

89

10

426

95

108

25

426

40

219

10

426

17

325

85

159

100

426

35

159

100

76

45

159

100

89

50

57

20

159

20

159

25

57

20

108

110

89

30

89

280

325

106

219

25

325

61

57

15

325

18

108

50

38

50

273

4

219

50

273

70

57

20

89

25

219

87

89

24

219

3

38

10

89

15

89

75

57

3

219

80

273

210

159

133

57

15

108

10

159

40

159

20

273

25

219

45

76

20

76

18

219

200

219

250


image17.emf
И. Виногр. 6

И. Виногр. 4

И. Виногр. 4а

 Нагрузка Комбината

Котельная

У-0

У-1

У-2

57

36

76

15

89

65

76

41

108

135

108

168

ФГКУ "Искатель" [Отопление]
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 Очистные

 Калорифер

 Транспортный цех

 ККС



Смольная 18 -2

Смольная 18 -1

Смольная 16

Смольная 14

Смольная 12

 Гимназия

Вичуг. 104 -1

Вичуг. 104 -2

 Сбер Банк

 Клуб

 Акт. зал

 Инж. корп -4

 Инж. корп -3

 Инж. корп -2

 Инж. корп -7

 Инж. корп -5

 Инж. корп -1

 Инж. корп -8

 Инж. корп -6

 ГРП

 АБК

 ПК №2

 Ст. нейтр.

 Арендатор

 маст. ПСХ

 Эксп. цех

 Компрессорная

 Мех. мастерская

 Склад ГП

 Пристройка -1

 Пристройка -2

 ПК №1

 Меб. салон

 Контора

 Проходная

 ООО "Лидия"

 Насосная

Котельная

У-1

У-1а

У-7

У-6

У-9

У-8

У-5

У-4

У-3

У-2

У-26

У-27

У-28

У-24

У-1б

У-16

У-17

У-18

У-19

У-20д

У-20г

У-20в

У-20б

У-20а

У-25

У-21

У-22

У-23

У-29

У-33

У-32

У-31

У-30

У-15

У-14

У-13

У-12

У-11

У-10

У-20

У-24-1

У-14-1

У-15а

57

22

57

5

57

38

108

40

76

10

76

5

57

20

108

25

80

5

57

5

25

16

108

15

57

7

108

42

89

5

108

10

159

22

57

5

159

45

108

5

159

45

108

5

108

5

159

18

108

15

159

25

159

10

159

156

159

20

57

10

80

5

57

5

159

23

108

2

159

33

108

21

159

61

159

63

159

40

76

32

159

50

159

5

159

5

89

5

89

5

200

30

45

5

57

27

219

15

76

32

108

145

108

90

108

90

80

5

108

40

80

5

80

5

108

55

80

5

108

40

80

25

25

5

159

140

ОАО "Поликор" [Отопление]
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Баум. 17

Баум. 8б

Желябова 54

Соц. 28

Соц. 30

Желябова 5

Желябова 5а

Баум. 6

Соц. 16

Соц. 16а

Баум. 8

Соц. 20

Соц. 22

Соц. 26

Алекс. 1а

Алекс. 1

 Интернат

Баум. 8а -д/с №21

Соц. 14 -ресторан

Соц. 14 -клуб

Соц. 24

Соц. 20а

 НЖ 1

Соц. 32

 Клуб

 2КН

 Профилакторий



Котельная

ТК10

ТК11

ТК8

ТУ А

ТК9

ТК14

ТК7

ТК12

ТК13

ТУ Б

ТК15

ТК16

ТК17

ТК1

ТУ В

ТУ2

ТК2

ТУ Г

ТУ Д

ТУ Е

ТУ Ж

ТУ1

ТУ3

ТК5

ТК6

ТУ4

ТК3

ТК4

 ТУ З

159

61

159

40

159

3

159

6

57

13

111

111

159

30

159

120

159

40

325

90

159

35

159

85

111

111

108

70

325

443

111

111

325

58

325 / 273

78

273

27

325

11

108

60

325

17

325

11

325

60

108

46

57

30

57

26

57

33

133

165

111

111

89

65

111

111

111

111

133

169

108

37

111

111

133

60

133

118

111

111

57

34

133

70

133

25
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 ФГУП "Микроин"

Вичуг. 140

Вичуг. 142

Вичуг. 144

 Клуб

 ГЗП

Вичуг. 148

 Тир

 м-н Магнит

 м-н Колос

Вичуг. 166

Вичуг. 168

Вичуг. 170

Вичуг. 47

Вичуг. 45

Вичуг. 47а

Вичуг. 176

 Школа № 6 -1

 Школа № 6 -2

2 Вичуг. 8

2 Вичуг. 6

2 Вичуг. 4

2 Вичуг. 10

2 Вичуг. 12

Вичуг. 184

Вичуг. 186

 Райпо

Вичуг. 184а

Вичуг. 180

Вичуг. 178

Бекрен. 5

Бекрен. 6

Бекрен. 3а

Бекрен. 3

Бекрен. 1

Вичуг. 174

1 Вичуг. 1

1 Вичуг. 3

1 Вичуг. 5

1 Вичуг. 6

1 Вичуг. 8

 Дет.сад

Пригород. 4

Пригород. 3

Пригород. 2

Пригород. 1 -1

Пригород. 1 -2

Лухов. 4

 Дет. сад 36

Кр. Химик 32

 Дет. сад 50

 Цех №3

 Цех №1 -3

 Цех №1 -4

 Цех №1 -2

 Цех №1 -1

 Цех №2 -1

 ЦТП2

 Цех №2 -2

 ЦТП3

 Уч-ок тепловодоснабжения

 Зарядная

 ЦИС

 Стол. участок

 РСЦ

 ОК

 Абонент. отд.

 АТС

 Склад ГП

 м-н

 Столовая

 Баня

 Инстр. цех

 АБК

 ПРУ

 ОГЭ

 ВЦ

 Транспортный цех

 НКС

 АХО

 Мойка

 Склад ОГЭ

 Пилорама

 Модуль

 Склад 2

 Гараж

 ГРП

 Склад 3

 РБУ

 ВОС

 ООО "Одежда"

 ЦТП3

Бекрен. 2

Вичуг. 172

 КНС 1

Вичуг. 182

Котельная

ЦТП-НКС

ЦТП 10

ЦТП 9

ЦТП 8

ЦТП 5

ЦТП 6

ЦТП 7

ЦТП 4

У-0

У-1

У-2

У-3

У-6

У-10

У-9

У-7

У-8

У-4

У-5

У-14

У-13

У-12

У-11

У-15

У-15а

У-15б

У-22

У-21

У-20

У-16

У-17

У-17а

У-18

У-23

У-24

У-19

У-28

У-25

У-26

У-27

У-28

У-31

У-32

У-33

ТК 1

У-34

У-35

У-36

У-29

У-38

У-37

У-36

У-40

У-39

У-30

У-40

У-40а

У-40б

У-42

У-47

У-43

У-46

У-43а

У-45

У-44

У-44а

У-51

У-52

У-53

У-53а

У-53б

У-54

У-56а

У-55

У-56

У-55а

У-57

У-58

У-59

У-60

У-60

ТК 3

ТК 2

У-71

У-63

У-62

У-61

У-66

У-64

У-68

У-69

У-65

У-70

ТК 4

У-76

У-75

У-72

У-73

У-74

У-73а

133

2

57

10

108

2

57

42

108

142

32

3

32

29

32

33

89

74

57

19

89

45

57

8

89

61

57

7

57

15

89

24

133

59

219

97

219

36

219

2

57

41

159

130

89

70

57

27

80

22

0.0

31

108

38

108

94

57

12

57

14

108

45

108

38

108

30

108

22

108

22

108

22

76

5

89

5

32

46

32

41

57

1

57

10

57

32

57

33

32

12

273

90

108

66

57

28

273

157

273

144

219

60

76

66

219

2

219

1

219

36

57

18

89

13

89

3

32

16

219

93

108

123

89 / 57

97

57

8

76

39

57

6

89

61

89

29

57

43

76

38

89

1

273

394

273

217

108

2

108

1

159

56

159

28

159

72

111

111

159

38

159

29

159

26

159

38

159

16

159

107

89

26

108

45

159

156

159

47

111

111

111

111

111

111

111

111

159

158

108

62

111

111

111

111

159

47

57

8

111

111

111

111

111

111

57

76

111

111

111

111

111

111

89

111

111

111

111

111

111

111

108

111

111

111

111

111

159

38

111

111

57

126

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

89

1

159

26

159

125

159

125

159

300

159

6

111

111

111

111

111

111

57

46

57

27

159

36

159

24

111

111

159

60

159

35

159

45

159

36

159

58

159

75

159

57

89

60

159

0

57

80

57

11

108

93

111

111

111

111

159

31

111

111

159

2

111

111

111

111

159

36

159

48

159

6

108

80

159

48

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

108

247

25

22

76

38

89

155

89

19

89

107

76

4

57

21

111

111

111

111

111

111

111

111
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Волжский 6

Волжский 4

Волжский 3

Волжский 2

Волжский 1

Фрунзе 1 -4

Фрунзе 1 -3

Фрунзе 1 -2

Фрунзе 1 -1

Советс. 23/11

Фрунзе 3

Фрунзе 5

Фрунзе 9/22

Лен. 21

Лен. 19

Лен. 17

Лен. 15

Лен. 15а

Лен. 13

Лен. 11

Лен. 7

Лен. 5

Лен. 3а

Лен. 3

Лен. 1

Лен. 1

Рылеевск. 8

Лен. 4



Лен. 2

Лен. 2а

Лен. 6

Лен. 8

Лен. 10

Лен. 10

Лен. 12

Лен. 14

Лен. 16

Лен. 16а

Лен. 18

Лен. 20

Советс. 11а



Советс. 11

Советс. 9

Советс. 7

Советс. 5

Советс. 3

Советс. 1

Лен. 10б

Советс. 8

Советс. 4

Рылеевск. 4

Рылеевск. 4

Рылеевск. 4

Советс. 5а

Рылеевск. 12

Рылеевск. 3

Комсом. 8б

Рылеевск. 1

Комсом. 1 -2

Комсом. 1 -1

Комсом. 3

Комсом. 3

Комсом. 3

Комсом. 3

Комсом. 5

Комсом. 3

Комсом. 7

Комсом. 9

Комсом. 11

Комсом. 14

Комсом. 10

Комсом. 8а

Комсом. 8

Комсом. 6

М. Горьк. 19б

М. Горьк. 25

М. Горьк. 19

Револ. 1/15 -4

Револ. 1/15 -1

Револ. 1/15 -2

Револ. 1/15 -3

Комсом. 3а

К. Маркса 2/17



К. Маркса 1 -2

К. Маркса 1 -1

Жуковск. 2/13

Жуковск. 4

Ивановс. 4а

Котельная № 1

ТК 7а

У-1

ТК 7

У-2

У-3

ТК 7б

У-4

У-5

Тк 21а

Тк 21

ТК 21б

ТК 21в

ТК 16а

ТК 16

У-6

ТК 16б

ТК 15а

У-7

У-10

ТК 13

У-8

У-9

У-10

ТК 14

У-11

У-12

У-13

У-14

У-15

У-16

У-17

У-18

ТК-14а

У-18

ТК 11а

ТК 11б

У-20

У-19

ТК 11

У-21

У-22

У-23

ТК  11в

У-24

ТК 12

ТК 13

ТК 9

ТК 10

ТК 8

ТК 8а

У-25

У-26

У-28

У-29

У-30

У-31

У-32

У-33

ТК 5а

ТК 5

ТК 4

У-0

У-34

ТК 3

У-35

ТК 1

ТК 2

ТК 16

У-36

У-11а

У-34а

Ш-40

Ш-32

Ш-16

Ш-16

Ш-40

111

111

111

111

108

39

111

111

111

111

108

49

108

14

111

111

111

111

111

111

108

56

57

2

57

10

108

13

111

111

108

26

57

2

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

89

10

80

12

111

111

76

4

80

39

80

19

76

8

108

30

76

8

108

103

57

10

108

16

57

23

57

23

159

44

111

111

111

111

111

111

108

17

159

15

159

36

111

111

111

111

111

111

111

111

159

15

76

63

76

60

80

104

111

111

80

30

57

46

111

111

111

111

57

12

38

14

57

9

159

57

57

30

159

16

159

40

159

8

111

111

111

111

57

47

111

111

111

111

111

111

111

111

111

29

57

11

57

31

200

54

76

40

57

2

76

5

200

12

111

111

200

17

200

28

111

111

200

12

111

74

111

111

111

111

111

37

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

57

2

80

60

111

111

159

74

57

34

200

26

111

111

80

25

200

17

159

100

159

26

108

20

108

56

111

111

108

46

76

20

111

111

57

20

57

44
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Волжский 11

Волжский 9/18

Советс. 12

Советс. 10 -1

Советс. 10 -2

Советс. 8

Советс. 29

Фрунзе 4

Фрунзе 6

Советс. 27

Советс. 25



Советс. 33

Советс. 35

Советс. 39

Советс. 45

Крупской 10/47

Крупской 7

Крупской 5

Крупской 8



Советс. 43

Лен. 30

Советс. 31



 Гараж



 Административное здание



Лен. 26а

Лен. 24/8

Лен. 26

Лен. 29

Лен. 31а

Лен. 31 Лен. 31

Лен. 39а

Лен. 33

Лен. 35

Лен. 37

Лен. 39

Советс. 30

Советс. 26

Советс. 28

Лен. 28

Лен. 41

Лен. 45

Лен. 47

Лен. 49
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111

111

159

35

159

6

111

111

111

111

111

111

159

26

111
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пер. 3-й Ильинский
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111
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3
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Мендел. 76
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В. Бобор. 51
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В. Бобор. 57
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В. Бобор. 63

Доброл. 1

Пожарск 10

Пожарск 9

Пожарск 7

Пожарск 5

Пожарск 3

Пожарск 1

Мендел. 86 интернат

Мира 2/61

Мира 10

Мира 12

Мендел. 82/16

Ванц 38

Ванц 53 д/с 15

Ванц 40

Ванц 36

Ванц 34

Ванц 41

Ванц 43

Ванц 45 -2

Ванц 45 -1

Ванц 47

Ванц 49
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Ванц 36а
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ТК 14
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ТК 17

ТК 16
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У-2

ТК 9

ТК 6

ТК 24

ТК 5
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ТК 4

ТК 4а

ТК 22

ТК 23

У-5а

У-36

У-4а

ТК
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4

57

4
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85

76

57
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40

57

12
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40
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159

380

80
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57

39

57

37

57

8

108

12

108

10

108

40

108

168

57

31

80

50

80

30

57

3

57

3
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22

57

11

57

25

57

32

80

48

80

20

89

45

80

28

57

18
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70

89 / 76

2

250
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159

55

89

26

57
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108

36
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4

159

20

159
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159

24

57

9
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65
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17

108

15
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44
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18
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20
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26
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41
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7
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46
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30
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 Дет.сад
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Колхозн. 16
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У-2
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7
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111
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4
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40
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8
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108
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ул. Красногорская

ул. Пионерская

ул. Аристарха Макарова
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ул. Танкистов
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Е. Павл. 7
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Текст. 2

А. Макар. 78
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А. Макар. 76

А. Макар. 72

А. Макар. 70

Е. Павл. 1

Е. Павл. 3

Пион. 5

Пион. 3
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У-0

У-1

У-2
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ТК-3
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У-3

ТК-4

ТК-5

ТК-6

У-2а

У-2б

ТК-7

ТК-8

ТК9

ТК-10

76

31

57

63

57

48

32

3

57

50

32

3

89

27

200

64

159

220

200

132

108

26

76

40

108

18

57

9

57

9

76

9

159

21

159

59

111

111

159

54

133

69

57

43

80

53

108

45

76

42

76

30

57

40

57

10

57

10

57

8

57

8
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ул. Дзержинского

ул. Пирогова

ул. Пирогова ул. Юрьевецкая

ул. Аристарха Макарова

ул. Льва Толстого

ул. 2-я Нагорная

ул. Чаева

ул. Кривоногова

Кривоног. 13 -гараж

Кривоног. 15

Юрьевец. 50

Юрьевец. 46

 адм корп

Дзерж. 28 д/с 3

Дзерж. 24

Дзерж. 22

Дзерж. 26

 Родильный дом

 Лаборатория

 Библиотека

 Хирургия

 Травм -2

 Инфекционное отд.

 Биолаборатория

Чаева 13/5

Чаева 11

Чаева 9

Напольн. 8

Чаева 16

Кривоног. 13



Пирогова 15

Юрьевец. 44

Юрьевец. 42

Юрьевец. 40



Дзерж. 28 д/с



Кривоног. 16/17

Нагорная 18 гараж

Нагорная 18 мастерская

 Глазное отд.

 Паталого-анатомич.отд

Нагорная 18 пищеблок



Котельная № 11

У-0

ТК 29а

ТК 30

ТК 31

ТК 26

ТК 29

ТК 28

ТК 27

ТК 22

ТК 22а

У-1

ТК 23

ТК 24

ТК 24а

ТК 25

У-2

У-3

ТК 7

ТК 16а

ТК 16

ТК 14

ТК 13

ТК 3

ТК 2

Тк 4

ТК 5

У-4

ТК 10

ТК 7

ТК 6

У-5

У-6

У-5а

У-16а

У-29а

У-29б

ТК

76

55

108

8

111

111

57

22

32

12

57

48

108

43

76

28

133

27

45

12

57

126

57

102

45

30

45

10

45

50

45

10

159

24

57

6

57

20

57

100

159

20

57

24

159

11

159

9

57

9

57

9

159

100

159

66

76

10

76

11

89

100

111

111

108

16

89

20

89

115

159

103

76

26

76

27

76

55

159

43

159

42

200

70

200

20

200

120

200

82

38

34

38

11

38

120

32

1

57

10

159

85

108

28

76

12

76

49

76

30

57

23

133

42

159

21

76

11
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ул. Вичугская

ул. Трудовая

ул. Красный металлист

пер. 3-й Трудовой

ул. Смольная

К. Метал. 35

К. Метал. 33

К. Метал. 37

К. Метал. 39

К. Метал. 31

Вичуг. 136

Вичуг. 134

Вичуг. 132

Вичуг. 126

Вичуг. 124а

Вичуг. 124

Вичуг. 108

Труд. 3

3-й Труд. 4 юных техников

3-й Труд. 4 склад

 ГРП

Смольная 32 адм.зд.

Смольная 34 д/с №4

4-й Труд. 31

Смольная 32 д/с 37

Смольная 36

Смольная 38

Смольная 40

Смольная 42 -2

Смольная 42 -1

Смольная 44

Смольная 46

4-й Труд. 35

4-й Труд. 33

Смольная 42а -2

Смольная 42а -1

Смольная 42б -1

Смольная 42б -2

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

3-й Труд. 9а

Смольная 9

К. Метал. 14 -3

К. Метал. 14 -1

К. Метал. 14 -2

К. Метал. 12

Смольная 7
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ТК-7

ТК-9

У-0

ТК-10

ТК-1

ТК-6

ТК-4

ТК-5

ТК-2

ТК-3

ТК-3*

У-0

У-1

ТК 18

ТК 8

ТК 7

ТК 6

ТК 5

ТК 4

ТК 3

ТК 2

ТК 1

У-2

У-3

ТК 9

ТК 10

ТК 11

ТК 12

ТК 13

У-4

ТК 14

ТК 15

ТК 16

ТК 17

У-14а

У-14б

У-14в

У-17а

У-17б

У-17в

У-17г

200

20

76

25

108

53

159

68

108

34

133

16

108

32

200

82

200

80

108

6

76

5

200

20

200

68

108

18

108

104

108

101

108

70

108

2

200

31

250

28

250

54

250

36

250

20

108

44

250

20

108

5

159

20

57

32

159

27

159

55

159

33

57

27

57

23

159

45

57

25

57

25

57

30

80

19

80

35

57

6

57

26

57

8

159

110

159

34

76

17

57

41

57

28

57

28

108

34

108

105

108

31

108

32

57

42

76

7

89

29

108

12

89

20

45

17

108

31

57

6

57

21

57

10

57

22

89

8
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40

57

9

57

3

57

15

57

3

159

62

159

61
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ул. Менделеева

ул. Правды

ул. Менделееваул. Декабристов

ул. Краснофлотская

ул. Костормская

Мендел. 24

Мендел. 24а

 Казначейство -пристр.

Правды 20

Правды 22

В. Бобор. 3

В. Бобор. 5

В. Бобор. 7

В. Бобор. 11а

В. Бобор. 13

Краснофл. 1/15

Краснофл. 3

Краснофл. 5

 Детский сад 18

Краснофл. 11

Краснофл. 15

Правды 1

Мендел. 38

Мендел. 34

Мендел. 32

Мендел. 30

Правды 3

Правды 5

Правды 7

Правды 9

Правды 24

Правды 26

Правды 28

Правды 40

Правды 42

Правды 42а

Мендел. 1а

Мендел. 1

Мендел. 3

Мендел. 3а

 Дет. сад № 22

 Казначейство

Правды 30а

Правды 7а

Краснофл. 16

Краснофл. 18

Мендел. 48

Бойцова 11

Бойцова 13а

Бойцова 15
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ТК-4

У-1

ТК-16

ТК-9

ТК-8
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ТК-10
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У-3

ТК-12

ТК-2

У-4

ТК-11

У-5
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У-6

У-7

ТК-18

ТК-3

ТК-15

У-8

У-9

У-10

У-11

У-12

ТК-16

ТК-20

ТК-19

У-13

У-14

У-15

ТК-17

У-13

У-14

У-1а

ТК-41

ТК-43

ТК-37

ТК-40

У-1б

У-6а

У-14а

ТК

57

45

89

47

57

5

89

30

89

97

89

11

89

40

57

6

57

20

108

124

200

32

200

34

89

35

159

323

89 / 76

13

200

62

76

59

200

123

89

25

200

100

57

26

108

10

57

13

108

28

89

50

89

72

89

6

200

25

200

25

200

16

76

11

200

136

108

52

57

22

108

40

57

22

108

60

159

48

159

30

89

32

159

29

89

40

76

57

76

57

57

22

200

29

250

100

250

62

250

100

76

110

108

7

159

40

159

33

159

40

159

24

108

55

108

82

89

45

76

50

57

55

89

11

76

51

159

25

159

56

76

13

159

33

108

26

108

217

108

40

108

25

108

16

89

23

38

15

57
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ул. Воеводы Боборыкина

сквер

В. Бобор. 12 -1

В. Бобор. 12 -2

В. Бобор. 12 -3

В. Бобор. 8

В. Бобор. 8а

Красноветк. 7

 Административное здание

 Мануфактура

Красноветк. 6

В. Бобор. 4

 Колледж

Красноветк. 1

Красноветк. 9а

Красноветк. 9

Красноветк. 15

Красноветк. 13

 Школа

Красноветк. 11а

Красноветк. 11

 Бойлерная 2

Красноветк. 17 -4

Красноветк. 17 -2

Красноветк. 17 -3

Красноветк. 17 -1

Красноветк. 21

Красноветк. 21 -1

Красноветк. 21а

Гагар. 3а

Красноветк. 19 -2

Красноветк. 19 -1

Красноветк. 19 -3

Гагар. 1

Гагар. 3 -1

Гагар. 3 -2

Гагар. 3 -3

В. Бобор. 18

 ЧП Коньшин

В. Бобор. 29

В. Бобор. 16

В. Бобор. 14а

Гагар. 5

Гагар. 9

В. Бобор. 29б

В. Бобор. 29а

Гагар. 11

Гагар. 13

Мендел. 58

В. Бобор. 25

 ГРП

В. Бобор. 25а

Бойцова 2

Бойцова 4

В. Бобор. 23а

В. Бобор. 23

Бойцова 6

Мендел. 56

Мендел. 54

Мендел. 52а -1

Мендел. 52а -2

Мендел. 52 -1

Мендел. 52 -2

Бойцова 6а

 АТС-2

Бойцова 9

Бойцова 7

Бойцова 5

Бойцова 3

В. Бобор. 21/1

В. Бобор. 19

В. Бобор. 17/2

Краснофл. 6

Краснофл. 8

Краснофл. 10

Краснофл. 12

Краснофл. 14

В. Бобор. 14 -1

В. Бобор. 14 -2

В. Бобор. 14 -3

В. Бобор. 14 -4

В. Бобор. 10

 Бассейн

 Спорткомплекс

 Дом культуры

Лесозавод. 15

 Школа № 8

 Детский сад № 32

Коопер. 1

 Кондитерский цех

Красноветк. 34

Красноветк. 36

Красноветк. 38

Красноветк. 32

Красноветк. 30

Фабр. двор 11а

Фабр. двор 11

Фабр. двор 12

Фабр. двор 13

Фабр. двор 14

Фабр. двор 16

Красноветк. 28

 Баня

 Педиатрическое отделение

 Педиатрическое отделение 1

 ЗАО "СпинЭф"

Фабр. двор 28б

 Виноградов

 Муравьева

 ИП Тузова Е. Л.

 Проходная

Фабр. двор 21

Фабр. двор 22

Фабр. двор 23

 Бойлерная 3

 Бойлерная 1

 Бойлерная
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ТК-38

ТК-37
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ТК-39

ТК 41

ТК 44

ТК 43

ТК 42

ТК 64
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У-14

У-12

У-11

У-13

У-9

У-10

ТК 60

ТК 70

У-8

У-7

У-6

У-5

ТК-69

ТК-71

У-1

У-2

У-3

У-4

ТК-68

ТК-66

ТК-65

ТК-67

ТК-58

ТК-59

ТК-61

ТК-94

ТК-93

ТК-92

ТК-101

ТК-100

ТК-107

ТК-106

ТК-105

ТК-104

ТК-103

Тк-102

ТК-96

ТК-95

ТК-99

ТК-98

ТК-97

ТК-108

ТК-109

ТК-110

ТК-111

ТК-112

ТК-113

ТК-91

ТК-88

ТК-89

ТК-90

ТК-87

ТК-86

ТК-85

ТК-84

ТК-83

ТК-82

ТК-81

ТК-80

ТК-79

ТК-78

ТК-53

ТК-52

ТК-50

ТК-51

У-15

У-16

У-17

У-

Тк-77

ТК-76

ТК-75

ТК-74

У-20

У-19

У-18

У-21

У-22

У-23

ТК-73

ТК-72

ТК-49

ТК-48

ТК-55

ТК-47

ТК-54

ТК-114

ТК-56

ТК-57

У-25

У-24

ТК-46

ТК-115

ТК-45

  РД

Рег. Д

Ш-80 мм

Ш-17 мм

Ш-18 мм

Ш-40 мм

Ш-9 мм

Ш-33 мм

Ш-60 мм

Ш-50 мм

Ш-35 мм

Ш-44 мм

Ш-48 мм

108

30

108

16

57

9

89

20

108

25

89

98

89

35

89

25

76

50

108

25

108

74

108

40

159

102

159

6

159

204

159

132

57

75

57

20

32

37

57

15

57

2

57

2

57

15

159

30

159

15

32

5

159

50

325

10

57

20

57

20

57

9

219

63

108

60

76

40

89

40

108

13

108

27

159

148

133

80

133

17

89

12

108

24

108

6

159

204

89

56

159

43

159

35

89

15

219

24

89

43

219

46

219

46

89

26

219

22

159

10

89

14

159

40

89

24

159

110

89

85

89

45

133

83

108

340

89

22

89

30

159

45

57

5

57

15

159

56

57

55

57

7

159

70

76

79
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ул. Мира

ул. Короленко

ул. Менделеева

ул. Менделеева

ул. Добролюбова

ул. Пожарского

ул. Воеводы Боборыкина

ул. Ванцетти

ул. Менделеева

ул. Ванцетти

ул. Матвеевская

ул. Матвеевская

ул. Соревнования

ул. Алексеевская

ул. Желябова

ул. Наволокская

пер. 1-й Баррикадный

пер. 2-й Баррикадный

проезд Квартальный

ул. 2-я Владышевская

ул. Соревнования

ул. Рощинская

пер. 3-й Баррикадный

ул. Королёва

ул. Социалистическая

 Гараж

Соц. 48

Соц. 54

Соц. 54 -1

Корол. 1

Корол. 3

Корол. 5

Корол. 7

Корол. 10а

Корол. 35/2

Соц. 37

Корол. 4

Корол. 6

Корол. 8

Соц. 39

Соц. 39а

Соц. 41а

Соц. 41 -2

Соц. 41 -1

Соц. 39б

 Бойлерная 1

Корол. 10 училище

Корол. 10 поликлин

3-й Баррик. 4

3-й Баррик. 3

3-й Баррик. 2

Соревн. 14 ЧП

Корол. 9

Корол. 9А

Корол. 9г

Корол. 20

Корол. 22

Корол. 28

Корол. 30

Корол. 32

Корол. 34

Рощ. 26

Наволок. 18 школа №17

Наволок. 1а

Наволок. 1б

Наволок. 1

Наволок. 3

Наволок. 11

Наволок. 13

Наволок. 18

Соревн. 53 д/с 31

Парижской Коммуны 62 школа №9

Рощ. 52 д/с 43

2-я Ванд. 7

2-я Ванд. 9
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Соц. 40

Соревн. 2а

Соревн. 2

Энергетич. 2а д/с 1

Энергетич. 2

Соц. 29 -2

Соц. 29 -1

Соц. 27

Соц. 25

Соц. 23

В. Бобор. 46

В. Бобор. 44

В. Бобор. 42

В. Бобор. 40

В. Бобор. 36

В. Бобор. 34

В. Бобор. 32

В. Бобор. 30

Желябова 74

Желябова 76
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Кварт. 6
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Кварт. 2а

Кварт. 1а

Кварт. 1

Кварт. 3

Соц. 27а

 ЧП

Соц. 54 -2

Соц. 52а

 Бойлерная 3
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 Кинешемская мануфактура
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Желябова 74а
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200
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33
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36
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9
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89
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13
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9
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80
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57
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2
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2
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6
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9

57

10

80

32

108

40

108

40

76

50

38

78

76

30

57

59

300

81

300

43

300

142

89

6

89

50

89

145

89

45

57

10

300

65

108

135

108

25

89

46

57

34

76

22

76

22

108

95

108

40

57

30

57

20

32

11

57

65

57

25

32

10

57

88

76

90

76

5

57

5

57

7

76

55

57

70

80

57

80

20

300

120

108

35

108

25

108

8

25

20

38

2

25

30

57

23

300

30

300

61

108

56

57

7

57

20

426

23

300

30

108

30

108

90

426

7

300

85

57

3

300

79

300

16

45

75

111

111

76

11

76

271

38

12

76

10

89

40

57

16

89

40

108

56

57

18

108

96

89

4

89

21

57

2

108

58

108

35

108

10

108

33

111

111

108

30

108

25

57

20

76

7

108

15

159

100

159

35

57

13

76

30

57

35

57

1

57

1

200

225

89

95

108

7

133

30

133

70

111

111

57

52

159

95

200

45

200

30

57

70

57

5

89

30

133

300

133

74

133

9

250

20

200

110

76

55

250

110

250

105

108

50

250

110

250

3

76

190

111

111

57

18

57

18

89

300

250

350

108

45

108

40

76

42

89

40

89

38

108

38

250

350
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ул. Юрьевецкая

ул. Текстильная

ул. Текстильная

ул. Гражданская

ул. Пушкина

ул. Урицкого

ул. Красногорская

ул. Пионерская

ул. Аристарха Макарова

ул. Елены Павловской

ул. Дмитрова

ул. Танкистов

ул. Фурманова

ул. Школьная

ул. Урицкого

ул. Красногорская

ул. К. Либкнехта

ул. 12-го Декабря

ул. Ломоносова

Краснов. 9

Пушк. 8

Пушк. 6

Пушк. 4

А. Макар. 7/2

А. Макар. 9

А. Макар. 13

А. Макар. 15 -Детский дом

А. Макар. 11

Гражд. 1/17

Гражд. 3

Гражд. 5

Гражд. 7

Гражд. 9

Пион. 12

Красног. 5

Красног. 3

Красног. 1

Либк. 2

Пион. 10

Пион. 8

Пион. 6

Пион. 4

Пион. 2/66

 Мастерская

А. Макар. 62

А. Макар. 60

А. Макар. 58/1

Урицк. 3

А. Макар. 58 -б

А. Макар. 58а

А. Макар. 47

А. Макар. 45

А. Макар. 43 -Спортивный павильон

А. Макар. 43 -Гараж

А. Макар. 43 -Клуб

А. Макар. 37

А. Макар. 35

А. Макар. 33

 Гаражи

Урицк. 2

А. Макар. 56а

А. Макар. 56

А. Макар. 54

А. Макар. 41а

Краснов. 14

Краснов. 1

Краснов. 13

Краснов. 23а

Краснов. 30

Краснов. 24

Краснов. 25

Краснов. 26

Краснов. 27

Краснов. 21

Краснов. 22

Краснов. 23

Краснов. 15

Краснов. 16

Краснов. 17

Краснов. 11

Краснов. 12

Краснов. 18

Краснов. 19

Краснов. 8

Краснов. 7

Краснов. 6

Краснов. 2

А. Макар. 39 А. Макар. 41

А. Макар. 39а

Краснов. 5

Краснов. 4

Краснов. 3

Краснов. 10

Краснов. 38 -Психиатрическая больница

 Гараж Больницы

Краснов. 33

Краснов. 32

Краснов. 34

Краснов. 36

 Бойлерная/прачечная
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ПНС-1

ТК-26

ТК-25

ТК-24.1

ТК-24

ТК-33

ТК-23

ТК-22

ТК-21

ТК-20

ТК-34

ТК-35

ТК-36

ТК-37

ТК-38

ТК-39

ТК-40

ТК-162

ТК-163

ТК-161

ТК-189

ТК-190

ТК-191

ТК-192

ТК-160

ТК-198

ТК-159

ТК-231

ТК-232

ТК-158

ТК-157

ТК-156

ТК-155

ТК-155.1

ТК-148

ТК-147

ТК-146

ТК-145

ТК-144

ТК-154

ТК-142

ТК-143

ТК-143.1

ТК-

ТК-19

ТК-47

ТК-46

ТК-18

ТК-76

ТК-75

ТК-73

ТК-74

ТК-11

ТК-17

ТК-16

ТК-13

ТК-12

ТК-10

ТК-56

ТК-55

ТК-54

ТК-53

ТК-52

ТК-64

ТК-62

ТК-63

ТК-98

ТК-97

ТК-95

ТК-96

ТК-94

ТК-93

ТК-92

ТК-91

ТК-105

ТК-106

ТК-111

ТК-90

ТК-89

ТК-88

ТК-87

ТК-8

ТК-9

ТК-7

ТК-7.1

ТК-6

ТК-207

ТК-141

ТК-140

ТК-212

ТК-211

ТК-139

ТК-214

ТК-5

ТК-4

ТК-86

ТК-3

ТК-2

ТК-131

ТК-130

ТК-229

ТК-134

ТК-135

ТК-127

ТК-126

ТК-121

ТК-122

ТК-203

ТК-120

ТК-119

ТК-222

ТК-1

89

36

57

2

57

4

89

57

89

64

108

17

108

3

76

15

159

52

57

4

76

15

76

88

57

11

159

23

76 / 45

11

159

93

159

40

108

26

108

35

45

20

108

98

89

52

89

5

108

17

108

17

108

22

57

17

108

15

108

48

57

13

159

2

108

17

159

43

57

34

159

31

108

88

159

32

89

25

89

32

89

100

159

32

133

56

89

18

89

56

219

62

76

83

76

30

89

6

159

38

159

26

159

42

45

58

45

10

159

371

159

30

159

55

45

28

32

26

57

27

89

17

108

2

76

55

89

20

89

37

219

55

25

60

159

2

133

199

133

15

159

60

108

75

38

3

159

10

57

25

159

62

57

56

89

44

89

15

159

24

108

9

159

32

273

18

219

85

159

40

159

15

159

15

159

77

108 / 89

20/30

273

86

219

30

32

10

76

30

89

32

89

19

32

8

89

43

89

21

57

15

57

34

89

23

57 / 45

7

89

14

45

6

57

26

108

144

273

64

273

45

89

38

219

67

219

37

32

40

219

42

57

15

273

48

108

45

325

70

325

60

108

18

89

57

108

46

57

28

57

69

108

66

57

56

57

80

76

54

89

18

57

43

57

43

76

56

76

73

Котельная № 17 [Отопление]


image35.emf
ул. Урицкого

ул. Дмитрова

ул. Фурманова

ул. Школьная

ул. Урицкого

ул. Красногорская

ул. 12-го Декабря

ул. Ломоносова

Ломон. 20 школа 1

Ломон. 24

Ломон. 21/2 школа 4

Ломон. 21

Ломон. 19

Ломон. 17

Урицк. 8

Урицк. 6

Школьная 12

Ломон. 17 д/с 29

Фурм. 3

Фурм. 1

Урицк. 6а

Красног. 8 -2

Красног. 8 -1

Красног. 6 -2

Красног. 6 -1

Урицк. 5

Урицк. 4

Урицк. 4а

Урицк. 4б

Урицк. 2а

А. Макар. 52

А. Макар. 52а

Краснов. 32

Школьная 6а д/с 48

Урицк. 4в-1 д/с 2

Урицк. 4в-2 д/с 2
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ПНС

ТК-228

ТК-227

ТК

ТК-01

ТК-42

ТК-43

ТК-46

У-1

У-2

ТК-50

ТК-44

ТК-45

ТК-47

ТК-49

У-3

У-4

У-5

У-6

ТК-52

ТК-51

У-7

У-8

У-9

У-10

У-11

У-12

У-13

У-14

У-15

У-15а

У-11а

У-49а

У-44а

ТК

Ш-23,2

Ш-20,8

Ш-24,8

30

72

108

30

108

119

250

84

219

58

219

24

76 / 57

16

200

30

250

32

76

255

108

80

159

75

89

8

219

25

89

52

108

11

89

5

219

86

89

57

159

42

159

49

89

9

108

25

108

32

108

2

108

2

159

74

159

6

108

30

108

2

108

2

200

186

57

170

200

50

159

28

89

41

200

7

159

54

108

44

108

55

108

9

200

29

76

20

89

30

200

10

159

48

57

8

108

39

89

78

159

7

45

5

250

34

108

68

200

7

200

38

200

39

250

5

250

2

57

62

Котельная № 18 [Отопление]


