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РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от 30.04.2014  №65/654
Об утверждении Порядка участия граждан и Порядка учета предложений граждан, участвующих в публичных слушаниях, по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы городского округа Кинешма от 26.10.2011 № 28/274  «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма», руководствуясь статьями 29, 56 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма»,

городская Дума городского округа Кинешма решила:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан в публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма (приложение 1).
2.   Утвердить Порядок участия граждан в публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма». 
4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 



Глава  городского округа Кинешма
                                                  И.А. Виноградова


Приложение 1 к
решению городской Думы 
 городского округа Кинешма
от  30.04.2014  № 65/654

Порядок учета предложений граждан 
по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма
1.  Настоящий Порядок устанавливает правила учета предложений граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма, по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма.
2.  Граждане вносят предложения по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма (далее – предложения граждан) со дня официального опубликования данного проекта.
Предложения граждан носят рекомендательный характер.
3. Предложения граждан составляются по форме согласно приложению к настоящему порядку и направляются посредством почтовой связи, факсимильной связи, представляются лично по адресу, указанному в пункте 5 настоящего Порядка.
4. Предложения граждан подлежат учету. Анонимные предложения не учитываются.
5. Предложения граждан, внесенные до даты проведения публичных слушаний, направляются в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа Кинешма (далее – Рабочая группа) в рабочие дни с 08.30 часов до 17.30 часов (перерыв – с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, дом 4, кабинет № 30; по тел./факсу 5-58-72. Телефон для справок: 5-58-72.
6. По каждому предложению граждан, поступившему до даты проведения публичных слушаний, Рабочая группа готовит информацию, содержащую сведения о соответствии (несоответствии) предложения действующему законодательству Российской Федерации и Ивановской области. 
7. Предложения граждан вносятся также при обсуждении проекта схемы теплоснабжения городского округа Кинешма на публичных слушаниях.
8. Предложения граждан, поступившие во время проведения публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний и учитываются при подготовке итогового документа публичных слушаний, составленного по форме согласно приложению № 4 к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма», утвержденному решением городской Думы городского округа Кинешма от 26.10.2011 № 28/274.



Приложение к порядку учета 
предложений граждан 
по проекту схемы теплоснабжения 
городского округа Кинешма

Предложения граждан по проекту
схемы теплоснабжения городского округа Кинешма
	№ 
п/п
	Указание на абзац, пункт, часть проекта
	Предложения по проекту
	Текст абзаца, пункта, части с учетом предложения
	Обоснование предложения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	












Приложение 2 к 
решению городской Думы 
 городского округа Кинешма
от  30.04.2014  № 65/654

Порядок участия граждан в публичных слушаниях по проекту 
схемы теплоснабжения городского округа Кинешма 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру участия граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма, в обсуждении проекта схемы теплоснабжения городского округа Кинешма (далее – проекта решения).
2. Граждане самостоятельно и добровольно участвуют в обсуждении проекта схемы теплоснабжения городского округа Кинешма, вносят свои предложения в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории городского округа Кинешма (далее – Рабочая группа) со дня официального опубликования проекта решения и до завершения публичных слушаний.
3. Перед началом публичных слушаний участвующие в них граждане проходят регистрацию.
Лист регистрации граждан-участников публичных слушаний оформляется согласно приложению № 2 к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма», утвержденному решением городской Думы городского округа Кинешма от 26.10.2011 № 28/274.
4. Граждане, участвующие в публичных слушаниях, соблюдают регламент проведения публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний устанавливается Рабочей группой и доводится до сведения участников публичных слушаний председателем публичных слушаний.  
5. Граждане, участвующие в публичных слушаниях, имеют равные права для выражения своего мнения.
	Граждане, участвующие в публичных слушаниях, высказываются по существу обсуждаемых предложений, содержащихся в проекте решения, и не выносят каких-либо решений по вопросу внесения изменений и дополнений в схему теплоснабжения городского округа Кинешма.
6. По результатам публичных слушаний открытым голосованием простым большинством голосов принимается решение. Каждый из граждан-участников публичных слушаний наделен одним голосом.
7. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в порядке и сроки, установленные Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма», утвержденным решением городской Думы городского округа Кинешма от 26.10.2011 № 28/274.
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Котельная №1, Ул.Советская,15а
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 8357,87 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 7955,35 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	4,81

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	5,05



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2020 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии. В перспективе до окончания расчетного периода (2028 год) планируется проведение реконструкции тепловых сетей.

Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 11058,4 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 10360,18 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	6,31

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	6,73



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2011 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии. В перспективе до окончания расчетного периода (2028 год) планируется проведение реконструкции тепловых сетей.

Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 70097,21 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 57087,66 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	4,2

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	4,39



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2020 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии. В перспективе до окончания расчетного периода (2028 год) планируется проведение реконструкции тепловых сетей.

Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 5187,39 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 4586,56 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	11,46

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	13,09



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. Данный факт в первую очередь связан с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей.

Котельная №7, ул.Горького, 131 
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 12054,27 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 10993,01 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	8,8

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	9,65



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2020 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии (за счет незначительной удаленности объектов). В перспективе до окончания расчетного периода (2028 год) планируется проведение реконструкции тепловых сетей.

Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 15829,55 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 14777,24 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	6,65

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	7,12



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2020 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии (за счет незначительной удаленности объектов). В перспективе до окончания расчетного периода (2028 год) планируется проведение реконструкции тепловых сетей.

Котельная №9, ул.Семенова, 11б
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 5374,23 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 4957,31 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	7,76

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	8,41



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2020 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии (за счет незначительной удаленности объектов).

Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 5396 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 4196,46 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	22,23

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	28,58



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов

Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 8934,61 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 6267,04 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	29,86

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	42,57



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной значительно превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. Данный факт в первую очередь связан с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей.

Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 17447,22 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 13896,74 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	20

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	20,26



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной значительно превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. Данный факт в первую очередь связан с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей.

Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 13055,41Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 11548,67 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	11,5

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	13



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от значительно превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. 

Котельная №15, ул.Красносветкинская
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 58634,29 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от сети: 49858,09  Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	15

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	17,6



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов.

Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 31934,11 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 23191,17 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	27,4

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	37,7



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной значительно превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов.

Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 18173,62Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 15720,05 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	13,5

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	15,6



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов.

Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 25553,11 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 23988,44 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	6,1

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	6,5



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2020 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии. В перспективе до окончания расчетного периода (2028 год) планируется проведение реконструкции тепловых сетей.

Котельная №19, ул.Спортивная, 18
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 4319,48 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 3211,79 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	25,6

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	34,5



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной значительно превышает указанные допустимые величины, что в очередной раз свидетельствует о необходимости реконструкции тепловых сетей с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов.



Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» 
Фактический общий отпуск тепловой энергии в тепловую сеть: 24230,85 Гкал/год
Фактический полезный отпуск тепловой энергии от котельной: 23556,09 Гкал/год
	% потерь тепловой энергии от общего отпуска
	0,65

	% потерь тепловой энергии от полезного отпуска
	0,68



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной ниже уровня показателя 2020 года, что свидетельствует об эффективности передачи тепловой энергии. В перспективе до окончания расчетного периода (2028 год) планируется проведение реконструкции тепловых сетей.

Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
Недостаточно данных для проведения анализа по данной котельной.


[bookmark: _Toc379965975]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.
Предписания надзорных органов по ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»:
1. Удалить в местах прокладки трубопроводов (по схеме от ТУ 1 до профилоктория, от ТУ1 до ТК13, от ТК7 до ТК17, от ТК7до ТК10) деревья и многолетние кустарники.
2. Оборудовать для контроля параметров теплоносителя тепловую сеть и сеть ГВС (по схеме ТК7) отборными устройствами для измерения давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой.
3. Отключать постоянно при текущей эксплуатации тепловых сетей неработающие участки сети.
4. Провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.
5. Разработать гидравлический режим тепловых сетей. Наладить разработанный ООО «Электротеплосервис» гидравлический режим сетей ГВС.
6. Восстановить нарушенную тепловую изоляцию на трубопроводах тепловой сети.
7. Нанести стойкие антикоррозионные покрытия на наружные поверхности металлических конструкций (опоры, балки).
Предписания надзорных органов по ЗАО «Электрконтакт»:
1. Оборудовать газопроводы котлов ДКВР-20/13 по хду гаща двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой. Гореки котлов не оснащены стационарной запальной горелкой.
Информация, необходимая для соответствующего анализа предписаний надзорных органов, другими теплоснабжающими организациями города Кинешма не представлена или отсутсвует.


[bookmark: _Toc379965976]Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.
В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления. 
При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Приоритетной является зависимая схема, как наиболее дешевая и простая в монтаже и эксплуатации. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания.
Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения (для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления).
Оптимальным является вариант схемы присоединения, при которой обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. Однако такое прямое присоединение возможно только при использовании низкотемпературных тепловых сетей с постоянными в течение года параметрами теплоносителя, например 80-60°С, и только для двухтрубных систем отопления с радиаторными дросселирующими термостатами. Тепловые сети в данном случае реагируют на изменение спроса потребителя в теплоте через датчики перепада давления на вводах, с помощью которых электронными регуляторами изменяется подача сетевых насосов тепловых сетей (количественное регулирование).
Схема с водоструйным элеватором, который сочетает в себе функции смесителя и циркуляционного насоса, но с низким КПД. Данная схема широко применяется для нерегулируемых систем отопления, так как является простой и надежной в эксплуатации, не нуждается в электроэнергии. 
В практике автоматизации и переоборудования тепловых узлов имело место использование схемы с установкой клапана перед элеватором. Такой подход является неверным, так как при дросселировании потока клапаном резко падают насосные качества элеватора. Поэтому разработчики обычно дополнительно устанавливают в эту схему насос и обратный клапан, для которых элеватор становится только помехой. Поэтому такие тепловые схемы применялись и без элеватора. При наличии достаточного для работы элеватора перепада давления на вводе хорошие характеристики имеет узел смешения в виде регулируемого водоструйного элеватора, в котором с помощью сервомотора изменяется сечение сопла элеватора.
Применяются также схема с использованием трехходового клапана, данная схемаотличается значительно более широким диапазоном коэффициента смешения по сравнению со схемой в которой используется насос и обратный клапан, но без элеватора. Подмешивающий насос используется при наличии достаточного для работы системы отопления перепада давления на вводе тепловых сетей. В противном случае устанавливается циркуляционный насос.
Смесительные узлы с использованием гидравлического разделителя и четырехходового клапана применяются в основном при присоединении к местным тепловым сетям от ведомственной, индивидуальной или т.п. котельной. Такой способ присоединения благоприятен для устойчивой работы котлов, особенно при использовании котлов на твердом топливе. Применяются разделители вертикальные соосные, вертикальные со сдвигом подсоединенных к нему трубопроводов отопления относительно трубопроводов тепловых сетей, а также горизонтальные. Конструкция гидравлического разделителя проста и представляет собой трубу круглого или прямоугольного сечения, площадь поперечного сечения которой примерно в 10...20 раз больше суммарного поперечного сечения подсоединяемых к ней 4-х трубопроводов.
При независимой схеме присоединения применяются скоростные теплообменники различного типа: гладкотрубные, спиральнотрубные, пластинчатые (как правило, одноходовые разборные или полуразборные). 
Для потребителей тепловой энергии расположенных в городе Кинешма характерно зависимое элеваторное и зависимое непосредственное присоединение, более полная информация, необходимая для соответствующего анализа типов присоединения потребителей к тепловым сетям, теплоснабжающими организациями города Кинешма не представлена.


[bookmark: _Toc379965977]Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
Приборы учета тепловой энергии установлены на котельных ООО «ТДЛ Энерго" и ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». 
Информация, необходимая для анализа наличия приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета, другими теплоснабжающими организациями города Кинешма не представлена или отстусвует.
[bookmark: _Toc379965978]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.
На предприятии МУП «Объединенные котельные и тепловые сети» имеется круглосуточная аварийно-диспетчерская служба.
На предприятиях ОАО «Поликор», ООО «ТДЛ Энерго» и ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» диспетчерские службы отсутствуют.
Информация, необходимая для соответствующего анализа работы диспетчерских служб, другими теплоснабжающими организациями города Кинешма не представлена или данные службы отсутствуют.
[bookmark: _Toc379965979] Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.
Информация, необходимая для соответствующего анализа уровня автоматизации и обслуживания тепловых пунктов, насосных станций, теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или отсутствует.
[bookmark: _Toc379965980]Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.
На предприятии МУП «Объединенные котельные и тепловые сети» для защиты тепловых сетей от превышения давления имеются предохранительные клапана.
Информация, необходимая для соответствующего анализа защиты тепловых сетей от превышения давления, другими теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена.


[bookmark: _Toc379965981]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей по МУП ОК и ТС:
1. Контур котельной №4: Ду 100 мм; L=140 м наружная, школа-интернат по ул. Сеченова,26 (отопление)
2. Контур котельной №4: Ду 100 мм; L=20м наружная, пос.Илино,9 (отопление)
3. Контур котельной №14: Ду 100 мм; L=180 м подземная, детский сад по ул.Анри-Барбюса,54а (отопление)
4. Контур котельной №18: Ду 50 мм; L=27 м подземная, ТСЖ «Волга+» по ул.А.Макарова,56а (ГВС)


1.1 [bookmark: _Toc379965982][bookmark: _Toc339455062]Зоны действия источников тепловой энергии
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.
При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.
Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной. 
Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.
Представленные номограммы являются «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления (децентрализация, подключение к другому источнику теплоснабжения).
Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для  подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.


Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Схема 1.4.1
[image: ]

	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97

	1
	1,59

	1,65
	1,61

	3,75
	3,30



График 1.4.1



ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.
Схема 1.4.2
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61



График 1.4.2



 Котельная ОАО «Поликор» 
Схема 1.4.3
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,30

	0,21
	0,65

	0,33
	0,96

	0,55
	1,04

	1
	1,69

	1,65
	1,72

	2,75
	3,51



График 1.4.3



Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
Схема 1.4.4
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,18

	0,21
	0,39

	0,33
	0,57

	0,55
	0,61

	1
	1,00

	1,65
	1,02

	3,75
	2,08



График 1.4.4



Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Схема 1.4.5
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,21

	0,21
	0,45

	0,33
	0,67

	0,55
	0,72

	1
	1,17

	1,65
	1,19

	3,75
	2,43


График 1.4.5



Котельная №1, Ул.Советская,15а
Схема 1.4.6
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61



График 1.4.6



Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
Схема 1.4.7
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97



График 1.4.7



Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Схема 1.4.8
[image: ]

Определение эффективности подключения новых объектов не представлено, так как на котельной присутсвует дефицит тепловой мощности.


Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б 
Схема 1.4.9
[image: ]

	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,9


График 1.4.8



Котельная №7, ул.Горького, 131
Схема 1.4.10
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97

	1
	1,59



График 1.4.9



Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Схема 1.4.11
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97

	1
	1,59

	1,65
	1,61

	3,21
	3,30



График 1.4.10



Котельная №9, ул.Семенова, 11б 
Схема 1.4.12
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97


График 1.4.11



Котельная №10, ул.Текстильная, 4б  
Схема 1.4.13
[image: ]

	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97



График 1.4.12



Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Схема 1.4.14
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97


График 1.4.13



Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2 
Схема 1.4.15
[image: ]

	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,9

	0,55
	0,97

	1
	1,59



График 1.4.14



Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9 
Схема 1.4.16
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,16
	0,61




График 1.4.15




Котельная №15, ул.Красносветкинская 
Схема 1.4.17
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97

	1
	1,59

	1,65
	1,61

	3,75
	3,30



График 1.4.16



Котельная №16, ул.Социалистическая, 54  
Схема 1.4.18
[image: ]



	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97

	1
	1,59

	1,65
	1,61

	3,75
	3,30


График 1.4.17



Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б  
Схема 1.4.19
[image: ]

	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97

	1
	1,59

	1,65
	1,61

	3,75
	3,30



График 1.4.18




Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б 
Схема 1.4.20
[image: ]


	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,90

	0,55
	0,97

	1
	1,59

	1,65
	1,61

	3,75
	3,30



График 1.4.19



Котельная №19, ул.Спортивная, 18  
Схема 1.4.21
[image: ]


	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,28

	0,21
	0,61

	0,33
	0,9

	0,55
	0,97



График 1.4.20



Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»  
Схема 1.4.22

[image: ]

	Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	0,09
	0,25

	0,21
	0,54

	0,33
	0,79

	0,55
	0,86

	1
	1,39

	1,65
	1,42

	3,75
	2,90



График 1.4.21


Котельная ООО «ДХЗ - Производство» 
Схема 1.4.23
[image: ]
Определение эффективности подключения новых объектов не представлено, так как на котельной присутсвует дефицит тепловой мощности.


1.2 [bookmark: _Toc379965983]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.
[bookmark: _Toc379965984]Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.
Ниже в таблице представлены договорные присоединенные нагрузки по источникам теплоснабжения города Кинешма
Таблица 1.5.1
	Наименование источника
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/ч

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	130,2
	118,5
	91,85

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0,91
	0,91
	0,603

	Котельная ОАО «Поликор»
	6,73
	6,7
	3,415

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	12,33
	12,33
	4,65

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	33,6
	32,6
	10,59

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	5,16
	4,169
	3,9828

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	8,6
	7,079
	6,1143

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	33,3
	23,8
	24,8524

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	2,7
	2,374
	1,9313

	Котельная № 6
	2,48
	1,7236
	1,7761

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	6,182
	6,182
	4,9722

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	12,8
	9,64
	6,4346

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	3,68
	2,814
	2,191

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	3,6
	2,574
	1,8305

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	3,6
	3,394
	2,5097

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	8
	7,91
	6,5121

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	8
	5,44
	5,2806

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	46,6
	37,47
	25,0375

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	28,52
	20,088
	12,4826

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	20
	15,6
	7,4828

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	19,5
	16,09
	9,6406

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	3,44
	2,226
	1,5854

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	32,5
	32,5
	6,98

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	66
	44
	44





Структура присоединенной тепловой нагрузки г. Кинешма представлена ниже на диаграмме 1.5.1.
Диаграмма 1.5.1


Наибольшая присоединённая нагрузка по одному источнику тепловой энергии присутствует  на котельной ООО «Теплосервис Плюс» - 32%, суммарная присоединённая нагрузка котельных №1-№9, принадлежащих МУП «ОК и ТС» составляет 43%. Котельная ФГУК «Искатель» обладает наименьшей присоединённой нагрузкой – менее 1%.
[bookmark: _Toc379965985]Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
В России большую популярность получает индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме или квартире).
Главным преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.
По ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» индивидуальное отопление применяется в жилом многоквартирном доме пер.Баумана, д.8, общая площадь квартир с индивидульным отоплением составляет 45,3 м2.
По ООО «ТДЛ Энерго» индивидуальное отопление применяется по адресам указанным в таблице ниже.
Таблица 1.5.2
	№ п/п
	Наименование потребителя (назначение, адрес)
	S квартир
с индивид
отоплением,  м2

	1
	ООО «ЖРУ «Томна» - жилые дома, ул. Пионерская, д. 6
	576,4

	1.4
	ул. Веснина, д. 11
	127,7

	1.6
	ул. Макарова, д. 94
	44,8

	1.9
	ул. Макарова, д. 100
	50,4

	1.10
	ул. Макарова, д. 102
	57,4

	1.11
	ул. Макарова, д. 104а
	128,6

	1.13
	ул. Макарова, д. 106
	50,4

	1.14
	ул. Макарова, д. 108
	117,1


Информация об индивидуальных источниках теплоснабжения другими ресурсоснабжающими организациями города Кинешма не представлена или отстутвует.


[bookmark: _Toc379965986]Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.
Фактические значения потребления тепловой энергии за 2011 год представлены в следующей таблице.
Таблица 1.5.3
	Наименование котельной
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	123494
	15619
	100129

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	3141,3
	137,98
	3003,32

	Котельная ОАО «Поликор»
	6732
	468
	6264

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	13534
	3700
	9834

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	32414
	5707
	26707

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	8357,87
	402,52
	7955,35

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	11058,4
	698,22
	10360,18

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	70097,21
	13009,55
	57087,66

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	5187,39
	600,83
	4586,56

	Котельная № 6, ул.
	1592,15
	-
	1592,15

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	12054,27
	1061,26
	10993,01

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	15829,55
	1052,31
	14777,24

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	5374,23
	416,92
	4957,31

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	5396
	1199,54
	4196,36

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	8934,61
	2667,57
	6267,04

	Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б
	-
	-
	-

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	17447,22
	3550,48
	13896,74

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	13055,41
	1506,74
	11548,67

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	58634,29
	8776,2
	49858,09

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	31934,11
	8742,94
	23191,17

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	18173,62
	2453,57
	15720,05

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	25553,11
	1564,67
	23988,44

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	4319,48
	1107,69
	3211,79

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	24230,85
	156,98
	23393,7

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	-
	-
	-


Как видно из представленной таблицы, при общем отпуске тепла в тепловую сеть 516545,05 Гкал потербителям города Кинешмы реализуется порядка 83,92 % тепловой энергии, оставшиеся 16,08 % теряются в тепловых сетях при передаче.


[bookmark: _Toc379965987]Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.
Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в следующей таблице.
Таблица 1.5.4
	Наименование котельной
	Расчетное потребление на отопление, Гкал/ч
	Расчетное потребление на ГВС, Гкал/ч

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	82,41
	9,44

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0,603
	-

	Котельная ОАО «Поликор»
	1,594
	0,04

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	3,38
	0,04

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	10,59
	-

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	3,9828
	-

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	6,1143
	-

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	23,2254
	1,62

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	1,7954
	0,1359

	Котельная № 6, ул.
	1,7761
	-

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	4,9722
	-

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	6,3401
	0,0945

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	2,191
	-

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	1,7842
	0,0463

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	2,4546
	0,0551

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	6,0648
	0,4473

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	5,0704
	0,2102

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	23,0536
	1,9839

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	11,3633
	1,1193

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	7,4828
	-

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	8,3118
	1,3288

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	1,5854
	-

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	2,77
	0,2

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	18
	-


Как видно из представленной таблицы, общая присоединенная нагрузка составляет 286,7 Гкал/ч из которых 82,63% приходится на отопление, остальное приходится на ГВС и технологию.


[bookmark: _Toc379965988]Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.
Ниже в таблице приведены нормативы отопления в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения при отсутствии приборов учета на территории города Кинешма Ивановской области.
Таблица 1.5.5
	 
	Наименование объекта
	Количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период (Гкал. на 1 кв. м в отопительный период)
	Норматив отопления из расчета платы за отопление равными долями в течение календарного года (Гкал. на 1 кв. м в месяц)
	Норматив отопления из расчета платы в течение отопительного периода (Гкал. на 1 кв. м в месяц)

	Жилые и многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно

	 
	1-этажные жилые дома
	0,3629 
	0,0302 
	0,0497 

	 
	2-этажные жилые дома
	0,3567 
	0,0297 
	0,0489 

	 
	3-этажные жилые дома
	0,2460 
	0,0205 
	0,0337 

	 
	4-этажные жилые дома
	0,2405 
	0,0200 
	0,0329 

	 
	5-этажные жилые дома
	0,1990 
	0,0166 
	0,0273 

	 
	6-этажные жилые дома
	0,1956 
	0,0163 
	0,0268 

	 
	8-этажные жилые дома
	0,1897 
	0,0158 
	0,0260 

	 
	9-этажные жилые дома
	0,1901 
	0,0158 
	0,0260 

	 
	10-этажные жилые дома
	0,1850 
	0,0154 
	0,0253 

	 
	12-этажные жилые дома
	0,1875 
	0,0156 
	0,0257 

	Жилые и многоквартирные дома после 1999 года постройки

	 
	3-этажные жилые дома
	0,1383
	0,0115 
	0,0189 

	 
	5-этажные жилые дома
	0,1125
	0,0094 
	0,0154 

	 
	8-этажные жилые дома
	0,0992
	0,0083 
	0,0136 

	 
	9-этажные жилые дома
	0,0968 
	0,0081 
	0,0133 

	 
	10-этажные жилые дома
	0,0924 
	0,0077 
	0,0126 




Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения.
Таблица 1.5.6
	№
п/п
	Наименование потребителя
	Норматив холодного и горячего водоснабжения
	Норматив горячего водоснабжения
	Норматив холодного водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Водопотребление из водозаборной колонки
	1,22
	-
	1,22

	2.
	Многоквартирные дома (до 2-х этажей включительно)
	
	
	

	2.1.
	с водопроводом, без канализации, выгреб
	2,65
	-
	2,65

	2.2.
	с водопроводом, канализацией, без ванн
	4,24
	-
	4,24

	3.
	Многоквартирные дома (до 4-х этажей включительно) с водопроводом, канализацией, газоснабжением, без ванн
	5,32
	-
	5,32

	4.
	Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства (с водопроводом, газовыми водонагревателями, канализацией и ваннами)
	9,99
	-
	9,99

	5.
	Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства (с холодным и централизованным горячим водоснабжением, канализацией и ваннами)
	9,99
	4,00
	5,99

	6.
	Общежития:
	
	
	

	6.1.
	с общими душевыми
	3,76
	1,33
	2,43

	6.2.
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	5,12
	2,02
	3,1




1.3 [bookmark: _Toc379965989]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc379965990]Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.1
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	130,2
	118,5
	115,37
	5,89
	91,85



Диаграмма 1.6.1



ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.2
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	 Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	0,91
	0,91
	0,89
	0,05
	0,603



Диаграмма 1.6.2
 


Котельная ОАО «Поликор» 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.3
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	6,73
	6,7
	6,55
	0,18
	3,415



Диаграмма 1.6.3



Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.4
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	12,33
	12,33
	12,24
	0,54
	4,65



Диаграмма 1.6.4



Котельная ЗАО «Электроконтакт» 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.5
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	33,6
	32,6
	23,62
	2,15
	10,59



Диаграмма 1.6.5



Котельная №1, Ул.Советская,15а 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.6
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	5,16
	4,169
	4,15
	0,15
	3,98



Диаграмма 1.6.6



Котельная №2, Ул.Ленина, 28а 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.7
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	8,6
	7,079
	7,05
	0,26
	6,11



Диаграмма 1.6.7



Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.8
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	33,3
	23,8
	23,69
	4,91
	24,85



Диаграмма 1.6.8



Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.9
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	2,7
	2,374
	2,35
	0,23
	1,93



Диаграмма 1.6.9



Котельная № 6 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.10
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	2,48
	1,72
	1,68
	0
	1,78



Диаграмма 1.6.10



Котельная №7, ул.Горького, 131 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.11
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	6,182
	6,182
	6,15
	0,4
	4,97



Диаграмма 1.6.11



Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.12
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	12,8
	9,64
	9,53
	0,4
	6,43



Диаграмма 1.6.12



Котельная №9, ул.Семенова, 11б 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.13
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	3,68
	2,814
	2,8
	0,16
	2,19



Диаграмма 1.6.13



Котельная №10, ул.Текстильная, 4б 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.14
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	3,6
	2,574
	2,56
	0,45
	1,83



Диаграмма 1.6.14



Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.15
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	3,6
	3,394
	3,34
	1,01
	2,51


Диаграмма 1.6.15



Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.16
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	1,027
	-
	-
	-
	-



Диаграмма 1.6.16



Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.17
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	8
	7,91
	7,73
	1,34
	6,51



Диаграмма 1.6.17



Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.18
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	8
	5,44
	5,28
	0,57
	5,28



Диаграмма 1.6.18



Котельная №15, ул.Красносветкинская
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.19
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	46,6
	37,47
	37,32
	3,31
	25,04




Диаграмма 1.6.19



Котельная №16, ул.Социалистическая, 54 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.20
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	20,52
	20,088
	19,56
	3,3
	12,48



Диаграмма 1.6.20



Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.21
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	20
	15,6
	15,56
	0,93
	7,48



Диаграмма 1.6.21



Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.22
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	19,5
	16,09
	15,97
	0,59
	9,64



Диаграмма 1.6.22



Котельная №19, ул.Спортивная, 18 
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.23
	[bookmark: OLE_LINK4]Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	3,44
	2,226
	2,21
	0,42
	1,59



Диаграмма 1.6.23



Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.24
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	32,5
	32,5
	32,35
	0,26
	6,98



Диаграмма 1.6.24



Котельная ООО «ДХЗ – Производство»
Оценка балансов тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Таблица 1.6.25
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	66
	44
	43,609
	3,3
	44



Диаграмма 1.6.25



[bookmark: _Toc379965991]Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.
Оценка существующих резервов и дефицитов тепловой мощности представлена в таблице 1.6.26.
Таблица 1.6.26
	Наименование источника тепловой энергии
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Резерв по мощности, в %

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	118,50
	115,37
	91,85
	5,89
	17,63
	15,28

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0,91
	0,89
	0,60
	0,05
	0,24
	26,50

	Котельная ОАО «Поликор»
	6,70
	6,55
	3,42
	0,18
	2,95
	45,11

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	12,33
	12,24
	4,65
	0,54
	7,05
	57,59

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	32,60
	23,62
	10,59
	2,15
	10,88
	46,07

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	4,17
	4,15
	3,98
	0,15
	0,02
	0,49

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	7,08
	7,05
	6,11
	0,26
	0,68
	9,59

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	23,80
	23,69
	24,85
	4,91
	-6,07
	-25,63

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	2,37
	2,35
	1,93
	0,23
	0,19
	8,20

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	6,18
	6,15
	4,97
	0,40
	0,78
	12,68

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	9,64
	9,53
	6,43
	0,40
	2,70
	28,30

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	2,81
	2,80
	2,19
	0,16
	0,45
	16,09

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	2,57
	2,56
	1,83
	0,45
	0,28
	10,79

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	3,39
	3,34
	2,51
	1,01
	-0,18
	-5,25

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	7,91
	7,73
	6,51
	1,34
	-0,12
	-1,54

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	5,44
	5,28
	5,28
	0,57
	-0,57
	-10,81

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	37,47
	37,32
	25,04
	3,31
	8,97
	24,04

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	20,09
	19,56
	12,48
	3,30
	3,78
	19,31

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	15,60
	15,56
	7,48
	0,93
	7,15
	45,93

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	16,09
	15,97
	9,64
	0,59
	5,74
	35,95

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	2,23
	2,21
	1,59
	0,42
	0,20
	9,24

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
	32,50
	32,35
	6,98
	0,26
	25,11
	77,62

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	44,00
	43,61
	44,00
	3,30
	-3,69
	-8,46



Как видно из представленной таблицы на трех источниках тепловой энергии в городе Кинешма наблюдается дефицит мощности, на котельных №4, №11, №13, №14 и ООО «ДХЗ – Производство». На данных источниках тепловой энергии отсутствует возможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей при расчетных температурах наружного воздуха. 
Наибольший резерв по тепловой мощности наблюдается на котельной ООО «ТДЛ Энерго» и котельной ООО «Теплосервис Плюс» и составляет соответственно 25,11 Гкал/ч и 17,63 Гкал/ч.


[bookmark: _Toc379965992]Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и существующие возможности передачи тепловой энергии.
Более детальный расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлена в электронной модели системы теплоснабжения г.Кинешмы на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы. 
Результаты гидравлического расчета режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в пункте 1.3.6 данного документа.

[bookmark: _Toc379965993]Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.
Распределение объектов теплоэнергетики по территориям города не может и не должно быть равномерным. Будут существовать районы - доноры и районы – получатели энергии, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей. 
Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.
Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:
1. Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотрение ими своих планов в меньшую сторону. Понятно, что модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании. Иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии – и причиной дефицита мощности. В этом же ряду причин и необходимость диверсификации структуры генерирующих мощностей.
2. Рост объемов теплопотребления.
Чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать равномерность объемов ежегодных вводов новых теплогенерирующих мощностей (в местах, где это необходимо) за счет привлечения частных инвестиции. 
На пяти источниках тепловой энергии в городе Кинешма наблюдается дефицит мощности, на котельных №4, №11, №13, №14 и котельной ООО «ДХЗ-Производство». На данных источниках тепловой энергии отсутствует возможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей при расчетных температурах наружного воздуха.


[bookmark: _Toc379965994]Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с деффицитом тепловой мощности.
Возникновение существенных резервов тепловой мощности нетто связано в первую очередь с падением спроса на теплоту и, зачастую, с падением промышленного потребления тепловой энергии.
Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена ниже в Таблице 1.6.27
Таблица 1.6.27
	Наименование источника тепловой энергии
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Резерв по мощности, в %
	Расширение зоны теплоснабжения

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	17,63
	15,28
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0,24
	26,50
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная ОАО «Поликор»
	2,95
	45,11
	 Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника 

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	7,05
	57,59
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	10,88
	46,07
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	0,02
	0,49
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	0,68
	9,59
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника.

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	-6,07
	-25,63
	Расширение технологической зоны действия  источника не представляется возможным

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	0,19
	8,20
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	0,78
	12,68
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	2,70
	28,30
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	0,45
	16,09
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	0,28
	10,79
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	-0,18
	-5,25
	Расширение технологической зоны действия  источника не представляется возможным

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	-0,12
	-1,54
	Расширение технологической зоны действия  источника не представляется возможным

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	-0,57
	-10,81
	Расширение технологической зоны действия  источника не представляется возможным

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	8,97
	24,04
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	3,78
	19,31
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	7,15
	45,93
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	5,74
	35,95
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	0,20
	9,24
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	25,11
	77,62
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	-3,69
	-8,46
	Расширение технологической зоны действия  источника не представляется возможным 



Как видно из представленной таблицы на 17 источниках тепловой энергии г. Кинешма присутствует возможность расширения технологической зоны действия.


1.4 [bookmark: _Toc379965995]Балансы теплоносителя. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, а также в аварийных режимах систем теплоснабжения города Кинешма.

Оборудования химводоподготовки на котельных г.Кинешмы.
Производительность и срок службы оборудования ВПУ и ХВО:
1. Котельная ОАО «Поликор» — 25 м3/ч, срок службы составляет 48 лет.
кот. ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» — 10 м3/ч, срок службы составляет 30 лет.
2. Котельная ООО «ДХЗ-Производство» — 3 м3/ч, срок службы составляет 10 лет.
3. Котельная ЗАО «Электроконтакт» — 42,2 м3/ч.
4. Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» — располагаемая производительность 50 м3/ч, фактическая производительность составляет за 2012 год 2,9 м3/ч, срок службы составляет 24 года.
По котельным МУП ОК и ТС:
5. Котельная №7 производительность ХВО составляет 3 т/ч.
6. Котельная №8 производительность ХВО составляет 5 т/ч.
7. Котельная №13 производительность ХВО составляет 25 т/ч.
8. Котельная №14 производительность ХВО составляет 25 т/ч.
9. Котельная №16 производительность ХВО составляет 50 т/ч.
Количество и емкость баков-аккумуляторов представлена в таблице 1.7.1.
Таблица 1.7.1
	Адрес котельной
	Наличие баков-аккумуляторов

	ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	2 бака аккумулятора V-50м3

	ЗАО «Электроконтакт»
	баков аккумуляторов не имеется

	ООО «ДХЗ-Производство»
	баков аккумуляторов не имеется

	ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	2 бака аккумулятора V-16м3

	ОАО «Поликор»
	баков аккумуляторов не имеется

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	бак аккумулятор V-13,5 м3

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	2 бака аккумулятора V-50 м3 и V-13,5 м3

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	бак аккумулятор V-100 м3

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	2 бака аккумулятора  V-30 м3 и V-30м3

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	бак аккумулятор V-9 м3

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	бак аккумулятор V-50 м3

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	3 бака аккумулятора V-0,8 м3,V-0,8 м3 и V-25 м3

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	бак аккумулятор V-60 м3

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	2 бака аккумулятора  V-60 м3 и V-2 м3

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	3 бака аккумулятора V-35 м3,V-70,8 м3 и V-35м3

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	2 бака аккумулятора  V-50 м3 и V-50 м3

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	4 бака аккумулятора V-30 м3,V-30 м3 и V-15 м3 V-12м3

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	бак аккумулятор V-75 м3

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	бак аккумулятор V-320 м3

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	бак аккумулятор V-60 м3



Годовые затраты и потери теплоносителя за 2012 год представлены в таблице 1.7.2
Таблица 1.7.2
	№ п/п
	Год
	Наименование котельной
	Тип теплоносителя
	Годовые затраты и потери теплоносителя,            куб.м (т)

	
	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	Всего

	
	
	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	Всего
	

	1
	2011
	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	2012
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	2008
	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	153,6

	4
	2009
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	153,6

	5
	2010
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	153,6

	6
	2011
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	153,6

	7
	2012
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	153,6

	8
	2008
	Котельная ОАО «Поликор»
	гор. вода
	473,31
	53,53
	-
	53,53
	526,84

	
	
	
	пар
	0,0032
	0,21
	-
	0,21
	0,213

	9
	2009
	
	гор. вода
	473,32
	53,53
	-
	53,53
	526,86

	
	
	
	пар
	0,0032
	0,21
	-
	0,21
	0,213

	10
	2010
	
	гор. вода
	428,5
	86,67
	-
	86,67
	515,17

	
	
	
	пар
	0,006
	-
	-
	-
	0,006

	11
	2011
	
	гор. вода
	331,35
	37,48
	24,99
	62,47
	393,82

	
	
	
	пар
	0,002
	0,0
	0,09
	0,09
	0,092

	12
	2012
	
	гор. вода
	331,35
	37,48
	24,99
	62,47
	393,82

	
	
	
	пар
	0,002
	0,0
	0,09
	0,09
	0,092

	13
	2008
	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3072

	14
	2009
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3072

	15
	2010
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3072

	16
	2011
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	2721

	17
	2012
	
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3562

	18
	2008
	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	гор. вода
	4508,25
	549,17
	0
	549,17
	5057,42

	19
	2009
	
	гор. вода
	4356,64
	394,82
	0
	394,82
	4751,46

	20
	2010
	
	гор. вода
	4217,7
	394,61
	0
	394,61
	4612,32

	21
	2011
	
	гор. вода
	4475,50
	398,26
	0
	398,26
	4873,77

	22
	2012
	
	гор. вода
	4503,72
	396,67
	0
	396,67
	4900,39

	23
	2012
	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
	пар
	0,04
	0
	0
	0
	0,04

	
	
	
	конденсат
	46,39
	0
	0
	0
	46,39

	24
	2012
	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	гор. вода
	-
	-
	-
	-
	3110

	Сети отопления МУП ОК и ТС

	1
	2012
	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	гор. вода
	610,13
	72,63
	0
	72,63
	682,76

	2
	2012
	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	гор. вода
	906,52
	107,92
	0
	107,92
	1014,44

	3
	2012
	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	гор. вода
	4502,77
	536,04
	0
	536,04
	5038,81

	4
	2012
	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	гор. вода
	316,04
	37,62
	0
	37,62
	353,66

	5
	2012
	Котельная №7, ул.Горького, 131
	гор. вода
	903,94
	107,61
	0
	107,61
	1011,55

	6
	2012
	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	гор. вода
	902,45
	107,43
	0
	107,43
	1009,88

	7
	2012
	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	гор. вода
	375,28
	44,68
	0
	44,68
	419,96

	8
	2012
	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	гор. вода
	311,57
	37,09
	0
	37,09
	348,67

	9
	2012
	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	гор. вода
	635,41
	75,64
	0
	75,64
	711,06

	10
	2012
	Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б
	гор. вода
	66,41
	7,91
	0
	7,91
	74,32

	11
	2012
	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	гор. вода
	736,35
	87,66
	0
	87,66
	824,02

	12
	2012
	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	гор. вода
	1199,08
	142,75
	0
	142,75
	1341,83

	13
	2012
	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	гор. вода
	3554,41
	423,14
	0
	423,14
	3977,56

	14
	2012
	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	гор. вода
	3998,26
	475,98
	0
	475,98
	4474,24

	15
	2012
	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	гор. вода
	2124,44
	252,91
	0
	252,91
	2377,35

	16
	2012
	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	гор. вода
	953,17
	113,47
	0
	113,47
	1066,64

	17
	2012
	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	гор. вода
	602,49
	71,73
	0
	71,73
	674,22

	Сети ГВС МУП ОК и ТС

	1
	2012
	котельная №4
	гор. вода
	1567,27
	182,87
	0
	182,87
	1750,14

	2
	2012
	котельная №5
	гор. вода
	151,01
	10,76
	0
	10,76
	161,77

	3
	2012
	котельная №8
	гор. вода
	85,13
	6,06
	0
	6,06
	91,2

	4
	2012
	котельная №10
	гор. вода
	11,63
	1,38
	0
	1,38
	13,01

	5
	2012
	котельная №11
	гор. вода
	103,29
	12,3
	0
	12,3
	115,59

	6
	2012
	котельная №13
	гор. вода
	316,33
	22,53
	0
	22,53
	338,86

	7
	2012
	котельная №14
	гор. вода
	97,47
	6,94
	0
	6,94
	104,42

	8
	2012
	котельная №15
	гор. вода
	1166,42
	123
	0
	123
	1289,42

	9
	2012
	котельная №16
	гор. вода
	1578,38
	10,32
	0
	10,32
	1588,7

	10
	2012
	котельная №18
	гор. вода
	647,27
	46,1
	0
	46,1
	693,37




Фактическое потребление теплоносителя за 2012 год.
Таблица 1.7.3
	Наименование котельной
	покупка теплоносителя, т/год
	собственные нужды, т/год
	нормативные утечки в т.с., т/год
	сверхнормативные утечки в т.с., т/год
	реализация, т/год
	хоз. нужды, т/год

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	-
	-
	153,6
	-
	0,0
	0,0

	Котельная ОАО «Поликор»
	-
	-
	393,82
	0,0
	0
	0,0

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	278985
	-
	3562
	0,0
	32944
	0,0

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	-
	-
	4900,39
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	-
	-
	1939
	1365
	0,0
	0,0

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	-
	-
	2424
	1024
	0,0
	0,0

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	-
	-
	14544
	7899
	0,0
	0,0

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	-
	-
	970
	2861
	0,0
	0,0

	Котельная № 6
	-
	-
	0
	146
	0,0
	0,0

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	-
	-
	2909
	794
	0,0
	0,0

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	-
	-
	3394
	
	0,0
	0,0

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	-
	-
	1454
	
	0,0
	0,0

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	-
	-
	970
	392
	0,0
	0,0

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	-
	-
	1454
	285
	0,0
	0,0

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	-
	-
	3394
	429
	0,0
	0,0

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	-
	-
	3394
	
	0,0
	0,0

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	-
	-
	13090
	
	0,0
	0,0

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	-
	-
	10714
	4973
	0,0
	0,0

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	-
	-
	5332
	
	0,0
	0,0

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	-
	-
	5333
	
	0,0
	0,0

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	-
	-
	1454
	45
	0,0
	0,0

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	4734,3
	9693
	2800
	4600
	28802,3
	3004,7

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Диаграмма 1.7.1


1.5 [bookmark: _Toc379965996]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
[bookmark: _Toc379965997]Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.
Топливные балансы источников тепловой энергии г. Кинешма представлены в таблице и на графике приведенных ниже.
В качестве основного топлива на всех источниках тепловой энергии  применяется природный газ. 
Потребление природного газа с динамикой за три года.
Таблица 1.8.1
	Наименование котельной
	ед. изм.
	2012 год
	2011 год
	2010 год

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	м3/год
	18250000
	16894000
	-

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	м3/год
	245506
	-
	-

	Котельная ОАО «Поликор»
	м3/год
	1025700
	1005200
	1194900

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	м3/год
	4696700
	4327215
	4337152

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	м3/год
	7713040
	7624980
	8173030

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	м3/год
	1176115
	1138900
	1257472

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	м3/год
	1555983
	1497307
	1789234

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	м3/год
	9841549
	9497551
	10470592

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	м3/год
	763665
	753562
	846593

	Котельная № 6
	м3/год
	252793
	294797
	338144

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	м3/год
	1686399
	1597942
	1692664

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	м3/год
	2224222
	2109845
	2312394

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	м3/год
	799781
	820101
	865931

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	м3/год
	788694
	766298
	767616

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	м3/год
	1336552
	1237677
	1207938

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	м3/год
	2463766
	2426935
	2460277

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	м3/год
	1903406
	1941806
	1972358

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	м3/год
	8303394
	8874264
	9419305

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	м3/год
	4566447
	4588691
	4924888

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	м3/год
	2655815
	2594504
	2844189

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	м3/год
	3672144
	3850180
	4125787

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	м3/год
	662859
	622968
	699336

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	м3/год
	4335888
	-
	-

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	м3/год
	9341500
	-
	-




Диаграмма 1.8.1

[bookmark: _Toc379965998]Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.
В качестве резервного топлива на источниках тепловой энергии представленных в таблице ниже используется топочный мазут. 
Потребление резервного топлива с динамикой за три года.
Таблица 1.8.2
	Наименование котельной
	ед. изм.
	2012 год
	2011 год
	2010 год

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	т/год
	27,4
	178,8
	10

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	
	н/д

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	
	10,5
	-
	-

	Котельная ОАО «Поликор»
	
	0
	81,89
	0

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	
	0
	83,8
	0



Диаграмма 1.8.2


[bookmark: _Toc379965999]Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.
Информация, необходимая для проведения соответствующего анализа, теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или отсутсвует.
[bookmark: _Toc379966000]Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.
По Котельной ООО «ТДЛ Энерго» поставка газа осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» по сетевым магистралям постоянно, котельная «переходит» на мазут при введении графиков № 1 и 2 ограничения поставки газа. Мазут хранится в надземном баке в объеме необходимого нормативного запаса топлива, приобретается по мере расхода мазута, доставляется автомобильным транспортом;
Информация, необходимая для проведения соответствующего анализа, теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или отсутсвует.


1.6 [bookmark: _Toc379966001]Надежность теплоснабжения города Кинешма.
[bookmark: _Toc379966002]Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.
Повышение надежности системы коммунального теплоснабжения является одной из важнейших задач в теплоснабжении города. Развитие крупных систем теплоснабжения, старение тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40 и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.
Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.
Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.
 Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.
Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.
Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.
Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.
Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.
Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.
Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.
Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.
 Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.
Не имеется какой-либо общей теории надежности системы теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы. Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.
Интенсивность отказов определяется по зависимости
Р = SМотnот/SМп,
где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2; nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч; SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).
Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина М =  , представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).
 Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле
q = SQав/SQ,
где SQав - аварийный недоотпуск теплоты за год; SQ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.
 Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. По динамике изменений этих показателей во времени (например, из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения.




[bookmark: _Toc379966003]Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.
Информация, необходимая для анализа аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или отсутсвует.
Согласно анализа статистической информации по тепловым сетям основными причинами, способными снизить качество и эффективность теплоснабжения города, являются:
- высокий процент износа тепловых сетей, основная причина плохого состояния которых заключается в применении подземной канальной прокладки трубопроводов,
- отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.
В ближайшей перспективе необходимо провести комплекс мероприятий по повышению надежности системы коммунального теплоснабженияи бесперебойности снабжения потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.


1.7 [bookmark: _Toc379966004]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций г. Кинешма.
Ниже в таблицах представлены основные показатели работы источников теплоснабжения г. Кинешмы за фактический 2012 год.
Таблица 1.10.1
	Наименование котельной
	Производство т/эн, Гкал
	Собственные нужды, Гкал
	Хоз. нужды
	Потери в сетях, Гкал
	Реализ. т/энергии, Гкал

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	131795
	4845
	3456
	15619
	100129

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	1693,8
	57
	0
	137,98
	1498,82

	Котельная ОАО «Поликор»
	7218
	486
	0
	468
	6264

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	33365
	793
	19038
	3700
	9834

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	56216
	1454
	22348
	5707
	26707

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	8400,09
	42,22
	0
	402,52
	7955,35

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	11134,12
	75,72
	0
	698,22
	10360,18

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	70387,26
	290,05
	0
	13009,55
	57087,66

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	5239,39
	52
	0
	600,83
	4586,56

	Котельная № 6, ул.
	1712,48
	120,33
	0
	
	

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	12132,82
	78,55
	0
	1061,26
	10993,01

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	16114,26
	284,71
	0
	1052,31
	14777,24

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	5406,39
	32,16
	0
	416,92
	4957,31

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	5443,05
	47,05
	0
	1199,54
	4196,36

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	9067
	132,39
	0
	2667,57
	6267,04

	Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б
	-
	-
	
	-
	-

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	17916
	468,78
	0
	3550,48
	13896,74

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	13492,68
	437,27
	0
	1506,74
	11548,67

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	59038,48
	404,19
	0
	8776,2
	49858,09

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	33331,37
	1397,26
	0
	8742,94
	23191,17

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	18280,91
	107,29
	0
	2453,57
	15720,05

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	25864,2
	311,09
	0
	1564,67
	23988,44

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	4362,77
	43,29
	0
	1107,69
	3211,79

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
	27273,13
	2538,09
	1184,36
	156,98
	23393,7

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	-
	-
	-
	-
	-





Фактическое производство тепловой энергии за 2012 год.
Диаграмма 1.10.1



Технико-экономические показатели работы котельных города Кинешма.
[bookmark: _Toc339455063]Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Таблица 1.10.2
	
	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	размерность
	ООО «Теплосервис Плюс»

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	131795
	116761

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	4845
	3936

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	15619
	8278

	
	Реализация
	Гкал/год
	100129
	96395

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	3456
	2752

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	-
	-

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	-
	-

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	-
	-

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	-
	-

	
	Реализация
	тонны/год
	-
	-

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	-
	-

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	18250
	16894

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	-
	-

	
	Потребление угля
	тонны/год
	-
	-

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	5733546
	5597450



Диаграмма 1.10.2

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной
Таблица 1.10.3
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (на 2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	4845
	3,67%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации установили, что котельная не требует модернизации, поскольку находится в удовлетворительном техническом состоянии и готова к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.

ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
Таблица 1.10.4
	 
	Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель»
	размерность
	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а

	
	
	
	2012 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	1693,8

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	57

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	137,98

	
	Реализация
	Гкал/год
	1498,82

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	-

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	-

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	153,6

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	50,15

	
	Реализация
	тонны/год
	-

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	-

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	245506

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	-

	
	Потребление угля
	тонны/год
	-

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	-


Диаграмма 1.10.3


Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной
Таблица 1.10.5
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	57
	3,3
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации установили, что котельная не требует модернизации, поскольку находится в удовлетворительном техническом состоянии и готова к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.

Котельная ОАО «Поликор»
Таблица 1.10.6
	 
	ОАО «Поликор»
	размерность
	Котельная ОАО «Поликор»

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	7218
	7180
	7436

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	486
	517
	567

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	468
	466
	699

	
	Реализация
	Гкал/год
	6264
	6197
	6170

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	н/д
	н/д
	н/д

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	393,82
	393,82
	515,17

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	н/д
	н/д
	н/д

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	1025,7
	1005,2
	1194,9

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	81,89
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	258540
	267690
	288454



Диаграмма 1.10.4

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной
Таблица 1.10.7
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	486
	6,73%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации установили, что котельная не требует модернизации, поскольку находится в удовлетворительном техническом состоянии и готова к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc339455073]Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» 
Таблица 1.10.8
	 
	ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	размерность
	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	33365
	29390
	29518

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	793
	811
	939

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	3700
	2557
	2557

	
	Реализация
	Гкал/год
	9834
	17833
	18403

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	19038
	8189
	7619

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	278985
	245374
	178318

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	3562
	2721
	3072

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	-
	-
	-

	
	Реализация
	тонны/год
	32944
	44346
	н/д

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	н/д
	н/д
	н/д

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	4696,7
	4327,215
	4337,152

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	-
	83,8
	н/д

	
	Потребление угля
	тонны/год
	-
	-
	-

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	10626274
	18103197
	26268290



Диаграмма 1.10.5

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной
Таблица 1.10.9
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012 г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	793
	2,37%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации установили, что котельная не требует модернизации, поскольку находится в удовлетворительном техническом состоянии и готова к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.

Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Таблица 1.10.10
	 
	ЗАО «Электроконтакт»
	размерность
	Котельная ЗАО «Электроконтакт»

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	56216
	56848
	59516

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	1454
	1375
	1448

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	5718
	5666
	5245

	
	Реализация
	Гкал/год
	26707
	26952
	29620

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	22337
	22855
	23203

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	-
	-
	-

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	-
	-
	-

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	4900,39
	4873,77
	4612,32

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	-
	-
	-

	
	Реализация
	тонны/год
	-
	-
	-

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	-
	-
	-

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	7713,04
	7624,98
	8173,03

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	27,4
	178,8
	10

	
	Потребление угля
	тонны/год
	нет
	нет
	нет

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	-
	-
	-



Диаграмма 1.10.6

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной
Таблица 1.10.11
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012 г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	1454
	2,58%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации установили, что котельная не требует модернизации, поскольку находится в удовлетворительном техническом состоянии и готова к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.

Котельная №1, Ул.Советская,15а
Таблица 1.10.12
	 
	Котельная №1
	размерность
	Котельная №1, Ул.Советская,15а

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	8400,09
	7941,7
	8675,83

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	42,22
	19,07
	121,34

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	402,52
	305,6
	260,02

	
	Реализация
	Гкал/год
	7955,35
	7617,03
	8814,51

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	1939
	2045
	2294

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	13650
	2660
	5707

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	1176,12
	1138,9
	1257,472

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	473188
	472702
	465631



Диаграмма 1.10.7

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной 
Таблица 1.10.13
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	42,22
	0,5%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как большая часть оборудования котельной отработало нормативный срок службы и на сегодняшний день морально и физически устарело.


Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
Таблица 1.10.14
	 
	Котельная №2
	размерность
	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	11134,1
	10460
	12323,9

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	75,72
	24,19
	171,8

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	698,22
	1961,18
	1254,89

	
	Реализация
	Гкал/год
	11756,6
	12397
	13406,9

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	2424
	2556
	2868

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	1024
	2255
	7699

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	1555,98
	1497,31
	1789,23

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	588639
	611786
	598023


Диаграмма 1.10.8

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной 
Таблица 1.10.15
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	75,72
	0,68%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации установили, что котельная не требует модернизации, поскольку находится в удовлетворительном техническом состоянии и готова к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.


Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Таблица 1.10.16
	 
	Котельная №4
	размерность
	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	70387,3
	65799,7
	71814,9

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	290,05
	155,23
	969,23

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	13009,6
	8475,9
	5632,18

	
	Реализация
	Гкал/год
	57087,7
	57168,5
	65213,5

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	14544
	15336
	17208

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	7899
	14923
	22287

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	9841,54
	9497,55
	10470,6

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	
	
	

	
	Потребление угля
	тонны/год
	
	
	

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	3000365
	3227635
	3275067



Диаграмма 1.10.9


Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной
Таблица 1.10.17
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	320,94
	7,12%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.


Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
Таблица 1.10.18
	 
	Котельная №5
	размерность
	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	5239,39
	5067,63
	5694,32

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	52
	29,13
	133,08

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	600,83
	761,91
	567,19

	
	Реализация
	Гкал/год
	4586,56
	4276,59
	4994,05

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	970
	1022
	1147

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	2861
	1438
	1781

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	763,665
	753,562
	846,593

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	221320
	220920
	222040



Диаграмма 1.10.10

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной 
Таблица 1.10.19
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	52
	1%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.


[bookmark: _Toc339455092]Котельная №6 
Таблица 1.10.20
	 
	Котельная №6
	размерность
	Котельная №6

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	1712,48
	1988,62
	2290,13

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	120,33
	79,83
	142,73

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	0
	0,18
	128,92

	
	Реализация
	Гкал/год
	1592,15
	1908,61
	2018,48

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	146
	2852
	1093

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	252,793
	294,797
	338,144

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	15500
	17400
	18480



Диаграмма 1.10.11

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной
Таблица 1.10.21
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год 2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	120,33
	7,02%
	0,5-1,0 %



Котельная №6 после 2012 года не используется для теплоснабжения потребителей.


[bookmark: _Toc339455095]Котельная №7, ул.Горького, 131
Таблица 1.10.22
	 
	Котельная №7
	размерность
	Котельная №7, ул.Горького, 131

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	12132,8
	11353,2
	11975,5

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	78,55
	51,42
	240,53

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	1061,26
	318,45
	457,93

	
	Реализация
	Гкал/год
	10993
	10983,3
	12192,9

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	2909
	3067
	3442

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	794
	2854
	3075

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	1686,4
	1597,94
	1692,66

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	605920
	643850
	636631



Диаграмма 1.10.12

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной
Таблица 1.10.23
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	78,55
	0,64%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется более 40 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.


Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Таблица 1.10.24
	 
	Котельная №8
	размерность
	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	16114,3
	15591,4
	17143,8

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	284,71
	78,44
	278,76

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	1052,31
	2962,69
	1816,57

	
	Реализация
	Гкал/год
	14777,2
	12550,2
	15048,4

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	3394
	3578
	4015

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	
	
	

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	2224,22
	2109,85
	2312,39

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	740242
	745593
	760560



Диаграмма 1.10.13

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды
Таблица 1.10.25
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	284,71
	1,77
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации установили, что котельная не требует модернизации, поскольку находится в удовлетворительном техническом состоянии и готова к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.


[bookmark: _Toc339455103]Котельная №9, ул.Семенова, 11б 
Таблица 1.10.26
	 
	Котельная №9
	размерность
	Котельная №9, ул.Семенова, 11б

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	5406,39
	5454,44
	5699,62

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	32,16
	22,67
	92,19

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	416,92
	708,64
	38,69

	
	Реализация
	Гкал/год
	4957,31
	4723,13
	5568,74

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	1454
	1534
	1721

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	
	
	

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	799,781
	820,101
	865,931

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	130165
	121837
	122308



Диаграмма 1.10.14


Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды
Таблица 1.10.27
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	32,16
	0,59%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.


[bookmark: _Toc339455107]Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
Таблица 1.10.28
	 
	Котельная №10
	размерность
	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	5443,05
	5101,74
	4976,52

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	47,05
	36,59
	118,77

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	1199,54
	995,64
	618,52

	
	Реализация
	Гкал/год
	4196,46
	4069,51
	4239,23

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	970
	1022
	1147

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	392
	1285
	766

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	788,694
	766,298
	767,616

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	174710
	165392
	145688



Диаграмма 1.10.15


Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды 
Таблица 1.10.29
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	47,05
	0,86%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется около 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.


[bookmark: _Toc339455111]Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Таблица 1.10.30
	 
	Котельная №11
	размерность
	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	9067
	8203,97
	7947,47

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	132,39
	97,14
	184,82

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	2667,57
	1854,05
	1381,45

	
	Реализация
	Гкал/год
	6267,04
	6252,78
	6381,2

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	87,97
	83,76
	85,13

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	1454
	1534
	1721

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	285
	851
	919

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	1336,55
	1237,68
	1207,94

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	304892
	317161
	266740



Диаграмма 1.10.16


Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды
Таблица 1.10.31
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	132,39
	1,46%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.


[bookmark: _Toc339455115]Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2 
Таблица 1.10.32
	 
	Котельная №13
	размерность
	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	17916
	17341,6
	17321,5

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	468,78
	377,97
	553,39

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	3550,48
	3951,63
	1552,96

	
	Реализация
	Гкал/год
	13896,7
	13012
	15215,1

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	3394
	3578
	4015

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	429
	
	2066

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	2463,77
	2426,94
	2460,28

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	1023440
	1166560
	1263280



Диаграмма 1.10.17

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды
Таблица 1.10.33
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	468,78
	2,61%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется около 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.


Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
Таблица 1.10.34
	 
	Котельная №14
	размерность
	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	13492,7
	13425,8
	13524

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	437,27
	169,47
	280,64

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	1506,74
	1880,94
	518,1

	
	Реализация
	Гкал/год
	11548,7
	11375,4
	12725,3

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	3394
	35780
	4015

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	
	0,642
	1525

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	1903,41
	1941,81
	1972,36

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	575673
	585774
	583131



Диаграмма 1.10.18


Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды 
Таблица 1.10.35
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	437,27
	3,24%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется около 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.



[bookmark: _Toc339455123]Котельная №15, ул.Красносветкинская
Таблица 1.10.36
	 
	Котельная №15
	размерность
	Котельная №15, ул.Красносветкинская

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	59038,5
	63270,5
	67422,4

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	404,19
	271,72
	910,23

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	8776,2
	14094,3
	7741,52

	
	Реализация
	Гкал/год
	49858,1
	48904,5
	58770,6

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	13090
	13802
	15487

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	
	
	258

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	8303,39
	8874,26
	9419,31

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	2992978
	3112207
	3101060



Диаграмма 1.10.19

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды
Таблица 1.10.37
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	404,19
	0,68%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется более 40 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.


[bookmark: _Toc339455126]Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
Таблица 1.10.38
	 
	Котельная №16
	размерн.
	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	33331,4
	33393,3
	35806,3

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	1397,26
	1200,15
	1692

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	8742,94
	7876,84
	5863,24

	
	Реализация
	Гкал/год
	23191,2
	24316,3
	28251,1

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	10714
	11298
	12770

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	4973
	11783
	4324

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	4566,45
	4588,69
	4924,89

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	1941420
	2023712
	2001046



Диаграмма 1.10.20


Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды
Таблица 1.10.39
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	1397,26
	4,19%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.


[bookmark: _Toc339455130]Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б 
Таблица 1.10.40
	 
	Котельная №17
	размерн.
	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	18280,9
	17531
	19216,8

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	107,29
	121,18
	332,89

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	2453,57
	2633,54
	915,9

	
	Реализация
	Гкал/год
	15720,1
	14776,2
	17968,1

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	5332
	5623
	6310

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	
	
	

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	2655,82
	2594,5
	2844,19

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	825541
	873711
	871629


Диаграмма 1.10.21

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды
Таблица 1.10.41
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	107,29
	0,58%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной эксплуатируется более 30 лет и на сегодняшний день морально и физически устарело.



Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
Таблица 1.10.42
	 
	Котельная №18
	размерн.
	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	25864,2
	27105,3
	29108,3

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	311,09
	241,47
	511,02

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	1564,67
	4327,19
	2292,01

	
	Реализация
	Гкал/год
	23988,4
	22536,6
	26305,3

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	5333
	5623
	6310

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	
	757
	2422

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	3672,14
	3850,18
	4125,79

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	1352363
	1360856
	1374887



Диаграмма 1.10.22

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды
Таблица 1.10.43
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	311,09
	1,2%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации установили, что котельная не требует модернизации, поскольку находится в хорошем техническом состоянии и готова к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc339455138]Котельная №19, ул.Спортивная, 18 
Таблица 1.10.44
	 
	Котельная №
	размерн.
	Котельная №19, ул.Спортивная, 18

	
	
	
	факт 2012 г.
	факт 2011 г.
	факт 2010 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	4362,77
	4081,21
	4595,11

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	43,29
	24,97
	105,9

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	1107,69
	1088,67
	497,62

	
	Реализация
	Гкал/год
	3211,79
	2967,57
	3991,59

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	0
	0
	0

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	1454
	1534
	1721

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	45
	
	

	
	Реализация
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	0
	0
	0

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	662,859
	622,968
	699,336

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	0
	0
	0

	
	Потребление угля
	тонны/год
	0
	0
	0

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	148418
	162190
	160978



Диаграмма 1.10.23

Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды  
Таблица 1.10.45
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	43,29
	0,99%
	0,5-1,0 %


Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации считают необходимым провести модернизацию установленного оборудования, так как оборудование котельной отработало нормативный срок службы и на сегодняшний день морально и физически устарело.


Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
Таблица 1.10.46
	 
	ООО «ТДЛ Энерго»
	размерн.
	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»

	
	
	
	факт 2012 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	27273,1

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	2538,09

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	156,98

	
	Реализация
	Гкал/год
	23393,7

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	504,19

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	4734,3

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	9693

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	2800

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	4600

	
	Реализация
	тонны/год
	28802,3

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	3004,7

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	4335,89

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	10,5

	
	Потребление угля
	тонны/год
	

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	644780
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Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды 
Таблица 1.10.47
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	2538,09
	9,3%
	0,5-1,0 %



Анализируя вышеуказанные показатели, специалисты экспертной организации установили, что котельная не требует модернизации, поскольку готова к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей.


Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
Таблица 1.10.48
	
	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	размерн.
	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"

	
	
	
	факт
2012 г.

	тепловая энергия
	Производство
	Гкал/год
	-

	
	Собственные нужды
	Гкал/год
	-

	
	Потери в т/с
	Гкал/год
	1095,5

	
	Реализация
	Гкал/год
	-

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	-

	теплоноситель
	Покупка теплоносителя
	тонны/год
	-

	
	Собственные нужды
	тонны/год
	-

	
	Нормативные утечки в т/с
	тонны/год
	-

	
	Сверхнормативные утечки в т/с
	тонны/год
	-

	
	Реализация
	тонны/год
	-

	
	Хозяйственные нужды
	тонны/год
	-

	топливо
	Потребление газа
	тыс.м3/год
	9341500

	
	Потребление мазута
	тонны/год
	-

	
	Потребление угля
	тонны/год
	-

	э/э
	Потребление электроэнергии
	кВт*ч/год
	-
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Оценка затрат тепловой энергии на собственные нужды
Таблица 1.10.49
	Фактические собственные нужды котельной, Гкал/год (2012г.)
	Доля затрат ТЭ на собственные нужды в современных котельных (% от производства)

	Гкал/год
	% от производства
	

	-
	-
	0,5-1,0 %



Недостаточно данных для проведения анализа по котельной ООО "ДХЗ-Производство".
[bookmark: _Toc339455069]

1.8 [bookmark: _Toc379966005]Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения города Кинешмы.
[bookmark: _Toc379966006]Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций города Кинешмы.
Тарифы на тепловую энергию на 2012, 2011, 2010 года представлены в таблице ниже (Таблица 11.1) и на графике (График 11.1) Тарифы на тепловую энергию в городе Кинешма устанавливает Региональная служба по тарифам Ивановской области.
Таблица 1.11.1
	г. Кинешма
	Экономически обоснованный тариф

	
	2010г.,руб./Гкал
	2011г.,руб./Гкал
	2012г.,руб./Гкал с 01.01.2012г
	2012г.,руб./Гкал с 01.07.2012г
	2012г.,руб./Гкал с 01.09.2012г

	
	
	
	
	
	

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	918,77
	1041,13
	1041,13
	1103,6
	1072,2

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ОАО «Поликор»
	1393,68
	1542,73
	1542,73
	1634,09
	1649,58

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	827,19
	913,13
	946,01
	946,01
	946,01

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	936,58
	1065,62
	1112,62
	1112,62
	1112,62

	МУП «Объединенные котельные и тепловые сети»
	1181,6
	1340,57
	1340,57
	1421
	1500,57

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
	-
	-
	1090,07
	1144,58
	1201,81

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	-
	-
	-
	-
	-



Как видно из представленной таблицы средний рост тарифа на отпущенную тепловую энергию, у ресурсоснабжающих организаций города Кинешмы, составляет на 2011 год порядка 11 %, а на 2012 год порядка 4,7 %. Что свидетельствует о  снижении роста тарифа для потребителей тепловой энергии. Самые низкие тарифы на отпущенную тепловую энергию наблюдаются на источнике теплоснабжения ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» и составляют 946,01 руб/Гкал. Самые большие тарифы, установлены для котельной ОАО «Поликор» и МУП «Объединенные котельные и тепловые сети», равные 1649,58 руб/Гкал и 1500,57 руб/Гкал соответственно.


Тарифы на горячую воду, установленные для ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» приведены в таблице 1.11.2 и МУП "Объединенные котельные и тепловые сети" в таблице 1.11.3
Таблица 1.11.2
	ООО «ТДЛ Энерго»
	2012 г.,
	2013 г.,

	
	руб/Гкал
	руб/Гкал

	
	Январь-июнь
	Июль-
август
	Сентябрь-
декабрь
	Январь-
июнь
	Июль-
декабрь

	От котельной
	

	в паре
	905,51
	959,84
	1048,08
	1048,08
	1175,85

	в горячей воде
	1200,66
	1272,7
	1318,6
	1318,6
	1359,56

	От бойлерной в горячей воде
	1337,69
	1417,95
	1459,83
	1459,83
	1532,58

	с транспортировкой
	

	для населения
	1090,07
	1144,58
	1201,81
	1201,81
	1334

	для юр. лиц
	1476,69
	1565,29
	1615,42
	1615,42
	1688,17

	На ГВС с транспортировкой
	94,17
	109,97
	113,27
	113,27
	130,25



	Таблица 1.11.3

	Наименование организации:  МУП г. Кинешмы «Объединенные котельные и тепловые сети»
	2008 г.,
руб/м3
	2009 г.,
руб/м3
	2010 г.,
руб/м3
	2011 г.,
руб/м3
	2012 г.,
руб/м3
	2013 г.,
руб/м3

	
	
	
	
	
	действуют с
	действуют с

	
	
	
	
	
	
01.01.2012 по 30.06.2012
	
01.07.2012 по 31.08.2012
	
01.09.2012 по 31.12.2012
	01.01.2013
по 30.06.2013
	01.07.2013 по 31.12.2013

	
	действуют  с 1.03.2008
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тарифы на горячую воду (коммунальный ресурс) поставляемую  МУП г. Кинешмы «Объединенные котельные и тепловые сети» (без учета передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Теплосетевая компания»)

	с учетом НДС руб /м3
	62,49
	72,07
	88,82
	98,13
	
	
	
	
	

	без учета НДС руб/м3
	52,96
	61,08
	75,27
	83,16
	83,16
	95,01
	99,79
	99,79
	113,99

	Население (с учетом НДС)*
	62,49
	72,07
	88,82
	98,13
	98,13
	104,02
	110,26
	110,26
	110,26

	Население (без учета НДС)
	52,96
	61,08
	75,27
	83,16
	
	
	
	
	

	Тарифы на горячую воду (коммунальный ресурс)  поставляемую  МУП «Объединенные котельные и тепловые сети» (г. Кинешма) (с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Теплосетевая компания»)

	с учетом НДС руб /м3
	нет
	77,92
	94,18
	104,31
	
	
	
	-
	-

	без учета НДС руб/м3
	нет
	66,03
	79,81
	88,40
	88,40
	100,96
	106,08
	-
	-

	Население (с учетом НДС)*
	нет
	77,92
	94,18
	104,31
	104,31
	110,57
	117,2
	-
	-

	Население (без учета НДС)
	нет
	66,03
	79,81
	88,40
	
	
	
	-
	-

	Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП г. Кинешмы «Объединенные котельные и тепловые сети» (с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Теплосетевая компания» для потребителей, расположенных в г. Кинешме по ул. Декабристов, дом 4; ул. Гагарина, дома 3а, 6, 9; ул. Воеводы Боборыкина, дома 8, 18, 30, 63; ул. Ванцетти, дома 36, 38, 40; ул. Наволокская, дом 1б)

	Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	106,08
	121,98

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
	
	
	
	
	
	
	
	110,26
	121,28

	Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП г. Кинешмы «Объединенные котельные и тепловые сети» (с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Теплосетевая компания», за исключением потребителей, расположенных в г. Кинешме по ул. Декабристов, дом  ул. Гагарина, дома 3а, 6, 9; ул. Воеводы Боборыкина, дома 8, 18, 30, 63; ул. Ванцетти, дома 36, 38, 40; ул. Наволокская, дом 1б

	Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	106,08
	121,98

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	117,2
	128,92
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[bookmark: _Toc379966007]Структура цен (тарифов) теплоснабжающей организации г.Кинешма.
На момент разработки схемы теплоснабжения города Кинешмы установлены следующие структуры цен (тарифов) на отпущенную тепловую энергию.
Структура цен (тарифов) ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
Таблица 1.11.4
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. измер.
	фактический 2010 год
	фактический 2011 год
	фактический 2012 год
	план на 2013 год

	Натуральные показатели

	1
	Выработка
	Гкал
	29518
	29390
	29372
	29372

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	939
	811
	793
	793

	
	
	%
	3,2
	2,8
	2,7
	2,7

	3
	Отпуск
	Гкал
	28579
	28579
	28579
	28579

	4
	Потери
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	10176
	10176
	11722
	12507

	6
	Реализация
	Гкал
	18403
	18403
	16807
	16072

	Стоимостные показатели

	7
	Топливо
	руб.
	13824680
	15290800
	16871346
	18725762

	
	газ
	тыс. м3
	4096
	4096
	4034
	3995

	
	мазут
	тн
	32
	31,29
	89,8
	25,12

	
	уголь
	тн
	-
	-
	-
	-

	8
	Электроэнергия
	руб.
	2336600
	2428000
	2384992
	2658492

	
	
	кВтч
	1017608
	1017600
	1018552
	1026302

	9
	Водопотребление
(собственные нужды + потери в т/с)
	руб.
	678100
	353300
	344322
	370659

	
	
	м3
	14551
	6995
	6995
	6454

	10
	Водоотведение
(собственные нужды)
	руб.
	130500
	86200
	80302
	91401

	
	
	м3
	12666
	6453
	6453
	6453

	11
	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	2211500
	2644500
	2858548
	2858548

	12
	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	612585
	944100
	877574
	877574

	13
	Амортизация
	руб.
	408000
	66200
	72247
	98582

	14
	Прочие расходы
	руб.
	2870300
	3344300
	3277571
	3920352

	15
	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	192000
	207000
	269000
	436585

	
	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Всего расходов
	руб.
	25264265
	25364400
	27035892
	30037955

	17
	Себестоимость
	руб./Гкал
	815,98
	887,52
	946,01
	1051,05

	18
	Расходы из прибыли
	руб.
	206284
	462968
	191662
	201123

	19
	Необходимая валовая выручка
	руб.
	15222810
	16804397
	16091252
	17093599

	20
	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	827,19
	913,13
	957,41
	1063,56

	21
	Рентабельность, %
	%
	1,4
	2,9
	1,2
	1,2




Структура цен (тарифов) ЗАО «Электроконтакт» 
Таблица 1.11.5
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Тарифный план на 2008 год
	Тарифный план на 2009 год
	Тарифный план на 2010 год
	Тарифный план на 2011 год
	Тарифный план на 2012 год
	Тарифный план на 2013 год

	Натуральные показатели

	1
	Выработка
	Гкал
	72289
	72029
	64476
	64882
	62015
	61330

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	2975
	2937
	1572
	1570
	1687
	1576

	
	
	%
	4,1
	4,1
	2,44
	2,4
	2,72
	2,57

	3
	Отпуск
	Гкал
	69314
	69092
	62904
	63312
	60328
	59754

	4
	Потери
	Гкал
	6532
	6378
	5512
	5716
	5792
	5972

	
	
	%
	9,4
	9,2
	8,8
	9,03
	9,6
	10

	5
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	26000
	26028
	24729
	24769
	24452
	25330

	6
	Реализация
	Гкал
	36782
	36686
	32663
	32827
	30084
	28452

	Стоимостные показатели

	7
	Топливо
	руб.
	21737,6
	27116,7
	28023,5
	32982,3
	34440,2
	38829,1

	
	газ
	тыс. м3
	9920
	9867
	8748
	8837
	8494
	8319

	
	мазут
	тн
	60
	60
	98
	33,68
	31,93
	76,47

	
	уголь
	тн
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Электроэнергия
	руб.
	3255
	4524,4
	4787,3
	5142,5
	5701,7
	5493,5

	
	
	кВтч
	1850,5
	1850,5
	1839,9
	1850,3
	1807,7
	1743,3

	9
	Водопотребление
(собственные нужды + потери в т/с)
	руб.
	897,3
	834,2
	943,6
	1012,7
	1072,3
	1126,9

	
	
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Водоотведение
(собственные нужды)
	руб.
	79,1
	92,2
	103,4
	157,6
	125,1
	138

	
	
	м3
	16853
	16794
	16042
	16135
	16315
	16261

	11
	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	4483,9
	4947,1
	4947,1
	5308,3
	5108,2
	5974,3

	12
	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	1197,2
	1320,9
	1320,9
	1842
	1568,2
	1834,1

	13
	Амортизация
	руб.
	63
	63
	63
	60,5
	129,8
	122,1

	14
	Прочие расходы
	руб.
	9083,1
	9965,7
	9847,8
	10454,6
	9178,4
	8642,3

	15
	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	1188,8
	584,5
	694,8
	817,4
	306,4
	706,6

	
	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Всего расходов
	руб.
	41985
	49448,7
	50731,4
	57777,9
	57630,3
	62866,9

	17
	Себестоимость
	руб./Гкал
	708,32
	832,15
	933,81
	1057,98
	1105,11
	1232,80

	18
	Расходы из прибыли
	руб.
	347,3
	209,3
	168,8
	399,4
	337,8
	374,3

	19
	Необходимая валовая выручка
	руб.
	26007,1
	30324,1
	30285,6
	34590,7
	33131,9
	35029,6

	20
	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	715,14
	835,43
	936,58
	1065,62
	1112,62
	1246,06

	21
	Рентабельность, %
	%
	8,3
	4
	3
	7,2
	6,7
	6




Структура цен (тарифов) ООО «ТДЛ Энерго» на фактический 2012 год и на плановый 2013 год 
Таблица 1.11.6
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Тарифный план на 2012 год
	Тарифный план на 2013 год

	Натуральные показатели

	1
	Выработка
	Гкал
	25540,64
	25638,51

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	1255,93
	1181,33

	
	
	%
	4,92
	4,61

	3
	Отпуск
	Гкал
	24284,71
	24457,18

	4
	Потери
	Гкал
	156,98
	161,91

	
	
	%
	0,65
	0,66

	5
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	734,08
	739,18

	6
	Реализация
	Гкал
	23393,65
	23556,09

	Стоимостные показатели

	7
	Топливо
	руб.
	14711479
	16210550

	
	газ
	тыс. м3
	3508,5
	3500

	
	мазут
	тн
	101,1
	42,4

	
	уголь
	тн
	-
	-

	8
	Электроэнергия
	руб.
	2159336
	2292714

	
	
	кВтч
	847411
	737046

	9
	Водопотребление
(собственные нужды + потери в т/с)
	руб.
	323124
	348839

	
	
	м3
	6657,51
	6422

	10
	Водоотведение
(собственные нужды)
	руб.
	89545
	93067

	
	
	м3
	3439,93
	6183

	11
	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	2855549
	3623249

	12
	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	862376
	1094221

	13
	Амортизация
	руб.
	-
	-

	14
	Прочие расходы
	руб.
	2343926
	1542306

	15
	Общехозяйственные расходы
	Руб.
	2381384
	3034574

	16
	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	-
	-

	16.1
	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	-
	-

	16.2
	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	-
	-

	16.3
	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	-
	-

	17
	Всего расходов
	руб.
	27612500
	31017212

	18
	Себестоимость
	руб./Гкал
	1180,34
	1316,74

	19
	Расходы из прибыли
	руб.
	284542
	301533

	20
	Необходимая валовая выручка
	руб.
	27310400
	30499000

	21
	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1167,41
	1294,75

	22
	Рентабельность, %
	%
	1,03
	0,97





Структура цен (тарифов) ОАО «Поликор» 
Таблица 1.11.7
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Тарифный план на 2008 год
	Тарифный план на 2009 год
	Тарифный план на 2010 год
	Тарифный план на 2011 год
	Тарифный план на 2012 год
	Тарифный план на 2013 год

	1
	Выработка 
	Гкал
	8518
	8501
	7436
	7180
	7218
	7179

	2
	Собственные нужды 
	Гкал
	593
	615
	567
	517
	486
	475

	 
	Собственные нужды 
	%
	6,96
	7,23
	7,63
	7,2
	6,73
	6,62

	3
	Отпуск
	Гкал
	7925
	7886
	6869
	6663
	6732
	6704

	4
	Потери
	Гкал
	772
	771
	699
	466
	468
	467

	 
	Потери
	%
	9,74
	9,78
	10,18
	6,99
	6,95
	6,97

	5
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Реализация
	Гкал
	7153
	7115
	6170
	6197
	6264
	6237

	 
	РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Топливо
	руб.
	2729110
	3516448
	3447572
	3876824
	4422635
	4849199

	 
	газ
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	мазут
	тн
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	уголь
	тн
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Электроэнергия
	руб.
	662786
	970944
	886383
	786766
	617351
	589715

	 
	электроэнергия
	кВтч
	
	
	
	
	
	

	9
	Водопотребление
	руб.
	82275
	97721
	116437
	137579
	143806
	154384

	 
	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Водоотведение
	руб.
	77399
	89274
	107320
	167513
	79911
	88371

	 
	собственные нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	1932560
	2382579
	2382579
	2266138
	2132420
	2234234

	12
	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	570105
	633766
	633766
	784084
	652521
	683676

	13
	Амортизация 
	руб.
	79000
	73440
	109347
	106810
	106040
	107775

	14
	Прочие расходы
	руб.
	34915
	12611
	30368
	42174
	436113
	408496

	15
	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.1
	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.2
	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.3
	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Всего расходов 
	руб.
	7421522
	8831133
	8572852
	9475771
	9986537
	10885852

	17
	Себестоимость
	руб./Гкал
	1037,54
	1241,13
	1389,44
	1529,09
	1594,27
	1745,37

	18
	Расходы из прибыли
	руб.
	30926
	5712
	9770
	35811
	15535
	43749

	19
	Необходимая валовая выручка
	руб.
	2606100
	3067578
	3213821
	4049672
	4359921
	4726568

	20
	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1050,00
	1243,44
	1393,68
	1542,73
	1599,97
	1761,67

	21
	Рентабельность, %
	%
	1,19
	0,19
	0,30
	0,88
	0,36
	0,93













Структура цен (тарифов) по МУП ОК и ТС 
Таблица 1.11.8
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Тарифный план на 2008 год
	Тарифный план на 2009 год
	Тарифный план на 2010 год
	Тарифный план на 2011 год
	Тарифный план на 2012 год
	Тарифный план на 2013 год

	1
	Выработка 
	Гкал
	377 388,00
	375 816,33
	336 411,68
	331 728,00
	333 115,60
	328 019,00

	2
	Собственные нужды 
	Гкал
	7 560,00
	7 404,28
	6 881,55
	3 069,00
	4 617,20
	4 450,00

	 
	Собственные нужды 
	%
	2,00
	1,97
	2,05
	0,93
	1,39
	1,36

	3
	Отпуск
	Гкал
	369 828,00
	368 412,05
	329 530,13
	328 659,00
	328 498,40
	323 569,00

	4
	Потери
	Гкал
	5 289,00
	5 045,83
	4 800,47
	4 800,00
	4 800,50
	3 902,00

	 
	Потери
	%
	364 539,00
	363 366,22
	324 729,66
	323 859,00
	323 697,90
	319 667,00

	5
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	35 509,00
	35 509,00
	32 654,40
	28 876,00
	30 033,60
	29 607,00

	6
	Реализация
	Гкал
	9,74
	9,77
	10,06
	8,92
	9,28
	9,26

	 
	РАСХОДЫ
	
	90,64
	80,59
	73,65
	73,65
	85,22
	85,22

	7
	Топливо
	руб.
	329 030,00
	327 857,22
	292 075,26
	294 983,00
	293 664,30
	290 060,00

	 
	газ
	тыс. м3
	334 319,00
	332 903,05
	296 875,73
	299 783,00
	298 464,80
	293 962,00

	 
	мазут
	тн
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	уголь
	тн
	110 688 104,00
	132 802 807,00
	148 133 348,00
	169 783 295,00
	180 778 254,00
	206 256 512,00

	8
	Электроэнергия
	руб.
	53 615,84
	53 796,16
	48 311,00
	47 299,75
	47 604,79
	46 856,89

	 
	электроэнергия
	кВтч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Водопотребление
	руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	 
	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	35 424 017,00
	41 397 089,00
	51 608 842,00
	56 976 612,00
	62 348 766,00
	64 526 570,00

	10
	Водоотведение
	руб.
	15 165 288,00
	15 175 747,00
	16 115 166,00
	15 956 062,00
	15 828 154,00
	15 932 675,00

	 
	собственные нужды
	м3
	1 333 251,00
	2 255 202,00
	1 493 002,00
	1 510 066,00
	1 459 468,00
	2 059 299,00

	11
	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	55 193,27
	56 940,98
	52 070,09
	48 172,18
	47 427,93
	53 839,05

	12
	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	101 940,00
	145 943,00
	117 160,00
	193 360,00
	166 586,00
	153 573,00

	13
	Амортизация 
	руб.
	21 392,32
	22 248,85
	16 027,11
	20 709,80
	20 237,19
	16 852,40

	14
	Прочие расходы
	руб.
	52 121 793,00
	60 104 480,00
	60 104 480,00
	71 119 213,00
	74 675 173,00
	80 072 070,00

	15
	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	13 655 910,00
	15 747 373,67
	15 747 373,67
	24 322 770,46
	25 538 909,00
	24 181 765,00

	15.1
	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	4 689 574,00
	4 932 950,00
	4 822 870,04
	5 330 817,00
	5 220 031,00
	5 198 697,00

	15.2
	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	9 336 418,00
	5 418 524,33
	8 721 799,29
	7 528 095,54
	8 509 293,00
	11 880 685,00

	15.3
	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	9 478 396,00
	16 980 033,00
	13 356 610,00
	17 352 341,00
	13 292 908,00
	14 707 590,00

	16
	Всего расходов 
	руб.
	9 478 396,00
	16 980 033,00
	13 356 610,00
	17 352 341,00
	13 292 908,00
	14 707 590,00

	17
	Себестоимость
	руб./Гкал
	5 533 728,00
	10 272 403,00
	8 022 168,00
	12 332 834,00
	8 168 699,00
	11 393 042,00

	18
	Расходы из прибыли
	руб.
	3 944 668,00
	6 707 630,00
	5 334 442,00
	5 019 507,00
	5 124 209,00
	3 314 548,00

	19
	Необходимая валовая выручка
	руб.
	236 829 403,00
	279 784 402,00
	304 105 485,00
	354 116 570,00
	371 989 388,00
	409 036 761,00

	20
	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	708,39
	840,44
	1 024,35
	1 181,24
	1 246,34
	1 391,46

	21
	Рентабельность, %
	%
	16 440 076,00
	11 082 153,00
	9 499 634,22
	4 987 001,31
	2 668 005,00
	4 436 868,66



Структура цен (тарифов) другими теплоснабжающими организациями города Кинешма не представлена.

[bookmark: _Toc379966008]Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.
Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.
Плата за подключение по ОАО «Поликор», МУП ОК и ТС и ООО «ТДЛ Энерго» не взимается, поступления денежных средств нет.
Информация, о плате за подключение к системе теплоснабжения для проведения соответствующего анализа, от других теплоснабжающих организаций города Кинешмы не представлена.

[bookmark: _Toc379966009]Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.
Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
Плата за услугу по поддержанию резервной мощности по ОАО «Поликор», ООО «ТДЛ Энерго» и  МУП «Объединенные котельные и тепловые сети» не взимается.
Информация, необходимая для проведения соответствующего анализа, другими теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена.


1.9 [bookmark: _Toc379966010]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Кинешма.
[bookmark: _Toc379966011]Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения. 
Обеспечение теплом потребителей города происходит от муниципальных, производственно-отопительных котельных и автономных источников тепловой энергии, при этом большая часть присоединенной тепловой нагрузки приходится на зону централизованного теплоснабжения. Системы теплоснабжения г. Кинешмы находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2013/2014 года. Однако, согласно проведенного специалистами ОГУП «Ивановский центр энергосбережения» анализа существующего положения систем теплоснабжения, был выявлен ряд причин, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения города, такие как:
-большой моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии,  на котельных ООО «Теплосервис Плюс», ФГКУ Комбинат «Искатель», ОАО «Поликор», ЗАО «Электроконтакт», ООО «ТДЛ Энерго», МУП «Объединенные котельные и тепловые сети» (Котельная №7, Котельная №11, Котельная №15, Котельная №16, Котельная №17) срок службы основного оборудования составляет более 35 лет.
- на ряде источниках тепловой энергии наблюдается дефицит мощности, а именно на котельной №4, котельной №11, котельной №13, котельной №14 и котельной ООО «ДХЗ – Производство».
- высокий процент износа тепловых сетей (в том числе изоляционных материалов), что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя, основная причина плохого состояния тепловых сетей заключаются в использовании недолговечных теплоизоляционных материалов, фактический срок службы таких трубопроводов для магистральных сетей составляет 12-15 лет, распределительных и квартальных сетей — 7-8 лет, то есть значительно ниже нормативного, равного 25 годам, так к примеру:
срок службы тепловых сетей составляет более 30 лет для МУП «Объединенные котельные и тепловые сети» (Котельная №1, Котельная №7, Котельная №8, Котельная №13, Котельная №15, Котельная №16) .


Присутствуют зауженные участки тепловых сетей с малой пропускной способностью, что приводит к нарушению гидравлических режимов работы систем теплоснабжения. Список зауженных участков представлен в таблице ниже:
Таблица 1.12.1
	Наименование участка
	Длина участка, м
	Существующий диаметр трубопровода, мм
	Рекомендуемый диаметр трубопровода, мм

	ООО «Теплосервис Плюс»

	ТК 35 – ТК 37
	40
	108
	133

	ТУ 7 – ТУ 19
	225
	219
	273

	МУП ОК и ТС

	Котельная №1

	У-10 – ул.Максима Горького,19
	26
	57
	76

	ТК-9 – У-25
	14
	159
	194

	ТК-11в – ул.Ленина,7
	18
	38
	45

	ТК-3 – ул.Ленина,18 
	20
	38
	45

	ТК – ул.Советская,15
	30
	76
	89

	Котельная №2

	У-10 – У-11
	50
	76
	108

	ТК-12 – ул.Советская,45
	95
	57
	76

	ТК-17* - ТК-21
	160
	159
	194

	ТК-2 – ул.Советская,25
	48
	76
	108

	Котельная №4

	У-9 – У-7
	88
	200
	273

	У-18 – У-15
	64
	108
	133

	У-20 – У-20а
	15
	108
	133

	ТК-63 – У-63а
	20
	89
	108

	У-41 – ТК-14
	8
	76
	108

	ТК-14 – У-36
	25
	57
	76

	У-9 – У-10
	27
	108
	133

	Котельная №5

	Третяковская,48 – У-1
	205
	89
	108

	ТК-4 – ул. Высоковольтная, 35а
	32
	76
	108

	Котельная №7

	ТК-8 – У-7
	51
	76
	108

	ТК-8 – У-8
	88
	108
	133

	У-13 – ТК-15
	83
	76
	89

	ТК-2 – ул.М.Горького,104
	130
	89
	108

	ТК-6 ул.некрасова,8
	93
	76
	89

	У-11 – ул.Островского, 2а
	10
	57
	76

	Котельная №8

	ТК-4 – Тк-4а
	41
	89
	111

	ТК-13 – ул.Воеводы Боборыкина,51
	106
	57
	76

	ТК-26 – ТК-27
	200
	108
	133

	ТК-27 – Тк-27а
	40
	76
	108

	ТК-27а - ул.Воеводы Боборыкина,57
	4
	57
	76

	У-1 – ТК-39
	22
	108
	133

	ТК-32 – ТК-33
	22
	80
	108

	Котельная №9

	ТК-3 – ТК-4
	20
	108
	133

	ТК-4 –ТК-6а
	11
	76
	108

	Котельная №13

	ТК 8 – ул.Вичугская,108
	34
	108
	133

	У-0 – ТК-9
	12
	108
	133

	Котельная №14

	Котельная - ТК-1
	25
	200
	273

	ТК-7 – ул.Менделеева,1а
	13
	76
	108

	ТК-8 – ТК-9
	40
	108
	133

	ТК-1А – ул.Правды,22
	15
	38
	45

	Котельная №15

	У – ТК-1
	16
	325
	530

	ТК-1 – ТК-45
	83
	325
	426

	ТК-46 – ТК-47
	160
	377
	426

	ТК-47 – ТК-88
	200
	273
	325

	ТК-47 – ТК-50
	218
	159
	194

	ТК-51 – ТК-53 
	112
	108
	133

	ТК-92 – ТК-95
	192
	219
	273

	ТК-1 – ТК-2
	63
	219
	273

	ТК-2 – ТК-13
	68
	159
	273

	ТК-14 – ТК-15
	31
	108
	133

	ТК-14 – ТК-18
	73
	108
	133

	ТК-18 –ТК-22
	44
	89
	111

	ТК-59 – ТК-60
	12
	159
	194

	ТК-65 – ТК-69
	106
	133
	159

	Котельная №16

	ТК-36 – ТК37
	70
	57
	76

	ТК-9 – ТК-26
	45
	108
	133

	ТК-16 ул.Навлокская,13
	110
	89
	108

	Бойлерная - 3 – ТК-18
	10
	159
	194

	ТК-7 – Бойлерная - 1
	35
	108
	133

	Котельная №17

	ТК-1 – ТК-2
	12
	273
	325

	ТК-4 – ТК-139
	42
	219
	273

	ТК-147 - ТК-148
	56
	57
	76

	Котельная №18

	ТК-44 – У-44а
	52
	89
	108

	ТК-47 – У-6
	80
	159
	194

	У-8 – У-14
	28
	159
	194

	У-2 – ул.Ломоносова,21
	16
	76
	108

	ТК-50 – Урицкого,6
	9
	89
	108

	У-10 – ул. Аристарха Макарова,52а
	78
	89
	108


- отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя;
- высокий износ внутридомовых систем (большое количество отложений) и наличие внутренней разрегулировки в отдельных системах теплопотребления (в основном в многоквартирных домах);
Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

[bookmark: _Toc379966012]Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения г. Кинешма. 
Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения является высокий процент износа тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 80 % всех повреждений.
Для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.
Информация, необходимая для более подробного анализа надежности и безопасности, теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена.
Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.

[bookmark: _Toc379966013] Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.
Основной проблемой развития системы теплоснабжения города Кинешма является практически полная невозможность переключения потребителей между крупными источниками теплоснабжения, за исключением нескольких котельных, расположенных в зоне исторической застройки города. Из-за наличия крупных районов частной застройки, с индивидуальными автономными источниками теплоснабжения, объекты с большой тепловой нагрузкой (микрорайоны и их инфраструктура, а так же общественно-деловые центры) находятся на большом удалении друг от друга.
Изношенность тепловых сетей и оборудования котельных, имеющих резерв по производству горячей воды на нужды бытового теплоснабжения, является вторым препятствием к развитию системы теплоснабжения города Кинешма. 
Теплоснабжение перспективной застройки от существующих источников потребует больших капитальных вложения для строительства новых участков тепловых сетей или перекладки в больших объемах существующих магистралей. Учитывая этот фактор, согласно генеральному плану развития города Кинешма, объекты нового строительства, в основном, планируется обеспечивать автономными системами теплоснабжения.


[bookmark: _Toc379966014]Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.
Все теплоисточники, расположенные на территории города Кинешмы работают на природном газе. В качестве резервного топлива на котельных ЗАО «Электроконтакт», ООО «ДХЗ - Производство», ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», ОАО «Поликор», ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» используется топочный мазут. Резервное топливо приобретается указанными теплоснабжающими организациями самостоятельно в рамках заключенных двухсторонних договоров.
Информация, необходимая для проведения более глубокого анализа, теплоснабжающими организациями не представлена.
[bookmark: _Toc379966015]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
По ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» надзорными органами предписано оснастить оборудование источника теплоснабжения средствами автоматики, позволяющими регулировать температуру отпускаемого в сеть теплоносителя для нужд горячего водоснабжения в автоматическом режиме.
Информация, необходимая для проведения соответствующего анализа, другими теплоснабжающими организациями города Кинешмы не представлена или действующих предписаний надзорных органов не имеется.

[bookmark: _Toc379966016]Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc356459891][bookmark: _Toc360712014][bookmark: _Toc379966017]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.
Карта градостроительного зонирования города Кинешма представлена на рисунке 2.1.
Рисунок 2.1
[image: ]
Объём нового жилищного строительства за период 2010-2026 г.г. составит 655,0 тыс. м2, в т.ч. на первую очередь 90,0 тыс. м2.
Территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства, входят в состав следующих строительных зон, организующих всю жилую застройку города:
усадебной застройки;
малоэтажной застройки (2-3 эт.);
среднеэтажной застройки (4-5 эт.);
многоэтажнвой застройки (6 и более этажей). 
Усадебную застройку предлагается вести домами с приусадебными участками площадью в среднем по 0,15 га, территория новой усадебной застройки – 93,71 га, в том числе на 1 очередь 2,34 га. 


Кварталы малоэтажной застройки рассредоточены по разным районам города. Новое строительство намечено на площади 17,74 га. 
Площадь новой средне- и многоэтажной жилой застройки составит 101,01 га, из них на свободных территориях 66,36 га, в том числе на 1 очередь – 14,6 га.
Территории нового жилищного строительства, га
Таблица 2.1
	Тип застройки
	Расчётный срок
	В том числе 1 очередь

	
	Всего
	На свободных территориях
	Всего
	На свободных территориях

	Усадебная
	93,71
	93,71
	2,34
	2,34

	Малоэтажная
2-3 этажа
	17,74
	9,73
	1,54
	1,54

	Среднеэтажная 4-5 этажей
	82,07
	56,06
	8,31
	8,31

	Многоэтажная 6 и более этажей
	18,94
	10,30
	6,29
	6,29

	ИТОГО
	212,46
	169,80
	18,48
	18,48



Согласно Генплана города Кинешмы принято условное районирование города на пять расчетных районов.
Информация о сроке ввода в эксплуатацию нового жилищного фонда, в соответствии с условным районированием приведена в таблицах ниже

Новое жилищное строительство по расчётным районам
Таблица 2.2
	Расчётный район
	Новое жилищное строительство

	
	усадебная застройка
	2-3эт застройка
	4-5эт застройка
	6этажей и более
	ВСЕГО

	
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га

	1
	20,20
	3,0
	33,68
	10,0
	1,5
	2,84
	282,30
	43,2
	56,47
	122,0
	18,6
	18,50
	434,50
	66,3
	111,49

	2
	1,50
	0,2
	2,52
	26,80
	4,1
	7,44
	16,40
	2,5
	3,27
	-
	-
	-
	44,70
	6,8
	13,23

	3
	5,80
	0,9
	9,62
	12,40
	1,9
	3,45
	54,0
	8,2
	10,80
	-
	-
	-
	72,20
	11,0
	23,87

	4
	25,90
	4,0
	43,10
	14,10
	2,1
	3,92
	51,10
	7,8
	10,25
	-
	-
	-
	91,20
	13,9
	57,27

	5
	2,80
	0,4
	4,79
	0,30
	0,1
	0,09
	6,40
	1,0
	1,28
	2,90
	0,4
	0,44
	12,40
	2,0
	6,60

	ИТОГО
	56,20
	8,5
	93,71
	63,60
	9,7
	17,74
	410,20
	62,7
	82,07
	125,0
	19,1
	18,94
	655,0
	100
	212,46

	в т.ч. на свободных территориях
	56,20
	8,5
	93,71
	35,0
	5,3
	9,73
	280,2
	42,9
	56,06
	67,90
	10,4
	10,30
	439,30
	67,1
	169,80

	реконструкция 
	-
	
	-
	28,60
	4,4
	8,01
	130,0
	19,80
	26,01
	57,10
	8,7
	8,64
	215,70
	32,9
	42,66



Первая очередь нового жилищного строительства
Таблица 2.3
	Расчетный 
район
	Усадебная застройка
	2-3 этажная застройка
	4-5этажная застройка
	6этажей и более
	ВСЕГО

	
	тыс.м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс.м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс.м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс.м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс.м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га

	1
	
	
	
	2,8
	0,4
	0,79
	41,6
	5,7
	8,31
	41,5
	5,7
	6,29
	85,9
	11,8
	15,39

	2
	
	
	
	2,7
	0,4
	0,75
	
	
	
	
	
	
	2,7
	0,4
	0,75

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1,4
	1,5
	2,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4
	1,5
	2,34

	ИТОГО
	1.4
	1,5
	2,34
	5,5
	0,8
	1,54
	41,6
	5,7
	8,31
	41,5
	5,7
	6,29
	90,0
	13,7
	18,48

	в т.ч. на    свободных территориях
	1,4
	1,5
	2,34
	5,5
	0,8
	1,54
	41,6
	5,7
	8,31
	41,5
	5,7
	6,29
	90,0
	13,7
	18,48




Общественно-деловые территории, в целом по городу занимают 268,0 га (5,5%) и предназначены для размещения социально-нормируемых объектов и объектов коммерческого спроса. Информация об увеличении общественно-делового фонда за расчётный срок приведена в таблице ниже.
Территории нового общественно-делового строительства
Таблица 2.4
	Наименование территории
	Объектов нового строительства
	% к территории города

	Учреждения образования
	9,77
	1,40

	Учреждения здравоохранения 
	7,5
	0,7

	Физкультурно-спортивные сооружения
	28,0
	0,94

	Учреждения культуры и искусства
	5,5
	0,25

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	26,75
	0,71

	Предприятия жилищно-коммунального обслуживания
	0,8
	0,06

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
	56,83
	1,4

	Туристический комплекс
	2,55
	0,05

	[bookmark: _Toc379966018]Итого 
	137,7
	5,5


Присоединённая проектируемая мощность на расчётный срок (жильё и объекты общественного назначения и ранее негазифицированная усадебная застройка) составляет 111,32 Гкал/час, в том числе:
- существующая негазифицированная усадебная застройка – 20,2 Гкал/час,
- проектируемая усадебная застройка – 8,0 Гкал/час,
- новое жилищное строительство (многоквартирные жилые дома) – 57,34 Гкал/час.
- проектируемая общественная застройка – 26,05 Гкал/час.
Тепловые нагрузки по жилому сектору на расчётный срок
Таблица 2.5
	Расчёт.
район
	Тип застройки
	Qо,
Гкал
	Qв,
Гкал
	Qг.в.,
Гкал
	Источники тепла

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
                     (треб. газификации)
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
5,84
3,43
3,45
45,20
4,92
	
-
-
-
-
-
	
1,05
2,15
0,62
13,6
2,9
	
Индивидуальные газовые котлы 
Коммунальные котельные 16, 15, 4,8, 14, котельные ОАО "Автоагрегат" и ЗАО "КПТФ"

	
	ИТОГО
	62,84
	-
	20,32
	

	
	Новое жилищное строительство: 
- усадебная 
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
1,36
0,60
16,94
7,33
	
-
-
-
-
	
0,41
0,36
10,1
4,4
	
Индивид. газовые котлы 
Котельные 15,14,16,8, котель-ная ОАО "Автоагрегат", авто-номные источники теплоснабж.

	
	ИТОГО
	26,23
	-
	15,27
	

	
	Всего по расчетному району №1
в т.ч.  - сохраняемый фонд
- новое строительство 
	89,07
62,84
26,23
	-
-
-
	35,59
20,32
15,27
	



	2
	Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
                     (требует газификации)
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,61
0,36
1,27
1,81
-
	
-
-
-
-
-
	
0,11
0,22
0,38
0,54
-
	
Индивидуальные газовые котлы
Котельные 1,2,7
То же
То же

	
	ИТОГО
	4,05
	-
	1,25
	

	
	Новое жилищное строительство: 
- усадебная 
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,12
1,61
1,00
-
	
-
-
-
-
	
0,07
0,97
0,54
-
	
Индивид. газовые котлы
Котельные 2,7; автономные источники теплоснабжения

	
	ИТОГО
	2,73
	-
	1,58
	

	
	Всего по расчетному району №2
в т.ч.  - сохраняемый фонд
- новое строительство 
	6,78
4,05
2,73
	-
-
-
	2,83
1,25
1,58
	

	3
	Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
                     (требует газификации)
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
2,28
1,33
1,39
10,0
-
	
-
-
-
-
-
	
0,41
0,81
0,42
0,3
-
	
Индивидуальные газовые котлы, 
Котельная 13, котельные ООО «ДХЗ» и ЗАО «Электро-контакт»

	
	ИТОГО
	15,0
	-
	1,94
	

	
	Новое жилищное строительство: 
- усадебная 
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,65
0,75
3,24
-
	
-
-
-
-
	
0,39
0,45
1,78
-
	
Индивид. газовые котлы
котельная ООО "ДХЗ", автономные источники теплоснабжения

	
	ИТОГО
	4,64
	-
	2,62
	

	
	Всего по расчетному району №3
в т.ч.  - сохраняемый фонд
- новое строительство 
	19,64
15,0
4,64
	-
-
-
	4,56
1,94
2,62
	

	4
	Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
                     (требует газификации)
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
11,88
6,97
5,76
9,54
-
	
-
-
-
-
-
	
2,14
4,31
1,05
2,86
-
	
Индивидуальные газовые котлы
Котельные 9,6,11,17, 10,18, проектируемая котельная по ул. Спортивной

	
	ИТОГО
	34,15
	-
	10,36
	

	
	Новое жилищное строительство: 
- усадебная 
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
2,91
0,85
3,10
-
	
-
-
-
-
	
1,60
0,47
1,69
-
	
Индивид. газовые котлы, 
Котельные 10,11,17,18, проектируемая котельная по ул. Спортивной,
автономные источники теплоснабжения

	
	ИТОГО
	6,86
	-
	3,76
	

	
	Всего по расчетному району №4
в т.ч.  - сохраняемый фонд
- новое строительство 
	41,01
34,15
6,86
	-
-
-
	14,12
10,36
3,76
	

	5
	Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
                     (требует газификации)
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,66
0,39
0,26
1,45
0,27
	
-
-
-
-
	
0,12
0,23
0,05
0,26
0,15
	
Индивидуальные газовые котлы 
Котельная ООО "ТК "Томна"

	
	ИТОГО
	3,03
	-
	0,81
	

	
	Новое жилищное строительство: 
- усадебная 
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,32
0,18
0,39
0,18
	
-
-
-
-
	
0,17
0,10
0,21
0,1
	
Индивид. газовые котлы 
Котельная ООО "ТК "Том-на", автономные источни-ки теплоснабжения

	
	ИТОГО
	1,07
	-
	0,58
	

	
	Всего по расчетному району №5
в т.ч.  - сохраняемый фонд
- новое строительство 
	4,10
3,03
1,07
	-
-
-
	1,39
0,81
0,58

	

	
	Всего по городу
в т.ч.  - сохраняемый фонд
- новое строительство
	160,60
119,07
41,53
	-
-
-
	58,49
34,68
23,81
	



Расчётные тепловые нагрузки на проектируемые объекты обслуживания
Таблица 2.6
	Расчётный район
	Объекты образования
	Остальные объекты
	ВСЕГО

	
	Qо, Гкал
	Qв, Гкал
	Qг.в., Гкал
	Qо, Гкал
	Qв, Гкал
	Qг.в., Гкал
	

	1
	2,22
	1,16
	0,68
	5,52
	2,92
	1,50
	14,00

	2
	-
	-
	-
	1,81
	0,82
	0,43
	3,06

	3
	0,06
	0,03
	0,02
	0,68
	0,32
	0,29
	1,40

	4
	0,12
	0,04
	0,02
	3,46
	2,04
	1,19
	6,87

	5
	0,12
	0,04
	0,02
	0,3
	0,08
	0,16
	0,72

	ВСЕГО
	2,52
	1,27
	0,74
	11,77
	6,18
	3,57
	26,05



Тепловые нагрузки проектируемых объектов жилищно-гражданского строительства, Гкал/час
Таблица 2.7
	Объекты строительства
	Расчётные районы

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Усадебная застройка, всего
в т.ч. существующая, требующая газификации
	7,35
5,58
	0,77
0,58
	3,18
2,14
	15,79
11,28
	1,11
0,62

	Многоквартирные жилые дома
	39,73
	4,12
	6,22
	6,11
	0,89

	Общественная застройка
	14,00
	3,06
	1,4
	6,87
	0,72

	ВСЕГО
	61,08
	7,95
	10,8
	28,77
	2,72



Анализ существующей системы теплоснабжения города и данные о перспективе развития города показали, что существующие источники теплоснабжения имеют достаточный резерв тепловой мощности для теплоснабжения новой застройки, однако высокий износ оборудования отдельных котельных не позволяет использовать их в качестве источников теплоснабжения новой застройки без предварительной реконструкции. 


[bookmark: _Toc356459892][bookmark: _Toc360712015][bookmark: _Toc379966019]Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения г. Кинешма представлен на 2014-2028 года.
Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом: 
1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства. 
2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения. 
3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления. 








В таблице 2.8 представлены предложения по развитию системы теплоснабжения до окончания планируемого периода.
Таблица 2.8
	№
п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Предложения
	Капитальные вложения
	2013
год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018-2023 год
	2023-2028 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	Реконструкция тепловых сетей.
Реконструкция квартальных тепловых сетей.
	4510500
	
	
	+
	+
	+
	+
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Котельная ОАО «Поликор»
	Передача части нагрузки на котельную №13. Перекладка магистральной сети на общественные и жилые здания.
	-
	
	
	
	+
	+
	
	

	3
	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	Реконструкция квартальных тепловых сетей.
	-
	
	
	+
	+
	+
	+
	

	4
	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	Реконструкция квартальных тепловых сетей.
	-
	
	
	+
	+
	+
	+
	

	5
	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	Модернизация котельной. Реконструкция квартальных тепловых сетей.
	12000000
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	Реконструкция квартальных тепловых сетей. Установка газогенератора.
	7000000
	
	+
	+
	+
	
	
	

	6
	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	Перевод потребителей ГВС    по адресу ул. Менделеева 24 и ул.Правды 7-а . от котельной № 14 на котельную №4 в летний период. Установка отдельного котла на ГВС. Модернизация с увеличением мощности.
	70000000
	
	
	
	+
	+
	
	

	7
	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	 Переключение нагрузки на котельную №19. Закрытие котельной. Проведение реконструкции тепловых сетей к контурах котельных №№5,19.
	-
	
	
	
	
	
	+
	+  

	12
	Котельная №7, ул.Горького, 131
	Модернизация котельной. Реконструкция квартальных тепловых сетей.
	24000000
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	Перевод потребителей по ул. Желябова№№5,5-а от котельной ЗАО «КТТФ»на теплоснабжение от кот.№8.
Реконструкция квартальных тепловых сетей. Установка газогенератора.
	10317000
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	14
	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	Проведение модернизации котельной. 
	18000000
	
	
	
	
	
	
	+

	15
	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	Проведение модернизации котельной.
	10000000
	
	
	
	
	+
	+
	+

	16
	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	Приём части отопительной нагрузки от котельной №17(пос. Пушкинский). Реконструкция тепловых сетей и котельной. Проведение модернизации котельной.
	36118000
	
	
	
	
	+
	+
	

	17
	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	Приём части нагрузки от котельной ОАО "Поликор"Реконструкция тепловых сетей. Проведение модернизации котельной.
	7186000
	
	
	
	+
	+
	
	

	18
	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	Передача нагрузки по ГВС на котельную № 4.в летний период. Проведение модернизации котельной.
	24000000
	
	
	
	+
	+
	
	

	19
	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	Проведение модернизации котельной. Реконструкция квартальных тепловых сетей. Установка отдельного котла на ГВС.
	95000000
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	Проведение модернизации котельной. Реконструкция квартальных тепловых сетей.
Установка БМК на ул.Наволокская;
	50000000
	
	
	+
	+
	+
	+
	

	21
	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	Передача  части отопительной нагрузки от котельной №17(пос. Пушкинский) на кот.№11. Реконструкция тепловых сетей. Модернизация .
	45000000
	
	
	
	
	+
	+
	+

	22
	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	Реконструкция квартальных тепловых сетей. Установка отдельного котла на ГВС.
	4000000
	
	
	+
	+
	+
	+
	

	23
	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	Перевод нагрузки с кот.№ 5, проведение реконструкции котельной. Проведение реконструкции тепловых сетей в контурах котельных №№5,19. 
	29508000
	
	
	
	
	
	+
	+

	24
	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	Реконструкция квартальных тепловых сетей.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	Ремонт котлов №2 и №3, с заменой пароперегревателей
	2800000
	
	+
	+
	
	
	+
	




Оптимизация гидравлического режима по котельным МУП ОК и ТС представлена в  таблице 2.9.
Таблица 2.9
	Температурный график, ОС
	Расход факт, т/ч
	Расход наладка, т/ч
	Напор, м
	Необходимая перекладка участков

	Существ.
	Перспект.
	Существ.
	Перспект.
	Существ.
	Перспект.
	Существ.
	Перспект.
	

	Котельная №1

	95/70
	85/60
	423,97
	253,37
	149,47
	149,47
	48/20
	30/20
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №2

	95/70
	85/60
	457,82
	402,45
	238,71
	238,71
	50/30
	45/30
	от ТК-2б до ул.Советская,29 с 57 мм до 76 мм длиной 5 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-14 до ул.Советская,8 с 57 мм до 76 мм длиной 94 метра

	Котельная №4

	95/70
	85/60
	1538,15
	1615,92
	952,51
	961,45
	68/26
	60/26
	от У-17 до У-18 с 108 мм до 133 мм длиной 44 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-12 до У-25 с 300 мм до 377 мм длиной 404 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-69 до У-69б с 108 мм до 194 мм длиной 75 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-69б до У-69а с 108 мм до 159 мм длиной 71 метр

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-0 до У-13 с 420 мм до 530 мм длиной 33 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-0 до ТК-43а с 250 мм до 325 мм длиной 66 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-43а до У-68 с 108 мм до 159 мм длиной 56 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-12 до У-9 с 200 мм до 273 мм длиной 100 метров

	Котельная №5

	95/70
	85/60
	114,23
	80,79
	71,32
	71,32
	32/12
	22/12
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №7

	95/70
	85/60
	377,67
	342,56
	198,63
	198,83
	60/30
	50/30
	от ТК-5а  до Тк-9 с 159 мм до 200 мм длиной 250 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от Тк-12 до Гоголя,4 с 32 мм до 45 мм длиной 38

	Котельная №8

	95/70
	85/60
	372,61
	289,35
	251,29
	255,21
	54/22
	35/22
	от ТК-2 до ТК-6 с 159 мм до 250 мм длиной 147 метров

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-6 до ТК-8 с 108 мм до 159 мм длиной 128 метров

	Котельная №9

	95/70
	85/60
	144,46
	131,87
	86,7
	86,7
	33/15
	28/15
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №10

	95/70
	85/60
	144,18
	125,63
	77,5
	77,5
	30/12
	25/12
	от ТК-4 до ТК-6 с 76 мм до 108 мм длиной 71 метр

	Котельная №11

	95/70
	85/60
	175,95
	137,24
	100,34
	100,34
	30/18
	25/18
	от ТК-30 до  ул.Юрьевецкого,36 с 76 мм до 108 мм длиной 55 метров

	Котельная №13

	95/70
	85/60
	348,81
	260,55
	243,28
	243,28
	44/16
	34/16
	от Котельной №13 до У-1 с 200 мм до 273 мм длиной 20 метров

	Котельная №14

	95/70
	85/60
	295,5
	311,42
	204,73
	206,79
	51/31
	45/31
	от ТК-4 до ТК-7 с 159 мм до 194 мм длиной 404 метра

	Котельная №15

	85/60
	85/60
	1206,1
	1086,47
	941,46
	941,46
	75/28
	65/28
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №16

	95/70 срезка на 75 ОС
	85/60 срезка на 75 ОС
	783,32
	697,27
	430,07
	435,05
	64/20
	54/20
	от ТК-42 до ТК-41 с 76 мм до 108 мм длиной 190 метров

	Котельная №17

	95/70
	85/60
	571,14
	436,09
	312,49
	312,49
	71/25
	50/25
	Перекладка участков не планируется

	Котельная №18

	95/70
	85/60
	363,43
	379,08
	314,86
	322/13
	64/32
	55/32
	от Котельной до ТК-01 с 266 мм до 325 мм длиной 32 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-01 до У-1 с 266 мм до 325 мм длиной 34 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-1 до ТК-42 с 266 мм до 273 мм длиной 84 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-15а до У-15 с 108 мм до 133 мм длиной 68 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от У-15 до ТК-52 с 108 мм до 133 мм длиной 44 метра

	
	
	
	
	
	
	
	
	от ТК-42 до ТК-47 с 219 мм до 273 мм длиной 193 метра.

	Котельная №19

	95/70
	85/60
	129,56
	109,49
	63,64
	63/64
	45/10
	35/10
	Перекладка участков не планируется


Из таблицы 2.9 видно, что в качестве оптимизации гидравлического режима по котельным МУП ОК и ТС г. Кинешмы планируется уменьшение напора в подающем трубопроводе тепловой сети и изменение температурного графика. 

Перспективное потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства и переключения потребителей 
Таблица 2.10
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	100129,00
	100129,00
	101112,10
	102586,76
	104258,03
	106027,61
	107993,82
	109960,02

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	1498,82
	1498,82
	1498,82
	1498,82
	1498,82
	1498,82
	1498,82
	1498,82

	Котельная ОАО «Поликор»
	6264,00
	6264,00
	6264,00
	6264,00
	5709,41
	5084,02
	5084,02
	5084,02

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	9834,00
	9834,00
	10991,14
	12726,86
	14694,01
	16776,87
	19091,16
	21405,45

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	26707,00
	26707,00
	27872,12
	29619,80
	31600,51
	33697,73
	36027,97
	38358,21

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	7955,35
	7955,35
	8041,64
	8171,07
	8317,76
	8473,08
	8645,66
	8818,24

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	10360,18
	10360,18
	10360,18
	10360,18
	10360,18
	10360,18
	10360,18
	10360,18

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	57087,66
	57087,66
	58971,26
	61796,65
	64998,76
	68389,24
	72156,43
	75923,62

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	4586,56
	4586,56
	4586,56
	4586,56
	4586,56
	4586,56
	0,00
	0,00

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	10993,01
	10993,01
	11040,77
	11112,40
	11193,58
	11279,54
	11375,05
	11470,56

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	14777,24
	14777,24
	15275,29
	15486,95
	15673,72
	16022,35
	16022,35
	16022,35

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	4957,31
	4957,31
	5231,08
	5641,74
	6107,15
	6599,94
	7147,49
	7695,03

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	4196,36
	4196,36
	4511,42
	4984,00
	5519,59
	6086,69
	6716,81
	7346,92

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	6267,04
	6267,04
	7134,07
	8434,61
	9908,56
	11469,21
	13203,26
	14937,32

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	13896,74
	13896,74
	13896,74
	13896,74
	14541,95
	15269,53
	15269,53
	15269,53

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	11548,67
	11548,67
	11986,07
	12642,17
	13385,75
	14173,07
	15047,87
	15922,67

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	49858,09
	49858,09
	51492,97
	53945,30
	56724,60
	59667,39
	62937,16
	66206,93

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	23191,17
	23191,17
	23943,63
	25072,32
	26351,50
	27705,93
	29210,85
	30715,77

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	15720,05
	15720,05
	16473,73
	17604,25
	18885,50
	20242,12
	21749,48
	23256,83

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	23988,44
	23988,44
	24610,26
	25542,99
	26600,09
	27719,36
	28963,01
	30206,65

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	3211,79
	3211,79
	3211,79
	3211,79
	3211,79
	3211,79
	7587,64
	7587,64

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	23393,70
	23393,70
	23933,30
	24742,69
	25660,01
	26631,28
	27710,47
	28789,67

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	100129,00
	100129,00
	101112,10
	102586,76
	104258,03
	106027,61
	107993,82
	109960,02


Прирост потребления тепловой энергии в г. Кинешма к 2028 году по сравнению с 2013 годом  прогнозируется на уровне 22 %. На Котельной ОАО «Поликор»  планируется уменьшение потребления теплоэнергии в связи с переключением ряда потребителей на Котельную №13.

[bookmark: _Toc356459893][bookmark: _Toc360712016][bookmark: _Toc379966020]объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
Потребление теплоносителя  на нужды отопления и его приросты до окончания планируемого периода представлены в таблице 2.11
Таблица 2.11
	Наименование котельной
	Потребление теплоностителя, т/год

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6
	153,6

	Котельная ОАО «Поликор»
	393,9
	393,90
	393,90
	393,90
	359,03
	319,70
	319,70
	319,70

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	3562
	3562,00
	3981,13
	4609,83
	5322,36
	6076,79
	6915,06
	7753,32

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	4900,39
	4900,39
	5114,17
	5434,85
	5798,29
	6183,10
	6610,67
	7038,24

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	1939
	1939,00
	1960,03
	1991,58
	2027,33
	2065,19
	2107,25
	2149,32

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	2424
	2424,00
	2424,00
	2424,00
	2424,00
	2424,00
	2424,00
	2424,00

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	14544
	14544,00
	15023,88
	15743,69
	16559,48
	17423,26
	18383,01
	19342,76

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	970
	970,00
	970,00
	970,00
	970,00
	970,00
	0,00
	0,00

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	2909
	2909,00
	2921,64
	2940,59
	2962,08
	2984,82
	3010,10
	3035,37

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	3394
	3394,00
	3508,39
	3557,01
	3599,90
	3679,97
	3679,97
	3679,97

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	1454
	1454,00
	1534,30
	1654,75
	1791,25
	1935,79
	2096,39
	2256,98

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	970
	970,00
	1042,83
	1152,06
	1275,87
	1406,96
	1552,61
	1698,26

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	1454
	1454,00
	1655,16
	1956,89
	2298,86
	2660,94
	3063,25
	3465,57

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	3394
	3394,00
	3394,00
	3394,00
	3551,58
	3729,28
	3729,28
	3729,28

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	3394
	3394,00
	3522,55
	3715,36
	3933,89
	4165,28
	4422,37
	4679,46

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	13090
	13090,00
	13519,23
	14163,08
	14892,77
	15665,38
	16523,85
	17382,31

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	10714
	10714,00
	11061,63
	11583,06
	12174,03
	12799,76
	13495,01
	14190,26

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	5332
	5332,00
	5587,64
	5971,09
	6405,67
	6865,82
	7377,09
	7888,36

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	5333
	5333,00
	5471,24
	5678,60
	5913,61
	6162,44
	6438,92
	6715,40

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	1454
	1454,00
	1454,00
	1454,00
	1454,00
	1454,00
	3434,98
	3434,98

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	2800
	2800,00
	2864,58
	2961,46
	3071,26
	3187,51
	3316,68
	3445,85

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


.

[bookmark: _Toc356459894][bookmark: _Toc360712017][bookmark: _Toc379966021]Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 
В таблице 2.12 представлены показатели динамики спроса на тепловую мощность объектами, расположенными в производственных зонах до окончания планируемого периода.
Таблица 2.12
	Источник теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии в производственных зонах, Гкал

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	52264,4
	52264,4
	53301,1
	54856,1
	56618,4
	58484,3
	60557,6
	62630,9

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	1026,01
	1026,01
	1026,01
	1026,01
	1026,01
	1026,01
	1026,01
	1026,01

	Котельная ОАО «Поликор»
	4971,62
	4971,62
	4877,97
	4737,49
	4578,28
	4409,71
	4222,40
	4035,10

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	13450,3
	13450,3
	14037,1
	14917,3
	15914,8
	16971,1
	18144,6
	19318,2

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	4648,43
	4648,43
	4819,42
	5075,90
	5366,59
	5674,37
	6016,36
	6358,34

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	198,13
	198,13
	206,56
	219,20
	233,53
	248,69
	265,55
	282,40




[bookmark: _Toc356459895][bookmark: _Toc360712018][bookmark: _Toc379966022]Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 
В таблице 2.13  представлены показатели динамики спроса на потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах к окончанию планируемого периода.
Таблица 2.13
	Источник теплоснабжения
	Потребление теплоносителя в производственных зонах, т/год

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	718,16
	718,16
	718,16
	718,16
	718,16
	718,16
	718,16
	718,16

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Котельная ОАО «Поликор»
	40,26
	40,26
	40,26
	40,26
	40,26
	40,26
	40,26
	40,26

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	95,75
	95,75
	95,75
	95,75
	95,75
	95,75
	95,75
	95,75

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	39,91
	39,91
	39,91
	39,91
	39,91
	39,91
	39,91
	39,91

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90




[bookmark: _Toc379966023] Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc360712020][bookmark: _Toc379966024]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.
При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.
Перспективные зоны действия источников теплоснабжения представлены ниже на схемах.

Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
Схема 3.1
[image: ]


ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.
Схема 3.2
[image: ]


Котельная ОАО «Поликор» 
Схема 3.3
[image: ]


Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
Схема 3.4
[image: ]


Котельная ЗАО «Электроконтакт»
Схема 3.5
[image: ]


Котельная №1, Ул.Советская,15а
Схема 3.6
[image: ]


Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
Схема 3.7
[image: ]


Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
Схема 3.8
[image: ]



Котельная №7, ул.Горького, 131
Схема 3.9
[image: ]


Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
Схема 3.10
[image: ]


Котельная №9, ул.Семенова, 11б 
Схема 3.11
[image: ]


Котельная №10, ул.Текстильная, 4б  
Схема 3.12
[image: ]

Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
Схема 3.13
[image: ]


Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2 
Схема 3.14
[image: ]


Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9 
Схема 3.15
[image: ]


Котельная №15, ул.Красносветкинская 
Схема 3.16
[image: ]


Котельная №16, ул.Социалистическая, 54  
Схема 3.17
[image: ]

БМК, ул.Наволокская  
Схема 3.18
[image: ]


Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б  
Схема 3.19
[image: ]


Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б 
Схема 3.20
[image: ]


Котельная №19, ул.Спортивная, 18  
Схема 3.21
[image: ]


Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»  
Схема 3.22

[image: ]


Котельная ООО «ДХЗ - Производство» 
Схема 3.23
[image: ]

[bookmark: _Toc360712021][bookmark: _Toc379966025]перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.
В таблице  3.1 представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, на которых планируется ввод новых и переключение существующих потребителей обеспечивающих теплоснабжение в г. Кинешма.
Таблица 3.1
	Наименование источника
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч

	
	2012 год
	2028 год

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	118,50
	115,37
	91,85
	5,89
	17,63
	118,50
	115,37
	100,87
	3,80
	10,70

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0,91
	0,89
	0,60
	0,05
	0,24
	0,91
	0,89
	0,60
	0,03
	0,26

	Котельная ОАО «Поликор»
	6,70
	6,55
	3,42
	0,18
	2,95
	6,70
	6,55
	2,77
	0,15
	3,63

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	12,33
	12,24
	4,65
	0,54
	7,05
	12,33
	12,24
	10,12
	1,76
	2,12

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	32,60
	23,62
	10,59
	2,15
	10,88
	32,60
	23,62
	15,21
	1,82
	8,41

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	4,17
	4,15
	3,98
	0,15
	0,02
	6,02
	5,96
	4,41
	0,20
	1,34

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	7,08
	7,05
	6,11
	0,26
	0,68
	7,08
	7,05
	6,11
	0,23
	0,71

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	23,80
	23,69
	24,85
	4,91
	-6,07
	47,73
	47,25
	33,05
	2,80
	11,40

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	2,37
	2,35
	1,93
	0,23
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	6,18
	6,15
	4,97
	0,40
	0,78
	7,74
	7,66
	5,19
	0,19
	2,28

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	9,64
	9,53
	6,43
	0,40
	2,70
	9,64
	9,53
	6,98
	0,28
	2,28

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	2,81
	2,80
	2,19
	0,16
	0,45
	5,16
	5,11
	3,40
	0,35
	1,36

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	2,57
	2,56
	1,83
	0,45
	0,28
	5,16
	5,11
	3,20
	0,34
	1,56

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	3,39
	3,34
	2,51
	1,01
	-0,18
	10,58
	10,47
	5,98
	0,62
	3,88

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	7,91
	7,73
	6,51
	1,34
	-0,12
	10,61
	10,50
	7,16
	0,60
	2,75

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	5,44
	5,28
	5,28
	0,57
	-0,57
	10,32
	10,22
	7,28
	0,75
	2,19

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	37,47
	37,32
	25,04
	3,31
	8,97
	46,26
	45,80
	33,25
	1,41
	11,14

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	20,09
	19,56
	12,48
	3,30
	3,78
	25,80
	25,54
	16,53
	1,32
	7,69

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	15,60
	15,56
	7,48
	0,93
	7,15
	16,00
	15,84
	11,07
	0,93
	3,84

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	16,09
	15,97
	9,64
	0,59
	5,74
	17,81
	17,69
	12,14
	0,62
	4,93

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	2,23
	2,21
	1,59
	0,42
	0,20
	7,05
	6,98
	3,75
	0,50
	2,74

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	32,50
	32,35
	6,98
	0,26
	25,11
	32,50
	32,35
	8,59
	0,14
	23,61

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	44,00
	43,61
	44,00
	3,30
	-3,69
	44,00
	43,61
	44,00
	3,30
	-3,69




Диаграмма 3.1



Распределение присоединенных нагрузок  до окончания планируемого периода представлено на диаграмме 3.2
Диаграмма 3.2

Наибольшая присоединенная тепловая мощность приходится на котельную ООО «Теплосервис Плюс» около 29%.


[bookmark: _Toc360712023][bookmark: _Toc379966026]существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника/источников тепловой энергии.
Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены ниже.
Таблица 3.2
	Марка котла
	установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч (для водогрейных котлов)
т/ч (для паровых котлов)

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028
	2028

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»

	ПТВМ-30М
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	ТВГМ-30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	ДКВр 20/13
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	ДКВр 20/13
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	ПТВМ-30М
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	ДКВр 20/13
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Котельная ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а

	«Универсал-6»
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	«Универсал-6»
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	«Универсал-6»
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Котельная ОАО «Поликор»

	ДКВР-4-13
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	ДКВР-4-13
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	ДКВР-4-13
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»

	ДКВР-4/13
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74

	ДКВР-4/13
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69

	ДКВР-4/13
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49

	ДЕ-10/14ГМ
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»

	ДКВР 20/13
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	ДКВР 20/13
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	ДКВР 20/13
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Котельная №1, Ул.Советская,15а

	Факел-Г (уст. в 2007 году)
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	выведены из эксплуатации

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Viessmann Vitoplex
	-
	-
	-
	-
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Viessmann Vitoplex
	-
	-
	-
	-
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Viessmann Vitoplex
	-
	-
	-
	-
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Котельная №2, Ул.Ленина,28а

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б

	ТВГ-8М
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	выведены из эксплуатации

	ТВГ-8М
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	

	ТВГ-8М
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	

	ТВГ-8М
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	-
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	-
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	-
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б

	Энергия-3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	перевод потребителей  на котельную №19

	Энергия-3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	

	Энергия-3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Котельная №7, ул.Горького, 131

	ДКВР-4/13
	4
	4
	4
	4
	выведены из эксплуатации

	ДКВР-4/13
	4
	4
	4
	4
	

	ДКВР-2,5/13
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б

	КВа-3,2
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	КВа-3,2
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	КВа-3,2
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	КВа-3,2
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б

	Универсал-6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	выведены из эксплуатации

	Универсал-6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	

	Универсал-6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	

	Универсал-6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	

	Факел-Г
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,58
	2,58

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,58
	2,58

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б

	Энергия-3
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	выведены из эксплуатации

	Энергия-3
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	

	Энергия-3
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	

	Энергия-3
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	

	Энергия-3
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	-
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	-
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б

	Энергия-3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	выведены из эксплуатации

	Энергия-3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	

	Энергия-3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	

	Энергия-3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	

	Энергия-3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	

	Энергия-3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	-
	3,526
	3,526
	3,526
	3,526

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	-
	3,526
	3,526
	3,526
	3,526

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	-
	3,526
	3,526
	3,526
	3,526

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2

	КВГ-4,65
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	КВГ-4,65
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Турботерм
	-
	-
	-
	-
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9

	КВГ-4,65
	4
	4
	4
	4
	выведены из эксплуатации

	КВГ-4,65
	4
	4
	4
	4
	

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	-
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	-
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Котельная №15, ул.Красносветкинская

	ТВГ-8М
	8,2
	8,2
	8,2
	выведены из эксплуатации

	ТВГ-8М
	8,2
	8,2
	8,2
	

	ТВГ-8М
	8,2
	8,2
	8,2
	

	КВГМ-20
	19,8
	19,8
	19,8
	

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54

	ДКВР-10/13
	10
	10
	10
	10
	выведены из эксплуатации

	ДКВР-10/13
	10
	10
	10
	10
	

	ДКВР-10/13
	10
	10
	10
	10
	

	ДЕ-16/14
	16
	16
	16
	16
	

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	-
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	Ferroli Prextherm T 3G
	-
	-
	-
	-
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б

	ТВГ-8М
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	выведены из эксплуатации

	ТВГ-8М
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	

	КВГ-4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	

	Viessmann Vitoplex
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	8
	8

	Viessmann Vitoplex
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	8
	8

	Котельная №18, ул. Ломоносова, 20б

	КВГ-6,5
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	КВГ-6,5
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	КВГ-6,5
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	Viessmann Vitoplex
	-
	-
	-
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18

	Тула-3
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	выведены из эксплуатации

	Тула-3
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Тула-3
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Тула-3
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,526
	3,526
	3,526

	Ferroli Prextherm RSW
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,526
	3,526
	3,526

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»

	ДКВР-10/13
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	ДКВР-10/13
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	ДКВР-10/13
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	ДКВР-10/13
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	ДКВР-10/13
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Котельная ООО «ДХЗ - Производство»

	ТП-30/39
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	ТП-30/39
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	ТП-30/39
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30




[bookmark: _Toc360712024][bookmark: _Toc379966027]существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не представлено или они отсутствуют.

[bookmark: _Toc360712025][bookmark: _Toc379966028]существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
В таблице 3.3 представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.
Таблица 3.3
	Наименование источника
	Собственные нужды, Гкал/ч

	
	2012 год
	2028 год

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	3,13
	3,13

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0,02
	0,02

	Котельная ОАО «Поликор»
	0,15
	0,15

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	0,09
	0,09

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	8,98
	8,98

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	0,12
	0,06

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	0,03
	0,03

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	0,11
	0,48

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	0,02
	-

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	0,03
	0,08

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	0,11
	0,11

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	0,01
	0,05

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	0,02
	0,05

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	0,05
	0,11

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	0,19
	0,11

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	0,17
	0,10

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	0,15
	0,46

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	0,53
	0,26

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	0,04
	0,16

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	0,12
	0,12

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	0,02
	0,07

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	0,15
	0,15

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	0,39
	0,39



[bookmark: _Toc360712026][bookmark: _Toc379966029]значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
В таблице 3.4 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к окончанию планируемого периода.
Таблица 3.4
	Наименование источника
	Нетто мощность, Гкал/час

	
	2012 год
	2028 год

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	115,37
	115,37

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0,89
	0,89

	Котельная ОАО «Поликор»
	6,55
	6,55

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	12,24
	12,24

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	23,62
	23,62

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	4,15
	5,96

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	7,05
	7,05

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	23,69
	47,25

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	2,35
	2,35

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	6,15
	7,66

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	9,53
	9,53

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	2,80
	5,11

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	2,56
	5,11

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	3,34
	10,47

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	7,73
	10,50

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	5,28
	10,22

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	37,32
	45,80

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	19,56
	25,54

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	15,56
	15,84

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	15,97
	15,97

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	2,21
	6,98

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	32,35
	32,35

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	43,61
	43,61




[bookmark: _Toc360712027][bookmark: _Toc379966030]значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.
Таблица 3.5
	Источник теплоснабжения
	потери тепловой энергии, Гкал

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	15619,00
	15619,00
	15772,35
	16002,38
	16263,08
	16539,12
	16845,82
	17152,53

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	137,98
	137,98
	137,98
	137,98
	137,98
	137,98
	137,98
	137,98

	Котельная ОАО «Поликор»
	468,00
	468,00
	468,00
	468,00
	426,57
	379,84
	379,84
	379,84

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	3700,00
	3700,00
	4135,37
	4788,43
	5528,56
	6312,22
	7182,97
	8053,71

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	5707,00
	5707,00
	5955,97
	6329,43
	6752,69
	7200,84
	7698,79
	8196,74

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	824,34
	824,34
	833,28
	846,69
	861,89
	877,99
	895,87
	913,75

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	1000,34
	1000,34
	1000,34
	1000,34
	1000,34
	1000,34
	1000,34
	1000,34

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	5394,11
	5394,11
	5572,09
	5839,05
	6141,62
	6461,98
	6817,93
	7173,89

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	744,07
	744,07
	744,07
	744,07
	744,07
	744,07
	0,00
	0,00

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	869,92
	869,92
	873,70
	879,37
	885,79
	892,59
	900,15
	907,71

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	1283,02
	1283,02
	1326,26
	1344,64
	1360,86
	1391,13
	1391,13
	1391,13

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	552,95
	552,95
	583,49
	629,29
	681,21
	736,17
	797,25
	858,32

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	487,71
	487,71
	524,33
	579,25
	641,50
	707,41
	780,64
	853,87

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	1077,89
	1077,89
	1227,01
	1450,70
	1704,21
	1972,63
	2270,87
	2569,12

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	1353,18
	1353,18
	1353,18
	1353,18
	1416,01
	1486,85
	1486,85
	1486,85

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	1336,94
	1336,94
	1387,58
	1463,53
	1549,61
	1640,76
	1742,03
	1843,30

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	4796,63
	4796,63
	4953,92
	5189,84
	5457,23
	5740,34
	6054,91
	6369,48

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	4494,78
	4494,78
	4640,62
	4859,37
	5107,30
	5369,80
	5661,48
	5953,15

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	2569,26
	2569,26
	2692,44
	2877,21
	3086,62
	3308,34
	3554,70
	3801,06

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	2339,40
	2339,40
	2400,04
	2491,00
	2594,09
	2703,25
	2824,53
	2945,81

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	740,47
	740,47
	740,47
	740,47
	740,47
	740,47
	1749,31
	1749,31

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
	156,98
	156,98
	160,60
	166,03
	172,19
	178,71
	185,95
	193,19

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	1095,50
	1095,50
	1095,50
	1095,50
	1095,50
	1095,50
	1095,50
	1095,50




[bookmark: _Toc360712028][bookmark: _Toc379966031]затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.
[bookmark: _Toc360712029][bookmark: _Toc379966032]значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.
Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2028 год) с учетом планируемой реконструкции котельных, а также строительства БМК для теплоснабжения района ниже улицы Наволокской по контуру Котельной №16 представлен в таблице 3.6 
Таблица 3.6
	Наименование источника тепловой энергии
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Резерв по мощности, в %

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	118,50
	115,37
	100,87
	10,70
	9,28

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0,91
	0,89
	0,60
	0,26
	29,04

	Котельная ОАО «Поликор»
	6,70
	6,55
	2,77
	3,63
	55,39

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	12,33
	12,24
	10,12
	2,12
	17,29

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	32,60
	23,62
	15,21
	8,41
	35,61

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	6,02
	5,96
	4,41
	1,34
	22,56

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	7,08
	7,05
	6,11
	0,71
	10,06

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	47,73
	47,25
	33,05
	11,40
	24,13

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	выведена из эксплуатации

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	7,74
	7,66
	5,19
	2,28
	29,78

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	9,64
	9,53
	6,98
	2,28
	23,91

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	5,16
	5,11
	3,40
	1,36
	26,67

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	5,16
	5,11
	3,20
	1,56
	30,53

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	10,58
	10,47
	5,98
	3,88
	37,01

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	10,61
	10,50
	7,16
	2,75
	26,17

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	10,32
	10,22
	7,28
	2,19
	21,40

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	46,26
	45,80
	33,25
	11,14
	24,32

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	25,80
	25,54
	16,53
	7,69
	30,10

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	16,00
	15,84
	11,07
	3,84
	24,24

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	17,81
	17,69
	12,14
	4,93
	27,86

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	7,05
	6,98
	3,75
	2,74
	39,18

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	32,50
	32,35
	8,59
	23,61
	73,00

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	44,00
	43,61
	44,00
	-3,69
	-8,46



Резерв тепловой мощности по Котельной №16 без строительства блочно-модульной котельной будет составлять 4,43 Гкал/ч или 17,35%, при перспективной присоединенной нагрузке 19,79 Гкал/ч.
К окончанию планируемого периода расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 111,32 Гкал/ч. Общая присоединяемая мощность на усадебную застройку и проектируемую многоквартирную застройку с использованием автономных источников теплоснабжения составит 51,56 Гкал/ч.
Присоединенная тепловая нагрузка к окончанию планируемого периода на источниках теплоснабжения увеличится на 59,76 Гкал/ч или на 18% по сравнению с фактическим 2012 годом. 
Присоединенная нагрузка на Котельной ОАО «Поликор» уменьшится вследствие того, что ряд потребителей будет переключен на Котельную №13.


[bookmark: _Toc360712030]Распределение перспективной нагрузки потребителей по каждому источнику теплоснабжения рассчитывалась исходя из перспективной присоединенной нагрузки по каждому из расчетных районов согласно Генплана города Кинешмы (таблица 2.7)
Легенда к таблице 3.7
	Цвет
	Районы

	
	1

	
	2

	
	3

	
	4

	
	5


Таблица 3.7
	Наименование источника тепловой энергии
	Перспективная присоединенная нагрузка

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	9,02

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	0

	Котельная ОАО «Поликор»
	0

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	5,69

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	4,62

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	0,43

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	0,00

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	8,20

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	0

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	0,22

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	0,32

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	1,21

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	1,37

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	2,50

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	0

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	2,00

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	8,21

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	7,31

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	4,56

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	2,50

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	0,00

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	1,61

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	0


[bookmark: _Toc379966033]значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Договора на поддержание резервной тепловой мощности и договора теплоснабжения ресурсоснабжающими организациями г. Кинешма не предоставлены или отсутствуют.


[bookmark: _Toc379966034]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
В таблице 4.1 представлены  объемы теплоносителя к окончанию планируемого периода.
Таблица 4.1
	Наименование котельной
	покупка теплоносителя, т/год
	собственные нужды, т/год
	нормативные утечки в т.с., т/год
	сверхнормативные утечки в т.с., т/год
	реализация, т/год
	хоз. нужды, т/год

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	-
	-
	153,60
	-
	0,0
	0,0

	Котельная ОАО «Поликор»
	-
	-
	319,70
	0,0
	0
	0,0

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	607260,3
	-
	7753,32
	-
	71708,46
	0,0

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	-
	-
	7038,24
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	-
	-
	2149,32
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	-
	-
	2424,00
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	-
	-
	19342,76
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	-
	-
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	-
	-
	3035,37
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	-
	-
	3679,97
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	-
	-
	2256,98
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	-
	-
	1698,26
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	-
	-
	3465,57
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	-
	-
	3729,28
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	-
	-
	4679,46
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	-
	-
	17382,31
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	-
	-
	14190,26
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	-
	-
	7888,36
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	-
	-
	6715,40
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	-
	-
	3434,98
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	5826,309
	11928,78
	3445,85
	5661,032
	35445,81
	3697,761

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc360712032][bookmark: _Toc379966035]
перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Оборудования химводоподготовки на котельных г.Кинешмы.
Производительность и срок службы оборудования ВПУ и ХВО:
1. Котельная ОАО «Поликор» — 25 м3/ч, срок службы составляет 48 лет.
кот. ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» — 10 м3/ч, срок службы составляет 30 лет.
2. Котельная ООО «ДХЗ-Производство» — 3 м3/ч, срок службы составляет 10 лет.
3. Котельная ЗАО «Электроконтакт» — 42,2 м3/ч.
4. Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» — располагаемая производительность 50 м3/ч, фактическая производительность составляет за 2012 год 2,9 м3/ч, срок службы составляет 24 года.
По котельным МУП ОК и ТС:
5. Котельная №7 производительность ХВО составляет 3 т/ч.
6. Котельная №8 производительность ХВО составляет 5 т/ч.
7. Котельная №13 производительность ХВО составляет 25 т/ч.
8. Котельная №14 производительность ХВО составляет 25 т/ч.
9. Котельная №16 производительность ХВО составляет 50 т/ч.
Количество и емкость баков-аккумуляторов представлено в таблице 4.2
Таблица 4.2
	Адрес котельной
	Наличие баков-аккумуляторов

	ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	2 бака аккумулятора V-50м3

	ЗАО «Электроконтакт»
	баков аккумуляторов не имеется

	ООО «ДХЗ-Производство»
	баков аккумуляторов не имеется

	ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	2 бака аккумулятора V-16м3

	ОАО «Поликор»
	баков аккумуляторов не имеется

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	бак аккумулятор V-13,5 м3

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	2 бака аккумулятора V-50 м3 и V-13,5 м3

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	бак аккумулятор V-100 м3

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	2 бака аккумулятора  V-30 м3 и V-30м3

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	бак аккумулятор V-9 м3

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	бак аккумулятор V-50 м3

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	3 бака аккумулятора V-0,8 м3,V-0,8 м3 и V-25 м3

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	бак аккумулятор V-60 м3

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	2 бака аккумулятора  V-60 м3 и V-2 м3

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	3 бака аккумулятора V-35 м3,V-70,8 м3 и V-35м3

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	2 бака аккумулятора  V-50 м3 и V-50 м3

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	4 бака аккумулятора V-30 м3,V-30 м3 и V-15 м3 V-12м3

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	бак аккумулятор V-75 м3

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	бак аккумулятор V-320 м3

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	бак аккумулятор V-60 м3



Информация, необходимая для анализа максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источниками тепловой энергии, а также в аварийных режимах систем теплоснабжения ресурсоснабжающими организациями г. Кинешма не предоставлена в виду отсутствия учета на источниках тепловой энергии отдельных статей потребления энергетических ресурсов.
[bookmark: _Toc360712033][bookmark: _Toc379966036]перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.
Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на существующих котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
Данные по производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы  не представлены либо отсутствуют.


[bookmark: _Toc379966037]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc360712035][bookmark: _Toc379966038]решения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 
[bookmark: _Toc360712036]Для организации централизованного теплоснабжения потребителей на территории г. Кинешмы предлагается строительство блочно-модульной котельной в 2016 году, для теплоснабжения потребителей ниже улицы Наволокской по контуру Котельной №16. В результате для переключенных потребителей полностью покрывается потребность в нормативном количестве тепловой энергии, строительство БМК  также обеспечит необходимую нагрузку по ГВС для данных потребителей, что позволит Котельной №16 работать только в отопительный период.
[bookmark: _Toc379966039]решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc360712037]По Котельной №1 в 2016 году планируется произвести демонтаж четырех существующих котлов марки Факел-Г, установленных в 1992 году, кроме котла марки Факел-Г, установленного в 2007 году. Планируется установка 3 котлов марки Viessmann Vitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2МВт (1,72 Гкал/ч).
По Котельной №2 и Котельной №8 в 2015 году планируется установка газогенератора.
По Котельной №4  в 2016 году планируется демонтаж четырех котлов ТВГ-8М и установка на их месте одного котла на ГВС марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) мощностью 3 МВт(2,58 Гкал/ч) и 3 котлов на отопление марки Ferroli Prextherm T 3G (или аналог данных котлов) каждый мощностью 17,5 МВт (15,05 Гкал/ч).
По Котельной №5 в период с 2018 года по 2023 год планируется закрытие котельной в 2018-2023 годах и перевод присоединенной нагрузки на Котельную №19.
По Котельной №7  в 2016 году планируется замена существующих котлов на 3 котла марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) каждый мощностью 3 МВт (2,58 Гкал/ч).
По Котельной №9 в период с 2023 года по 2028 год планируется проведение реконструкции котельной путем демонтажа существующего основного оборудования и установке на его месте 2 котлов марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч).
По Котельной №10 в 2017 году планируется замена существующих котлов на 2 котла марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч).
По Котельной №11 в 2017 году планируется замена существующих котлов на 3 котла марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) мощностью каждый 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч).
По Котельной №13 планируется установка котлоагрегата марки «ТУРБОТЕРМ» мощностью 3150 кВт (2,7 Гкал/ч).
По Котельной №14 в 2016 году замена существующих котлов на 2 котла марки Ferroli Prextherm T 3G (или аналог данных котлов)  каждый мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч).
По Котельной №15 в 2015 году планируется замена существующих котлов на 3 котла марки Ferroli Prextherm T 3G каждый мощностью 15 МВт (12,9) , 1 котел марки Ferroli Prextherm RSW 2,8 МВт (2,4 Гкал/ч) и 1 котел Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов)  мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч).
По Котельной №16 в 2016 году планируется замена существующих котлов на 2 котла марки Ferroli Prextherm T 3G (или аналог данных котлов) каждый мощностью 15 МВт ( 12,9 Гкал/ч).
По Котельной №17 в период с 2018 года по 2023 год планируется заменить существующие котлы на 2 котла марки Viessmann Vitoplex (или аналог данных котлов)  мощностью 9,3 МВт (8 Гкал/ч).
По Котельной №18 планируется в 2015 году установить котел Viessmann Vitoplex 300 (или аналог данного котла) мощностью 2 МВт (1,72) Гкал/ч на нужды горячего водоснабжения.
По Котельной №19 планируется в период с 2018 года по 2023 год установить 2 котла марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов)  каждый мощностью 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч) взамен существующих котлов.
На Котельной ООО «ДХЗ-Производство» в 2014,2015 и с 2018 по 2023 года планируется ремонт котлоагрегатов №2 и №3, с заменой пароперегревателей.
Кроме замены котельного оборудования планируется также провести и замену насосной
группы, что будет способствовать повышению надежности функционирования, как оборудования котельной, так и системы теплоснабжения в целом. Так же замена насосной группы позволит использовать наиболее энергоемкое электрооборудование в энергоэффективном режиме.
Также планируется проведение модернизации существующих узлов учета потребляемых
ресурсов путем установки современных приборов с высоким классом точности и возможностью
дистанционной передачи данных по параметрам и объему потребления. Одновременно с
модернизацией узлов учета потребляемых ресурсов планируется установка узлов учета
отпускаемой тепловой энергии, что позволит: повысить качество оказания услуг потребителю,
организовать учет фактических тепловых потерь в сетях. Полное оснащение котельных приборами учета потребляемых и отпускаемых ресурсов позволит проводить объективный техникоэкономический анализ работы котельных и выявлять перспективные направления для внедрения энергосберегающих технологий и выполнения энергосберегающих мероприятий.
Выполнение всего комплекса мероприятий по модернизации котельных позволит:
- снизить затраты на содержание оперативного персонала;
- повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;
- повысить надежность и качество теплоснабжения социально значимых объектов.
[bookmark: _Toc379966040]меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Планируется вывод из эксплуатации Котельной №5 в связи с переключением потребителей на Котельную №19.
Котельная №6 не используется для теплоснабжения потребителей, поэтому предлагается вывод ее из эксплуатации.


[bookmark: _Toc360712038][bookmark: _Toc379966041]меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc360712039][bookmark: _Toc379966042]меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируется.
[bookmark: _Toc360712040][bookmark: _Toc379966043]решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.
Согласно Генерального плана подключение объектов нового строительства будет осуществляться как к уже имеющимся централизованным источникам теплоснабжения, так и к проектируемым автономным.
Перераспределение тепловой нагрузки будет присутствовать:
-  при  переключении ряда потребителей от Котельной ОАО «Поликор» на Котельную №13;
-  при переключении  нагрузки на ГВС потребителей ул.Менделеева,24 и ул.Менделеева,24а  и ул. Правды 7а от Котельной №14 на Котельную №4 в летний период;
- при переключении потребителей от Котельной №5 на Котельную №19;
- при переключении потребителей по ул. Желябова,5 и ул. Желябова,5а от котельной ЗАО «КПТФ» на теплоснабжение от кот.№8;
- при переключении потребителей пос. Пушкинский от Котельной №17 на Котельную №11.
[bookmark: _Toc360712041][bookmark: _Toc379966044]решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Решения о изменении установленной тепловой мощности по источникам теплоснабжения и времени ввода новых мощностей представлены в пункте 5.1.2.
Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

[bookmark: _Toc379966045] Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: _Toc360712043][bookmark: _Toc379966046]решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Строительство тепловых сетей, приведенное в таблице 6.1, позволит переключить потребителей от Котельной ОАО «Поликор» на Котельную №13.
Таблица 6.1
	Наименование потребителя
	Требуемая для переключения
прокладка участка

	
	Длина, 
м
	Условный
диаметр,
мм

	ул. Смольная,18-1
	300
	108

	ул. Смольная,18-2
	
	

	ул. Смольная,16
	
	

	ул. Смольная,14
	
	

	ул. Смольная,12
	
	

	Гимназия
	
	

	Клуб
	240
	159

	ул.Вичугская,104-1
	
	

	ул.Вичугская,104-2
	
	

	Актовый зал
	
	

	ИТОГО:
	460
	-



Строительство тепловых сетей, приведенное в таблице 6.2, позволит переключить потребителей от Котельной №5 на Котельную №19.
Таблица 6.2
	Наименование участка
	Требуемая для переключения
прокладка участка

	
	Длина, 
м
	Условный
диаметр,
мм

	ТК1а-У-1
	385
	159

	У-1-ТК
	155
	159

	ИТОГО:
	540
	-





Строительство тепловых сетей позволит переключить  потребителей по ул. Желябова,5 и ул.Желябова,5а от котельной ЗАО «КТТФ» на теплоснабжение от Котельной №8
Таблица 6.3
	Наименование участка
	Требуемая для переключения
прокладка участка

	
	Длина,
м
	Условный
диаметр,
мм

	ТК-14 – Желябова,5
	230
	108



Строительство тепловых сетей позволит переключить  потребителей  пос.Пушкинский  от котельной №17 на теплоснабжение от Котельной №11
Таблица 6.4
	Наименование участка
	Требуемая для переключения
прокладка участка

	
	Длина,
м
	Условный
диаметр,
мм

	ТК-29а до ТК
	440
	159


Также по Котельной №11 требуется перекладка магистрального трубопровода
Таблица 6.5
	Наименование участка
	Длина участка, м
	Существующий диаметр трубопровода, мм
	Рекомендуемый диаметр трубопровода, мм

	Котельная №11

	Котельная-ТК-2
	120
	200
	250

	ТК-2 – ТК-3
	20
	200
	250

	ТК-3 – ТК-29а
	502
	159
	200



Также по котельной №16 рекомендуется переход на четырехтрубную систему теплоснабжения. В результате будет исключена срезка температурного графика (График 1.2.9 и График 1.2.11), что позволит исключить повышенное потребление тепловой энергии потребителями в периоды температур выше температуры нижней срезки.
Установка теплогенератов в тепловых пунктах Котельной №16 нецелесообразна, поскольку установка теплогенераторов может  применяться только на объектах, где использование других источников для теплоснабжения потребителей затруднительно или невозможно. Кроме того теплогенераторы неприемлемы для применения в системах отопления жилых домов с температурным режимом работы по графику 95/70 и 105/70 ОС, по причине невозможности поддержания заданного температурного графика при расчетных температурах наружного воздуха.


[bookmark: _Toc360712044][bookmark: _Toc379966047]решения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.
Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой нагрузки новых потребителей будет решаться исходя из планируемого размещения потребителей тепловой энергии, которые будут подключены к существующим, перспективным или автономным источникам теплоснабжения .
[bookmark: _Toc360712045][bookmark: _Toc379966048]решения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 
Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теплоснабжения, не планируется.
При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.



[bookmark: _Toc379966049]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода
В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г. Кинешма  применяется природный газ. 
Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 7.1
Таблица 7.1
	Источник теплоснабжения
	Потребление природного газа, м3/год

	
	2012 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	18250000
	18250000
	18382472
	18581179
	18806381
	19044830
	19309774
	19574717

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	245506
	245506
	245506
	245506
	245506
	245506
	245506
	245506

	Котельная ОАО «Поликор»
	1025700
	1025700
	1025700
	1025700
	947322
	858938
	858938
	858938

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	4696700
	4696700
	4855441
	5093553
	5363414
	5649148
	5966631
	6284114

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	7713040
	7713040
	7895946
	8170305
	8481245
	8810475
	9176287
	9542099

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	1176115
	1176115
	1188214
	1206363
	1226129
	1247058
	1270313
	1293568

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	1555983
	1555983
	1555983
	1555983
	1555983
	1555983
	1555983
	1555983

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	9841549
	9841549
	10105367
	10501093
	10932574
	11389436
	11897060
	12404684

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	763665
	763665
	763665
	763665
	763665
	763665
	0
	0

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	1686399
	1686399
	1693046
	1703017
	1713957
	1725900
	1738770
	1751640

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	2224222
	2224222
	2293077
	2322340
	2348160
	2396358
	2396358
	2396358

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	799781
	799781
	840337
	901170
	970115
	1043115
	1124227
	1198008

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	788694
	788694
	834415
	902997
	980723
	1057140
	1142046
	1226953

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	1336552
	1336552
	1464555
	1656560
	1874165
	2084460
	2318122
	2551783

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	2463766
	2463766
	2463766
	2463766
	2552659
	2652900
	2652900
	2652900

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	1903406
	1903406
	1903468
	1903561
	1903661
	1903767
	1903885
	1904003

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	8303394
	8303394
	8533751
	8864199
	9238706
	9635243
	10075840
	10516437

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	4566447
	4566447
	4669724
	4824640
	4997008
	5179516
	5382302
	5585088

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	2655815
	2655815
	2765471
	2929954
	3116369
	3313749
	3516863
	3719977

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	3672144
	3672144
	3760605
	3886290
	4028732
	4179553
	4347132
	4514711

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	662859
	662859
	662859
	662859
	662859
	662859
	1252499
	1252499

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	4335888
	4335888
	4422107
	4551434
	4698006
	4853200
	5025637
	5198074

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	9341500
	9341500
	9341500
	9341500
	9341500
	9341500
	9341500
	9341500


Потребление топлива к окончанию планируемого периода по отношению к 2012 году увеличится на 15560 тыс.м3/год или на 17,3% по отношению к фактическому 2012 году. Наибольший прирост потребления топлива ожидается на Котельной ООО «Теплосервис Плюс» и на Котельной №15, в связи с увеличением присоединенной нагрузки.
На котельной ОАО «Поликор» ожидается уменьшение потребления топлива на 166,7 тыс.м3/год или на 17%, из-за уменьшения присоединенной нагрузки. 



Диаграмма 7.1

Перспективное потребление резервного топлива (мазута) к окончанию планируемого периода представлено в таблице 7.2
Таблица 7.2
	Наименование котельной
	ед. изм
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	т/год
	178,80
	183,04
	189,4
	196,61
	204,24
	212,72
	221,2

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	
	10,50
	10,71
	11,02
	11,38
	11,75
	12,17
	12,59

	Котельная ОАО «Поликор»
	
	81,89
	81,89
	81,89
	75,63
	68,58
	68,58
	68,58

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	
	83,80
	86,63
	90,88
	95,70
	100,79
	106,46
	112,1




[bookmark: _Toc379966050][bookmark: _Toc360712047]Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc379966051]Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии.
Повышение надежности системы коммунального теплоснабжения является одной из важнейших задач в теплоснабжении города. Развитие крупных систем теплоснабжения, старение тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40 и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.
Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.
Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.
 Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.
Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.
Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.
Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.
Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.
Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.
Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.
Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.
Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.
Не имеется какой-либо общей теории надежности системы теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы. Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.
Интенсивность отказов определяется по зависимости
Р = SМотnот/SМп,
где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2; nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч; SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).
Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина М =  , представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).
 Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле
q = SQав/SQ,
где SQав - аварийный недоотпуск теплоты за год; SQ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.
Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. По динамике изменений этих показателей во времени (например из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc379966052]Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.
По МУП ОК и ТС данные по аварийным отключениям и времени восстановления отсутствуют. Продолжительность перерывов в теплоснабжении не превышает значений установленных нормативно-правовыми актами.
Данные по аварийным отключениям потребителей ресурсоснабжающими организациями не представлены либо отсутствуют.
В ближайшей перспективе необходимо провести комплекс мероприятий по повышению надежности системы коммунального теплоснабжения и бесперебойности снабжения потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.


[bookmark: _Toc379966053]Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
[bookmark: _Toc360712048][bookmark: _Toc379966054]решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.
По Котельной №1 в 2016 году планируется произвести демонтаж четырех существующих котлов марки Факел-Г, установленных в 1992 году, кроме котла марки Факел-Г, установленного в 2007 году. Планируется установка 3 котлов марки Viessmann Vitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2МВт (1,72 Гкал/ч), сумма капитальных вложений составит 12 млн. рублей.
По Котельной №2 и Котельной №8 в 2015 году планируется установка газогенератора.
По Котельной №4  в 2016 году планируется демонтаж четырех котлов ТВГ-8М и установка на их месте одного котла на ГВС марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) мощностью 3 МВт(2,58 Гкал/ч) и 3 котлов на отопление марки Ferroli Prextherm T 3G (или аналог данных котлов) каждый мощностью 17,5 МВт (15,05 Гкал/ч). Сумма капитальных вложений составит 70 млн. рублей.
По Котельной №5 в период с 2018 года по 2023 год планируется закрытие котельной в 2018-2023 годах и перевод присоединенной нагрузки на Котельную №19.
По Котельной №7  в 2016 году планируется замена существующих котлов на 3 котла марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) каждый мощностью 3 МВт (2,58 Гкал/ч). Сумма капитальных вложений составит 24 млн. рублей.
По Котельной №9 в период с 2023 года по 2028 год планируется проведение реконструкции котельной путем демонтажа существующего основного оборудования и установке на его месте 2 котлов марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч). Сумма капитальных вложений составит 10 млн. рублей.
По Котельной №10 в 2017 году планируется замена существующих котлов на 2 котла марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч). Сумма капитальных вложений составит 10 млн. рублей.
По Котельной №11 в 2017 году планируется замена существующих котлов на 3 котла марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов) мощностью каждый 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч). Сумма капитальных вложений составит 22 млн. рублей.
На Котельной №13 планируется установка котлоагрегата марки «ТУРБОТЕРМ» мощностью 3150 кВт (2,7 Гкал/ч), сумма капитальных вложений составит  млн. рублей. Сумма капитальных вложений составит 3 млн. рублей.
По Котельной №14 в 2016 году замена существующих котлов на 2 котла марки Ferroli Prextherm T 3G (или аналог данных котлов)  каждый мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч). Сумма капитальных вложений составит 24 млн. рублей.
По Котельной №15 в 2015 году планируется замена существующих котлов на 3 котла марки Ferroli Prextherm T 3G каждый мощностью 15 МВт (12,9), 1 котел марки Ferroli Prextherm RSW 2,8 МВт (2,4 Гкал/ч) и 1 котел Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов)  мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч). Сумма капитальных вложений составит 95 млн. рублей.

По Котельной №16 в 2016 году планируется замена существующих котлов на 2 котла марки Ferroli Prextherm T 3G (или аналог данных котлов) каждый мощностью 15 МВт ( 12,9 Гкал/ч). Сумма капитальных вложений составит 50 млн. рублей.
Строительство БМК для теплоснабжения потребителей ниже улицы Наволокская потребует капитальных вложений в размере 20 млн. рублей.
По Котельной №17 в период с 2018 года по 2023 год планируется заменить существующие котлы на 2 котла марки Viessmann Vitoplex (или аналог данных котлов)  мощностью 9,3 МВт (8 Гкал/ч). Сумма капитальных вложений составит 45 млн. рублей.
По Котельной №18 планируется в 2015 году установить котел Viessmann Vitoplex  (или аналог данного котла) мощностью 2 МВт (1,72) Гкал/ч. Сумма капитальных вложений составит 4 млн. рублей.
По Котельной №19 планируется в период с 2018 года по 2023 год установить 2 котла марки Ferroli Prextherm RSW (или аналог данных котлов)  каждый мощностью 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч) взамен существующих котлов. Сумма капитальных вложений составит 24 млн. рублей.
На Котельной ООО «ДХЗ-Производство»  планируется ремонт 2 (двух) котлов ТП 30/39 (Котел №2 и №3) с заменой пароперегревателей, общая сумма капитальных вложений составит 2,8 млн. рублей.
Установка газогенератора на Котельной№2 обеспечивающего перспективное топливопотребление типа УГК - 2100.2890Т потребует капитальных вложений в размере 7 млн. рублей.
Установка газогенертора на Котельной №8 обеспечивающего перспективное топливопотребление типа  УГК - 2700.3760Т потребует капитальных вложений в размере 8,5 млн. рублей.
[bookmark: _Toc360712049][bookmark: _Toc379966055]решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.
[bookmark: _Toc360712089]Строительство тепловых сетей, приведенное в таблице 9.1, требуется для переключения ряда потребителей от Котельной ОАО «Поликор» на Котельную №13.
Таблица 9.1
	Наименование потребителя
	Требуемая для переключения
прокладка участка
	Величина необходимых
инвестиций, руб

	
	Длина,
м
	Условный
диаметр,
мм
	

	ул. Смольная,18-1
	220
	108
	1738000

	ул. Смольная,18-2
	
	
	

	ул. Смольная,16
	
	
	

	ул. Смольная,14
	
	
	

	ул. Смольная,12
	
	
	

	Гимназия
	
	
	

	Клуб
	240
	159
	2448000

	ул.Вичугская,104-1
	
	
	

	ул.Вичугская,104-2
	
	
	

	Актовый зал
	
	
	

	ИТОГО:
	460
	-
	4186000




Строительство тепловых сетей, приведенное в таблице 6.2, позволит переключить потребителей от Котельной №5 на Котельную №19.
Таблица 9.2
	Наименование участка
	Требуемая для переключения
прокладка участка
	Величина необходимых
инвестиций, руб

	
	Длина,
м
	Условный
диаметр,
мм
	

	ТК1а-У-1
	385
	159
	3927000

	У-1-ТК
	155
	159
	1581000

	ИТОГО:
	540
	-
	5508000


Строительство тепловых сетей позволит переключить  потребителей по ул. Желябова,5 и ул.Желябова,5а от котельной ЗАО «КТТФ»на теплоснабжение от Котельной №8
Таблица 9.3
	Наименование участка
	Требуемая для переключения
прокладка участка
	Величина необход+имых
инвестиций, руб

	
	Длина,
м
	Условный
диаметр,
мм
	

	ТК-14 – Желябова,5
	230
	108
	1817000



Строительство тепловых сетей позволит переключить  потребителей  пос.Пушкинский  от котельной №17 на теплоснабжение от Котельной №11
Таблица 9.4
	Наименование участка
	Требуемая для переключения
прокладка участка
	Величина необходимых
инвестиций, руб

	
	Длина,
м
	Условный
диаметр,
мм
	

	ТК-29а до ТК
	440
	159
	4488000




Величина необходимых инвестиций по Котельной №11 для перекладки магистральной теплосети для теплонсабжения подключаемого пос. Пушкинский и по котельной ООО «Теплосервис Плюс».
Таблица 9.5
	Наименование участка
	Длина участка, м
	Существующий диаметр трубопровода, мм
	Рекомендуемый диаметр трубопровода, мм
	Величина необходимых
инвестиций, руб
	Величина уменьшения потерь тепловой энергии, Гкал/год
	Экономический эффект, руб

	Котельная №11

	Котельная-ТК-2
	120
	200
	250
	1800000
	163,62
	218043,3

	ТК-2 – ТК-3
	20
	200
	250
	300000
	
	

	ТК-3 – ТК-29а
	502
	159
	200
	7530000
	
	

	ИТОГО
	642
	-
	-
	9630000
	163,62
	218043,3

	ООО «Теплосервис Плюс»

	ТК 35 – ТК 37
	40
	108
	133
	348000
	102,25
	109632,45

	ТУ 7 – ТУ 19
	225
	219
	273
	4162500
	
	

	ИТОГО
	265
	-
	-
	4510500
	102,25
	109632,45


[bookmark: _Toc379966056]Решения по величине необходимых инвестиций в связи с оптимизацией гидравлического режима работы по котельным МУП ОК и ТС представлены в таблице 9.6.
Таблица 9.6
	Необходимая перекладка участков
	Величина необходимых инвестиций тыс.руб.

	
	

	Котельная №1
	ВСЕГО: 0

	Перекладка участков не планируется
	-

	Котельная №2
	ВСЕГО: 594

	от ТК-2б до ул.Советская,29 с 57 мм до 76 мм длиной 5 метров
	30

	от ТК-14 до ул.Советская,8 с 57 мм до 76 мм длиной 94 метра
	564

	Котельная №4
	ВСЕГО: 14728

	от У-17 до У-18 с 108 мм до 133 мм длиной 44 метра
	382,8

	от У-12 до У-25 с 300 мм до 377 мм длиной 404 метра
	8080

	от У-69 до У-69б с 108 мм до 194 мм длиной 75 метров
	975

	от У-69б до У-69а с 108 мм до 159 мм длиной 71 метр
	724,2

	от У-0 до У-13 с 420 мм до 530 мм длиной 33 метра
	825

	от У-0 до ТК-43а с 250 мм до 325 мм длиной 66 метров
	1320

	от ТК-43а до У-68 с 108 мм до 159 мм длиной 56 метров
	571,2

	от У-12 до У-9 с 200 мм до 273 мм длиной 100 метров
	1850

	Котельная №5
	ВСЕГО: 0

	Перекладка участков не планируется
	-

	Котельная №7
	ВСЕГО: 3940

	от ТК-5а  до Тк-9 с 159 мм до 200 мм длиной 250 метров
	3750

	от Тк-12 до Гоголя,4 с 32 мм до 45 мм длиной 38
	190

	Котельная №8
	ВСЕГО: 4025,1

	от ТК-2 до ТК-6 с 159 мм до 250 мм длиной 147 метров
	2719,5

	от ТК-6 до ТК-8 с 108 мм до 159 мм длиной 128 метров
	1305,6

	Котельная №9
	ВСЕГО: 0

	Перекладка участков не планируется
	-

	Котельная №10
	ВСЕГО: 560,9

	от ТК-4 до ТК-6 с 76 мм до 108 мм длиной 71 метр
	560,9

	Котельная №11
	ВСЕГО: 434,5

	от ТК-30 до  ул.Юрьевецкого,36 с 76 мм до 108 мм длиной 55 метров
	434,5

	Котельная №13
	ВСЕГО: 370

	от Котельной №13 до У-1 с 200 мм до 273 мм длиной 20 метров
	370

	Котельная №14
	ВСЕГО: 6060

	от ТК-4 до ТК-7 с 159 мм до 194 мм длиной 404 метра
	6060

	Котельная №15
	ВСЕГО: 0

	Перекладка участков не планируется
	-

	Котельная №16
	ВСЕГО: 1501

	от ТК-42 до ТК-41 с 76 мм до 108 мм длиной 190 метров
	1501-

	Котельная №17
	ВСЕГО: 0

	Перекладка участков не планируется
	-

	Котельная №18
	ВСЕГО: 7418,9

	от Котельной до ТК-01 с 266 мм до 325 мм длиной 32 метра
	640

	от ТК-01 до У-1 с 266 мм до 325 мм длиной 34 метра
	680

	от У-1 до ТК-42 с 266 мм до 273 мм длиной 84 метра
	1554

	от У-15а до У-15 с 108 мм до 133 мм длиной 68 метра
	591,6

	от У-15 до ТК-52 с 108 мм до 133 мм длиной 44 метра
	382,8

	от ТК-42 до ТК-47 с 219 мм до 273 мм длиной 193 метра.
	3570,5

	Котельная №19
	ВСЕГО: 0

	Перекладка участков не планируется
	-


Из таблицы 9.6 видно, что величина необходимых инвестиций для  оптимизации гидравлического режима по котельным МУП ОК и ТС г.Кинешмы составляет 39,632 млн.рублей.


оценка необходимых финансовых потребностей  для осуществления нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии
Оценка необходимых финансовых потребностей представлена в пункте 9.1.1.
[bookmark: _Toc360712090][bookmark: _Toc379966057]предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности.
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого предложения складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).
В качестве источника финансирования предложений  по городу Кинешма предусматривается привлечение кредитов на льготных условиях кредитования. 



[bookmark: _Toc360712091][bookmark: _Toc379966058]расчеты эффективности инвестиций.
Эффективность инвестиций по строительству блочно-модульной котельной в 2016 году для теплоснабжения потребителей района ниже улицы Наволкской по контуру Котельной №16
Таблица 9.7
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Котельная №16
	Котельная №16 после строительства БМК и модернизации*

	Отпуск от котельной
	Гкал
	31458,8
	22636,21

	Отпуск в сеть
	
	31458,8
	22636,21

	Потери
	Гкал
	5107,297
	3674,962281

	Хозяйственные нужды (в т.ч в полезном отпуске, здание управления)
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	26351,5
	18961,24772

	РАСХОДЫ
	
	0
	

	Топливо
	руб.
	17738418
	12164779,95

	газ
	тыс. м3
	4566,447
	3131,610903

	мазут
	тн
	0
	

	уголь
	тн
	0
	

	Электроэнергия
	руб.
	4982774
	3585360,347

	электроэнергия
	кВтч
	1794131
	1290968,779

	Водопотребление
	руб.
	344291,8
	247735,4848

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	26058
	18750,06031

	Водоотведение
	руб.
	78724,25
	56646,11386

	собственные нужды
	м3
	10371
	7462,46356

	Фонд оплаты труда
	руб.
	3259820
	3259820,33

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	977990
	977990,0411

	Амортизация
	руб.
	179431,6
	2150000

	Прочие расходы
	руб.
	6240623
	6240622,883

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	771894,4
	200000

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	34573968
	28882955,15

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1490,825
	1523,262371

	Расходы из прибыли
	руб.
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	34573968
	28882955,15

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1490,825
	1523,262371


                *показатели без учета перспективного строительства

Таблица 9.8
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Котельная №16
	БМК

	Отпуск от котельных
	Гкал
	31458,80
	8822,50

	Отпуск в сеть
	
	31458,80
	8822,50

	Потери
	Гкал
	5107,30
	1432,33

	Хозяйственные нужды (в т.ч в полезном отпуске, здание управления)
	Гкал
	0,00
	0

	Реализация 
	Гкал
	26351,50
	7390,17

	РАСХОДЫ
	
	0,00
	0

	Топливо
	руб.
	17738417,90
	4741242,95

	газ
	тыс. м3
	4566,45
	1220,55

	мазут
	тн
	0,00
	0

	уголь
	тн
	0,00
	0

	Электроэнергия 
	руб.
	4982774,37
	1397400,08

	электроэнергия
	кВтч
	1794131,00
	503157,20

	Водопотребление 
	руб.
	344291,76
	96555,31

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	26058,00
	7307,87

	Водоотведение 
	руб.
	78724,25
	22077,92

	собственные нужды
	м3
	10371,00
	2908,51

	Фонд оплаты труда  
	руб.
	3259820,33
	1200000,00

	Отчисления на социальные нужды 
	руб.
	977990,04
	977990,04

	Амортизация  
	руб.
	179431,59
	860000,00

	Прочие расходы 
	руб.
	6240622,88
	800000,00

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	771894,41
	0,00

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0,00
	0,00

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0,00
	0,00

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0,00
	0,00

	Всего расходов
	руб.
	34573967,53
	10095266,30

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1490,82
	1366,04

	Расходы из прибыли
	руб.
	0,00
	0,00

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	34573967,53
	10095266,30

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1490,82
	1366,04



Ориентировочные капитальные вложения на строительство блочно-модульной котельной составят 20 млн.руб. без учета НДС. Простой срок окупаемости инвестиционного проекта составит более 10 лет.


Расчет эффективности переключения потребителей от Котельной №5 на Котельную №19 и закрытия котельной №5 представлен в таблице 9.9
Таблица 9.9
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Котельная № 5
	Котельная №19 
	Котельная №19 после переключения и модернизации

	Отпуск от котельных
	Гкал
	5330,63
	3952,26
	9336,95

	Отпуск в сеть
	
	5330,63
	3952,26
	9336,95

	Потери
	Гкал
	744,07
	740,47
	1749,31

	Хозяйственные нужды (в т.ч в полезном отпуске, здание управления)
	Гкал
	0,00
	0,00
	0

	Реализация 
	Гкал
	4586,56
	3211,79
	7587,64

	РАСХОДЫ
	
	
	
	

	Топливо
	руб.
	2984135,16
	2593373,08
	5053738,69

	газ
	тыс. м3
	763,67
	662,86
	1291,72

	мазут
	тн
	0,00
	0,00
	

	уголь
	тн
	0,00
	0,00
	

	Электроэнергия 
	руб.
	888993,34
	526731,03
	1244366,34

	электроэнергия
	кВтч
	221320,00
	148418,00
	350627,46

	Водопотребление 
	руб.
	146781,18
	23092,66
	54554,84

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	11102,00
	1758,00
	4153,16

	Водоотведение 
	руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	собственные нужды
	м3
	0,00
	0,00
	0,00

	Фонд оплаты труда  
	руб.
	871935,53
	1673489,61
	1673489,61

	Отчисления на социальные нужды 
	руб.
	261592,41
	502069,44
	502069,44

	Амортизация  
	руб.
	77618,76
	49794,72
	1081794,72

	Прочие расходы 
	руб.
	1610842,99
	3309157,10
	3309157,10

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	427362,03
	191085,73
	0,00

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего расходов
	руб.
	7269261,40
	8868793,38
	12919170,75

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1584,90
	2761,32
	1702,66

	Расходы из прибыли
	руб.
	25920,00
	0,00
	0,00

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	7295181,40
	8868793,38
	12919170,75

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1590,56
	2761,32
	1702,66




Расчет эффективности переключения ряда потребителей от Котельной ОАО «Поликор» на Котельную №13 представлен в таблице 9.10
Таблица 9.10
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная ОАО «Поликор»
	Котельная №13
	Котельная №13 после переключения и модернизации

	Отпуск
	Гкал
	6732
	15 249,92
	16756,39

	Потери
	Гкал
	468
	1353,18
	1486,85

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	6264,00
	13 897
	15269,53

	РАСХОДЫ
	 
	
	
	

	Топливо
	руб.
	4422635
	9564098
	8998892

	газ
	тыс. м3
	-
	2463,766
	2318,166

	мазут
	тн
	-
	0
	0

	уголь
	тн
	0
	0
	0

	Электроэнергия
	руб.
	617351
	4088375
	4492247

	электроэнергия
	кВтч
	
	1023440
	1124541

	Водопотребление
	руб.
	143806
	549206,2
	603459,8

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	-
	41578
	45685,3

	Водоотведение
	руб.
	79911
	8544,7
	9388,791

	собственные нужды
	м3
	-
	1118
	1228,442

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	2132420
	2506347
	2506347

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	652521
	751937,7
	751937,7

	Амортизация 
	руб.
	106040
	128676,5
	129000

	Прочие расходы
	руб.
	436113
	5029633
	5029633

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	-
	605553,9
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	-
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	-
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	-
	0
	0

	Всего расходов 
	руб.
	9986537
	23232372
	22520905

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1594,27
	1671,786
	1474,891

	Расходы из прибыли
	руб.
	15535
	30444
	30444

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	4359921
	23262816
	22551349

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1599,97
	1673,976
	1476,885





Расчет эффективности переключения ряда потребителей (пос.Пушкинский) от Котельной №17  на Котельную №11 представлен в таблице 9.11
Таблица 9.11
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №17
	Котельная №11
	Котельная №11 после переключения и модернизации

	Отпуск
	Гкал
	23550,46
	13 441,83
	15 474,13

	Потери
	Гкал
	3308,34
	1972,63
	2270,87

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	20242,12
	11 469
	13203,26

	РАСХОДЫ
	
	
	
	

	Топливо
	руб.
	10320079
	5188260
	8310101,8

	газ
	тыс. м3
	2655,815
	1336,552
	2140,7722

	мазут
	тн
	0
	0
	

	уголь
	тн
	0
	0
	

	Электроэнергия
	руб.
	2964139,2
	1077904
	1240874,7

	электроэнергия
	кВтч
	823484
	304892
	350989,31

	Водопотребление
	руб.
	70544,87
	135233,3
	155679,57

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	5346,5
	10181
	11720,288

	Водоотведение
	руб.
	0
	543,21
	625,33915

	собственные нужды
	м3
	0
	71
	81,73465

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	1627424,6
	1457126
	1457125,9

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	488249,31
	437157,4
	437157,42

	Амортизация
	руб.
	88939,8
	55372,08
	946000

	Прочие расходы
	руб.
	3191642,7
	2854219
	2854219,1

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	324509,22
	437198,1
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	19075529
	11643013
	15401784

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1213,4522
	1857,817
	1166,5137

	Расходы из прибыли
	руб.
	73316
	46776
	46776

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	19148845
	11689789
	15448560

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1218,116
	1865,281
	1170,0565





Расчет эффективности переключения ряда потребителей от Котельной ЗАО «КПТФ»  на Котельную №8 представлен в таблице 9.12
Таблица 9.12
	Наименование показателя
	Един. измер.
	Котельная ЗАО «КПТФ»
	Котельная №8
	Котельная №8 после переключения

	Отпуск
	Гкал
	28579
	16060,26
	16601,55

	Потери
	Гкал
	-
	1283,02
	1326,26

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	11722
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	16807
	14777,24
	15275,29

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	16871346
	8626059
	8916787

	газ
	тыс. м3
	4034
	2224,222
	2299,186

	мазут
	тн
	89,8
	0
	0

	уголь
	тн
	-
	0
	0

	Электроэнергия
	руб.
	2384992
	2604038
	2691803

	
	кВтч
	1018552
	740242
	765190,8

	Водопотребление
	руб.
	344322
	96684,24
	99942,84

	(собственные нужды + потери в т/с)
	м3
	6995
	7308
	7554,305

	Водоотведение
	руб.
	80302
	6939,01
	7172,879

	(собственные нужды)
	м3
	6453
	899
	929,2995

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	2858548
	2203285
	2203285

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	877574
	661015,2
	661015,2

	Амортизация
	руб.
	72247
	13690,56
	13690,56

	Прочие расходы
	руб.
	3277571
	4276204
	4276204

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	269000
	253102,5
	253102,5

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	н/д
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	н/д
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	н/д
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	27035892
	18741017
	19123003

	Себестоимость
	руб./Гкал
	946,01
	1268,235
	1251,892

	Расходы из прибыли
	руб.
	191662
	45580
	45580

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	16091252
	18786597
	19168583

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	957,41
	1271,32
	1254,876




Расчет эффективности модернизации котельной №1
Таблица 9.13
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №1
	Котельная №1 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	9179,66
	9 179,66

	Потери
	Гкал
	861,89
	861,89

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	8317,76
	8 318

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	4764017,53
	4760908,02

	газ
	тыс.м3
	1226,9
	1226,13

	мазут
	тн
	0
	

	уголь
	тн
	0
	

	Электроэнергия
	руб.
	1677258,33
	1677258,33

	электроэнергия
	кВтч
	473188
	473188

	Водопотребление
	руб.
	46335,98
	46335,98

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	3493
	3493

	Водоотведение
	руб.
	1441,07
	1441,07

	собственные нужды
	м3
	189
	189

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	694167,25
	694167,25

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	208259,532
	208259,532

	Амортизация
	руб.
	159998,98
	516000

	Прочие расходы
	руб.
	1260263,05
	1260263,05

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	176154,79
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	8790587,9
	9164633,24

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1046,48735
	1101,81466

	Расходы из прибыли
	руб.
	14044
	14044

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	8804631,9
	9178677,24

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1048,15923
	1103,50309




Расчет эффективности модернизации котельной №4
Таблица 9.14
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №4
	Котельная №4 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	71140,38
	71140,38

	Потери
	Гкал
	6141,62
	6141,62

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	64998,76
	64998,76

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	42510585,91
	42444548,37

	газ
	тыс. м3
	10949,58
	10932,57

	мазут
	тн
	0
	

	уголь
	тн
	0
	

	Электроэнергия
	руб.
	11341738,1
	11341738,1

	электроэнергия
	кВтч
	2815000
	2815000

	Водопотребление
	руб.
	301937,14
	301937,14

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	22885
	22885

	Водоотведение
	руб.
	3490,74
	3490,74

	собственные нужды
	м3
	442
	442

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	2561224,89
	2561224,89

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	768401,9921
	768401,9921

	Амортизация
	руб.
	401222,38
	3010000

	Прочие расходы
	руб.
	4824902,287
	4824902,287

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	236592,25
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	58648270,96
	65256243,52

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1027,337098
	1003,961311

	Расходы из прибыли
	руб.
	46112
	46112

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	58694382,96
	65302355,52

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1028,144838
	1004,67074




Расчет эффективности модернизации котельной №7
Таблица 9.15
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №7
	Котельная №7 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	12079,37
	12 079,37

	Потери
	Гкал
	885,79
	885,79

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	11193,58
	11193,58

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	6649595,17
	6648195,3

	газ
	тыс. м3
	1714,32
	1713,96

	мазут
	тн
	0
	0

	уголь
	тн
	0
	0

	Электроэнергия
	руб.
	2148616,92
	2148616,9

	электроэнергия
	кВтч
	605920
	605920

	Водопотребление
	руб.
	55634,82
	55634,82

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	4115
	4115

	Водоотведение
	руб.
	2034,77
	2034,77

	собственные нужды
	м3
	263
	263

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	2340951,57
	2340951,6

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	702317,027
	702317,03

	Амортизация
	руб.
	530871,51
	1032000

	Прочие расходы
	руб.
	4748221,6
	4748221,6

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	201087,31
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	17271038,8
	17677972

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1571,0928
	1579,2953

	Расходы из прибыли
	руб.
	52980
	52980

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	17324018,8
	17730952

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1575,91222
	1584,0284




Расчет эффективности модернизации котельной №9
Таблица 9.16
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №9
	Котельная №9 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	8553,35
	8 553,35

	Потери
	Гкал
	858,32
	858,32

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	7695,03
	7695,03

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	4697030,87
	4668464,4

	газ
	тыс. м3
	1205,34
	1198,01

	мазут
	тн
	0
	0

	уголь
	тн
	0
	0

	Электроэнергия
	руб.
	461259,05
	461259,05

	электроэнергия
	кВтч
	130165
	130165

	Водопотребление
	руб.
	15646,98
	15646,98

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	1167
	1167

	Водоотведение
	руб.
	464
	464

	собственные нужды
	м3
	60
	60

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	657457,96
	657457,96

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	197246,2505
	197246,25

	Амортизация
	руб.
	70347,82
	430000

	Прочие расходы
	руб.
	1171376,014
	1171376

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	478233,67
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	6168663,505
	7601914,7

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1244,357021
	987,89926

	Расходы из прибыли
	руб.
	30880
	30880

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	6199543,505
	7632794,7

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1250,586206
	991,91224




Расчет эффективности модернизации котельной №10
Таблица 9.17
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №10
	Котельная №10 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	6794,10
	6794,10

	Потери
	Гкал
	707,41
	707,41

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	6086,69
	6086,69

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	4151547,4
	4128574,5

	газ
	тыс.м3
	1063,02
	1057,14

	мазут
	тн
	0
	

	уголь
	тн
	0
	

	Электроэнергия
	руб.
	613050,85
	613050,85

	электроэнергия
	кВтч
	174710
	174710

	Водопотребление
	руб.
	84682,56
	84682,56

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	6412
	6412

	Водоотведение
	руб.
	1926,94
	1926,94

	собственные нужды
	м3
	139
	139

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	1057518,5
	1057518,5

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	317269,8
	317269,8

	Амортизация
	руб.
	20230,44
	430000

	Прочие расходы
	руб.
	2019130,6
	2019130,6

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	295115,85
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	7489107,5
	8652153,8

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1784,625
	1421,4865

	Расходы из прибыли
	руб.
	31352
	31352

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	7520459,5
	8683505,8

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1792,0961
	1426,6374




Расчет эффективности модернизации котельной №14
Таблица 9.18
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №14
	Котельная №14 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	14935,36
	14 935,36

	Потери
	Гкал
	1549,61
	1549,61

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	13385,75
	13385,75

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	7418343,8
	7418324,7

	газ
	тыс. м3
	1903,67
	1903,66

	мазут
	тн
	0
	0

	уголь
	тн
	0
	0

	Электроэнергия
	руб.
	2023322,9
	2023322,9

	электроэнергия
	кВтч
	575673
	575673

	Водопотребление
	руб.
	185032,18
	185032,18

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	13928
	13928

	Водоотведение
	руб.
	9575,5
	9575,5

	собственные нужды
	м3
	1238
	1238

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	2215446,4
	2215446,4

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	664663,77
	664663,77

	Амортизация
	руб.
	101688,37
	1032000

	Прочие расходы
	руб.
	4308149,8
	4308149,8

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	302009,55
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	17227220
	17856515

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1491,706
	1333,9944

	Расходы из прибыли
	руб.
	37040
	37040

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	17264260
	17893555

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1494,9133
	1336,7615




Расчет эффективности модернизации котельной №15
Таблица 9.19
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №15
	Котельная №15 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	59135,14
	59 135,14

	Потери
	Гкал
	5189,84
	5189,84

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	53945,30
	53945,30

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	34519969,1
	34461312

	газ
	тыс. м3
	8879,29
	8864,20

	мазут
	тн
	0
	0

	уголь
	тн
	0
	0

	Электроэнергия
	руб.
	8260745,36
	8260745,4

	электроэнергия
	кВтч
	2674557
	2674557

	Водопотребление
	руб.
	206327,34
	206327,34

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	15509
	15509

	Водоотведение
	руб.
	19713,35
	19713,35

	собственные нужды
	м3
	2541
	2541

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	2874493,87
	2874493,9

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	862386,909
	862386,91

	Амортизация
	руб.
	362777,66
	4085000

	Прочие расходы
	руб.
	5468780,06
	5468780,1

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	227821,41
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	50564119,1
	56238759

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1014,16077
	1042,5145

	Расходы из прибыли
	руб.
	116588
	116588

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	50680707,1
	56355347

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1016,49917
	1044,6758




Расчет эффективности модернизации котельной №16
Таблица 9.20
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №16
	Котельная №16 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	31458,80
	31 458,80

	Потери
	Гкал
	5107,30
	5107,30

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	26351,50
	26351,50

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	19423383
	19410939

	газ
	тыс. м3
	5000,21
	4997,01

	мазут
	тн
	0
	

	уголь
	тн
	0
	

	Электроэнергия
	руб.
	4982774,4
	4982774,4

	электроэнергия
	кВтч
	1794131
	1794131

	Водопотребление
	руб.
	344291,76
	344291,76

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	26058
	26058

	Водоотведение
	руб.
	78724,25
	78724,25

	собственные нужды
	м3
	10371
	10371

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	3259820,3
	3259820,3

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	977990,04
	977990,04

	Амортизация
	руб.
	179431,59
	2150000

	Прочие расходы
	руб.
	6240622,9
	6240622,9

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	771894,41
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	34573968
	37445163

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1490,8246
	1420,9879

	Расходы из прибыли
	руб.
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	34573968
	37445163

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1490,8246
	1420,9879




Расчет эффективности модернизации котельной №17
Таблица 9.21
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №17
	Котельная №17 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	25304,17
	25 304,17

	Потери
	Гкал
	3554,70
	3554,70

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	21749,48
	21749,48

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	13728914,1
	13665975

	газ
	тыс. м3
	3533,06
	3516,86

	мазут
	тн
	0
	0

	уголь
	тн
	0
	0

	Электроэнергия
	руб.
	2964139,16
	2964139,2

	электроэнергия
	кВтч
	823484
	823484

	Водопотребление
	руб.
	70544,87
	70544,87

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	5346,5
	5346,5

	Водоотведение
	руб.
	0
	0

	собственные нужды
	м3
	0
	0

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	1627424,56
	1627424,6

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	488249,306
	488249,31

	Амортизация
	руб.
	88939,8
	1935000

	Прочие расходы
	руб.
	3191642,69
	3191642,7

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	324509,22
	0

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	19075528,6
	23942976

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1213,45216
	1100,8531

	Расходы из прибыли
	руб.
	73316
	73316

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	19148844,6
	24016292

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1218,11601
	1104,224




Расчет эффективности модернизации котельной №18
Таблица 9.22
	Наименование показателя
	Един.измер.
	Котельная №18
	Котельная №18 после модернизации

	Отпуск
	Гкал
	28033,99
	28 033,99

	Потери
	Гкал
	2491,00
	2491,00

	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Реализация
	Гкал
	25542,99
	25542,99

	РАСХОДЫ
	
	
	

	Топливо
	руб.
	15118766,5
	15118766

	газ
	тыс. м3
	3886,29
	3886,29

	мазут
	тн
	0
	

	уголь
	тн
	0
	

	Электроэнергия
	руб.
	4826748,02
	4826748

	электроэнергия
	кВтч
	1352363
	1352363

	Водопотребление
	руб.
	1094560,42
	1094560,4

	собственные нужды + потери в т/с
	м3
	82684
	82684

	Водоотведение
	руб.
	7156,97
	7156,97

	собственные нужды
	м3
	512
	512

	Фонд оплаты труда рабочих
	руб.
	2434169,23
	2434169,2

	Отчисления на социальные нужды
	руб.
	730283,581
	730283,58

	Амортизация
	руб.
	114396,19
	172000

	Прочие расходы
	руб.
	4878587,7
	4878587,7

	Капитальный и текущий ремонт
	руб.
	1990448,75
	1990448,75

	в т.ч. зданий и сооружений
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования котельной
	руб.
	0
	0

	в т.ч. оборудования тепловых сетей
	руб.
	0
	0

	Всего расходов
	руб.
	30362030,4
	31252721

	Себестоимость
	руб./Гкал
	1265,69424
	1223,5341

	Расходы из прибыли
	руб.
	222368
	222368

	Необходимая валовая выручка
	руб.
	30584398,4
	31475089

	НВВ на 1 Гкал
	руб./Гкал
	1274,96404
	1232,2397



Установка газогенератора на Котельной №2 обеспечивающего перспективное топливопотребление типа УГК - 2100.2890Т потребует капитальных вложений в размере 7 млн. рублей, в то время как стоимость затрат на топливо составляет 6,8 млн., то есть установка газогенератора экономически нецелесообразна. 
Установка газогенертора на Котельной №8 обеспечивающего перспективное топливопотребление типа  УГК - 2700.3760Т потребует капитальных вложений в размере 8,5 млн. рублей, стоимость затрат на топливо составляет 10,5 млн. рублей, учитывая также цену на потребленное топливо газогенератором считаем, что установка газогенератора нецелесообразна. 


[bookmark: _Toc360712092][bookmark: _Toc379966059]расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
При реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения  и источников тепловой энергии, существующий и перспективный тариф на 1 Гкал представлен в таблице 9.23
Таблица 9.23
	Наименование 
	Существующий тариф
	Перспективный 
тариф на 2013 г.
	Перспективный 
тариф на 2014 г.

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	1072,2
	1146,165
	1183,098

	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
	-
	-
	-

	Котельная ОАО «Поликор»
	1649,58
	1733,51
	1793,826

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	946,01
	996,826
	1023,878

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	1112,62
	1187,736
	1227,644

	МУП «Объединенные котельные и тепловые сети»
	1500,57
	1751,951
	1826,74

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»
	1201,81
	1257,227
	1313,097

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc357090346]

[bookmark: _Toc360712093][bookmark: _Toc379966060]Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).
Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
·  заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
·  заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:
·  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
·  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.







Критерии выбора Единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 10.1
Таблица 10.1
	
	Единицы измерения
	ООО "Теплосервис Плюс"
	ФГКУ Комбинат "Искатель"
	ОАО "Поликор"
	ЗАО "КПТФ"
	ЗАО "Электроконтакт"
	МУП ОК и ТС
	ООО "ТДЛ Энерго"
	ООО "ДХЗ-Производство"

	Количество источников тепловой энергии
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	1
	1

	Суммарная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/час
	130,2
	0,91
	6,73
	12,33
	33,6
	216,162
	32,5
	66

	Суммарная протяженность тепловой сети, находящихся на балансе предприятия, в двухтрубном исчислении
	м
	15706,3
	460,1
	1827,6
	3677,9
	8785,4
	102756,7
	3309
	5795,8

	Внутренний объем тепловой сети
	м3
	-
	5,975
	24,88
	-
	338,12
	1699,12
	3,48
	35,83




В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 
Разработчики схемы теплоснабжения рекомендуют установить в качестве Единой теплоснабжающей организации МУП ОК и ТС.
Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти г. Кинешмы, после проработки тарифных последствий для населения.
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Технико-экономические показатели работы котельной  №5, ул.Третьяковского, 48б
Котельная №5 факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	5239.3900000000003	52	600.82999999999947	4586.5600000000004	0	Котельная №5 факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	5067.63	29.130000000000031	761.91	4276.59	0	Котельная №5 факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	5694.3200000000024	133.08000000000001	567.19000000000005	4994.05	0	Технико-экономические показатели работы котельной  №6
Котельная №6 факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	1712.48	120.33	0	1592.1499999999999	0	Котельная №6 факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	1988.62	79.83	0.18000000000000024	1908.61	0	Котельная №6 факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	2290.13	142.72999999999999	128.91999999999999	2018.48	0	Технико-экономические показатели работы котельной  №7, ул.Горького, 131
Котельная №7, ул.Горького, 131 факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	12132.82	78.55	1061.26	10993.01	0	Котельная №7, ул.Горького, 131 факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	11353.210000000006	51.42	318.45	10983.34	0	Котельная №7, ул.Горького, 131 факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	11975.47	240.53	457.92999999999893	12192.869999999832	0	Технико-экономические показатели работы котельной  №8, ул.Ванцетти, 38б
Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	16114.26	284.70999999999964	1052.31	14777.240000000014	0	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	15591.369999999832	78.440000000000026	2962.69	12550.240000000014	0	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	17143.77	278.76	1816.57	15048.44	0	Технико-экономические показатели работы котельной   №9, ул.Семенова, 11б
Котельная №9, ул.Семенова, 11б факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	5406.39	32.160000000000011	416.91999999999899	4957.3100000000004	0	Котельная №9, ул.Семенова, 11б факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	5454.44	22.67	708.64	4723.13	0	Котельная №9, ул.Семенова, 11б факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	5699.6200000000044	92.19	38.690000000000012	5568.74	0	Технико-экономические показатели работы котельной  №10, ул.Текстильная, 4б
Котельная №10, ул.Текстильная, 4б факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	5443.05	47.05	1199.54	4196.46	0	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	5101.74	36.590000000000003	995.64	4069.51	0	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	4976.5200000000004	118.77	618.52	4239.2300000000005	0	Технико-экономические показатели работы котельной   №11, ул.Дзержинского, 26б
Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	9067	132.39000000000001	2667.57	6267.04	87.97	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	8203.9699999998284	97.14	1854.05	6252.78	83.76	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	7947.4699999999993	184.82000000000087	1381.45	6381.2	85.13	Технико-экономические показатели работы котельной  №13, 2-ой Трудовой пер., 2
Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2 факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	17916	468.78	3550.48	13896.740000000014	0	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2 факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	17341.580000000005	377.96999999999969	3951.63	13011.98	0	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2 факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	17321.480000000021	553.39	1552.96	15215.130000000006	0	Технико-экономические показатели работы котельной  №14, ул.Краснофлотская, 9
Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9 факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	13492.68	437.27	1506.74	11548.67	0	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9 факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	13425.79	169.47	1880.94	11375.38	0	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9 факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	13524.02	280.64000000000038	518.1	12725.28	0	Технико-экономические показатели работы котельной   №15, ул.Красносветкинская
Котельная №15, ул.Красносветкинская факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	59038.48	404.19	8776.2000000000007	49858.09	0	Котельная №15, ул.Красносветкинская факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	63270.53	271.72000000000003	14094.27	48904.54	0	Котельная №15, ул.Красносветкинская факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	67422.36	910.23	7741.52	58770.61	0	Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной ООО "Теплосервис Плюс"

0.28000000000000008	0.61000000000000065	0.9	0.97000000000000064	1.59	1.61	3.3	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.3300000000000014	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Технико-экономические показатели работы котельной   №16, ул.Социалистическая, 54
Котельная №16, ул.Социалистическая, 54 факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	33331.370000000003	1397.26	8742.94	23191.17	0	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54 факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	33393.259999999995	1200.1499999999999	7876.84	24316.27	0	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54 факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	35806.310000000012	1692	5863.24	28251.07	0	Технико-экономические показатели работы котельной  №17, пос.Красноволжец, 10б
Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	18280.91	107.29	2453.5700000000002	15720.05	0	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	17530.960000000021	121.17999999999998	2633.54	14776.240000000014	0	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	19216.84	332.89	915.9	17968.05	0	Технико-экономические показатели работы котельной   №18, ул.Ломоносова, 20б
Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	25864.2	311.08999999999969	1564.6699999999998	23988.440000000021	0	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	27105.260000000009	241.47	4327.1900000000014	22536.6	0	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	29108.309999999896	511.02	2292.0100000000002	26305.279999999992	0	Технико-экономические показатели работы котельной  №19, ул.Спортивная, 18
Котельная №19, ул.Спортивная, 18 факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	4362.7700000000004	43.290000000000013	1107.6899999999998	3211.79	0	Котельная №19, ул.Спортивная, 18 факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	4081.21	24.97	1088.6699999999998	2967.57	0	Котельная №19, ул.Спортивная, 18 факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	4595.1100000000024	105.9	497.62	3991.59	0	Технико-экономические показатели работы котельной   ООО «ТДЛ Энерго»
Котельная ООО «ТДЛ Энерго» факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	27273.129999999896	2538.09	156.97999999999999	23393.649999999896	504.19	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	Технико-экономические показатели работы котельной    ООО "ДХЗ-Производство"
Котельная ООО "ДХЗ-Производство" факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	0	0	1095.5	0	0	Экономически обоснованый тариф на тепловую энергию от теплоснабжающих организаций 
г. Кинешмы
Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	2010г.	2011г.	2012г., с 01.01.2012г	2012г., с 01.07.2012г	2012г., с 01.09.2012г	Экономически обоснованный тариф	918.77000000000055	1041.1299999999999	1041.1299999999999	1103.5999999999999	1072.2	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	2010г.	2011г.	2012г., с 01.01.2012г	2012г., с 01.07.2012г	2012г., с 01.09.2012г	Экономически обоснованный тариф	Котельная ОАО «Поликор»	2010г.	2011г.	2012г., с 01.01.2012г	2012г., с 01.07.2012г	2012г., с 01.09.2012г	Экономически обоснованный тариф	1393.6799999999998	1542.73	1542.73	1634.09	1649.58	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	2010г.	2011г.	2012г., с 01.01.2012г	2012г., с 01.07.2012г	2012г., с 01.09.2012г	Экономически обоснованный тариф	827.19	913.13	946.01	946.01	946.01	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	2010г.	2011г.	2012г., с 01.01.2012г	2012г., с 01.07.2012г	2012г., с 01.09.2012г	Экономически обоснованный тариф	936.58	1065.6199999999999	1112.6199999999999	1112.6199999999999	1112.6199999999999	МУП "Объединенные котельные и тепловые сети"	2010г.	2011г.	2012г., с 01.01.2012г	2012г., с 01.07.2012г	2012г., с 01.09.2012г	Экономически обоснованный тариф	1336.92	1517.4	1517.4	1593.27	1672.93	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»	2010г.	2011г.	2012г., с 01.01.2012г	2012г., с 01.07.2012г	2012г., с 01.09.2012г	Экономически обоснованный тариф	1090.07	1144.58	1201.81	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"	2010г.	2011г.	2012г., с 01.01.2012г	2012г., с 01.07.2012г	2012г., с 01.09.2012г	Экономически обоснованный тариф	Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а

0.28000000000000008	0.61000000000000065	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Располагаемая мощность источника на 2028 год, Гкал/час	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6, ул.	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»	118.5	0.91	6.7	12.33	32.6	6.02	7.0789999999999997	47.730000000000011	0	0	7.74	9.64	5.1599999999999975	5.1599999999999975	10.58	10.61	10.32	46.260000000000012	25.8	16	17.809999999999999	7.0519999999999996	32.5	44	Нетто мощность источника на 2028 год, Гкал/час	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6, ул.	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»	115.36754716981132	0.88849056603773557	6.5493471698113446	12.237	23.622264150943387	5.9598000000000004	7.0489999999999995	47.252700000000011	0	0	7.662599999999979	9.5300000000000011	5.1084000000000005	5.1084000000000005	10.4742	10.5039	10.216800000000001	45.79740000000001	25.542000000000002	15.84	17.689999999999987	6.9814800000000004	32.347000000000001	43.609000000000002	Присоединенная нагрузка потребителей на 2028 год, Гкал/ч	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6, ул.	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»	104.66316037735848	0.63049999999999995	2.9217	11.881550000000002	17.025000000000002	4.6155499999999945	6.3398000000000003	35.852399999999996	0	0	5.3807	7.2517716981132114	3.7459999999999996	3.5488089622641508	6.5977999999999986	7.7553999999999998	8.0306000000000015	34.660981603773436	17.852699056603729	11.999834905660427	12.761105660377348	4.2458999999999998	8.7330000000000005	47.3	Распределение присоединенных нагрузок
Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6, ул.	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»	104.66316037735848	0.63049999999999995	2.9217	11.881550000000002	17.025000000000002	4.6155499999999945	6.3398000000000003	35.852399999999996	0	0	5.3807	7.2517716981132114	3.7459999999999996	3.5488089622641508	6.5977999999999986	7.7553999999999998	8.0306000000000015	34.660981603773436	17.852699056603729	11.999834905660427	12.761105660377348	4.2458999999999998	8.7330000000000005	47.3	
2012 год	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"	18250000	245506	1025700	4696700	7713040	1176115	1555983	9841549	763665	1686399	2224222	799781	788694	1336552	2463766	1903406	8303394	4566447	2655815	3672144	662859	4335888	9341500	2028 год	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"	19574717.450141542	245506	858938.37580457341	6284113.8435058994	9542098.6222573537	1297106.2848976771	1555983	12479725.960851794	763665	1752871.5953251196	2396358.2724942607	800186.55743436201	1245907.0266819296	2616582.1386689246	2652899.9196874257	2521527.1300827051	10606964.940860935	5599220.7733022794	3752370.9812011942	4556756.7029354014	1328715.6502524444	5198073.9177037142	9341500	Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной   от котельной  ОАО «Поликор»

0.28000000000000008	0.61000000000000065	0.9	0.97000000000000064	1.59	1.61	3.3	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.3300000000000014	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от  котельной ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»

0.28000000000000008	0.61000000000000065	0.9	0.97000000000000064	1.59	1.61	3.3	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.3300000000000014	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной ЗАО «Электроконтакт»

0.28000000000000008	0.61000000000000065	0.9	0.97000000000000064	1.59	1.61	3.3	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.3300000000000014	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной  №1, Ул.Советская,15а
0.28183561613321989	0.61195846157446065	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной №2, Ул.Ленина, 28а
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной №5, ул.Третьяковского, 48б
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной  №7, ул.Горького, 131
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	1.5884114994983101	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	1	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной №8, ул.Ванцетти, 38б
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	1.5884114994983101	1.6136438858357571	3.2979850815143412	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной  №9, ул.Семенова, 11б
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной  №10, ул.Текстильная, 4б
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной  №11, ул.Дзержинского, 26б
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной  №13, 2-ой Трудовой пер., 2
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	1.5884114994983101	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	1	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной  №14, ул.Краснофлотская, 9
0.28183561613321989	0.61195846157446065	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной  №15, ул.Красносветкинская
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	1.5884114994983101	1.6136438858357571	3.2979850815143412	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной   №16, ул.Социалистическая, 54
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	1.5884114994983101	1.6136438858357571	3.2979850815143412	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной   №17, пос.Красноволжец, 10б
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	1.5884114994983101	1.6136438858357571	3.2979850815143412	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной   №18, ул.Ломоносова, 20б
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	1.5884114994983101	1.6136438858357571	3.2979850815143412	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной   №19, ул.Спортивная, 18
0.28183561613321989	0.61195846157446065	0.90480565699555549	0.97414770501756731	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Номограмма для определения эфективности подключения новых обьектов к централизованой системе теплоснабжения от котельной   ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
0.24740281945817091	0.53719345646236494	0.79426253386153856	0.85513283273655361	1.3943499718996144	1.4164996334902478	2.8950592508221265	9.0000000000000024E-2	0.21000000000000021	0.33000000000000357	0.55000000000000004	1	1.6500000000000001	3.75	радиус теплоснабжения, км
величина дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час
Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/ч	ФГКУ Комбинат «Искатель» 
1%
Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» 	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1	Котельная №2	Котельная №4	Котельная №5	Котельная № 6	Котельная №7	Котельная №8	Котельная №9	Котельная №10	Котельная №11	Котельная №12	Котельная №13	Котельная №14	Котельная №15	Котельная №16	Котельная №17	Котельная №18	Котельная №19	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»	91.85	0.60300000000000065	3.4149999999999987	4.6499999999999995	10.59	3.9827999999999997	6.1142999999999965	24.852399999999989	1.9313	1.7761	4.9722000000000124	6.4345999999999997	2.1909999999999998	1.8305	2.5097	6.5120999999999976	5.2805999999999997	25.037500000000001	12.482600000000026	7.4828000000000001	9.6406000000000009	1.5853999999999902	6.98	44	

Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	 Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	130.19999999999999	118.5	115.36999999999999	5.89	91.85	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	 Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	0.91	0.91	0.89	0.05	0.60300000000000065	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	6.73	6.7	6.55	0.18000000000000024	3.4149999999999987	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	12.33	12.33	12.24	0.54	4.6499999999999995	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	33.6	32.6	23.62	2.15	10.59	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	5.1599999999999975	4.1689999999999845	4.1499999999999995	0.15000000000000024	3.98	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	8.6	7.0789999999999997	7.05	0.26	6.1099999999999985	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	33.300000000000004	23.8	23.69	4.91	24.85	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	2.7	2.3739999999999997	2.3499999999999988	0.23	1.9300000000000119	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	2.48	1.72	1.6800000000000119	0	1.78	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	6.1819999999999995	6.1819999999999995	6.1499999999999995	0.4	4.9700000000000024	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	12.8	9.64	9.5300000000000011	0.4	6.4300000000000024	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	3.68	2.8139999999999987	2.8	0.16	2.19	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	3.6	2.5739999999999998	2.56	0.45	1.83	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	3.6	3.3939999999999997	3.34	1.01	2.5099999999999998	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	1.0269999999999866	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	8	7.91	7.73	1.34	6.51	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	8	5.44	5.28	0.56999999999999995	5.28	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	46.6	37.47	37.32	3.3099999999999987	25.04	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	20.52	20.087999999999987	19.559999999999999	3.3	12.48	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	20	15.6	15.56	0.93	7.48	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	19.5	16.09	15.97	0.59	9.64	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	3.44	2.226	2.21	0.42000000000000032	1.59	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	32.5	32.5	32.35	0.26	6.98	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч


Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	66	44	43.609000000000002	3.3	44	тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч

Фактическое потребление теплоносителя за 2012 год 
нормативные утечки в т.с., т/год	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"	0	153.6	393.82	3562	4900.3900000000003	1939	2424	14544	970	0	2909	3394	1454	970	1454	3394	3394	13090	10714	5332	5333	1454	2800	0	сверхнормативные утечки в т.с., т/год	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"	0	50.15	0	0	0	1365	1024	7899	2861	146	794	392	285	429	4973	45	4600	0	Фактическое потребление газа за 2012, 2011, 2010 года
2012 год	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"	18250000	523881	1025700	4696700	7713040	1176115	1555983	9841549	763665	252793	1686399	2224222	799781	788694	1336552	0	2463766	1903406	8303394	4566447	2655815	3672144	662859	4335888	9341500	2011 год	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"	16894000	0	1005200	4327215	7624980	1138900	1497307	9497551	753562	294797	1597942	2109845	820101	766298	1237677	0	2426935	1941806	8874264	4588691	2594504	3850180	622968	0	0	2010 год	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"	0	0	1194900	4337152	8173030	1257472	1789234	10470592	846593	338144	1692664	2312394	865931	767616	1207938	0	2460277	1972358	9419305	4924888	2844189	4125787	699336	0	0	м3/год
Фактическое потребление мазута за 2012, 2011, 2010 года
2012 год	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	27.4	10.5	0	0	2011 год	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	178.8	0	81.89	83.8	2010 год	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	10	0	0	0	тыс.м3/год, т/год
Производство т/эн, Гкал	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»	ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а	Котельная ОАО «Поликор»	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»	Котельная ЗАО «Электроконтакт»	Котельная №1, Ул.Советская,15а	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б	Котельная № 6, ул.	Котельная №7, ул.Горького, 131	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б	Котельная №9, ул.Семенова, 11б	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №12, ул.Дзержинского, 26б	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9	Котельная №15, ул.Красносветкинская	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б	Котельная №19, ул.Спортивная, 18	Котельная ООО «ТДЛ Энерго»	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"	131795	3198.3	7218	33365	56216	8400.09	11134.12	70387.259999999995	5239.3900000000003	1712.48	12132.82	16114.26	5406.39	5443.05	9067	0	17916	13492.68	59038.48	33331.370000000003	18280.91	25864.2	4362.7700000000004	27273.129999999896	0	Технико-экономические показатели работы источника ООО «Теплосервис Плюс»
факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	131795	4845	15619	100129	3456	факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	116761	3936	8278	96395	2752	

Технико-экономические показатели работы источника ФГКУ Комбинат «Искатель» ул. Ивана Виноградова, д.6а
факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	1693.8	57	137.97999999999999	1498.82	0	

Технико-экономические показатели работы источника ОАО «Поликор»
ОАО «Поликор» факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	7218	486	468	6264	ОАО «Поликор» факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	7180	517	466	6197	ОАО «Поликор» факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	7436	567	699	6170	

Технико-экономические показатели работы источника ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	33365	793	3700	9834	19038	факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	29390	811	2557	17833	8189	факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	29518	939	2557	18403	7619	

Технико-экономические показатели работы источника  ЗАО «Электроконтакт»
факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	56216	1454	5718	26707	22337	факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	56848	1375	5666	26952	22855	факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	59516	1448	5245	29620	23203	Технико-экономические показатели работы котельной №1, Ул.Советская,15а
Котельная №1, Ул.Советская,15а факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	8400.09	42.220000000000013	402.52	7955.35	0	Котельная №1, Ул.Советская,15а факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	7941.7	19.07	305.60000000000002	7617.03	0	Котельная №1, Ул.Советская,15а факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	8675.83	121.34	260.02	8814.51	0	Технико-экономические показатели работы котельной  №2, Ул.Ленина, 28а
Котельная №2, Ул.Ленина, 28а факт 2012 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	11134.12	75.72	698.22	11756.62	0	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а факт 2011 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	10460.030000000002	24.19	1961.1799999999998	12397.02	0	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а факт 2010 г.	Производство	Собственные нужды	Потери в т/с	Реализация	Хозяйственные нужды	12323.849999999908	171.8	1254.8899999999999	13406.94	0	Технико-экономические показатели работы котельной  №4, Пер.Дунаевского, 2б
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